
工事名称  元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）

工事場所  三原市館町二丁目

工事内容 　本工事は、元ゆめきゃりあセンターを歴史民俗資料館、放課後児童クラブ及び事務所に改修することに伴う、電

気設備の改修工事を行う。

【工事概要】（平成14年建築）

　　電灯動力設備改修工事

　　情報通信設備改修工事

　　拡声設備改修工事

　　監視カメラ設備改修工事

　　火災報知設備改修工事

準　　則 公共建築工事標準仕様書(建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編)、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事

編・電気設備工事編・機械設備工事編)、建築物解体工事共通仕様書 （各 令和４年版　国土交通省官房官庁営繕部

監修）に基づき施工する。

別途工事 ・元ゆめきゃりあセンター改修工事（建築主体工事）

・元ゆめきゃりあセンター改修工事（機械設備工事）

・元ゆめきゃりあセンター改修工事（外構工事）

・歴史民俗資料館展示工事

関係法令等 本工事については、次の関係法令その他の規定等に基づき施工すること。

・建築基準法、同施行令、同施行規則

・消防法、同施行令

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同法施行令、同法施行規則

・労働安全衛生法、同法施行令、同法施行規則

・建設業法、同施行令、同施行規則

・建設工事公衆災害防止対策要綱

・石綿障害予防規則

・大気汚染防止法、振動規制法及び土壌汚染対策法

・建設工事に係る再資源化等に関する法律、同法施行令

・その他関係法令

疑義変更 　本設計図書は、設計の大要を示すものであり、詳細部等について技術的必要事項は明記なくとも完全に施工する

こと。

　別途工事の設計図書について、取り合いなどの整合を確認すること。

　施工に際して疑義が生じた場合、または軽微な変更を必要とする場合には、速やかに監理者と協議後、監督員の

指示により施工すること。ただし、これらに於いて請負金額の増減はなきものとする。     

提出書類 　施工に先立ち、工事工程表、仮設計画図及び監督員の指示する書類を提出し、監督員の承認を受けること。

　商品名及び製造者名が記載された材料については、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する

場合は、監督員の承諾を受けること。

　設計図書に定める品質及び性能を有することについて、証明となる資料を提出して監督員の承諾を受けること。

工　　期 　本工事は請負契約締結の後、令和7年2月27日をもって工期とする。

　このうち検査期間として13日間を見込んでいる。

工　事　仕　様　書   
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留意事項 ・入札に先立ち、現地調査を十分に行うこと。質疑がある場合は入札前に確認すること。

・図面について、設計者からの設計意図等の説明が必要な場合は申し出ること。

・図面に明示されていない事項であっても、工事上必要とされる事は工事範囲とする。

・作業日は、原則、月曜日から金曜日とし、土曜日及び日曜日は休工日とすること。

・行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）に定める行政機関の休日に工事の施工を行わない。ただし、

　あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。

・本工事は「発注者指定型」による週休２日工事等の対象工事であり、実施にあたっては「三原市週休２日工事等

　実施要領」（令和６年４月１日制定）に基づき実施するものとする。

・工事着手前までに「週休２日工事」または「週休２日交代制工事」に取り組むことを工事打合せ簿にて提出する

　こと。

・「週休２日工事」または「週休２日交代制工事」である旨を工事現場に設置すること。

・週休２日を達成できなくなった場合は、その達成状況に応じて労務費の補正額を減額する。

・デジタル化を積極的に推進すること。

・紙資料の削減を目的として、電子機器の利用を主とすること。

・定例会の資料は、電子データとすること。

・受注者は各定例会の前日までに必要な資料を所定の場所に提出すること。

・本工事は居ながら工事を基本とし、必要に応じて施設利用者の通路の通行制限を行うこととする。

・1期工事で2階及び屋上の改修工事を行い、児童クラブ他の機能を2階に移してから2期工事として1階の工事を行う

　こと。施設利用者の動線には配慮すること。

・施設の一部を放課後児童クラブとして使用している。原則の使用時間については、小学校の長期休暇中（7月21日

　～8月31日、12月24日～1月6日、3月26日～4月5日）は終日、それ以外の学校課業日は14時以降、土曜は終日使用

　する。これ以外で学校行事等の時に使用することがある。

・著しい騒音・振動等の発生が予想される作業については、放課後児童クラブの使用時間を避けるなど配慮して作

　業をするように計画すること。

・着手にあたり、工事着手前の周辺道路や近隣敷地の状況を写真等により記録しておくこと。

・近隣住民等の安全はもとより、丁寧な説明と施工により、関係者の理解と協力を得ながら実施すること。苦情等

　が発生した場合には誠意をもってこれに対応すること。

・工事関係者等の作業に関わる全員については、周辺住民への心遣いとして挨拶を徹底すること。

・近隣において、その他の工事が行われている場合は、取り合い工事及び工程等の調整を行うこと。

・近隣住民等への支障を最小限とするため、騒音・振動・粉塵等の対策については最大限配慮した施工方法を採用

　すること。

・使用する建設機械については、原則、「低騒音型、低振動型建設機械」として国土交通省の指定を受けた機械を

　選定して使用すること。これが確認できる資料を施工計画書で示すこと。なお、事情により使用が難しい場合は

　監督員との協議を行うこと。

・解体工事・アンカー工事等の騒音・振動・粉じん等の発生が予想される工種については、施工時間及び施工方法

　等を最大限配慮した計画により作業を行うこと。

・粉塵の発生が予想される工事は、確実に散水を行う等して、周辺環境への粉塵飛散がないように作業をすること。

・施工箇所周囲の備品・機器等については、粉塵対策として養生及び清掃等を確実に行うこと。養生や移動を行う

　場合は、事前に施設管理者へ説明を行い、了承を得ること。

・近隣家屋・敷地または周辺道路に対して、工事による汚れ・損傷・粉じん等を与えた場合は、受注者が責任をも

　って、速やかに清掃及び補修等を行うこと。誠意をもって対応し、原状復旧に努めること。

・周辺道路の保全及び清掃については常に注意を払って監視をし、定期的に清掃を行うこと。

・第三者災害防止及び飛散防止対策のために、必要に応じて監督員が指示する範囲にバリケード等を設置すること。

・工事車両の通行については、近隣住民及び通学児童等の安全を最優先すること。

・工事車両は、幅員の広い道路の通行を基本とし、住宅地内などの狭い道を抜け道として使用しないこと。工事車

　両の周辺の通行経路については、工事着手前に発注者の了承を得ること。

・工事車両は、場内を5ｋｍ/ｈ以下で徐行すること。

・工事区域内の残置する設備配管・配線等については、事前に位置を確認してから作業を行うこと。事前調査記録

　を作成すること。

・受注者事務所、休憩所及び便所等は関係法令に従って設けること。

・図面等に示されている仮設等についても、必ず受注者で安全性や施工性等を検証すること。受注者が責任をもっ

　て施工すること。

・台風や豪雨など自然災害の発生が予測される場合は、必要な対策を施すこと。また、現場巡視と災害防止対策を
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　必要に応じて行うこと。

・工事に係る電気、水道及び下水道料金等は受注者の負担とする。

・工事の要求に必要な仮設は、工事に含むものとする。

・設備機器の固定については、「建築設備耐震設計・施工指針２０１４年版」の基準に基づいて検討し、監督員と

　協議の上、施工すること。

・工事に伴う官公庁等への手続きは、受注者により遅滞なく行うこと。この時、各種申請手数料等が発生した場合

　は受注者の負担とする。

・施工にあたり、既設天井及び壁面等を加工する必要が生じる場合は、監督員と協議の上、石綿含有建材の調査を

　実施すること。

・石綿含有建材の調査（書面及び目視調査、検体採取を含む）について、工事着手前までに一般建築物石綿含有建

　材調査者、又は特定建築物石綿含有建材調査者が行うこと。

・工事着手前までに石綿含有建材の事前調査結果を書面にまとめて発注者に対し説明を行い、労働基準監督署及び

　所轄官庁へ報告すること。

・その他石綿の飛散防止等については、改正大気汚染防止法及び施行令（令和３年４月１日施行）に基づくこと。

・石綿含有分析調査は試料採取と分析調査費を含む。分析は定性及び定量（JIS A 1481-1及びJIS A 1481-3による。

　含有の場合は、含有する層の判定も行う。）について3検体を見込んでいる。

・石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル(最新版)に基づくこと。

・工程計画、取り合い工事及び工事用車両の出入り等については、当該別途契約の工事関係者と互いに協力し合い、

　相互の工事を考慮した上で十分調整し、工事の円滑な施工に務めること。

・足場、交通誘導員、工事関係者駐車場用地等は、建築主体工事に見込んでいるが、別途工事業者も使用できるも

　のとする。（維持管理上必要な費用は、各業者で協議の上分担すること。）

・本工事の外注資材、労務等の調達については、極力、三原市内に主たる営業所を有する業者に発注すること。困

　難な場合は、あらかじめ理由を添えて発注者の承認を受けること。

・広島県工事中情報共有システムを利用すること。なお、本工事にシステム利用料金を見込む。

・工事書類については、工事中情報共有システムの決裁データ等を整理して、CD-R又はDVD-Rにて提出すること。

・書面での提出が必要なもの（完成図書、建退共の掛金収納書、試験結果、保証書 等）については、PDFを工事中

　情報共有システムで提出し、別に書面提出ファイルとしてまとめて提出すること。

・工事完了後、完成図として製本図面（二つ折り・A3版）を1部、及び縮小図面（二つ折り・A4版）を3部提出する

　こと。

・以下の設計図面は、A2判をA3判に縮小している。（縮小率約70.7％）
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三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課

事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名 図 番図 番図 番図 番図 番図 番図 番(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)工事名工事名工事名工事名工事名工事名工事名種類種類種類種類種類種類種類施設施設施設施設施設施設施設地域地域地域地域地域地域地域小小小小小小小大大大大大大大 中中中中中中中

有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ

設 計設 計設 計設 計設 計設 計設 計
事業年度事業年度事業年度事業年度事業年度事業年度事業年度

工事完成工事完成工事完成工事完成工事完成工事完成工事完成

年度年度年度年度年度年度年度

年度年度年度年度年度年度年度 令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月
小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印
一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号

図面名称・縮尺　Non Scale図面名称・縮尺　Non Scale図面名称・縮尺　Non Scale図面名称・縮尺　Non Scale図面名称・縮尺　Non Scale図面名称・縮尺　Non Scale図面名称・縮尺　Non Scale

電気電気電気電気電気電気電気 E-00E-00E-00E-00E-00E-00E-00元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事） 表紙・図面リスト表紙・図面リスト表紙・図面リスト表紙・図面リスト表紙・図面リスト表紙・図面リスト表紙・図面リスト

元ゆめきゃりあセンター改修工事元ゆめきゃりあセンター改修工事元ゆめきゃりあセンター改修工事元ゆめきゃりあセンター改修工事元ゆめきゃりあセンター改修工事元ゆめきゃりあセンター改修工事元ゆめきゃりあセンター改修工事

（電気設備工事）（電気設備工事）（電気設備工事）（電気設備工事）（電気設備工事）（電気設備工事）（電気設備工事）

縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺

［電気設備図］［電気設備図］［電気設備図］［電気設備図］［電気設備図］［電気設備図］［電気設備図］

図 面 名 称図 面 名 称図 面 名 称図 面 名 称図 面 名 称図 面 名 称図 面 名 称図　番図　番図　番図　番図　番図　番図　番縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺

―――――――

―――――――

―――――――

Ｅ-３６Ｅ-３６Ｅ-３６Ｅ-３６Ｅ-３６Ｅ-３６Ｅ-３６

Ｅ-３７Ｅ-３７Ｅ-３７Ｅ-３７Ｅ-３７Ｅ-３７Ｅ-３７

Ｅ-３８Ｅ-３８Ｅ-３８Ｅ-３８Ｅ-３８Ｅ-３８Ｅ-３８

Ｅ-３９Ｅ-３９Ｅ-３９Ｅ-３９Ｅ-３９Ｅ-３９Ｅ-３９

Ｅ-４０Ｅ-４０Ｅ-４０Ｅ-４０Ｅ-４０Ｅ-４０Ｅ-４０

Ｅ-４１Ｅ-４１Ｅ-４１Ｅ-４１Ｅ-４１Ｅ-４１Ｅ-４１

Ｅ-４２Ｅ-４２Ｅ-４２Ｅ-４２Ｅ-４２Ｅ-４２Ｅ-４２

Ｅ-４３Ｅ-４３Ｅ-４３Ｅ-４３Ｅ-４３Ｅ-４３Ｅ-４３

Ｅ-４４Ｅ-４４Ｅ-４４Ｅ-４４Ｅ-４４Ｅ-４４Ｅ-４４

Ｅ-４５Ｅ-４５Ｅ-４５Ｅ-４５Ｅ-４５Ｅ-４５Ｅ-４５

Ｅ-４６Ｅ-４６Ｅ-４６Ｅ-４６Ｅ-４６Ｅ-４６Ｅ-４６

Ｅ-４７Ｅ-４７Ｅ-４７Ｅ-４７Ｅ-４７Ｅ-４７Ｅ-４７

Ｅ-４８Ｅ-４８Ｅ-４８Ｅ-４８Ｅ-４８Ｅ-４８Ｅ-４８

Ｅ-４９Ｅ-４９Ｅ-４９Ｅ-４９Ｅ-４９Ｅ-４９Ｅ-４９

Ｅ-５０Ｅ-５０Ｅ-５０Ｅ-５０Ｅ-５０Ｅ-５０Ｅ-５０

Ｅ-５１Ｅ-５１Ｅ-５１Ｅ-５１Ｅ-５１Ｅ-５１Ｅ-５１

Ｅ-５２Ｅ-５２Ｅ-５２Ｅ-５２Ｅ-５２Ｅ-５２Ｅ-５２

Ｅ-５３Ｅ-５３Ｅ-５３Ｅ-５３Ｅ-５３Ｅ-５３Ｅ-５３

Ｅ-５４Ｅ-５４Ｅ-５４Ｅ-５４Ｅ-５４Ｅ-５４Ｅ-５４

Ｅ-５５Ｅ-５５Ｅ-５５Ｅ-５５Ｅ-５５Ｅ-５５Ｅ-５５

Ｅ-５６Ｅ-５６Ｅ-５６Ｅ-５６Ｅ-５６Ｅ-５６Ｅ-５６

Ｅ-５７Ｅ-５７Ｅ-５７Ｅ-５７Ｅ-５７Ｅ-５７Ｅ-５７

Ｅ-５８Ｅ-５８Ｅ-５８Ｅ-５８Ｅ-５８Ｅ-５８Ｅ-５８

Ｅ-５９Ｅ-５９Ｅ-５９Ｅ-５９Ｅ-５９Ｅ-５９Ｅ-５９

Ｅ-６０Ｅ-６０Ｅ-６０Ｅ-６０Ｅ-６０Ｅ-６０Ｅ-６０

Ｅ-６１Ｅ-６１Ｅ-６１Ｅ-６１Ｅ-６１Ｅ-６１Ｅ-６１

Ｅ-６２Ｅ-６２Ｅ-６２Ｅ-６２Ｅ-６２Ｅ-６２Ｅ-６２

Ｅ-６３Ｅ-６３Ｅ-６３Ｅ-６３Ｅ-６３Ｅ-６３Ｅ-６３

Ｅ-６４Ｅ-６４Ｅ-６４Ｅ-６４Ｅ-６４Ｅ-６４Ｅ-６４

Ｅ-６５Ｅ-６５Ｅ-６５Ｅ-６５Ｅ-６５Ｅ-６５Ｅ-６５

Ｅ-６６Ｅ-６６Ｅ-６６Ｅ-６６Ｅ-６６Ｅ-６６Ｅ-６６

Ｅ-６７Ｅ-６７Ｅ-６７Ｅ-６７Ｅ-６７Ｅ-６７Ｅ-６７

Ｅ-６８Ｅ-６８Ｅ-６８Ｅ-６８Ｅ-６８Ｅ-６８Ｅ-６８

Ｅ-６９Ｅ-６９Ｅ-６９Ｅ-６９Ｅ-６９Ｅ-６９Ｅ-６９

Ｅ-７０Ｅ-７０Ｅ-７０Ｅ-７０Ｅ-７０Ｅ-７０Ｅ-７０

Ｅ-７１Ｅ-７１Ｅ-７１Ｅ-７１Ｅ-７１Ｅ-７１Ｅ-７１

［電気設備図］［電気設備図］［電気設備図］［電気設備図］［電気設備図］［電気設備図］［電気設備図］

図 面 名 称図 面 名 称図 面 名 称図 面 名 称図 面 名 称図 面 名 称図 面 名 称図　番図　番図　番図　番図　番図　番図　番

Ｅ-１９Ｅ-１９Ｅ-１９Ｅ-１９Ｅ-１９Ｅ-１９Ｅ-１９

Ｅ-１８Ｅ-１８Ｅ-１８Ｅ-１８Ｅ-１８Ｅ-１８Ｅ-１８

Ｅ-１７Ｅ-１７Ｅ-１７Ｅ-１７Ｅ-１７Ｅ-１７Ｅ-１７

Ｅ-１６Ｅ-１６Ｅ-１６Ｅ-１６Ｅ-１６Ｅ-１６Ｅ-１６

Ｅ-１５Ｅ-１５Ｅ-１５Ｅ-１５Ｅ-１５Ｅ-１５Ｅ-１５

Ｅ-１４Ｅ-１４Ｅ-１４Ｅ-１４Ｅ-１４Ｅ-１４Ｅ-１４

Ｅ-１３Ｅ-１３Ｅ-１３Ｅ-１３Ｅ-１３Ｅ-１３Ｅ-１３

Ｅ-１２Ｅ-１２Ｅ-１２Ｅ-１２Ｅ-１２Ｅ-１２Ｅ-１２

Ｅ-１１Ｅ-１１Ｅ-１１Ｅ-１１Ｅ-１１Ｅ-１１Ｅ-１１

Ｅ-１０Ｅ-１０Ｅ-１０Ｅ-１０Ｅ-１０Ｅ-１０Ｅ-１０

Ｅ-０９Ｅ-０９Ｅ-０９Ｅ-０９Ｅ-０９Ｅ-０９Ｅ-０９

Ｅ-０８Ｅ-０８Ｅ-０８Ｅ-０８Ｅ-０８Ｅ-０８Ｅ-０８

Ｅ-０７Ｅ-０７Ｅ-０７Ｅ-０７Ｅ-０７Ｅ-０７Ｅ-０７

Ｅ-０６Ｅ-０６Ｅ-０６Ｅ-０６Ｅ-０６Ｅ-０６Ｅ-０６

Ｅ-０５Ｅ-０５Ｅ-０５Ｅ-０５Ｅ-０５Ｅ-０５Ｅ-０５

Ｅ-０４Ｅ-０４Ｅ-０４Ｅ-０４Ｅ-０４Ｅ-０４Ｅ-０４

Ｅ-０３Ｅ-０３Ｅ-０３Ｅ-０３Ｅ-０３Ｅ-０３Ｅ-０３

Ｅ-０２Ｅ-０２Ｅ-０２Ｅ-０２Ｅ-０２Ｅ-０２Ｅ-０２

Ｅ-０１Ｅ-０１Ｅ-０１Ｅ-０１Ｅ-０１Ｅ-０１Ｅ-０１

Ｅ-２０Ｅ-２０Ｅ-２０Ｅ-２０Ｅ-２０Ｅ-２０Ｅ-２０

Ｅ-２１Ｅ-２１Ｅ-２１Ｅ-２１Ｅ-２１Ｅ-２１Ｅ-２１

Ｅ-２２Ｅ-２２Ｅ-２２Ｅ-２２Ｅ-２２Ｅ-２２Ｅ-２２

Ｅ-２３Ｅ-２３Ｅ-２３Ｅ-２３Ｅ-２３Ｅ-２３Ｅ-２３

Ｅ-２４Ｅ-２４Ｅ-２４Ｅ-２４Ｅ-２４Ｅ-２４Ｅ-２４

Ｅ-２５Ｅ-２５Ｅ-２５Ｅ-２５Ｅ-２５Ｅ-２５Ｅ-２５

Ｅ-２６Ｅ-２６Ｅ-２６Ｅ-２６Ｅ-２６Ｅ-２６Ｅ-２６

Ｅ-２７Ｅ-２７Ｅ-２７Ｅ-２７Ｅ-２７Ｅ-２７Ｅ-２７

Ｅ-２８Ｅ-２８Ｅ-２８Ｅ-２８Ｅ-２８Ｅ-２８Ｅ-２８

Ｅ-２９Ｅ-２９Ｅ-２９Ｅ-２９Ｅ-２９Ｅ-２９Ｅ-２９

Ｅ-３０Ｅ-３０Ｅ-３０Ｅ-３０Ｅ-３０Ｅ-３０Ｅ-３０

Ｅ-００Ｅ-００Ｅ-００Ｅ-００Ｅ-００Ｅ-００Ｅ-００

Ｅ-３１Ｅ-３１Ｅ-３１Ｅ-３１Ｅ-３１Ｅ-３１Ｅ-３１

Ｅ-３２Ｅ-３２Ｅ-３２Ｅ-３２Ｅ-３２Ｅ-３２Ｅ-３２

Ｅ-３３Ｅ-３３Ｅ-３３Ｅ-３３Ｅ-３３Ｅ-３３Ｅ-３３

Ｅ-３４Ｅ-３４Ｅ-３４Ｅ-３４Ｅ-３４Ｅ-３４Ｅ-３４

Ｅ-３５Ｅ-３５Ｅ-３５Ｅ-３５Ｅ-３５Ｅ-３５Ｅ-３５

表紙・図面リスト表紙・図面リスト表紙・図面リスト表紙・図面リスト表紙・図面リスト表紙・図面リスト表紙・図面リスト

特記仕様書特記仕様書特記仕様書特記仕様書特記仕様書特記仕様書特記仕様書

工事区分表工事区分表工事区分表工事区分表工事区分表工事区分表工事区分表

―――――――

―――――――(改修後)単線結線図(改修後)単線結線図(改修後)単線結線図(改修後)単線結線図(改修後)単線結線図(改修後)単線結線図(改修後)単線結線図

(改修後)幹線・動力設備系統図(改修後)幹線・動力設備系統図(改修後)幹線・動力設備系統図(改修後)幹線・動力設備系統図(改修後)幹線・動力設備系統図(改修後)幹線・動力設備系統図(改修後)幹線・動力設備系統図 ―――――――

―――――――(改修後)分電盤結線図(１)(改修後)分電盤結線図(１)(改修後)分電盤結線図(１)(改修後)分電盤結線図(１)(改修後)分電盤結線図(１)(改修後)分電盤結線図(１)(改修後)分電盤結線図(１)

―――――――

―――――――

(改修後)分電盤結線図(２)(改修後)分電盤結線図(２)(改修後)分電盤結線図(２)(改修後)分電盤結線図(２)(改修後)分電盤結線図(２)(改修後)分電盤結線図(２)(改修後)分電盤結線図(２)

(改修後)分電盤結線図(３)(改修後)分電盤結線図(３)(改修後)分電盤結線図(３)(改修後)分電盤結線図(３)(改修後)分電盤結線図(３)(改修後)分電盤結線図(３)(改修後)分電盤結線図(３)

(改修後)幹線・動力設備1階平面図(改修後)幹線・動力設備1階平面図(改修後)幹線・動力設備1階平面図(改修後)幹線・動力設備1階平面図(改修後)幹線・動力設備1階平面図(改修後)幹線・動力設備1階平面図(改修後)幹線・動力設備1階平面図

(改修後)幹線・動力設備2階平面図(改修後)幹線・動力設備2階平面図(改修後)幹線・動力設備2階平面図(改修後)幹線・動力設備2階平面図(改修後)幹線・動力設備2階平面図(改修後)幹線・動力設備2階平面図(改修後)幹線・動力設備2階平面図

(改修後)幹線・動力設備R階平面図(改修後)幹線・動力設備R階平面図(改修後)幹線・動力設備R階平面図(改修後)幹線・動力設備R階平面図(改修後)幹線・動力設備R階平面図(改修後)幹線・動力設備R階平面図(改修後)幹線・動力設備R階平面図

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

―――――――(改修後)照明器具姿図(改修後)照明器具姿図(改修後)照明器具姿図(改修後)照明器具姿図(改修後)照明器具姿図(改修後)照明器具姿図(改修後)照明器具姿図

(改修後)電灯設備1階平面図(改修後)電灯設備1階平面図(改修後)電灯設備1階平面図(改修後)電灯設備1階平面図(改修後)電灯設備1階平面図(改修後)電灯設備1階平面図(改修後)電灯設備1階平面図

(改修後)電灯設備2階平面図(改修後)電灯設備2階平面図(改修後)電灯設備2階平面図(改修後)電灯設備2階平面図(改修後)電灯設備2階平面図(改修後)電灯設備2階平面図(改修後)電灯設備2階平面図

(改修後)電灯設備R階平面図(改修後)電灯設備R階平面図(改修後)電灯設備R階平面図(改修後)電灯設備R階平面図(改修後)電灯設備R階平面図(改修後)電灯設備R階平面図(改修後)電灯設備R階平面図

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

(改修後)誘導灯・非常照明設備1階平面図(改修後)誘導灯・非常照明設備1階平面図(改修後)誘導灯・非常照明設備1階平面図(改修後)誘導灯・非常照明設備1階平面図(改修後)誘導灯・非常照明設備1階平面図(改修後)誘導灯・非常照明設備1階平面図(改修後)誘導灯・非常照明設備1階平面図

(改修後)誘導灯・非常照明設備2階平面図(改修後)誘導灯・非常照明設備2階平面図(改修後)誘導灯・非常照明設備2階平面図(改修後)誘導灯・非常照明設備2階平面図(改修後)誘導灯・非常照明設備2階平面図(改修後)誘導灯・非常照明設備2階平面図(改修後)誘導灯・非常照明設備2階平面図

(改修後)誘導灯・非常照明設備R階平面図(改修後)誘導灯・非常照明設備R階平面図(改修後)誘導灯・非常照明設備R階平面図(改修後)誘導灯・非常照明設備R階平面図(改修後)誘導灯・非常照明設備R階平面図(改修後)誘導灯・非常照明設備R階平面図(改修後)誘導灯・非常照明設備R階平面図

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

(改修後)コンセント設備1階平面図(改修後)コンセント設備1階平面図(改修後)コンセント設備1階平面図(改修後)コンセント設備1階平面図(改修後)コンセント設備1階平面図(改修後)コンセント設備1階平面図(改修後)コンセント設備1階平面図

―――――――

―――――――

(改修後)弱電設備機器姿図(１)(改修後)弱電設備機器姿図(１)(改修後)弱電設備機器姿図(１)(改修後)弱電設備機器姿図(１)(改修後)弱電設備機器姿図(１)(改修後)弱電設備機器姿図(１)(改修後)弱電設備機器姿図(１)

(改修後)弱電設備機器姿図(２)(改修後)弱電設備機器姿図(２)(改修後)弱電設備機器姿図(２)(改修後)弱電設備機器姿図(２)(改修後)弱電設備機器姿図(２)(改修後)弱電設備機器姿図(２)(改修後)弱電設備機器姿図(２)

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

(改修後)弱電設備1階平面図(改修後)弱電設備1階平面図(改修後)弱電設備1階平面図(改修後)弱電設備1階平面図(改修後)弱電設備1階平面図(改修後)弱電設備1階平面図(改修後)弱電設備1階平面図

(改修後)弱電設備2階平面図(改修後)弱電設備2階平面図(改修後)弱電設備2階平面図(改修後)弱電設備2階平面図(改修後)弱電設備2階平面図(改修後)弱電設備2階平面図(改修後)弱電設備2階平面図

(改修後)コンセント設備R階平面図(改修後)コンセント設備R階平面図(改修後)コンセント設備R階平面図(改修後)コンセント設備R階平面図(改修後)コンセント設備R階平面図(改修後)コンセント設備R階平面図(改修後)コンセント設備R階平面図

(改修後)コンセント設備2階平面図(改修後)コンセント設備2階平面図(改修後)コンセント設備2階平面図(改修後)コンセント設備2階平面図(改修後)コンセント設備2階平面図(改修後)コンセント設備2階平面図(改修後)コンセント設備2階平面図

(改修後)弱電設備R階平面図(改修後)弱電設備R階平面図(改修後)弱電設備R階平面図(改修後)弱電設備R階平面図(改修後)弱電設備R階平面図(改修後)弱電設備R階平面図(改修後)弱電設備R階平面図

(改修後)放送設備系統図・姿図(改修後)放送設備系統図・姿図(改修後)放送設備系統図・姿図(改修後)放送設備系統図・姿図(改修後)放送設備系統図・姿図(改修後)放送設備系統図・姿図(改修後)放送設備系統図・姿図

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

(改修後)放送設備1階平面図(改修後)放送設備1階平面図(改修後)放送設備1階平面図(改修後)放送設備1階平面図(改修後)放送設備1階平面図(改修後)放送設備1階平面図(改修後)放送設備1階平面図

(改修後)放送設備2階平面図(改修後)放送設備2階平面図(改修後)放送設備2階平面図(改修後)放送設備2階平面図(改修後)放送設備2階平面図(改修後)放送設備2階平面図(改修後)放送設備2階平面図

(改修後)放送設備R階平面図(改修後)放送設備R階平面図(改修後)放送設備R階平面図(改修後)放送設備R階平面図(改修後)放送設備R階平面図(改修後)放送設備R階平面図(改修後)放送設備R階平面図

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

(改修後)音響設備1階平面図(改修後)音響設備1階平面図(改修後)音響設備1階平面図(改修後)音響設備1階平面図(改修後)音響設備1階平面図(改修後)音響設備1階平面図(改修後)音響設備1階平面図

(改修後)音響設備2階平面図(改修後)音響設備2階平面図(改修後)音響設備2階平面図(改修後)音響設備2階平面図(改修後)音響設備2階平面図(改修後)音響設備2階平面図(改修後)音響設備2階平面図

―――――――

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

(改修後)自動火災報知設備系統図(改修後)自動火災報知設備系統図(改修後)自動火災報知設備系統図(改修後)自動火災報知設備系統図(改修後)自動火災報知設備系統図(改修後)自動火災報知設備系統図(改修後)自動火災報知設備系統図

(改修後)自動火災報知設備1階平面図(改修後)自動火災報知設備1階平面図(改修後)自動火災報知設備1階平面図(改修後)自動火災報知設備1階平面図(改修後)自動火災報知設備1階平面図(改修後)自動火災報知設備1階平面図(改修後)自動火災報知設備1階平面図

(改修後)自動火災報知設備2階平面図(改修後)自動火災報知設備2階平面図(改修後)自動火災報知設備2階平面図(改修後)自動火災報知設備2階平面図(改修後)自動火災報知設備2階平面図(改修後)自動火災報知設備2階平面図(改修後)自動火災報知設備2階平面図 1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200(改修後)自動火災報知設備R階平面図(改修後)自動火災報知設備R階平面図(改修後)自動火災報知設備R階平面図(改修後)自動火災報知設備R階平面図(改修後)自動火災報知設備R階平面図(改修後)自動火災報知設備R階平面図(改修後)自動火災報知設備R階平面図

―――――――(改修後)単線結線図(改修後)単線結線図(改修後)単線結線図(改修後)単線結線図(改修後)単線結線図(改修後)単線結線図(改修後)単線結線図

(改修後)幹線・動力設備系統図(改修後)幹線・動力設備系統図(改修後)幹線・動力設備系統図(改修後)幹線・動力設備系統図(改修後)幹線・動力設備系統図(改修後)幹線・動力設備系統図(改修後)幹線・動力設備系統図 ―――――――

―――――――

―――――――

―――――――

(改修前)分電盤結線図(１)(改修前)分電盤結線図(１)(改修前)分電盤結線図(１)(改修前)分電盤結線図(１)(改修前)分電盤結線図(１)(改修前)分電盤結線図(１)(改修前)分電盤結線図(１)

(改修前)分電盤結線図(２)(改修前)分電盤結線図(２)(改修前)分電盤結線図(２)(改修前)分電盤結線図(２)(改修前)分電盤結線図(２)(改修前)分電盤結線図(２)(改修前)分電盤結線図(２)

(改修前)分電盤結線図(３)(改修前)分電盤結線図(３)(改修前)分電盤結線図(３)(改修前)分電盤結線図(３)(改修前)分電盤結線図(３)(改修前)分電盤結線図(３)(改修前)分電盤結線図(３)

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

(改修前)幹線・動力設備1階平面図(改修前)幹線・動力設備1階平面図(改修前)幹線・動力設備1階平面図(改修前)幹線・動力設備1階平面図(改修前)幹線・動力設備1階平面図(改修前)幹線・動力設備1階平面図(改修前)幹線・動力設備1階平面図

(改修前)幹線・動力設備2階平面図(改修前)幹線・動力設備2階平面図(改修前)幹線・動力設備2階平面図(改修前)幹線・動力設備2階平面図(改修前)幹線・動力設備2階平面図(改修前)幹線・動力設備2階平面図(改修前)幹線・動力設備2階平面図

(改修前)幹線・動力設備R階平面図(改修前)幹線・動力設備R階平面図(改修前)幹線・動力設備R階平面図(改修前)幹線・動力設備R階平面図(改修前)幹線・動力設備R階平面図(改修前)幹線・動力設備R階平面図(改修前)幹線・動力設備R階平面図

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

(改修前)電灯設備1階平面図(改修前)電灯設備1階平面図(改修前)電灯設備1階平面図(改修前)電灯設備1階平面図(改修前)電灯設備1階平面図(改修前)電灯設備1階平面図(改修前)電灯設備1階平面図

(改修前)電灯設備2階平面図(改修前)電灯設備2階平面図(改修前)電灯設備2階平面図(改修前)電灯設備2階平面図(改修前)電灯設備2階平面図(改修前)電灯設備2階平面図(改修前)電灯設備2階平面図

(改修前)電灯設備R階平面図(改修前)電灯設備R階平面図(改修前)電灯設備R階平面図(改修前)電灯設備R階平面図(改修前)電灯設備R階平面図(改修前)電灯設備R階平面図(改修前)電灯設備R階平面図

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

(改修前)誘導灯・非常照明設備1階平面図(改修前)誘導灯・非常照明設備1階平面図(改修前)誘導灯・非常照明設備1階平面図(改修前)誘導灯・非常照明設備1階平面図(改修前)誘導灯・非常照明設備1階平面図(改修前)誘導灯・非常照明設備1階平面図(改修前)誘導灯・非常照明設備1階平面図

(改修前)誘導灯・非常照明設備2階平面図(改修前)誘導灯・非常照明設備2階平面図(改修前)誘導灯・非常照明設備2階平面図(改修前)誘導灯・非常照明設備2階平面図(改修前)誘導灯・非常照明設備2階平面図(改修前)誘導灯・非常照明設備2階平面図(改修前)誘導灯・非常照明設備2階平面図

(改修前)誘導灯・非常照明設備R階平面図(改修前)誘導灯・非常照明設備R階平面図(改修前)誘導灯・非常照明設備R階平面図(改修前)誘導灯・非常照明設備R階平面図(改修前)誘導灯・非常照明設備R階平面図(改修前)誘導灯・非常照明設備R階平面図(改修前)誘導灯・非常照明設備R階平面図

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

(改修前)コンセント設備1階平面図(改修前)コンセント設備1階平面図(改修前)コンセント設備1階平面図(改修前)コンセント設備1階平面図(改修前)コンセント設備1階平面図(改修前)コンセント設備1階平面図(改修前)コンセント設備1階平面図

(改修前)コンセント設備2階平面図(改修前)コンセント設備2階平面図(改修前)コンセント設備2階平面図(改修前)コンセント設備2階平面図(改修前)コンセント設備2階平面図(改修前)コンセント設備2階平面図(改修前)コンセント設備2階平面図

(改修前)コンセント設備R階平面図(改修前)コンセント設備R階平面図(改修前)コンセント設備R階平面図(改修前)コンセント設備R階平面図(改修前)コンセント設備R階平面図(改修前)コンセント設備R階平面図(改修前)コンセント設備R階平面図

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

(改修前)弱電設備1階平面図(改修前)弱電設備1階平面図(改修前)弱電設備1階平面図(改修前)弱電設備1階平面図(改修前)弱電設備1階平面図(改修前)弱電設備1階平面図(改修前)弱電設備1階平面図

(改修前)弱電設備2階平面図(改修前)弱電設備2階平面図(改修前)弱電設備2階平面図(改修前)弱電設備2階平面図(改修前)弱電設備2階平面図(改修前)弱電設備2階平面図(改修前)弱電設備2階平面図

(改修前)弱電設備R階平面図(改修前)弱電設備R階平面図(改修前)弱電設備R階平面図(改修前)弱電設備R階平面図(改修前)弱電設備R階平面図(改修前)弱電設備R階平面図(改修前)弱電設備R階平面図

―――――――

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

(改修前)放送設備系統図・姿図(改修前)放送設備系統図・姿図(改修前)放送設備系統図・姿図(改修前)放送設備系統図・姿図(改修前)放送設備系統図・姿図(改修前)放送設備系統図・姿図(改修前)放送設備系統図・姿図

(改修前)放送設備1階平面図(改修前)放送設備1階平面図(改修前)放送設備1階平面図(改修前)放送設備1階平面図(改修前)放送設備1階平面図(改修前)放送設備1階平面図(改修前)放送設備1階平面図

(改修前)放送設備2階平面図(改修前)放送設備2階平面図(改修前)放送設備2階平面図(改修前)放送設備2階平面図(改修前)放送設備2階平面図(改修前)放送設備2階平面図(改修前)放送設備2階平面図

(改修前)放送設備R階平面図(改修前)放送設備R階平面図(改修前)放送設備R階平面図(改修前)放送設備R階平面図(改修前)放送設備R階平面図(改修前)放送設備R階平面図(改修前)放送設備R階平面図

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

(改修前)音響設備1階平面図(改修前)音響設備1階平面図(改修前)音響設備1階平面図(改修前)音響設備1階平面図(改修前)音響設備1階平面図(改修前)音響設備1階平面図(改修前)音響設備1階平面図

(改修前)音響設備2階平面図(改修前)音響設備2階平面図(改修前)音響設備2階平面図(改修前)音響設備2階平面図(改修前)音響設備2階平面図(改修前)音響設備2階平面図(改修前)音響設備2階平面図

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200(改修前)自動火災報知設備1階平面図(改修前)自動火災報知設備1階平面図(改修前)自動火災報知設備1階平面図(改修前)自動火災報知設備1階平面図(改修前)自動火災報知設備1階平面図(改修前)自動火災報知設備1階平面図(改修前)自動火災報知設備1階平面図

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

(改修前)自動火災報知設備2階平面図(改修前)自動火災報知設備2階平面図(改修前)自動火災報知設備2階平面図(改修前)自動火災報知設備2階平面図(改修前)自動火災報知設備2階平面図(改修前)自動火災報知設備2階平面図(改修前)自動火災報知設備2階平面図

(改修前)自動火災報知設備R階平面図(改修前)自動火災報知設備R階平面図(改修前)自動火災報知設備R階平面図(改修前)自動火災報知設備R階平面図(改修前)自動火災報知設備R階平面図(改修前)自動火災報知設備R階平面図(改修前)自動火災報知設備R階平面図

―――――――(改修前)自動火災報知設備系統図(改修前)自動火災報知設備系統図(改修前)自動火災報知設備系統図(改修前)自動火災報知設備系統図(改修前)自動火災報知設備系統図(改修前)自動火災報知設備系統図(改修前)自動火災報知設備系統図

仮設計画図(ステップ①)仮設計画図(ステップ①)仮設計画図(ステップ①)仮設計画図(ステップ①)仮設計画図(ステップ①)仮設計画図(ステップ①)仮設計画図(ステップ①)

仮設計画図(ステップ②)仮設計画図(ステップ②)仮設計画図(ステップ②)仮設計画図(ステップ②)仮設計画図(ステップ②)仮設計画図(ステップ②)仮設計画図(ステップ②)

仮設計画図(ステップ③)仮設計画図(ステップ③)仮設計画図(ステップ③)仮設計画図(ステップ③)仮設計画図(ステップ③)仮設計画図(ステップ③)仮設計画図(ステップ③)

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200

1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200仮設計画図(ステップ④)仮設計画図(ステップ④)仮設計画図(ステップ④)仮設計画図(ステップ④)仮設計画図(ステップ④)仮設計画図(ステップ④)仮設計画図(ステップ④)



改設一式改設一式改設一式改設一式改設一式改設一式改設一式

三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課

事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名 図 番図 番図 番図 番図 番図 番図 番(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)工事名工事名工事名工事名工事名工事名工事名種類種類種類種類種類種類種類施設施設施設施設施設施設施設地域地域地域地域地域地域地域小小小小小小小大大大大大大大 中中中中中中中

有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ

設 計設 計設 計設 計設 計設 計設 計
事業年度事業年度事業年度事業年度事業年度事業年度事業年度

工事完成工事完成工事完成工事完成工事完成工事完成工事完成

年度年度年度年度年度年度年度

年度年度年度年度年度年度年度 令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月
小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印

一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号

図面名称・縮尺　Non Scale図面名称・縮尺　Non Scale図面名称・縮尺　Non Scale図面名称・縮尺　Non Scale図面名称・縮尺　Non Scale図面名称・縮尺　Non Scale図面名称・縮尺　Non Scale

電気電気電気電気電気電気電気 元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）

2階2階2階2階2階2階2階

改設一式改設一式改設一式改設一式改設一式改設一式改設一式

改設一式改設一式改設一式改設一式改設一式改設一式改設一式

改設一式改設一式改設一式改設一式改設一式改設一式改設一式

改設一式改設一式改設一式改設一式改設一式改設一式改設一式

oooooooEEEEEEE
tttttttLLLLLLLEEEEEEE

高　圧　避　雷　器高　圧　避　雷　器高　圧　避　雷　器高　圧　避　雷　器高　圧　避　雷　器高　圧　避　雷　器高　圧　避　雷　器
交　換　機　用交　換　機　用交　換　機　用交　換　機　用交　換　機　用交　換　機　用交　換　機　用
通　　信　　用通　　信　　用通　　信　　用通　　信　　用通　　信　　用通　　信　　用通　　信　　用
通　　信　　用通　　信　　用通　　信　　用通　　信　　用通　　信　　用通　　信　　用通　　信　　用

電話引込口の保安器用電話引込口の保安器用電話引込口の保安器用電話引込口の保安器用電話引込口の保安器用電話引込口の保安器用電話引込口の保安器用

10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下
10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下
10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下
100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下
100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下

測　　定　　用測　　定　　用測　　定　　用測　　定　　用測　　定　　用測　　定　　用測　　定　　用

aaaaaaaDDDDDDD及びE及びE及びE及びE及びE及びE及びEtttttttDDDDDDDEEEEEEE
tttttttAAAAAAAEEEEEEE
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EB×3連－　2組EB×3連－　2組EB×3連－　2組EB×3連－　2組EB×3連－　2組EB×3連－　2組EB×3連－　2組
EB×3連－　2組EB×3連－　2組EB×3連－　2組EB×3連－　2組EB×3連－　2組EB×3連－　2組EB×3連－　2組
EB×3連－　2組EB×3連－　2組EB×3連－　2組EB×3連－　2組EB×3連－　2組EB×3連－　2組EB×3連－　2組
EB×1EB×1EB×1EB×1EB×1EB×1EB×1
EB×1EB×1EB×1EB×1EB×1EB×1EB×1
EB×1EB×1EB×1EB×1EB×1EB×1EB×1

　 屋外端末処理　 屋外端末処理　 屋外端末処理　 屋外端末処理　 屋外端末処理　 屋外端末処理　 屋外端末処理
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構内通信線路構内通信線路構内通信線路構内通信線路構内通信線路構内通信線路構内通信線路

構内配電線路構内配電線路構内配電線路構内配電線路構内配電線路構内配電線路構内配電線路

医療関係設備医療関係設備医療関係設備医療関係設備医療関係設備医療関係設備医療関係設備

中央監視制御設備中央監視制御設備中央監視制御設備中央監視制御設備中央監視制御設備中央監視制御設備中央監視制御設備

火災報知設備火災報知設備火災報知設備火災報知設備火災報知設備火災報知設備火災報知設備

駐車場管制設備駐車場管制設備駐車場管制設備駐車場管制設備駐車場管制設備駐車場管制設備駐車場管制設備

監視カメラ設備監視カメラ設備監視カメラ設備監視カメラ設備監視カメラ設備監視カメラ設備監視カメラ設備

テレビ共同受信設備テレビ共同受信設備テレビ共同受信設備テレビ共同受信設備テレビ共同受信設備テレビ共同受信設備テレビ共同受信設備

誘導支援設備誘導支援設備誘導支援設備誘導支援設備誘導支援設備誘導支援設備誘導支援設備

拡声設備拡声設備拡声設備拡声設備拡声設備拡声設備拡声設備

映像・音響設備映像・音響設備映像・音響設備映像・音響設備映像・音響設備映像・音響設備映像・音響設備

情報表示設備情報表示設備情報表示設備情報表示設備情報表示設備情報表示設備情報表示設備

構内交換設備構内交換設備構内交換設備構内交換設備構内交換設備構内交換設備構内交換設備

構内情報通信網設備構内情報通信網設備構内情報通信網設備構内情報通信網設備構内情報通信網設備構内情報通信網設備構内情報通信網設備

発電設備発電設備発電設備発電設備発電設備発電設備発電設備

電力貯蔵設備電力貯蔵設備電力貯蔵設備電力貯蔵設備電力貯蔵設備電力貯蔵設備電力貯蔵設備

受変電設備受変電設備受変電設備受変電設備受変電設備受変電設備受変電設備

雷保護設備雷保護設備雷保護設備雷保護設備雷保護設備雷保護設備雷保護設備

電熱設備電熱設備電熱設備電熱設備電熱設備電熱設備電熱設備

動力設備動力設備動力設備動力設備動力設備動力設備動力設備

電灯設備電灯設備電灯設備電灯設備電灯設備電灯設備電灯設備

工事種目工事種目工事種目工事種目工事種目工事種目工事種目

建物別及び屋外建物別及び屋外建物別及び屋外建物別及び屋外建物別及び屋外建物別及び屋外建物別及び屋外

（　　印の付いたものが対象工事種目）（　　印の付いたものが対象工事種目）（　　印の付いたものが対象工事種目）（　　印の付いたものが対象工事種目）（　　印の付いたものが対象工事種目）（　　印の付いたものが対象工事種目）（　　印の付いたものが対象工事種目）4．工事種目4．工事種目4．工事種目4．工事種目4．工事種目4．工事種目4．工事種目

5．指定部分　　　※　無し　　・　あり（工期　令和　　年　　月　　日）5．指定部分　　　※　無し　　・　あり（工期　令和　　年　　月　　日）5．指定部分　　　※　無し　　・　あり（工期　令和　　年　　月　　日）5．指定部分　　　※　無し　　・　あり（工期　令和　　年　　月　　日）5．指定部分　　　※　無し　　・　あり（工期　令和　　年　　月　　日）5．指定部分　　　※　無し　　・　あり（工期　令和　　年　　月　　日）5．指定部分　　　※　無し　　・　あり（工期　令和　　年　　月　　日）

対象部分：対象部分：対象部分：対象部分：対象部分：対象部分：対象部分：

（改修工事の場合の部分使用　　　※　無し　　　　・あり）（改修工事の場合の部分使用　　　※　無し　　　　・あり）（改修工事の場合の部分使用　　　※　無し　　　　・あり）（改修工事の場合の部分使用　　　※　無し　　　　・あり）（改修工事の場合の部分使用　　　※　無し　　　　・あり）（改修工事の場合の部分使用　　　※　無し　　　　・あり）（改修工事の場合の部分使用　　　※　無し　　　　・あり）

建築基準法による建築基準法による建築基準法による建築基準法による建築基準法による建築基準法による建築基準法による 消防法施行令消防法施行令消防法施行令消防法施行令消防法施行令消防法施行令消防法施行令
建　物　名　称建　物　名　称建　物　名　称建　物　名　称建　物　名　称建　物　名　称建　物　名　称 構　　造構　　造構　　造構　　造構　　造構　　造構　　造 階　数階　数階　数階　数階　数階　数階　数 備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考

別表第一の区分別表第一の区分別表第一の区分別表第一の区分別表第一の区分別表第一の区分別表第一の区分延べ面積（m2）延べ面積（m2）延べ面積（m2）延べ面積（m2）延べ面積（m2）延べ面積（m2）延べ面積（m2）

1．工事名称1．工事名称1．工事名称1．工事名称1．工事名称1．工事名称1．工事名称

2．工事場所2．工事場所2．工事場所2．工事場所2．工事場所2．工事場所2．工事場所

3．建物概要3．建物概要3．建物概要3．建物概要3．建物概要3．建物概要3．建物概要

項　　　　目項　　　　目項　　　　目項　　　　目項　　　　目項　　　　目項　　　　目 特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項
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1．共通仕様1．共通仕様1．共通仕様1．共通仕様1．共通仕様1．共通仕様1．共通仕様

　（以下「標準図」という）による。　（以下「標準図」という）による。　（以下「標準図」という）による。　（以下「標準図」という）による。　（以下「標準図」という）による。　（以下「標準図」という）による。　（以下「標準図」という）による。

　　イ 契約不適合調査…建設工事請負契約約款第４６条の５に定める期間内　　イ 契約不適合調査…建設工事請負契約約款第４６条の５に定める期間内　　イ 契約不適合調査…建設工事請負契約約款第４６条の５に定める期間内　　イ 契約不適合調査…建設工事請負契約約款第４６条の５に定める期間内　　イ 契約不適合調査…建設工事請負契約約款第４６条の５に定める期間内　　イ 契約不適合調査…建設工事請負契約約款第４６条の５に定める期間内　　イ 契約不適合調査…建設工事請負契約約款第４６条の５に定める期間内
2．特記仕様2．特記仕様2．特記仕様2．特記仕様2．特記仕様2．特記仕様2．特記仕様

 ．工　事　仕　様 ．工　事　仕　様 ．工　事　仕　様 ．工　事　仕　様 ．工　事　仕　様 ．工　事　仕　様 ．工　事　仕　様

工　　　　　　事　　　　　　種　　　　　　別工　　　　　　事　　　　　　種　　　　　　別工　　　　　　事　　　　　　種　　　　　　別工　　　　　　事　　　　　　種　　　　　　別工　　　　　　事　　　　　　種　　　　　　別工　　　　　　事　　　　　　種　　　　　　別工　　　　　　事　　　　　　種　　　　　　別

備考備考備考備考備考備考備考

95.595.595.595.595.595.595.595.595.595.595.595.595.595.595.595.595.595.595.595.595.595.595.595.595.595.595.595.595.595.595.595.595.595.595.595.595.595.595.595.595.595.595.595.595.595.595.595.595.595.095.095.095.095.095.095.0

94.594.594.594.594.594.594.594.594.594.594.594.594.594.594.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.093.093.093.093.093.093.093.092.092.092.092.092.092.092.088.588.588.588.588.588.588.586.086.086.086.086.086.086.0

75757575757575555555555555554545454545454537373737373737303030303030302222222222222218.518.518.518.518.518.518.515151515151515

111111111111117.57.57.57.57.57.57.55.55.55.55.55.55.55.53.73.73.73.73.73.73.72.22.22.22.22.22.22.21.51.51.51.51.51.51.50.750.750.750.750.750.750.750.40.40.40.40.40.40.4

 規約効率(％) 規約効率(％) 規約効率(％) 規約効率(％) 規約効率(％) 規約効率(％) 規約効率(％)

 電動機出力（kW） 電動機出力（kW） 電動機出力（kW） 電動機出力（kW） 電動機出力（kW） 電動機出力（kW） 電動機出力（kW）

 規約効率(％) 規約効率(％) 規約効率(％) 規約効率(％) 規約効率(％) 規約効率(％) 規約効率(％)

 電動機出力（kW） 電動機出力（kW） 電動機出力（kW） 電動機出力（kW） 電動機出力（kW） 電動機出力（kW） 電動機出力（kW）

三相可変速運転用インバータ装置の規約効率は次の数値以上とする。三相可変速運転用インバータ装置の規約効率は次の数値以上とする。三相可変速運転用インバータ装置の規約効率は次の数値以上とする。三相可変速運転用インバータ装置の規約効率は次の数値以上とする。三相可変速運転用インバータ装置の規約効率は次の数値以上とする。三相可変速運転用インバータ装置の規約効率は次の数値以上とする。三相可変速運転用インバータ装置の規約効率は次の数値以上とする。1. ｲﾝﾊﾞｰﾀ装置の規約効率1. ｲﾝﾊﾞｰﾀ装置の規約効率1. ｲﾝﾊﾞｰﾀ装置の規約効率1. ｲﾝﾊﾞｰﾀ装置の規約効率1. ｲﾝﾊﾞｰﾀ装置の規約効率1. ｲﾝﾊﾞｰﾀ装置の規約効率1. ｲﾝﾊﾞｰﾀ装置の規約効率

※ボタン電話装置  　　 ・交換装置※ボタン電話装置  　　 ・交換装置※ボタン電話装置  　　 ・交換装置※ボタン電話装置  　　 ・交換装置※ボタン電話装置  　　 ・交換装置※ボタン電話装置  　　 ・交換装置※ボタン電話装置  　　 ・交換装置1. 型式1. 型式1. 型式1. 型式1. 型式1. 型式1. 型式

※本工事　・別途工事※本工事　・別途工事※本工事　・別途工事※本工事　・別途工事※本工事　・別途工事※本工事　・別途工事※本工事　・別途工事2. 保安器用接地2. 保安器用接地2. 保安器用接地2. 保安器用接地2. 保安器用接地2. 保安器用接地2. 保安器用接地

送受話器の落下防止を施す。送受話器の落下防止を施す。送受話器の落下防止を施す。送受話器の落下防止を施す。送受話器の落下防止を施す。送受話器の落下防止を施す。送受話器の落下防止を施す。3. 壁掛電話機3. 壁掛電話機3. 壁掛電話機3. 壁掛電話機3. 壁掛電話機3. 壁掛電話機3. 壁掛電話機
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提出する。提出する。提出する。提出する。提出する。提出する。提出する。

・構造体利用接地極　・A型接地極　・B型接地極　・JIS A 4201-1999・構造体利用接地極　・A型接地極　・B型接地極　・JIS A 4201-1999・構造体利用接地極　・A型接地極　・B型接地極　・JIS A 4201-1999・構造体利用接地極　・A型接地極　・B型接地極　・JIS A 4201-1999・構造体利用接地極　・A型接地極　・B型接地極　・JIS A 4201-1999・構造体利用接地極　・A型接地極　・B型接地極　・JIS A 4201-1999・構造体利用接地極　・A型接地極　・B型接地極　・JIS A 4201-1999

1. 大地抵抗の測定1. 大地抵抗の測定1. 大地抵抗の測定1. 大地抵抗の測定1. 大地抵抗の測定1. 大地抵抗の測定1. 大地抵抗の測定

2. 接地システム2. 接地システム2. 接地システム2. 接地システム2. 接地システム2. 接地システム2. 接地システム
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備
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備
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備

雷
保
護
設
備
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備
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護
設
備
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護
設
備

1. 受変電設備容量1. 受変電設備容量1. 受変電設備容量1. 受変電設備容量1. 受変電設備容量1. 受変電設備容量1. 受変電設備容量 ＿＿＿kVA＿＿＿kVA＿＿＿kVA＿＿＿kVA＿＿＿kVA＿＿＿kVA＿＿＿kVA受
変
電
設
備

受
変
電
設
備

受
変
電
設
備

受
変
電
設
備

受
変
電
設
備

受
変
電
設
備

受
変
電
設
備

次のものを付属させる。次のものを付属させる。次のものを付属させる。次のものを付属させる。次のものを付属させる。次のものを付属させる。次のものを付属させる。
・移動車輪（75kVA以上のもの）　　・防震ゴム　　・ダイヤル温度計（置針付）・移動車輪（75kVA以上のもの）　　・防震ゴム　　・ダイヤル温度計（置針付）・移動車輪（75kVA以上のもの）　　・防震ゴム　　・ダイヤル温度計（置針付）・移動車輪（75kVA以上のもの）　　・防震ゴム　　・ダイヤル温度計（置針付）・移動車輪（75kVA以上のもの）　　・防震ゴム　　・ダイヤル温度計（置針付）・移動車輪（75kVA以上のもの）　　・防震ゴム　　・ダイヤル温度計（置針付）・移動車輪（75kVA以上のもの）　　・防震ゴム　　・ダイヤル温度計（置針付）

2. 変圧器2. 変圧器2. 変圧器2. 変圧器2. 変圧器2. 変圧器2. 変圧器

3. 予備品等3. 予備品等3. 予備品等3. 予備品等3. 予備品等3. 予備品等3. 予備品等 標準仕様書によるほか電力ヒューズ現用定格値のものを現用数標準仕様書によるほか電力ヒューズ現用定格値のものを現用数標準仕様書によるほか電力ヒューズ現用定格値のものを現用数標準仕様書によるほか電力ヒューズ現用定格値のものを現用数標準仕様書によるほか電力ヒューズ現用定格値のものを現用数標準仕様書によるほか電力ヒューズ現用定格値のものを現用数標準仕様書によるほか電力ヒューズ現用定格値のものを現用数

自立運転機能　（　・有　　・無）自立運転機能　（　・有　　・無）自立運転機能　（　・有　　・無）自立運転機能　（　・有　　・無）自立運転機能　（　・有　　・無）自立運転機能　（　・有　　・無）自立運転機能　（　・有　　・無）

交流出力の電気方式　＿相　＿線　＿＿V交流出力の電気方式　＿相　＿線　＿＿V交流出力の電気方式　＿相　＿線　＿＿V交流出力の電気方式　＿相　＿線　＿＿V交流出力の電気方式　＿相　＿線　＿＿V交流出力の電気方式　＿相　＿線　＿＿V交流出力の電気方式　＿相　＿線　＿＿V

発
電
設
備

発
電
設
備

発
電
設
備

発
電
設
備

発
電
設
備

発
電
設
備

発
電
設
備

1. 電気方式1. 電気方式1. 電気方式1. 電気方式1. 電気方式1. 電気方式1. 電気方式
〈燃料系発電装置〉〈燃料系発電装置〉〈燃料系発電装置〉〈燃料系発電装置〉〈燃料系発電装置〉〈燃料系発電装置〉〈燃料系発電装置〉

2. 発電機容量2. 発電機容量2. 発電機容量2. 発電機容量2. 発電機容量2. 発電機容量2. 発電機容量

3. 燃料小出槽3. 燃料小出槽3. 燃料小出槽3. 燃料小出槽3. 燃料小出槽3. 燃料小出槽3. 燃料小出槽

4. 燃料種別4. 燃料種別4. 燃料種別4. 燃料種別4. 燃料種別4. 燃料種別4. 燃料種別

〈太陽光発電装置〉〈太陽光発電装置〉〈太陽光発電装置〉〈太陽光発電装置〉〈太陽光発電装置〉〈太陽光発電装置〉〈太陽光発電装置〉
1. 太陽電池アレイ1. 太陽電池アレイ1. 太陽電池アレイ1. 太陽電池アレイ1. 太陽電池アレイ1. 太陽電池アレイ1. 太陽電池アレイ

2. パワーコンディショナ2. パワーコンディショナ2. パワーコンディショナ2. パワーコンディショナ2. パワーコンディショナ2. パワーコンディショナ2. パワーコンディショナ

3. 表示装置3. 表示装置3. 表示装置3. 表示装置3. 表示装置3. 表示装置3. 表示装置

4. 連系する電力系統4. 連系する電力系統4. 連系する電力系統4. 連系する電力系統4. 連系する電力系統4. 連系する電力系統4. 連系する電力系統

・高圧　　・低圧・高圧　　・低圧・高圧　　・低圧・高圧　　・低圧・高圧　　・低圧・高圧　　・低圧・高圧　　・低圧

＿＿＿kVA以上＿＿＿kVA以上＿＿＿kVA以上＿＿＿kVA以上＿＿＿kVA以上＿＿＿kVA以上＿＿＿kVA以上

・軽油　　・Ａ重油・軽油　　・Ａ重油・軽油　　・Ａ重油・軽油　　・Ａ重油・軽油　　・Ａ重油・軽油　　・Ａ重油・軽油　　・Ａ重油

公称出力 ＿＿＿kW以上公称出力 ＿＿＿kW以上公称出力 ＿＿＿kW以上公称出力 ＿＿＿kW以上公称出力 ＿＿＿kW以上公称出力 ＿＿＿kW以上公称出力 ＿＿＿kW以上

定格容量 ＿＿＿kW以上定格容量 ＿＿＿kW以上定格容量 ＿＿＿kW以上定格容量 ＿＿＿kW以上定格容量 ＿＿＿kW以上定格容量 ＿＿＿kW以上定格容量 ＿＿＿kW以上

・液晶　　・LED表示装置・液晶　　・LED表示装置・液晶　　・LED表示装置・液晶　　・LED表示装置・液晶　　・LED表示装置・液晶　　・LED表示装置・液晶　　・LED表示装置

・高圧受電みなし低圧連系　・高圧連系　・低圧連系・高圧受電みなし低圧連系　・高圧連系　・低圧連系・高圧受電みなし低圧連系　・高圧連系　・低圧連系・高圧受電みなし低圧連系　・高圧連系　・低圧連系・高圧受電みなし低圧連系　・高圧連系　・低圧連系・高圧受電みなし低圧連系　・高圧連系　・低圧連系・高圧受電みなし低圧連系　・高圧連系　・低圧連系

増幅器増幅器増幅器増幅器増幅器増幅器増幅器 ・時報及び自動放送（体操放送等）はアッテネータを経由した回路とする。・時報及び自動放送（体操放送等）はアッテネータを経由した回路とする。・時報及び自動放送（体操放送等）はアッテネータを経由した回路とする。・時報及び自動放送（体操放送等）はアッテネータを経由した回路とする。・時報及び自動放送（体操放送等）はアッテネータを経由した回路とする。・時報及び自動放送（体操放送等）はアッテネータを経由した回路とする。・時報及び自動放送（体操放送等）はアッテネータを経由した回路とする。
・増幅器の入出力配線と外部配線（壁ボックス等）の接続はコネクタによる。・増幅器の入出力配線と外部配線（壁ボックス等）の接続はコネクタによる。・増幅器の入出力配線と外部配線（壁ボックス等）の接続はコネクタによる。・増幅器の入出力配線と外部配線（壁ボックス等）の接続はコネクタによる。・増幅器の入出力配線と外部配線（壁ボックス等）の接続はコネクタによる。・増幅器の入出力配線と外部配線（壁ボックス等）の接続はコネクタによる。・増幅器の入出力配線と外部配線（壁ボックス等）の接続はコネクタによる。
　（一斉回路は使用しない）　（一斉回路は使用しない）　（一斉回路は使用しない）　（一斉回路は使用しない）　（一斉回路は使用しない）　（一斉回路は使用しない）　（一斉回路は使用しない）

ホーム分電盤ホーム分電盤ホーム分電盤ホーム分電盤ホーム分電盤ホーム分電盤ホーム分電盤

〃〃〃〃〃〃〃

名　　　　　称名　　　　　称名　　　　　称名　　　　　称名　　　　　称名　　　　　称名　　　　　称

〃〃〃〃〃〃〃 400400400400400400400

900900900900900900900

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

1． 機器取付高1． 機器取付高1． 機器取付高1． 機器取付高1． 機器取付高1． 機器取付高1． 機器取付高

地　上～窓中心地　上～窓中心地　上～窓中心地　上～窓中心地　上～窓中心地　上～窓中心地　上～窓中心

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心 1,800～2,2001,800～2,2001,800～2,2001,800～2,2001,800～2,2001,800～2,2001,800～2,200

1,800～2,0001,800～2,0001,800～2,0001,800～2,0001,800～2,0001,800～2,0001,800～2,000

1,500(上端1,900以下)1,500(上端1,900以下)1,500(上端1,900以下)1,500(上端1,900以下)1,500(上端1,900以下)1,500(上端1,900以下)1,500(上端1,900以下)

取引用計器取引用計器取引用計器取引用計器取引用計器取引用計器取引用計器

引込開閉器引込開閉器引込開閉器引込開閉器引込開閉器引込開閉器引込開閉器

測　　点測　　点測　　点測　　点測　　点測　　点測　　点

協議する。協議する。協議する。協議する。協議する。協議する。協議する。

名　　　　　称名　　　　　称名　　　　　称名　　　　　称名　　　　　称名　　　　　称名　　　　　称測　　点測　　点測　　点測　　点測　　点測　　点測　　点 取付高（mm）取付高（mm）取付高（mm）取付高（mm）取付高（mm）取付高（mm）取付高（mm） 取付高（mm）取付高（mm）取付高（mm）取付高（mm）取付高（mm）取付高（mm）取付高（mm）

1,3001,3001,3001,3001,3001,3001,300

1,1001,1001,1001,1001,1001,1001,100

スイッチスイッチスイッチスイッチスイッチスイッチスイッチ

〃〃〃〃〃〃〃

外部受付用ｲﾝﾀｰﾎﾝ(子機)外部受付用ｲﾝﾀｰﾎﾝ(子機)外部受付用ｲﾝﾀｰﾎﾝ(子機)外部受付用ｲﾝﾀｰﾎﾝ(子機)外部受付用ｲﾝﾀｰﾎﾝ(子機)外部受付用ｲﾝﾀｰﾎﾝ(子機)外部受付用ｲﾝﾀｰﾎﾝ(子機)

　　　　　　　

　　　　　　　

　　　　　　　

ガス漏れ中継器ガス漏れ中継器ガス漏れ中継器ガス漏れ中継器ガス漏れ中継器ガス漏れ中継器ガス漏れ中継器

検知器（都市ガス）検知器（都市ガス）検知器（都市ガス）検知器（都市ガス）検知器（都市ガス）検知器（都市ガス）検知器（都市ガス）

　〃（LPガス）　〃（LPガス）　〃（LPガス）　〃（LPガス）　〃（LPガス）　〃（LPガス）　〃（LPガス）

天井下～中　心天井下～中　心天井下～中　心天井下～中　心天井下～中　心天井下～中　心天井下～中　心

床　上～上　端床　上～上　端床　上～上　端床　上～上　端床　上～上　端床　上～上　端床　上～上　端

　300　300　300　300　300　300　300

　300　300　300　300　300　300　300

　300　300　300　300　300　300　300

　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　

床転倒時用床転倒時用床転倒時用床転倒時用床転倒時用床転倒時用床転倒時用

壁付押ﾎﾞﾀﾝ(多機能ﾄｲﾚ)壁付押ﾎﾞﾀﾝ(多機能ﾄｲﾚ)壁付押ﾎﾞﾀﾝ(多機能ﾄｲﾚ)壁付押ﾎﾞﾀﾝ(多機能ﾄｲﾚ)壁付押ﾎﾞﾀﾝ(多機能ﾄｲﾚ)壁付押ﾎﾞﾀﾝ(多機能ﾄｲﾚ)壁付押ﾎﾞﾀﾝ(多機能ﾄｲﾚ)

壁付押ﾎﾞﾀﾝ(多機能ﾄｲﾚ）壁付押ﾎﾞﾀﾝ(多機能ﾄｲﾚ）壁付押ﾎﾞﾀﾝ(多機能ﾄｲﾚ）壁付押ﾎﾞﾀﾝ(多機能ﾄｲﾚ）壁付押ﾎﾞﾀﾝ(多機能ﾄｲﾚ）壁付押ﾎﾞﾀﾝ(多機能ﾄｲﾚ）壁付押ﾎﾞﾀﾝ(多機能ﾄｲﾚ）

壁付ｲﾝﾀｰﾎﾝ(上記以外)壁付ｲﾝﾀｰﾎﾝ(上記以外)壁付ｲﾝﾀｰﾎﾝ(上記以外)壁付ｲﾝﾀｰﾎﾝ(上記以外)壁付ｲﾝﾀｰﾎﾝ(上記以外)壁付ｲﾝﾀｰﾎﾝ(上記以外)壁付ｲﾝﾀｰﾎﾝ(上記以外)

〃〃〃〃〃〃〃

1,3001,3001,3001,3001,3001,3001,300

〃〃〃〃〃〃〃 　900　900　900　900　900　900　900

天井下～上　端天井下～上　端天井下～上　端天井下～上　端天井下～上　端天井下～上　端天井下～上　端   200  200  200  200  200  200  200

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

車椅子用ｲﾝﾀｰﾎﾝ車椅子用ｲﾝﾀｰﾎﾝ車椅子用ｲﾝﾀｰﾎﾝ車椅子用ｲﾝﾀｰﾎﾝ車椅子用ｲﾝﾀｰﾎﾝ車椅子用ｲﾝﾀｰﾎﾝ車椅子用ｲﾝﾀｰﾎﾝ (居室子機)(居室子機)(居室子機)(居室子機)(居室子機)(居室子機)(居室子機) 1,1001,1001,1001,1001,1001,1001,100

　〃（多機能ﾄｲﾚ・車椅子用居室）　〃（多機能ﾄｲﾚ・車椅子用居室）　〃（多機能ﾄｲﾚ・車椅子用居室）　〃（多機能ﾄｲﾚ・車椅子用居室）　〃（多機能ﾄｲﾚ・車椅子用居室）　〃（多機能ﾄｲﾚ・車椅子用居室）　〃（多機能ﾄｲﾚ・車椅子用居室）

〃〃〃〃〃〃〃

  300  300  300  300  300  300  300

  150  150  150  150  150  150  150

  150  150  150  150  150  150  150

800～1,300800～1,300800～1,300800～1,300800～1,300800～1,300800～1,300

コンセント（一般）コンセント（一般）コンセント（一般）コンセント（一般）コンセント（一般）コンセント（一般）コンセント（一般）

　　〃　　（和室）　　〃　　（和室）　　〃　　（和室）　　〃　　（和室）　　〃　　（和室）　　〃　　（和室）　　〃　　（和室）

　　〃　　（台上）　　〃　　（台上）　　〃　　（台上）　　〃　　（台上）　　〃　　（台上）　　〃　　（台上）　　〃　　（台上）

　　〃　　（土間）　　〃　　（土間）　　〃　　（土間）　　〃　　（土間）　　〃　　（土間）　　〃　　（土間）　　〃　　（土間）

〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃

台　上～中　心台　上～中　心台　上～中　心台　上～中　心台　上～中　心台　上～中　心台　上～中　心

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

 〃（自動・手動切替） 〃（自動・手動切替） 〃（自動・手動切替） 〃（自動・手動切替） 〃（自動・手動切替） 〃（自動・手動切替） 〃（自動・手動切替） 1,8001,8001,8001,8001,8001,8001,800

 〃（車椅子用ﾍﾞｯﾄﾞ周辺） 〃（車椅子用ﾍﾞｯﾄﾞ周辺） 〃（車椅子用ﾍﾞｯﾄﾞ周辺） 〃（車椅子用ﾍﾞｯﾄﾞ周辺） 〃（車椅子用ﾍﾞｯﾄﾞ周辺） 〃（車椅子用ﾍﾞｯﾄﾞ周辺） 〃（車椅子用ﾍﾞｯﾄﾞ周辺） 〃〃〃〃〃〃〃   900  900  900  900  900  900  900

  300  300  300  300  300  300  300

  200  200  200  200  200  200  200

  300  300  300  300  300  300  300

  150  150  150  150  150  150  150

端子盤端子盤端子盤端子盤端子盤端子盤端子盤

保安器箱保安器箱保安器箱保安器箱保安器箱保安器箱保安器箱

壁付アウトレット壁付アウトレット壁付アウトレット壁付アウトレット壁付アウトレット壁付アウトレット壁付アウトレット

　　〃　　（和室）　　〃　　（和室）　　〃　　（和室）　　〃　　（和室）　　〃　　（和室）　　〃　　（和室）　　〃　　（和室）

床　上～下　端床　上～下　端床　上～下　端床　上～下　端床　上～下　端床　上～下　端床　上～下　端

天井下～上　端天井下～上　端天井下～上　端天井下～上　端天井下～上　端天井下～上　端天井下～上　端

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

1,500(上端1,900以下)1,500(上端1,900以下)1,500(上端1,900以下)1,500(上端1,900以下)1,500(上端1,900以下)1,500(上端1,900以下)1,500(上端1,900以下)

1,5001,5001,5001,5001,5001,5001,500

1,3001,3001,3001,3001,3001,3001,300

壁掛形制御盤壁掛形制御盤壁掛形制御盤壁掛形制御盤壁掛形制御盤壁掛形制御盤壁掛形制御盤

手元開閉器手元開閉器手元開閉器手元開閉器手元開閉器手元開閉器手元開閉器

操作スイッチ操作スイッチ操作スイッチ操作スイッチ操作スイッチ操作スイッチ操作スイッチ

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃

　　　　　　　
　　　　　　　

2,100～2,3002,100～2,3002,100～2,3002,100～2,3002,100～2,3002,100～2,3002,100～2,300

2,000～2,5002,000～2,5002,000～2,5002,000～2,5002,000～2,5002,000～2,5002,000～2,500

  150  150  150  150  150  150  150

ブラケット（一般）ブラケット（一般）ブラケット（一般）ブラケット（一般）ブラケット（一般）ブラケット（一般）ブラケット（一般）

　　〃　　（踊場）　　〃　　（踊場）　　〃　　（踊場）　　〃　　（踊場）　　〃　　（踊場）　　〃　　（踊場）　　〃　　（踊場）

鏡上端～中　心鏡上端～中　心鏡上端～中　心鏡上端～中　心鏡上端～中　心鏡上端～中　心鏡上端～中　心

〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃

　　〃　（トイレ）　　〃　（トイレ）　　〃　（トイレ）　　〃　（トイレ）　　〃　（トイレ）　　〃　（トイレ）　　〃　（トイレ）

〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃 300～400300～400300～400300～400300～400300～400300～400

　　　　〃　　（鏡上）　　　　〃　　（鏡上）　　　　〃　　（鏡上）　　　　〃　　（鏡上）　　　　〃　　（鏡上）　　　　〃　　（鏡上）　　　　〃　　（鏡上）

　　〃（車椅子用ﾍﾞｯﾄﾞ周辺）　　〃（車椅子用ﾍﾞｯﾄﾞ周辺）　　〃（車椅子用ﾍﾞｯﾄﾞ周辺）　　〃（車椅子用ﾍﾞｯﾄﾞ周辺）　　〃（車椅子用ﾍﾞｯﾄﾞ周辺）　　〃（車椅子用ﾍﾞｯﾄﾞ周辺）　　〃（車椅子用ﾍﾞｯﾄﾞ周辺）　　〃（車椅子用ﾍﾞｯﾄﾞ周辺）　　〃（車椅子用ﾍﾞｯﾄﾞ周辺）　　〃（車椅子用ﾍﾞｯﾄﾞ周辺）　　〃（車椅子用ﾍﾞｯﾄﾞ周辺）　　〃（車椅子用ﾍﾞｯﾄﾞ周辺）　　〃（車椅子用ﾍﾞｯﾄﾞ周辺）　　〃（車椅子用ﾍﾞｯﾄﾞ周辺）

　　〃（車椅子用居室）　　〃（車椅子用居室）　　〃（車椅子用居室）　　〃（車椅子用居室）　　〃（車椅子用居室）　　〃（車椅子用居室）　　〃（車椅子用居室）

壁付発信器壁付発信器壁付発信器壁付発信器壁付発信器壁付発信器壁付発信器

受付押ボタン（一般）受付押ボタン（一般）受付押ボタン（一般）受付押ボタン（一般）受付押ボタン（一般）受付押ボタン（一般）受付押ボタン（一般） 1,3001,3001,3001,3001,3001,3001,300床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　

1,3001,3001,3001,3001,3001,3001,300

ベル,ブザー,チャイムベル,ブザー,チャイムベル,ブザー,チャイムベル,ブザー,チャイムベル,ブザー,チャイムベル,ブザー,チャイムベル,ブザー,チャイム

電源箱電源箱電源箱電源箱電源箱電源箱電源箱 床　上～下　端床　上～下　端床　上～下　端床　上～下　端床　上～下　端床　上～下　端床　上～下　端 　300　300　300　300　300　300　300

　　　　　　　
壁掛形スピーカ壁掛形スピーカ壁掛形スピーカ壁掛形スピーカ壁掛形スピーカ壁掛形スピーカ壁掛形スピーカ

壁付アッテネータ壁付アッテネータ壁付アッテネータ壁付アッテネータ壁付アッテネータ壁付アッテネータ壁付アッテネータ 1,3001,3001,3001,3001,3001,3001,300

　400　400　400　400　400　400　400

情報・出退表示盤情報・出退表示盤情報・出退表示盤情報・出退表示盤情報・出退表示盤情報・出退表示盤情報・出退表示盤

機器収容箱機器収容箱機器収容箱機器収容箱機器収容箱機器収容箱機器収容箱

　　〃　　（和室）　　〃　　（和室）　　〃　　（和室）　　〃　　（和室）　　〃　　（和室）　　〃　　（和室）　　〃　　（和室）

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

〃〃〃〃〃〃〃

天井下～上　端天井下～上　端天井下～上　端天井下～上　端天井下～上　端天井下～上　端天井下～上　端 　200　200　200　200　200　200　200

　300　300　300　300　300　300　300

　150　150　150　150　150　150　150

受信機・副受信機受信機・副受信機受信機・副受信機受信機・副受信機受信機・副受信機受信機・副受信機受信機・副受信機

機器収容箱機器収容箱機器収容箱機器収容箱機器収容箱機器収容箱機器収容箱

発信機発信機発信機発信機発信機発信機発信機

ベルベルベルベルベルベルベル

表示灯表示灯表示灯表示灯表示灯表示灯表示灯

800～1,500800～1,500800～1,500800～1,500800～1,500800～1,500800～1,500

800～1,500800～1,500800～1,500800～1,500800～1,500800～1,500800～1,500

800～1,500800～1,500800～1,500800～1,500800～1,500800～1,500800～1,500

〃〃〃〃〃〃〃

天井下～上　端天井下～上　端天井下～上　端天井下～上　端天井下～上　端天井下～上　端天井下～上　端

床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

〃〃〃〃〃〃〃

床上～操作部床上～操作部床上～操作部床上～操作部床上～操作部床上～操作部床上～操作部

　200　200　200　200　200　200　200

　200　200　200　200　200　200　200

身障者用ｲﾝﾀｰﾎﾝ(子機)身障者用ｲﾝﾀｰﾎﾝ(子機)身障者用ｲﾝﾀｰﾎﾝ(子機)身障者用ｲﾝﾀｰﾎﾝ(子機)身障者用ｲﾝﾀｰﾎﾝ(子機)身障者用ｲﾝﾀｰﾎﾝ(子機)身障者用ｲﾝﾀｰﾎﾝ(子機) 　　　　　標準図による　　　　　標準図による　　　　　標準図による　　　　　標準図による　　　　　標準図による　　　　　標準図による　　　　　標準図による

テレビ端子テレビ端子テレビ端子テレビ端子テレビ端子テレビ端子テレビ端子

壁付電話機壁付電話機壁付電話機壁付電話機壁付電話機壁付電話機壁付電話機 〃〃〃〃〃〃〃 1,3001,3001,3001,3001,3001,3001,300

天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.9床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.9

　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

　　　　　標準図による　　　　　標準図による　　　　　標準図による　　　　　標準図による　　　　　標準図による　　　　　標準図による　　　　　標準図による

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

子時計子時計子時計子時計子時計子時計子時計 床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心 天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.9

壁掛形親時計壁掛形親時計壁掛形親時計壁掛形親時計壁掛形親時計壁掛形親時計壁掛形親時計 〃〃〃〃〃〃〃 1,500(上端1,900以下)1,500(上端1,900以下)1,500(上端1,900以下)1,500(上端1,900以下)1,500(上端1,900以下)1,500(上端1,900以下)1,500(上端1,900以下)

電電電電電電電
力力力力力力力
共共共共共共共
通通通通通通通

電電電電電電電

　　　　　　　

灯灯灯灯灯灯灯

動動動動動動動

力力力力力力力

構構構構構構構
内内内内内内内
交交交交交交交
換換換換換換換

電電電電電電電
気気気気気気気
時時時時時時時
計計計計計計計

拡拡拡拡拡拡拡

声声声声声声声

表表表表表表表

示示示示示示示

誘誘誘誘誘誘誘

導導導導導導導

支支支支支支支

援援援援援援援

テテテテテテテ
レレレレレレレ
ビビビビビビビ
共共共共共共共
同同同同同同同
受受受受受受受
信信信信信信信

火火火火火火火
災災災災災災災
報報報報報報報
知知知知知知知

ガガガガガガガ
ススススススス
検検検検検検検
知知知知知知知

天井下～中　心天井下～中　心天井下～中　心天井下～中　心天井下～中　心天井下～中　心天井下～中　心

〃〃〃〃〃〃〃 2,3002,3002,3002,3002,3002,3002,300

〃〃〃〃〃〃〃

分電盤,OA盤,実験盤分電盤,OA盤,実験盤分電盤,OA盤,実験盤分電盤,OA盤,実験盤分電盤,OA盤,実験盤分電盤,OA盤,実験盤分電盤,OA盤,実験盤

　４年版）」）（以下「標準仕様書」という）及び「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（令和４年版）」　４年版）」）（以下「標準仕様書」という）及び「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（令和４年版）」　４年版）」）（以下「標準仕様書」という）及び「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（令和４年版）」　４年版）」）（以下「標準仕様書」という）及び「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（令和４年版）」　４年版）」）（以下「標準仕様書」という）及び「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（令和４年版）」　４年版）」）（以下「標準仕様書」という）及び「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（令和４年版）」　４年版）」）（以下「標準仕様書」という）及び「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（令和４年版）」
　設備工事編）（令和４年版）」（ただし改修工事の場合は「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和　設備工事編）（令和４年版）」（ただし改修工事の場合は「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和　設備工事編）（令和４年版）」（ただし改修工事の場合は「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和　設備工事編）（令和４年版）」（ただし改修工事の場合は「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和　設備工事編）（令和４年版）」（ただし改修工事の場合は「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和　設備工事編）（令和４年版）」（ただし改修工事の場合は「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和　設備工事編）（令和４年版）」（ただし改修工事の場合は「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和

防犯・入退室管理設備防犯・入退室管理設備防犯・入退室管理設備防犯・入退室管理設備防犯・入退室管理設備防犯・入退室管理設備防犯・入退室管理設備

するものとする。するものとする。するものとする。するものとする。するものとする。するものとする。するものとする。
現場説明書による。現場説明書による。現場説明書による。現場説明書による。現場説明書による。現場説明書による。現場説明書による。　　　　　　　

1. 施工図等1. 施工図等1. 施工図等1. 施工図等1. 施工図等1. 施工図等1. 施工図等

(１)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書（電気(１)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書（電気(１)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書（電気(１)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書（電気(１)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書（電気(１)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書（電気(１)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書（電気

(２)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。(２)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。(２)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。(２)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。(２)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。(２)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。(２)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。
(３)本工事は工事中及び完成後に必要に応じ次の調査を行うため、発注者より連絡があれば対応すること。(３)本工事は工事中及び完成後に必要に応じ次の調査を行うため、発注者より連絡があれば対応すること。(３)本工事は工事中及び完成後に必要に応じ次の調査を行うため、発注者より連絡があれば対応すること。(３)本工事は工事中及び完成後に必要に応じ次の調査を行うため、発注者より連絡があれば対応すること。(３)本工事は工事中及び完成後に必要に応じ次の調査を行うため、発注者より連絡があれば対応すること。(３)本工事は工事中及び完成後に必要に応じ次の調査を行うため、発注者より連絡があれば対応すること。(３)本工事は工事中及び完成後に必要に応じ次の調査を行うため、発注者より連絡があれば対応すること。
　　ア 公共事業労務費調査…工事中に実施（調査票の記入提出、発注者実施への協力等）　　ア 公共事業労務費調査…工事中に実施（調査票の記入提出、発注者実施への協力等）　　ア 公共事業労務費調査…工事中に実施（調査票の記入提出、発注者実施への協力等）　　ア 公共事業労務費調査…工事中に実施（調査票の記入提出、発注者実施への協力等）　　ア 公共事業労務費調査…工事中に実施（調査票の記入提出、発注者実施への協力等）　　ア 公共事業労務費調査…工事中に実施（調査票の記入提出、発注者実施への協力等）　　ア 公共事業労務費調査…工事中に実施（調査票の記入提出、発注者実施への協力等）

(１）項目は、番号に○印の付いたものを適用する。(１）項目は、番号に○印の付いたものを適用する。(１）項目は、番号に○印の付いたものを適用する。(１）項目は、番号に○印の付いたものを適用する。(１）項目は、番号に○印の付いたものを適用する。(１）項目は、番号に○印の付いたものを適用する。(１）項目は、番号に○印の付いたものを適用する。
(２）特記事項のうち選択する事項は○印の付いたものを適用する。ただし、○印のない場合は※印を適用する。(２）特記事項のうち選択する事項は○印の付いたものを適用する。ただし、○印のない場合は※印を適用する。(２）特記事項のうち選択する事項は○印の付いたものを適用する。ただし、○印のない場合は※印を適用する。(２）特記事項のうち選択する事項は○印の付いたものを適用する。ただし、○印のない場合は※印を適用する。(２）特記事項のうち選択する事項は○印の付いたものを適用する。ただし、○印のない場合は※印を適用する。(２）特記事項のうち選択する事項は○印の付いたものを適用する。ただし、○印のない場合は※印を適用する。(２）特記事項のうち選択する事項は○印の付いたものを適用する。ただし、○印のない場合は※印を適用する。
(３）標準仕様書で「特記がなければ、」以下に具体的な材料・品質性能・工法検査方法等を明示している場合におい(３）標準仕様書で「特記がなければ、」以下に具体的な材料・品質性能・工法検査方法等を明示している場合におい(３）標準仕様書で「特記がなければ、」以下に具体的な材料・品質性能・工法検査方法等を明示している場合におい(３）標準仕様書で「特記がなければ、」以下に具体的な材料・品質性能・工法検査方法等を明示している場合におい(３）標準仕様書で「特記がなければ、」以下に具体的な材料・品質性能・工法検査方法等を明示している場合におい(３）標準仕様書で「特記がなければ、」以下に具体的な材料・品質性能・工法検査方法等を明示している場合におい(３）標準仕様書で「特記がなければ、」以下に具体的な材料・品質性能・工法検査方法等を明示している場合におい
　て、それらが関係法令等（条例含む）に抵触する場合には、関係法令等の遵守（1.1.13）を優先する。　て、それらが関係法令等（条例含む）に抵触する場合には、関係法令等の遵守（1.1.13）を優先する。　て、それらが関係法令等（条例含む）に抵触する場合には、関係法令等の遵守（1.1.13）を優先する。　て、それらが関係法令等（条例含む）に抵触する場合には、関係法令等の遵守（1.1.13）を優先する。　て、それらが関係法令等（条例含む）に抵触する場合には、関係法令等の遵守（1.1.13）を優先する。　て、それらが関係法令等（条例含む）に抵触する場合には、関係法令等の遵守（1.1.13）を優先する。　て、それらが関係法令等（条例含む）に抵触する場合には、関係法令等の遵守（1.1.13）を優先する。

別契約の関係工事との取合いを十分に打合せ、各現場代理人承認の上で提出する。なお、別契約の関係工事との取合いを十分に打合せ、各現場代理人承認の上で提出する。なお、別契約の関係工事との取合いを十分に打合せ、各現場代理人承認の上で提出する。なお、別契約の関係工事との取合いを十分に打合せ、各現場代理人承認の上で提出する。なお、別契約の関係工事との取合いを十分に打合せ、各現場代理人承認の上で提出する。なお、別契約の関係工事との取合いを十分に打合せ、各現場代理人承認の上で提出する。なお、別契約の関係工事との取合いを十分に打合せ、各現場代理人承認の上で提出する。なお、
当該建物の取得する施工図の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲当該建物の取得する施工図の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲当該建物の取得する施工図の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲当該建物の取得する施工図の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲当該建物の取得する施工図の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲当該建物の取得する施工図の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲当該建物の取得する施工図の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲

2. 施工条件2. 施工条件2. 施工条件2. 施工条件2. 施工条件2. 施工条件2. 施工条件

3. 工事安全計画書3. 工事安全計画書3. 工事安全計画書3. 工事安全計画書3. 工事安全計画書3. 工事安全計画書3. 工事安全計画書
安全対策に関する具体的な工事安全計画書を監督職員に提出する。安全対策に関する具体的な工事安全計画書を監督職員に提出する。安全対策に関する具体的な工事安全計画書を監督職員に提出する。安全対策に関する具体的な工事安全計画書を監督職員に提出する。安全対策に関する具体的な工事安全計画書を監督職員に提出する。安全対策に関する具体的な工事安全計画書を監督職員に提出する。安全対策に関する具体的な工事安全計画書を監督職員に提出する。
建築工事安全施工技術指針及び建設工事公衆災害防止対策要綱を参考に、工事現場の建築工事安全施工技術指針及び建設工事公衆災害防止対策要綱を参考に、工事現場の建築工事安全施工技術指針及び建設工事公衆災害防止対策要綱を参考に、工事現場の建築工事安全施工技術指針及び建設工事公衆災害防止対策要綱を参考に、工事現場の建築工事安全施工技術指針及び建設工事公衆災害防止対策要綱を参考に、工事現場の建築工事安全施工技術指針及び建設工事公衆災害防止対策要綱を参考に、工事現場の建築工事安全施工技術指針及び建設工事公衆災害防止対策要綱を参考に、工事現場の

の事前調査を行い監督職員に報告書を提出する。（・　　　　　　　・　　　　　　）の事前調査を行い監督職員に報告書を提出する。（・　　　　　　　・　　　　　　）の事前調査を行い監督職員に報告書を提出する。（・　　　　　　　・　　　　　　）の事前調査を行い監督職員に報告書を提出する。（・　　　　　　　・　　　　　　）の事前調査を行い監督職員に報告書を提出する。（・　　　　　　　・　　　　　　）の事前調査を行い監督職員に報告書を提出する。（・　　　　　　　・　　　　　　）の事前調査を行い監督職員に報告書を提出する。（・　　　　　　　・　　　　　　）

　　　　　　　

　　　　　　　
調査を行う前に監督職員に調査計画書を提出する。調査を行う前に監督職員に調査計画書を提出する。調査を行う前に監督職員に調査計画書を提出する。調査を行う前に監督職員に調査計画書を提出する。調査を行う前に監督職員に調査計画書を提出する。調査を行う前に監督職員に調査計画書を提出する。調査を行う前に監督職員に調査計画書を提出する。

4. 施工調査4. 施工調査4. 施工調査4. 施工調査4. 施工調査4. 施工調査4. 施工調査 施工に先立ち、改修工事関連（施工部位により既存性能を損なうおそれのある）部分施工に先立ち、改修工事関連（施工部位により既存性能を損なうおそれのある）部分施工に先立ち、改修工事関連（施工部位により既存性能を損なうおそれのある）部分施工に先立ち、改修工事関連（施工部位により既存性能を損なうおそれのある）部分施工に先立ち、改修工事関連（施工部位により既存性能を損なうおそれのある）部分施工に先立ち、改修工事関連（施工部位により既存性能を損なうおそれのある）部分施工に先立ち、改修工事関連（施工部位により既存性能を損なうおそれのある）部分

・アスベスト含有設備資機材(・配線用遮断器　 ・　　　　)・アスベスト含有設備資機材(・配線用遮断器　 ・　　　　)・アスベスト含有設備資機材(・配線用遮断器　 ・　　　　)・アスベスト含有設備資機材(・配線用遮断器　 ・　　　　)・アスベスト含有設備資機材(・配線用遮断器　 ・　　　　)・アスベスト含有設備資機材(・配線用遮断器　 ・　　　　)・アスベスト含有設備資機材(・配線用遮断器　 ・　　　　)
し、監督職員に報告する。・微量PCB含有機器(・変圧器　　　・　　　　　　　　　　)し、監督職員に報告する。・微量PCB含有機器(・変圧器　　　・　　　　　　　　　　)し、監督職員に報告する。・微量PCB含有機器(・変圧器　　　・　　　　　　　　　　)し、監督職員に報告する。・微量PCB含有機器(・変圧器　　　・　　　　　　　　　　)し、監督職員に報告する。・微量PCB含有機器(・変圧器　　　・　　　　　　　　　　)し、監督職員に報告する。・微量PCB含有機器(・変圧器　　　・　　　　　　　　　　)し、監督職員に報告する。・微量PCB含有機器(・変圧器　　　・　　　　　　　　　　)
撤去する機器類等について、製造年、品番等を確認し特別管理産業廃棄物の有無を調査撤去する機器類等について、製造年、品番等を確認し特別管理産業廃棄物の有無を調査撤去する機器類等について、製造年、品番等を確認し特別管理産業廃棄物の有無を調査撤去する機器類等について、製造年、品番等を確認し特別管理産業廃棄物の有無を調査撤去する機器類等について、製造年、品番等を確認し特別管理産業廃棄物の有無を調査撤去する機器類等について、製造年、品番等を確認し特別管理産業廃棄物の有無を調査撤去する機器類等について、製造年、品番等を確認し特別管理産業廃棄物の有無を調査

特別管理産業廃棄物は関係法令に従い適切に処理する。特別管理産業廃棄物は関係法令に従い適切に処理する。特別管理産業廃棄物は関係法令に従い適切に処理する。特別管理産業廃棄物は関係法令に従い適切に処理する。特別管理産業廃棄物は関係法令に従い適切に処理する。特別管理産業廃棄物は関係法令に従い適切に処理する。特別管理産業廃棄物は関係法令に従い適切に処理する。

議する。議する。議する。議する。議する。議する。議する。

5. 発生材の処理5. 発生材の処理5. 発生材の処理5. 発生材の処理5. 発生材の処理5. 発生材の処理5. 発生材の処理

工事中、特別管理産業廃棄物が発生すると判明した場合、その処理方法は監督職員と協工事中、特別管理産業廃棄物が発生すると判明した場合、その処理方法は監督職員と協工事中、特別管理産業廃棄物が発生すると判明した場合、その処理方法は監督職員と協工事中、特別管理産業廃棄物が発生すると判明した場合、その処理方法は監督職員と協工事中、特別管理産業廃棄物が発生すると判明した場合、その処理方法は監督職員と協工事中、特別管理産業廃棄物が発生すると判明した場合、その処理方法は監督職員と協工事中、特別管理産業廃棄物が発生すると判明した場合、その処理方法は監督職員と協

引渡しを要するもの　  ※無 ・有（・金属類　・盤類　・電線,ケーブル  ・      　）引渡しを要するもの　  ※無 ・有（・金属類　・盤類　・電線,ケーブル  ・      　）引渡しを要するもの　  ※無 ・有（・金属類　・盤類　・電線,ケーブル  ・      　）引渡しを要するもの　  ※無 ・有（・金属類　・盤類　・電線,ケーブル  ・      　）引渡しを要するもの　  ※無 ・有（・金属類　・盤類　・電線,ケーブル  ・      　）引渡しを要するもの　  ※無 ・有（・金属類　・盤類　・電線,ケーブル  ・      　）引渡しを要するもの　  ※無 ・有（・金属類　・盤類　・電線,ケーブル  ・      　）
特別管理産業廃棄物　  ※無 ・有　・本工事において調査を行う。　特別管理産業廃棄物　  ※無 ・有　・本工事において調査を行う。　特別管理産業廃棄物　  ※無 ・有　・本工事において調査を行う。　特別管理産業廃棄物　  ※無 ・有　・本工事において調査を行う。　特別管理産業廃棄物　  ※無 ・有　・本工事において調査を行う。　特別管理産業廃棄物　  ※無 ・有　・本工事において調査を行う。　特別管理産業廃棄物　  ※無 ・有　・本工事において調査を行う。　
 （・PCB使用機器　・アスベスト含有設備資機材（・配線用遮断器　　　　　　　　）） （・PCB使用機器　・アスベスト含有設備資機材（・配線用遮断器　　　　　　　　）） （・PCB使用機器　・アスベスト含有設備資機材（・配線用遮断器　　　　　　　　）） （・PCB使用機器　・アスベスト含有設備資機材（・配線用遮断器　　　　　　　　）） （・PCB使用機器　・アスベスト含有設備資機材（・配線用遮断器　　　　　　　　）） （・PCB使用機器　・アスベスト含有設備資機材（・配線用遮断器　　　　　　　　）） （・PCB使用機器　・アスベスト含有設備資機材（・配線用遮断器　　　　　　　　））

28. 他工事との取合い28. 他工事との取合い28. 他工事との取合い28. 他工事との取合い28. 他工事との取合い28. 他工事との取合い28. 他工事との取合い 図面に記載されていない工事区分は、別紙工事区分表による。図面に記載されていない工事区分は、別紙工事区分表による。図面に記載されていない工事区分は、別紙工事区分表による。図面に記載されていない工事区分は、別紙工事区分表による。図面に記載されていない工事区分は、別紙工事区分表による。図面に記載されていない工事区分は、別紙工事区分表による。図面に記載されていない工事区分は、別紙工事区分表による。

（　　　）書きの室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。（　　　）書きの室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。（　　　）書きの室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。（　　　）書きの室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。（　　　）書きの室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。（　　　）書きの室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。（　　　）書きの室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。29. 天井仕上げ区分29. 天井仕上げ区分29. 天井仕上げ区分29. 天井仕上げ区分29. 天井仕上げ区分29. 天井仕上げ区分29. 天井仕上げ区分

30. 配線図記号その他30. 配線図記号その他30. 配線図記号その他30. 配線図記号その他30. 配線図記号その他30. 配線図記号その他30. 配線図記号その他 (１)EEF1.6-2C×2は、EEF1.6-4Cを使用してもよい。(１)EEF1.6-2C×2は、EEF1.6-4Cを使用してもよい。(１)EEF1.6-2C×2は、EEF1.6-4Cを使用してもよい。(１)EEF1.6-2C×2は、EEF1.6-4Cを使用してもよい。(１)EEF1.6-2C×2は、EEF1.6-4Cを使用してもよい。(１)EEF1.6-2C×2は、EEF1.6-4Cを使用してもよい。(１)EEF1.6-2C×2は、EEF1.6-4Cを使用してもよい。
(２)EMケーブルの表記は警報用及び同軸ケーブルを除き「EM-」を省略する。(２)EMケーブルの表記は警報用及び同軸ケーブルを除き「EM-」を省略する。(２)EMケーブルの表記は警報用及び同軸ケーブルを除き「EM-」を省略する。(２)EMケーブルの表記は警報用及び同軸ケーブルを除き「EM-」を省略する。(２)EMケーブルの表記は警報用及び同軸ケーブルを除き「EM-」を省略する。(２)EMケーブルの表記は警報用及び同軸ケーブルを除き「EM-」を省略する。(２)EMケーブルの表記は警報用及び同軸ケーブルを除き「EM-」を省略する。

建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。
（１）風圧力（１）風圧力（１）風圧力（１）風圧力（１）風圧力（１）風圧力（１）風圧力

（２）積雪荷重（２）積雪荷重（２）積雪荷重（２）積雪荷重（２）積雪荷重（２）積雪荷重（２）積雪荷重
　　平成12年建設省告示第1455号における区域　　別表（　　　　　　　）　　平成12年建設省告示第1455号における区域　　別表（　　　　　　　）　　平成12年建設省告示第1455号における区域　　別表（　　　　　　　）　　平成12年建設省告示第1455号における区域　　別表（　　　　　　　）　　平成12年建設省告示第1455号における区域　　別表（　　　　　　　）　　平成12年建設省告示第1455号における区域　　別表（　　　　　　　）　　平成12年建設省告示第1455号における区域　　別表（　　　　　　　）

　　風速（Vo＝ ・30 ・32 ・34　m/s）　地表面粗度区分（ ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ）　　風速（Vo＝ ・30 ・32 ・34　m/s）　地表面粗度区分（ ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ）　　風速（Vo＝ ・30 ・32 ・34　m/s）　地表面粗度区分（ ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ）　　風速（Vo＝ ・30 ・32 ・34　m/s）　地表面粗度区分（ ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ）　　風速（Vo＝ ・30 ・32 ・34　m/s）　地表面粗度区分（ ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ）　　風速（Vo＝ ・30 ・32 ・34　m/s）　地表面粗度区分（ ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ）　　風速（Vo＝ ・30 ・32 ・34　m/s）　地表面粗度区分（ ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ）

31. 適用区分31. 適用区分31. 適用区分31. 適用区分31. 適用区分31. 適用区分31. 適用区分

長さ1m以上の入線しない電線管には1.2mm以上の樹脂被覆鉄線を挿入する。長さ1m以上の入線しない電線管には1.2mm以上の樹脂被覆鉄線を挿入する。長さ1m以上の入線しない電線管には1.2mm以上の樹脂被覆鉄線を挿入する。長さ1m以上の入線しない電線管には1.2mm以上の樹脂被覆鉄線を挿入する。長さ1m以上の入線しない電線管には1.2mm以上の樹脂被覆鉄線を挿入する。長さ1m以上の入線しない電線管には1.2mm以上の樹脂被覆鉄線を挿入する。長さ1m以上の入線しない電線管には1.2mm以上の樹脂被覆鉄線を挿入する。32. 呼び線32. 呼び線32. 呼び線32. 呼び線32. 呼び線32. 呼び線32. 呼び線

2.5m以下のサドル及びダクターには保護を行う。2.5m以下のサドル及びダクターには保護を行う。2.5m以下のサドル及びダクターには保護を行う。2.5m以下のサドル及びダクターには保護を行う。2.5m以下のサドル及びダクターには保護を行う。2.5m以下のサドル及びダクターには保護を行う。2.5m以下のサドル及びダクターには保護を行う。33. 露出配管の固定保護33. 露出配管の固定保護33. 露出配管の固定保護33. 露出配管の固定保護33. 露出配管の固定保護33. 露出配管の固定保護33. 露出配管の固定保護

処理を行う。処理を行う。処理を行う。処理を行う。処理を行う。処理を行う。処理を行う。
34. 屋上・屋側等への設置34. 屋上・屋側等への設置34. 屋上・屋側等への設置34. 屋上・屋側等への設置34. 屋上・屋側等への設置34. 屋上・屋側等への設置34. 屋上・屋側等への設置

 機材の周囲処理 機材の周囲処理 機材の周囲処理 機材の周囲処理 機材の周囲処理 機材の周囲処理 機材の周囲処理
建築物（構造体）に直接設置するプルボックス、各種盤及びダクターには周囲にシール建築物（構造体）に直接設置するプルボックス、各種盤及びダクターには周囲にシール建築物（構造体）に直接設置するプルボックス、各種盤及びダクターには周囲にシール建築物（構造体）に直接設置するプルボックス、各種盤及びダクターには周囲にシール建築物（構造体）に直接設置するプルボックス、各種盤及びダクターには周囲にシール建築物（構造体）に直接設置するプルボックス、各種盤及びダクターには周囲にシール建築物（構造体）に直接設置するプルボックス、各種盤及びダクターには周囲にシール

を遅滞なく行う。を遅滞なく行う。を遅滞なく行う。を遅滞なく行う。を遅滞なく行う。を遅滞なく行う。を遅滞なく行う。
35. 官公署への手続き35. 官公署への手続き35. 官公署への手続き35. 官公署への手続き35. 官公署への手続き35. 官公署への手続き35. 官公署への手続き 工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署その他関係機関への必要な届出手続き等工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署その他関係機関への必要な届出手続き等工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署その他関係機関への必要な届出手続き等工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署その他関係機関への必要な届出手続き等工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署その他関係機関への必要な届出手続き等工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署その他関係機関への必要な届出手続き等工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署その他関係機関への必要な届出手続き等

36. 工事現場の表示36. 工事現場の表示36. 工事現場の表示36. 工事現場の表示36. 工事現場の表示36. 工事現場の表示36. 工事現場の表示 現場の見えやすい位置に、監督職員が指示する次の表示板を設置する。現場の見えやすい位置に、監督職員が指示する次の表示板を設置する。現場の見えやすい位置に、監督職員が指示する次の表示板を設置する。現場の見えやすい位置に、監督職員が指示する次の表示板を設置する。現場の見えやすい位置に、監督職員が指示する次の表示板を設置する。現場の見えやすい位置に、監督職員が指示する次の表示板を設置する。現場の見えやすい位置に、監督職員が指示する次の表示板を設置する。
※工事名等の表示板（900mm×600mm）　　・工事概要等の説明看板（900mm×600mm）※工事名等の表示板（900mm×600mm）　　・工事概要等の説明看板（900mm×600mm）※工事名等の表示板（900mm×600mm）　　・工事概要等の説明看板（900mm×600mm）※工事名等の表示板（900mm×600mm）　　・工事概要等の説明看板（900mm×600mm）※工事名等の表示板（900mm×600mm）　　・工事概要等の説明看板（900mm×600mm）※工事名等の表示板（900mm×600mm）　　・工事概要等の説明看板（900mm×600mm）※工事名等の表示板（900mm×600mm）　　・工事概要等の説明看板（900mm×600mm）

37. 交通誘導員37. 交通誘導員37. 交通誘導員37. 交通誘導員37. 交通誘導員37. 交通誘導員37. 交通誘導員 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿作業期間、交通誘導員を＿＿＿（人/日）配置すること。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿作業期間、交通誘導員を＿＿＿（人/日）配置すること。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿作業期間、交通誘導員を＿＿＿（人/日）配置すること。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿作業期間、交通誘導員を＿＿＿（人/日）配置すること。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿作業期間、交通誘導員を＿＿＿（人/日）配置すること。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿作業期間、交通誘導員を＿＿＿（人/日）配置すること。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿作業期間、交通誘導員を＿＿＿（人/日）配置すること。

　　https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html　　https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html　　https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html　　https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html　　https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html　　https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html　　https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html
 (３)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者（以下「サー (３)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者（以下「サー (３)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者（以下「サー (３)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者（以下「サー (３)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者（以下「サー (３)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者（以下「サー (３)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者（以下「サー

   情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。   情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。   情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。   情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。   情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。   情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。   情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。

　　広島県工事中情報共有システム　　広島県工事中情報共有システム　　広島県工事中情報共有システム　　広島県工事中情報共有システム　　広島県工事中情報共有システム　　広島県工事中情報共有システム　　広島県工事中情報共有システム
 (２)本工事で使用する情報共有システムは次とする。 (２)本工事で使用する情報共有システムは次とする。 (２)本工事で使用する情報共有システムは次とする。 (２)本工事で使用する情報共有システムは次とする。 (２)本工事で使用する情報共有システムは次とする。 (２)本工事で使用する情報共有システムは次とする。 (２)本工事で使用する情報共有システムは次とする。

38. 工事中情報共有ｼｽﾃﾑ38. 工事中情報共有ｼｽﾃﾑ38. 工事中情報共有ｼｽﾃﾑ38. 工事中情報共有ｼｽﾃﾑ38. 工事中情報共有ｼｽﾃﾑ38. 工事中情報共有ｼｽﾃﾑ38. 工事中情報共有ｼｽﾃﾑ  (１)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率 (１)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率 (１)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率 (１)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率 (１)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率 (１)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率 (１)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率
   化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中   化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中   化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中   化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中   化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中   化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中   化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中

　 ビス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。　 ビス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。　 ビス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。　 ビス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。　 ビス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。　 ビス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。　 ビス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
 (４)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあた (４)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあた (４)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあた (４)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあた (４)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあた (４)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあた (４)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあた
　 っての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。　 っての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。　 っての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。　 っての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。　 っての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。　 っての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。　 っての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

39. 電子納品39. 電子納品39. 電子納品39. 電子納品39. 電子納品39. 電子納品39. 電子納品

  ※ 完成図　　・ 保全に関する資料    ※ 施工図　　※ 完成写真　・ その他  ※ 完成図　　・ 保全に関する資料    ※ 施工図　　※ 完成写真　・ その他  ※ 完成図　　・ 保全に関する資料    ※ 施工図　　※ 完成写真　・ その他  ※ 完成図　　・ 保全に関する資料    ※ 施工図　　※ 完成写真　・ その他  ※ 完成図　　・ 保全に関する資料    ※ 施工図　　※ 完成写真　・ その他  ※ 完成図　　・ 保全に関する資料    ※ 施工図　　※ 完成写真　・ その他  ※ 完成図　　・ 保全に関する資料    ※ 施工図　　※ 完成写真　・ その他
  ・ 機材関係資料　　 ・ 施工関係資料　 　・ 検査関係資料 ・ 発生材関係資料  ・ 機材関係資料　　 ・ 施工関係資料　 　・ 検査関係資料 ・ 発生材関係資料  ・ 機材関係資料　　 ・ 施工関係資料　 　・ 検査関係資料 ・ 発生材関係資料  ・ 機材関係資料　　 ・ 施工関係資料　 　・ 検査関係資料 ・ 発生材関係資料  ・ 機材関係資料　　 ・ 施工関係資料　 　・ 検査関係資料 ・ 発生材関係資料  ・ 機材関係資料　　 ・ 施工関係資料　 　・ 検査関係資料 ・ 発生材関係資料  ・ 機材関係資料　　 ・ 施工関係資料　 　・ 検査関係資料 ・ 発生材関係資料

 　電子成果品を「営繕工事電子納品要領」に基づき作成する。 　電子成果品を「営繕工事電子納品要領」に基づき作成する。 　電子成果品を「営繕工事電子納品要領」に基づき作成する。 　電子成果品を「営繕工事電子納品要領」に基づき作成する。 　電子成果品を「営繕工事電子納品要領」に基づき作成する。 　電子成果品を「営繕工事電子納品要領」に基づき作成する。 　電子成果品を「営繕工事電子納品要領」に基づき作成する。
　　https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/nouhin/index02.html　　https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/nouhin/index02.html　　https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/nouhin/index02.html　　https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/nouhin/index02.html　　https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/nouhin/index02.html　　https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/nouhin/index02.html　　https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/nouhin/index02.html
  ※ 工事管理ファイル ・ 施工計画書　　　・ 工程表　　   ・ 打合せ簿  ※ 工事管理ファイル ・ 施工計画書　　　・ 工程表　　   ・ 打合せ簿  ※ 工事管理ファイル ・ 施工計画書　　　・ 工程表　　   ・ 打合せ簿  ※ 工事管理ファイル ・ 施工計画書　　　・ 工程表　　   ・ 打合せ簿  ※ 工事管理ファイル ・ 施工計画書　　　・ 工程表　　   ・ 打合せ簿  ※ 工事管理ファイル ・ 施工計画書　　　・ 工程表　　   ・ 打合せ簿  ※ 工事管理ファイル ・ 施工計画書　　　・ 工程表　　   ・ 打合せ簿

40. 地質変位等への対応40. 地質変位等への対応40. 地質変位等への対応40. 地質変位等への対応40. 地質変位等への対応40. 地質変位等への対応40. 地質変位等への対応 建物引込み部の地盤変位等への対応建物引込み部の地盤変位等への対応建物引込み部の地盤変位等への対応建物引込み部の地盤変位等への対応建物引込み部の地盤変位等への対応建物引込み部の地盤変位等への対応建物引込み部の地盤変位等への対応
想定沈下量　（ ・200mm以下　　・600mm以下　　・1,000mm以下 ）想定沈下量　（ ・200mm以下　　・600mm以下　　・1,000mm以下 ）想定沈下量　（ ・200mm以下　　・600mm以下　　・1,000mm以下 ）想定沈下量　（ ・200mm以下　　・600mm以下　　・1,000mm以下 ）想定沈下量　（ ・200mm以下　　・600mm以下　　・1,000mm以下 ）想定沈下量　（ ・200mm以下　　・600mm以下　　・1,000mm以下 ）想定沈下量　（ ・200mm以下　　・600mm以下　　・1,000mm以下 ）

41. 地中配管の埋設深さ41. 地中配管の埋設深さ41. 地中配管の埋設深さ41. 地中配管の埋設深さ41. 地中配管の埋設深さ41. 地中配管の埋設深さ41. 地中配管の埋設深さ 特記なき場合は地表面（舗装がある場合は舗装下面）から300mm以上とする。特記なき場合は地表面（舗装がある場合は舗装下面）から300mm以上とする。特記なき場合は地表面（舗装がある場合は舗装下面）から300mm以上とする。特記なき場合は地表面（舗装がある場合は舗装下面）から300mm以上とする。特記なき場合は地表面（舗装がある場合は舗装下面）から300mm以上とする。特記なき場合は地表面（舗装がある場合は舗装下面）から300mm以上とする。特記なき場合は地表面（舗装がある場合は舗装下面）から300mm以上とする。
コンクリート製埋設標は彫込み表示のものを用いる。コンクリート製埋設標は彫込み表示のものを用いる。コンクリート製埋設標は彫込み表示のものを用いる。コンクリート製埋設標は彫込み表示のものを用いる。コンクリート製埋設標は彫込み表示のものを用いる。コンクリート製埋設標は彫込み表示のものを用いる。コンクリート製埋設標は彫込み表示のものを用いる。

　　LEDの光源色　（・電球色　　※昼白色）　　LEDの光源色　（・電球色　　※昼白色）　　LEDの光源色　（・電球色　　※昼白色）　　LEDの光源色　（・電球色　　※昼白色）　　LEDの光源色　（・電球色　　※昼白色）　　LEDの光源色　（・電球色　　※昼白色）　　LEDの光源色　（・電球色　　※昼白色）

　ものとする。　ものとする。　ものとする。　ものとする。　ものとする。　ものとする。　ものとする。

(１)LEDの光源色は別図面に指定がある場合を除き下記による。(１)LEDの光源色は別図面に指定がある場合を除き下記による。(１)LEDの光源色は別図面に指定がある場合を除き下記による。(１)LEDの光源色は別図面に指定がある場合を除き下記による。(１)LEDの光源色は別図面に指定がある場合を除き下記による。(１)LEDの光源色は別図面に指定がある場合を除き下記による。(１)LEDの光源色は別図面に指定がある場合を除き下記による。

(２)LED照明器具の定格入力電圧はユニバーサル電圧（100V～242V）に対応する(２)LED照明器具の定格入力電圧はユニバーサル電圧（100V～242V）に対応する(２)LED照明器具の定格入力電圧はユニバーサル電圧（100V～242V）に対応する(２)LED照明器具の定格入力電圧はユニバーサル電圧（100V～242V）に対応する(２)LED照明器具の定格入力電圧はユニバーサル電圧（100V～242V）に対応する(２)LED照明器具の定格入力電圧はユニバーサル電圧（100V～242V）に対応する(２)LED照明器具の定格入力電圧はユニバーサル電圧（100V～242V）に対応する

照度測定（100％点灯時（※夜間　・　　））（調光制御点灯時（※夜間　※昼間））照度測定（100％点灯時（※夜間　・　　））（調光制御点灯時（※夜間　※昼間））照度測定（100％点灯時（※夜間　・　　））（調光制御点灯時（※夜間　※昼間））照度測定（100％点灯時（※夜間　・　　））（調光制御点灯時（※夜間　※昼間））照度測定（100％点灯時（※夜間　・　　））（調光制御点灯時（※夜間　※昼間））照度測定（100％点灯時（※夜間　・　　））（調光制御点灯時（※夜間　※昼間））照度測定（100％点灯時（※夜間　・　　））（調光制御点灯時（※夜間　※昼間））

1. 照明制御の照度測定等1. 照明制御の照度測定等1. 照明制御の照度測定等1. 照明制御の照度測定等1. 照明制御の照度測定等1. 照明制御の照度測定等1. 照明制御の照度測定等

2. 照明制御装置設定器2. 照明制御装置設定器2. 照明制御装置設定器2. 照明制御装置設定器2. 照明制御装置設定器2. 照明制御装置設定器2. 照明制御装置設定器

・タイムスケジュール設定・タイムスケジュール設定・タイムスケジュール設定・タイムスケジュール設定・タイムスケジュール設定・タイムスケジュール設定・タイムスケジュール設定
設定器機能　・アドレス設定　・グループ設定　・パターン設定設定器機能　・アドレス設定　・グループ設定　・パターン設定設定器機能　・アドレス設定　・グループ設定　・パターン設定設定器機能　・アドレス設定　・グループ設定　・パターン設定設定器機能　・アドレス設定　・グループ設定　・パターン設定設定器機能　・アドレス設定　・グループ設定　・パターン設定設定器機能　・アドレス設定　・グループ設定　・パターン設定

　 （多重伝送式）　 （多重伝送式）　 （多重伝送式）　 （多重伝送式）　 （多重伝送式）　 （多重伝送式）　 （多重伝送式）
3. アドレス設定器3. アドレス設定器3. アドレス設定器3. アドレス設定器3. アドレス設定器3. アドレス設定器3. アドレス設定器

4. 点検用リモコン4. 点検用リモコン4. 点検用リモコン4. 点検用リモコン4. 点検用リモコン4. 点検用リモコン4. 点検用リモコン
 　(非常用照明・誘導灯用) 　(非常用照明・誘導灯用) 　(非常用照明・誘導灯用) 　(非常用照明・誘導灯用) 　(非常用照明・誘導灯用) 　(非常用照明・誘導灯用) 　(非常用照明・誘導灯用)

 材料とする。 材料とする。 材料とする。 材料とする。 材料とする。 材料とする。 材料とする。

・接地極付きコンセント（2P15A）はプラグ無しとする。・接地極付きコンセント（2P15A）はプラグ無しとする。・接地極付きコンセント（2P15A）はプラグ無しとする。・接地極付きコンセント（2P15A）はプラグ無しとする。・接地極付きコンセント（2P15A）はプラグ無しとする。・接地極付きコンセント（2P15A）はプラグ無しとする。・接地極付きコンセント（2P15A）はプラグ無しとする。
・防水形コンセントはプラグ無しとする。・防水形コンセントはプラグ無しとする。・防水形コンセントはプラグ無しとする。・防水形コンセントはプラグ無しとする。・防水形コンセントはプラグ無しとする。・防水形コンセントはプラグ無しとする。・防水形コンセントはプラグ無しとする。

5. 配線器具5. 配線器具5. 配線器具5. 配線器具5. 配線器具5. 配線器具5. 配線器具

6.　照明器具6.　照明器具6.　照明器具6.　照明器具6.　照明器具6.　照明器具6.　照明器具
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（１）規約効率はJEM-TR245「汎用インバータの規約効率」により算出した値とする。（１）規約効率はJEM-TR245「汎用インバータの規約効率」により算出した値とする。（１）規約効率はJEM-TR245「汎用インバータの規約効率」により算出した値とする。（１）規約効率はJEM-TR245「汎用インバータの規約効率」により算出した値とする。（１）規約効率はJEM-TR245「汎用インバータの規約効率」により算出した値とする。（１）規約効率はJEM-TR245「汎用インバータの規約効率」により算出した値とする。（１）規約効率はJEM-TR245「汎用インバータの規約効率」により算出した値とする。
（２）0.4kWの効率はJIS C 4212「高効率低圧三相かご形誘導電動機」の定格電圧200V、（２）0.4kWの効率はJIS C 4212「高効率低圧三相かご形誘導電動機」の定格電圧200V、（２）0.4kWの効率はJIS C 4212「高効率低圧三相かご形誘導電動機」の定格電圧200V、（２）0.4kWの効率はJIS C 4212「高効率低圧三相かご形誘導電動機」の定格電圧200V、（２）0.4kWの効率はJIS C 4212「高効率低圧三相かご形誘導電動機」の定格電圧200V、（２）0.4kWの効率はJIS C 4212「高効率低圧三相かご形誘導電動機」の定格電圧200V、（２）0.4kWの効率はJIS C 4212「高効率低圧三相かご形誘導電動機」の定格電圧200V、
　　IP4X、６極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。　　IP4X、６極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。　　IP4X、６極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。　　IP4X、６極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。　　IP4X、６極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。　　IP4X、６極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。　　IP4X、６極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。
（３）0.75kWの効率はJIS C 4213「低圧三相かご型誘導電動機トップランナーモー（３）0.75kWの効率はJIS C 4213「低圧三相かご型誘導電動機トップランナーモー（３）0.75kWの効率はJIS C 4213「低圧三相かご型誘導電動機トップランナーモー（３）0.75kWの効率はJIS C 4213「低圧三相かご型誘導電動機トップランナーモー（３）0.75kWの効率はJIS C 4213「低圧三相かご型誘導電動機トップランナーモー（３）0.75kWの効率はJIS C 4213「低圧三相かご型誘導電動機トップランナーモー（３）0.75kWの効率はJIS C 4213「低圧三相かご型誘導電動機トップランナーモー
　　ター」の定格電圧200V、IP4X、６極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。　　ター」の定格電圧200V、IP4X、６極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。　　ター」の定格電圧200V、IP4X、６極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。　　ター」の定格電圧200V、IP4X、６極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。　　ター」の定格電圧200V、IP4X、６極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。　　ター」の定格電圧200V、IP4X、６極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。　　ター」の定格電圧200V、IP4X、６極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。

・ハーネスジョイントボックス用OAタップのケーブルは、ハロゲン及び鉛を含まない・ハーネスジョイントボックス用OAタップのケーブルは、ハロゲン及び鉛を含まない・ハーネスジョイントボックス用OAタップのケーブルは、ハロゲン及び鉛を含まない・ハーネスジョイントボックス用OAタップのケーブルは、ハロゲン及び鉛を含まない・ハーネスジョイントボックス用OAタップのケーブルは、ハロゲン及び鉛を含まない・ハーネスジョイントボックス用OAタップのケーブルは、ハロゲン及び鉛を含まない・ハーネスジョイントボックス用OAタップのケーブルは、ハロゲン及び鉛を含まない

提出する。なお、測定箇所は監督職員の指示による。提出する。なお、測定箇所は監督職員の指示による。提出する。なお、測定箇所は監督職員の指示による。提出する。なお、測定箇所は監督職員の指示による。提出する。なお、測定箇所は監督職員の指示による。提出する。なお、測定箇所は監督職員の指示による。提出する。なお、測定箇所は監督職員の指示による。
 明るさセンサーによる照明制御を行う部屋は、照度測定を行い、測定表を監督職員に 明るさセンサーによる照明制御を行う部屋は、照度測定を行い、測定表を監督職員に 明るさセンサーによる照明制御を行う部屋は、照度測定を行い、測定表を監督職員に 明るさセンサーによる照明制御を行う部屋は、照度測定を行い、測定表を監督職員に 明るさセンサーによる照明制御を行う部屋は、照度測定を行い、測定表を監督職員に 明るさセンサーによる照明制御を行う部屋は、照度測定を行い、測定表を監督職員に 明るさセンサーによる照明制御を行う部屋は、照度測定を行い、測定表を監督職員に

蓋の記号表示　鋳型流込み（・電力　※電気　・　　　）蓋の記号表示　鋳型流込み（・電力　※電気　・　　　）蓋の記号表示　鋳型流込み（・電力　※電気　・　　　）蓋の記号表示　鋳型流込み（・電力　※電気　・　　　）蓋の記号表示　鋳型流込み（・電力　※電気　・　　　）蓋の記号表示　鋳型流込み（・電力　※電気　・　　　）蓋の記号表示　鋳型流込み（・電力　※電気　・　　　）

・避雷器内蔵　・地絡継電器付（※方向性　・無方向性）・避雷器内蔵　・地絡継電器付（※方向性　・無方向性）・避雷器内蔵　・地絡継電器付（※方向性　・無方向性）・避雷器内蔵　・地絡継電器付（※方向性　・無方向性）・避雷器内蔵　・地絡継電器付（※方向性　・無方向性）・避雷器内蔵　・地絡継電器付（※方向性　・無方向性）・避雷器内蔵　・地絡継電器付（※方向性　・無方向性）
※閉鎖形（中耐塩形）　・閉鎖形（重耐塩形）※閉鎖形（中耐塩形）　・閉鎖形（重耐塩形）※閉鎖形（中耐塩形）　・閉鎖形（重耐塩形）※閉鎖形（中耐塩形）　・閉鎖形（重耐塩形）※閉鎖形（中耐塩形）　・閉鎖形（重耐塩形）※閉鎖形（中耐塩形）　・閉鎖形（重耐塩形）※閉鎖形（中耐塩形）　・閉鎖形（重耐塩形）

※別置制御装置までの制御ケーブルを付属すること。※別置制御装置までの制御ケーブルを付属すること。※別置制御装置までの制御ケーブルを付属すること。※別置制御装置までの制御ケーブルを付属すること。※別置制御装置までの制御ケーブルを付属すること。※別置制御装置までの制御ケーブルを付属すること。※別置制御装置までの制御ケーブルを付属すること。

・一般形　・耐塩形・一般形　・耐塩形・一般形　・耐塩形・一般形　・耐塩形・一般形　・耐塩形・一般形　・耐塩形・一般形　・耐塩形

建物側配管引込み部の地盤変位対応(沈下量 ・0.2m以下 ・0.6m以下 ・1.0m以下)建物側配管引込み部の地盤変位対応(沈下量 ・0.2m以下 ・0.6m以下 ・1.0m以下)建物側配管引込み部の地盤変位対応(沈下量 ・0.2m以下 ・0.6m以下 ・1.0m以下)建物側配管引込み部の地盤変位対応(沈下量 ・0.2m以下 ・0.6m以下 ・1.0m以下)建物側配管引込み部の地盤変位対応(沈下量 ・0.2m以下 ・0.6m以下 ・1.0m以下)建物側配管引込み部の地盤変位対応(沈下量 ・0.2m以下 ・0.6m以下 ・1.0m以下)建物側配管引込み部の地盤変位対応(沈下量 ・0.2m以下 ・0.6m以下 ・1.0m以下)
埋設深さ　特記なきは地表面（舗装がある場合は舗装下面）から300mm以上とする。埋設深さ　特記なきは地表面（舗装がある場合は舗装下面）から300mm以上とする。埋設深さ　特記なきは地表面（舗装がある場合は舗装下面）から300mm以上とする。埋設深さ　特記なきは地表面（舗装がある場合は舗装下面）から300mm以上とする。埋設深さ　特記なきは地表面（舗装がある場合は舗装下面）から300mm以上とする。埋設深さ　特記なきは地表面（舗装がある場合は舗装下面）から300mm以上とする。埋設深さ　特記なきは地表面（舗装がある場合は舗装下面）から300mm以上とする。

ハンドホール内のケーブル支持等は、マンホールに準じて行う。ハンドホール内のケーブル支持等は、マンホールに準じて行う。ハンドホール内のケーブル支持等は、マンホールに準じて行う。ハンドホール内のケーブル支持等は、マンホールに準じて行う。ハンドホール内のケーブル支持等は、マンホールに準じて行う。ハンドホール内のケーブル支持等は、マンホールに準じて行う。ハンドホール内のケーブル支持等は、マンホールに準じて行う。
アスファルト舗装面に使用するハンドホール及び鉄蓋は、アスファルト舗装用とする。アスファルト舗装面に使用するハンドホール及び鉄蓋は、アスファルト舗装用とする。アスファルト舗装面に使用するハンドホール及び鉄蓋は、アスファルト舗装用とする。アスファルト舗装面に使用するハンドホール及び鉄蓋は、アスファルト舗装用とする。アスファルト舗装面に使用するハンドホール及び鉄蓋は、アスファルト舗装用とする。アスファルト舗装面に使用するハンドホール及び鉄蓋は、アスファルト舗装用とする。アスファルト舗装面に使用するハンドホール及び鉄蓋は、アスファルト舗装用とする。

１. 地中箱１. 地中箱１. 地中箱１. 地中箱１. 地中箱１. 地中箱１. 地中箱

2. 高圧負荷開閉器2. 高圧負荷開閉器2. 高圧負荷開閉器2. 高圧負荷開閉器2. 高圧負荷開閉器2. 高圧負荷開閉器2. 高圧負荷開閉器

3. 高圧ケーブルの端末部3. 高圧ケーブルの端末部3. 高圧ケーブルの端末部3. 高圧ケーブルの端末部3. 高圧ケーブルの端末部3. 高圧ケーブルの端末部3. 高圧ケーブルの端末部 　高圧電力ケーブルの端末両端部にシースの収縮対策（熱収縮テープによるシースずれ　高圧電力ケーブルの端末両端部にシースの収縮対策（熱収縮テープによるシースずれ　高圧電力ケーブルの端末両端部にシースの収縮対策（熱収縮テープによるシースずれ　高圧電力ケーブルの端末両端部にシースの収縮対策（熱収縮テープによるシースずれ　高圧電力ケーブルの端末両端部にシースの収縮対策（熱収縮テープによるシースずれ　高圧電力ケーブルの端末両端部にシースの収縮対策（熱収縮テープによるシースずれ　高圧電力ケーブルの端末両端部にシースの収縮対策（熱収縮テープによるシースずれ
止め対策等）を行う。止め対策等）を行う。止め対策等）を行う。止め対策等）を行う。止め対策等）を行う。止め対策等）を行う。止め対策等）を行う。

4. 高圧電力ケーブルの4. 高圧電力ケーブルの4. 高圧電力ケーブルの4. 高圧電力ケーブルの4. 高圧電力ケーブルの4. 高圧電力ケーブルの4. 高圧電力ケーブルの

5. 照明用ポール5. 照明用ポール5. 照明用ポール5. 照明用ポール5. 照明用ポール5. 照明用ポール5. 照明用ポール 照明用ポールには配線用遮断器（引外し装置なし）又はカットアウトスイッチ（素通照明用ポールには配線用遮断器（引外し装置なし）又はカットアウトスイッチ（素通照明用ポールには配線用遮断器（引外し装置なし）又はカットアウトスイッチ（素通照明用ポールには配線用遮断器（引外し装置なし）又はカットアウトスイッチ（素通照明用ポールには配線用遮断器（引外し装置なし）又はカットアウトスイッチ（素通照明用ポールには配線用遮断器（引外し装置なし）又はカットアウトスイッチ（素通照明用ポールには配線用遮断器（引外し装置なし）又はカットアウトスイッチ（素通
しヒューズ）を内蔵する。ただし、ガーデンライトは除く。しヒューズ）を内蔵する。ただし、ガーデンライトは除く。しヒューズ）を内蔵する。ただし、ガーデンライトは除く。しヒューズ）を内蔵する。ただし、ガーデンライトは除く。しヒューズ）を内蔵する。ただし、ガーデンライトは除く。しヒューズ）を内蔵する。ただし、ガーデンライトは除く。しヒューズ）を内蔵する。ただし、ガーデンライトは除く。

6. 施工方法6. 施工方法6. 施工方法6. 施工方法6. 施工方法6. 施工方法6. 施工方法

蓋の記号表示　鋳型流込み（※通信　・　　　）蓋の記号表示　鋳型流込み（※通信　・　　　）蓋の記号表示　鋳型流込み（※通信　・　　　）蓋の記号表示　鋳型流込み（※通信　・　　　）蓋の記号表示　鋳型流込み（※通信　・　　　）蓋の記号表示　鋳型流込み（※通信　・　　　）蓋の記号表示　鋳型流込み（※通信　・　　　）1. 地中箱1. 地中箱1. 地中箱1. 地中箱1. 地中箱1. 地中箱1. 地中箱

埋設深さ　特記なきは地表面（舗装がある場合は舗装下面）から300mm以上とする。埋設深さ　特記なきは地表面（舗装がある場合は舗装下面）から300mm以上とする。埋設深さ　特記なきは地表面（舗装がある場合は舗装下面）から300mm以上とする。埋設深さ　特記なきは地表面（舗装がある場合は舗装下面）から300mm以上とする。埋設深さ　特記なきは地表面（舗装がある場合は舗装下面）から300mm以上とする。埋設深さ　特記なきは地表面（舗装がある場合は舗装下面）から300mm以上とする。埋設深さ　特記なきは地表面（舗装がある場合は舗装下面）から300mm以上とする。

　　　（沈下量　・0.2m以下　・0.6m以下　・1.0m以下)　　　（沈下量　・0.2m以下　・0.6m以下　・1.0m以下)　　　（沈下量　・0.2m以下　・0.6m以下　・1.0m以下)　　　（沈下量　・0.2m以下　・0.6m以下　・1.0m以下)　　　（沈下量　・0.2m以下　・0.6m以下　・1.0m以下)　　　（沈下量　・0.2m以下　・0.6m以下　・1.0m以下)　　　（沈下量　・0.2m以下　・0.6m以下　・1.0m以下)
建物側配管引き込み部の地盤変位対応建物側配管引き込み部の地盤変位対応建物側配管引き込み部の地盤変位対応建物側配管引き込み部の地盤変位対応建物側配管引き込み部の地盤変位対応建物側配管引き込み部の地盤変位対応建物側配管引き込み部の地盤変位対応

2. 施工方法2. 施工方法2. 施工方法2. 施工方法2. 施工方法2. 施工方法2. 施工方法

ハンドホール内のケーブル支持等は、マンホールに準じて行う。ハンドホール内のケーブル支持等は、マンホールに準じて行う。ハンドホール内のケーブル支持等は、マンホールに準じて行う。ハンドホール内のケーブル支持等は、マンホールに準じて行う。ハンドホール内のケーブル支持等は、マンホールに準じて行う。ハンドホール内のケーブル支持等は、マンホールに準じて行う。ハンドホール内のケーブル支持等は、マンホールに準じて行う。
アスファルト舗装面に使用するハンドホール及び鉄蓋は、アスファルト舗装用とする。アスファルト舗装面に使用するハンドホール及び鉄蓋は、アスファルト舗装用とする。アスファルト舗装面に使用するハンドホール及び鉄蓋は、アスファルト舗装用とする。アスファルト舗装面に使用するハンドホール及び鉄蓋は、アスファルト舗装用とする。アスファルト舗装面に使用するハンドホール及び鉄蓋は、アスファルト舗装用とする。アスファルト舗装面に使用するハンドホール及び鉄蓋は、アスファルト舗装用とする。アスファルト舗装面に使用するハンドホール及び鉄蓋は、アスファルト舗装用とする。

工事着手前に大地抵抗率を測定し、測定表及び接地極省略判定記録書を監督職員に工事着手前に大地抵抗率を測定し、測定表及び接地極省略判定記録書を監督職員に工事着手前に大地抵抗率を測定し、測定表及び接地極省略判定記録書を監督職員に工事着手前に大地抵抗率を測定し、測定表及び接地極省略判定記録書を監督職員に工事着手前に大地抵抗率を測定し、測定表及び接地極省略判定記録書を監督職員に工事着手前に大地抵抗率を測定し、測定表及び接地極省略判定記録書を監督職員に工事着手前に大地抵抗率を測定し、測定表及び接地極省略判定記録書を監督職員に

モールド変圧器の表面は充電部とみなし、注意標識を取付ける。モールド変圧器の表面は充電部とみなし、注意標識を取付ける。モールド変圧器の表面は充電部とみなし、注意標識を取付ける。モールド変圧器の表面は充電部とみなし、注意標識を取付ける。モールド変圧器の表面は充電部とみなし、注意標識を取付ける。モールド変圧器の表面は充電部とみなし、注意標識を取付ける。モールド変圧器の表面は充電部とみなし、注意標識を取付ける。

返油ポンプのあるシステムでフロートスイッチの上限フロートは、通過形接点とする。返油ポンプのあるシステムでフロートスイッチの上限フロートは、通過形接点とする。返油ポンプのあるシステムでフロートスイッチの上限フロートは、通過形接点とする。返油ポンプのあるシステムでフロートスイッチの上限フロートは、通過形接点とする。返油ポンプのあるシステムでフロートスイッチの上限フロートは、通過形接点とする。返油ポンプのあるシステムでフロートスイッチの上限フロートは、通過形接点とする。返油ポンプのあるシステムでフロートスイッチの上限フロートは、通過形接点とする。

機器取付高は下記を標準とする。ただし、天井高3m以上の場合及び機器の使用に支障がある場合は監督職員と機器取付高は下記を標準とする。ただし、天井高3m以上の場合及び機器の使用に支障がある場合は監督職員と機器取付高は下記を標準とする。ただし、天井高3m以上の場合及び機器の使用に支障がある場合は監督職員と機器取付高は下記を標準とする。ただし、天井高3m以上の場合及び機器の使用に支障がある場合は監督職員と機器取付高は下記を標準とする。ただし、天井高3m以上の場合及び機器の使用に支障がある場合は監督職員と機器取付高は下記を標準とする。ただし、天井高3m以上の場合及び機器の使用に支障がある場合は監督職員と機器取付高は下記を標準とする。ただし、天井高3m以上の場合及び機器の使用に支障がある場合は監督職員と

機　　　　　材　　　　　名機　　　　　材　　　　　名機　　　　　材　　　　　名機　　　　　材　　　　　名機　　　　　材　　　　　名機　　　　　材　　　　　名機　　　　　材　　　　　名

 別表-1「外部機関等による評価済み機材表」 別表-1「外部機関等による評価済み機材表」 別表-1「外部機関等による評価済み機材表」 別表-1「外部機関等による評価済み機材表」 別表-1「外部機関等による評価済み機材表」 別表-1「外部機関等による評価済み機材表」 別表-1「外部機関等による評価済み機材表」

品　　　目品　　　目品　　　目品　　　目品　　　目品　　　目品　　　目

LED照明器具（一般屋内用に限る）LED照明器具（一般屋内用に限る）LED照明器具（一般屋内用に限る）LED照明器具（一般屋内用に限る）LED照明器具（一般屋内用に限る）LED照明器具（一般屋内用に限る）LED照明器具（一般屋内用に限る）

照明制御装置照明制御装置照明制御装置照明制御装置照明制御装置照明制御装置照明制御装置・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・ 盤類盤類盤類盤類盤類盤類盤類 分電盤（実験盤を含む）分電盤（実験盤を含む）分電盤（実験盤を含む）分電盤（実験盤を含む）分電盤（実験盤を含む）分電盤（実験盤を含む）分電盤（実験盤を含む） キュービクル式配電盤キュービクル式配電盤キュービクル式配電盤キュービクル式配電盤キュービクル式配電盤キュービクル式配電盤キュービクル式配電盤 制御盤制御盤制御盤制御盤制御盤制御盤制御盤

・・・・・・・

可変速運転用インバータ装置可変速運転用インバータ装置可変速運転用インバータ装置可変速運転用インバータ装置可変速運転用インバータ装置可変速運転用インバータ装置可変速運転用インバータ装置

・・・・・・・ 高圧機器高圧機器高圧機器高圧機器高圧機器高圧機器高圧機器
高圧変圧器（特定機器）高圧変圧器（特定機器）高圧変圧器（特定機器）高圧変圧器（特定機器）高圧変圧器（特定機器）高圧変圧器（特定機器）高圧変圧器（特定機器）

高圧交流遮断器高圧交流遮断器高圧交流遮断器高圧交流遮断器高圧交流遮断器高圧交流遮断器高圧交流遮断器 高圧避雷器高圧避雷器高圧避雷器高圧避雷器高圧避雷器高圧避雷器高圧避雷器 高圧進相コンデンサ高圧進相コンデンサ高圧進相コンデンサ高圧進相コンデンサ高圧進相コンデンサ高圧進相コンデンサ高圧進相コンデンサ

高圧限流ヒューズ高圧限流ヒューズ高圧限流ヒューズ高圧限流ヒューズ高圧限流ヒューズ高圧限流ヒューズ高圧限流ヒューズ 高圧負荷開閉器高圧負荷開閉器高圧負荷開閉器高圧負荷開閉器高圧負荷開閉器高圧負荷開閉器高圧負荷開閉器

・・・・・・・ 絶縁監視装置絶縁監視装置絶縁監視装置絶縁監視装置絶縁監視装置絶縁監視装置絶縁監視装置 高圧回路高圧回路高圧回路高圧回路高圧回路高圧回路高圧回路 低圧回路低圧回路低圧回路低圧回路低圧回路低圧回路低圧回路

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

中央監視制御装置中央監視制御装置中央監視制御装置中央監視制御装置中央監視制御装置中央監視制御装置中央監視制御装置

監視カメラ装置監視カメラ装置監視カメラ装置監視カメラ装置監視カメラ装置監視カメラ装置監視カメラ装置

太陽光発電装置太陽光発電装置太陽光発電装置太陽光発電装置太陽光発電装置太陽光発電装置太陽光発電装置

交流無停電電源装置（ＵＰＳ）交流無停電電源装置（ＵＰＳ）交流無停電電源装置（ＵＰＳ）交流無停電電源装置（ＵＰＳ）交流無停電電源装置（ＵＰＳ）交流無停電電源装置（ＵＰＳ）交流無停電電源装置（ＵＰＳ）

パワーコンデショナ及び系統連系保護装置パワーコンデショナ及び系統連系保護装置パワーコンデショナ及び系統連系保護装置パワーコンデショナ及び系統連系保護装置パワーコンデショナ及び系統連系保護装置パワーコンデショナ及び系統連系保護装置パワーコンデショナ及び系統連系保護装置

監視制御装置監視制御装置監視制御装置監視制御装置監視制御装置監視制御装置監視制御装置

蓄電池蓄電池蓄電池蓄電池蓄電池蓄電池蓄電池・・・・・・・
ベント形据置鉛蓄電池ベント形据置鉛蓄電池ベント形据置鉛蓄電池ベント形据置鉛蓄電池ベント形据置鉛蓄電池ベント形据置鉛蓄電池ベント形据置鉛蓄電池 据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池

制御弁式据置鉛蓄電池制御弁式据置鉛蓄電池制御弁式据置鉛蓄電池制御弁式据置鉛蓄電池制御弁式据置鉛蓄電池制御弁式据置鉛蓄電池制御弁式据置鉛蓄電池 シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池

高圧スイッチギア（CW形）高圧スイッチギア（CW形）高圧スイッチギア（CW形）高圧スイッチギア（CW形）高圧スイッチギア（CW形）高圧スイッチギア（CW形）高圧スイッチギア（CW形） 高圧スイッチギア（PW形）高圧スイッチギア（PW形）高圧スイッチギア（PW形）高圧スイッチギア（PW形）高圧スイッチギア（PW形）高圧スイッチギア（PW形）高圧スイッチギア（PW形）

 4. 快適トイレモデル工事 4. 快適トイレモデル工事 4. 快適トイレモデル工事 4. 快適トイレモデル工事 4. 快適トイレモデル工事 4. 快適トイレモデル工事 4. 快適トイレモデル工事

関係の様式」に掲載している。関係の様式」に掲載している。関係の様式」に掲載している。関係の様式」に掲載している。関係の様式」に掲載している。関係の様式」に掲載している。関係の様式」に掲載している。

制度関係要綱」に掲載している。制度関係要綱」に掲載している。制度関係要綱」に掲載している。制度関係要綱」に掲載している。制度関係要綱」に掲載している。制度関係要綱」に掲載している。制度関係要綱」に掲載している。

 5. 施工（業務）計画書への記載 5. 施工（業務）計画書への記載 5. 施工（業務）計画書への記載 5. 施工（業務）計画書への記載 5. 施工（業務）計画書への記載 5. 施工（業務）計画書への記載 5. 施工（業務）計画書への記載

　ア　発注者から明示又は受注者が自ら行う「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」　ア　発注者から明示又は受注者が自ら行う「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」　ア　発注者から明示又は受注者が自ら行う「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」　ア　発注者から明示又は受注者が自ら行う「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」　ア　発注者から明示又は受注者が自ら行う「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」　ア　発注者から明示又は受注者が自ら行う「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」　ア　発注者から明示又は受注者が自ら行う「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」
　イ　上記アの内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」　イ　上記アの内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」　イ　上記アの内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」　イ　上記アの内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」　イ　上記アの内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」　イ　上記アの内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」　イ　上記アの内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」

本工事は快適トイレモデル工事（※発注者指定型　・受注者希望型）であり、「快適トイレモデル工事本工事は快適トイレモデル工事（※発注者指定型　・受注者希望型）であり、「快適トイレモデル工事本工事は快適トイレモデル工事（※発注者指定型　・受注者希望型）であり、「快適トイレモデル工事本工事は快適トイレモデル工事（※発注者指定型　・受注者希望型）であり、「快適トイレモデル工事本工事は快適トイレモデル工事（※発注者指定型　・受注者希望型）であり、「快適トイレモデル工事本工事は快適トイレモデル工事（※発注者指定型　・受注者希望型）であり、「快適トイレモデル工事本工事は快適トイレモデル工事（※発注者指定型　・受注者希望型）であり、「快適トイレモデル工事

快適トイレチェックシートの様式は、「広島県の調達情報」の「様式集＞建設工事関係_その他の契約快適トイレチェックシートの様式は、「広島県の調達情報」の「様式集＞建設工事関係_その他の契約快適トイレチェックシートの様式は、「広島県の調達情報」の「様式集＞建設工事関係_その他の契約快適トイレチェックシートの様式は、「広島県の調達情報」の「様式集＞建設工事関係_その他の契約快適トイレチェックシートの様式は、「広島県の調達情報」の「様式集＞建設工事関係_その他の契約快適トイレチェックシートの様式は、「広島県の調達情報」の「様式集＞建設工事関係_その他の契約快適トイレチェックシートの様式は、「広島県の調達情報」の「様式集＞建設工事関係_その他の契約

また、完成検査までに提出するアンケートは、「広島県の調達情報」の「入札・契約制度> 入札・契約また、完成検査までに提出するアンケートは、「広島県の調達情報」の「入札・契約制度> 入札・契約また、完成検査までに提出するアンケートは、「広島県の調達情報」の「入札・契約制度> 入札・契約また、完成検査までに提出するアンケートは、「広島県の調達情報」の「入札・契約制度> 入札・契約また、完成検査までに提出するアンケートは、「広島県の調達情報」の「入札・契約制度> 入札・契約また、完成検査までに提出するアンケートは、「広島県の調達情報」の「入札・契約制度> 入札・契約また、完成検査までに提出するアンケートは、「広島県の調達情報」の「入札・契約制度> 入札・契約

　(1)　次の内容について、「その他」項目に記載を求める。　(1)　次の内容について、「その他」項目に記載を求める。　(1)　次の内容について、「その他」項目に記載を求める。　(1)　次の内容について、「その他」項目に記載を求める。　(1)　次の内容について、「その他」項目に記載を求める。　(1)　次の内容について、「その他」項目に記載を求める。　(1)　次の内容について、「その他」項目に記載を求める。

　ウ　上記ア、イの内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」　ウ　上記ア、イの内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」　ウ　上記ア、イの内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」　ウ　上記ア、イの内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」　ウ　上記ア、イの内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」　ウ　上記ア、イの内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」　ウ　上記ア、イの内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」
　(2)　「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映するよう求める。　(2)　「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映するよう求める。　(2)　「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映するよう求める。　(2)　「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映するよう求める。　(2)　「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映するよう求める。　(2)　「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映するよう求める。　(2)　「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映するよう求める。
　(3)　「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工（業務）計画　(3)　「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工（業務）計画　(3)　「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工（業務）計画　(3)　「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工（業務）計画　(3)　「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工（業務）計画　(3)　「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工（業務）計画　(3)　「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工（業務）計画

書の重要な変更が生じたものとして取り扱うこととし、変更施工（業務）計画書の提出を求める。書の重要な変更が生じたものとして取り扱うこととし、変更施工（業務）計画書の提出を求める。書の重要な変更が生じたものとして取り扱うこととし、変更施工（業務）計画書の提出を求める。書の重要な変更が生じたものとして取り扱うこととし、変更施工（業務）計画書の提出を求める。書の重要な変更が生じたものとして取り扱うこととし、変更施工（業務）計画書の提出を求める。書の重要な変更が生じたものとして取り扱うこととし、変更施工（業務）計画書の提出を求める。書の重要な変更が生じたものとして取り扱うこととし、変更施工（業務）計画書の提出を求める。

（連結及び単独の場合，EBはD＝14 L＝1,500又はW=40 L＝1,200とする）（連結及び単独の場合，EBはD＝14 L＝1,500又はW=40 L＝1,200とする）（連結及び単独の場合，EBはD＝14 L＝1,500又はW=40 L＝1,200とする）（連結及び単独の場合，EBはD＝14 L＝1,500又はW=40 L＝1,200とする）（連結及び単独の場合，EBはD＝14 L＝1,500又はW=40 L＝1,200とする）（連結及び単独の場合，EBはD＝14 L＝1,500又はW=40 L＝1,200とする）（連結及び単独の場合，EBはD＝14 L＝1,500又はW=40 L＝1,200とする）

の場合，EBはD＝10 L＝1,000又はW＝30 L=900とする）の場合，EBはD＝10 L＝1,000又はW＝30 L=900とする）の場合，EBはD＝10 L＝1,000又はW＝30 L=900とする）の場合，EBはD＝10 L＝1,000又はW＝30 L=900とする）の場合，EBはD＝10 L＝1,000又はW＝30 L=900とする）の場合，EBはD＝10 L＝1,000又はW＝30 L=900とする）の場合，EBはD＝10 L＝1,000又はW＝30 L=900とする）ooooooo，E，E，E，E，E，E，EtttttttLLLLLLL，E，E，E，E，E，E，EaaaaaaaDDDDDDD，E，E，E，E，E，E，EtttttttDDDDDDD，E，E，E，E，E，E，EDDDDDDD（E（E（E（E（E（E（E

DDDDDDDEEEEEEE

接地の種類接地の種類接地の種類接地の種類接地の種類接地の種類接地の種類
共　同　接　地共　同　接　地共　同　接　地共　同　接　地共　同　接　地共　同　接　地共　同　接　地
共　同　接　地共　同　接　地共　同　接　地共　同　接　地共　同　接　地共　同　接　地共　同　接　地
A　　　　　種A　　　　　種A　　　　　種A　　　　　種A　　　　　種A　　　　　種A　　　　　種
B　　　　　種B　　　　　種B　　　　　種B　　　　　種B　　　　　種B　　　　　種B　　　　　種
C　　　　　種C　　　　　種C　　　　　種C　　　　　種C　　　　　種C　　　　　種C　　　　　種
D　　　　　種D　　　　　種D　　　　　種D　　　　　種D　　　　　種D　　　　　種D　　　　　種

記　号記　号記　号記　号記　号記　号記　号
10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下
10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下
10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下
Ω以下Ω以下Ω以下Ω以下Ω以下Ω以下Ω以下

10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下
100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下

接地抵抗値接地抵抗値接地抵抗値接地抵抗値接地抵抗値接地抵抗値接地抵抗値

DDDDDDD・・・・・・・CCCCCCC・・・・・・・AAAAAAAEEEEEEE
DDDDDDD・・・・・・・AAAAAAAEEEEEEE

CCCCCCCEEEEEEE
BBBBBBBEEEEEEE
AAAAAAAEEEEEEE

EB×3連－　2組EB×3連－　2組EB×3連－　2組EB×3連－　2組EB×3連－　2組EB×3連－　2組EB×3連－　2組
EB×3連－　2組EB×3連－　2組EB×3連－　2組EB×3連－　2組EB×3連－　2組EB×3連－　2組EB×3連－　2組
EB×3連－　2組EB×3連－　2組EB×3連－　2組EB×3連－　2組EB×3連－　2組EB×3連－　2組EB×3連－　2組

EB×3連－　2組EB×3連－　2組EB×3連－　2組EB×3連－　2組EB×3連－　2組EB×3連－　2組EB×3連－　2組
EB×1EB×1EB×1EB×1EB×1EB×1EB×1

EB×2連－　2組EB×2連－　2組EB×2連－　2組EB×2連－　2組EB×2連－　2組EB×2連－　2組EB×2連－　2組

接　　　地　　　極接　　　地　　　極接　　　地　　　極接　　　地　　　極接　　　地　　　極接　　　地　　　極接　　　地　　　極

接地極の材料は次による。接地極の材料は次による。接地極の材料は次による。接地極の材料は次による。接地極の材料は次による。接地極の材料は次による。接地極の材料は次による。27. 接地極27. 接地極27. 接地極27. 接地極27. 接地極27. 接地極27. 接地極

ステンレス製または鋼材に溶融亜鉛めっきを施したものとする。ステンレス製または鋼材に溶融亜鉛めっきを施したものとする。ステンレス製または鋼材に溶融亜鉛めっきを施したものとする。ステンレス製または鋼材に溶融亜鉛めっきを施したものとする。ステンレス製または鋼材に溶融亜鉛めっきを施したものとする。ステンレス製または鋼材に溶融亜鉛めっきを施したものとする。ステンレス製または鋼材に溶融亜鉛めっきを施したものとする。26. 屋上・屋側の26. 屋上・屋側の26. 屋上・屋側の26. 屋上・屋側の26. 屋上・屋側の26. 屋上・屋側の26. 屋上・屋側の
　　支持金物等　　支持金物等　　支持金物等　　支持金物等　　支持金物等　　支持金物等　　支持金物等

25. ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽの塗装25. ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽの塗装25. ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽの塗装25. ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽの塗装25. ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽの塗装25. ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽの塗装25. ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽの塗装 ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽの塗装　　※有（メーカ指定色又は指定色仕上）・無（素地仕上）ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽの塗装　　※有（メーカ指定色又は指定色仕上）・無（素地仕上）ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽの塗装　　※有（メーカ指定色又は指定色仕上）・無（素地仕上）ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽの塗装　　※有（メーカ指定色又は指定色仕上）・無（素地仕上）ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽの塗装　　※有（メーカ指定色又は指定色仕上）・無（素地仕上）ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽの塗装　　※有（メーカ指定色又は指定色仕上）・無（素地仕上）ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽの塗装　　※有（メーカ指定色又は指定色仕上）・無（素地仕上）

24. ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄの用途別表示24. ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄの用途別表示24. ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄの用途別表示24. ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄの用途別表示24. ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄの用途別表示24. ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄの用途別表示24. ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄの用途別表示 シール等を貼付し、用途を表示する。シール等を貼付し、用途を表示する。シール等を貼付し、用途を表示する。シール等を貼付し、用途を表示する。シール等を貼付し、用途を表示する。シール等を貼付し、用途を表示する。シール等を貼付し、用途を表示する。
23. ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄの材質23. ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄの材質23. ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄの材質23. ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄの材質23. ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄの材質23. ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄの材質23. ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄの材質 ・金属製（ステンレス、新金属も含む）　・樹脂製（使用場所　　　　　　　　　）・金属製（ステンレス、新金属も含む）　・樹脂製（使用場所　　　　　　　　　）・金属製（ステンレス、新金属も含む）　・樹脂製（使用場所　　　　　　　　　）・金属製（ステンレス、新金属も含む）　・樹脂製（使用場所　　　　　　　　　）・金属製（ステンレス、新金属も含む）　・樹脂製（使用場所　　　　　　　　　）・金属製（ステンレス、新金属も含む）　・樹脂製（使用場所　　　　　　　　　）・金属製（ステンレス、新金属も含む）　・樹脂製（使用場所　　　　　　　　　）

よるものとし、次による。よるものとし、次による。よるものとし、次による。よるものとし、次による。よるものとし、次による。よるものとし、次による。よるものとし、次による。
EM-高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙは、JCS4395「6600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ(3層押出型)」にEM-高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙは、JCS4395「6600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ(3層押出型)」にEM-高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙは、JCS4395「6600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ(3層押出型)」にEM-高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙは、JCS4395「6600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ(3層押出型)」にEM-高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙは、JCS4395「6600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ(3層押出型)」にEM-高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙは、JCS4395「6600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ(3層押出型)」にEM-高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙは、JCS4395「6600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ(3層押出型)」に22. ケーブルの種類22. ケーブルの種類22. ケーブルの種類22. ケーブルの種類22. ケーブルの種類22. ケーブルの種類22. ケーブルの種類

屋外露出配管（厚鋼電線管）で塗装を行わない場合は、溶融亜鉛めっき仕上げ屋外露出配管（厚鋼電線管）で塗装を行わない場合は、溶融亜鉛めっき仕上げ屋外露出配管（厚鋼電線管）で塗装を行わない場合は、溶融亜鉛めっき仕上げ屋外露出配管（厚鋼電線管）で塗装を行わない場合は、溶融亜鉛めっき仕上げ屋外露出配管（厚鋼電線管）で塗装を行わない場合は、溶融亜鉛めっき仕上げ屋外露出配管（厚鋼電線管）で塗装を行わない場合は、溶融亜鉛めっき仕上げ屋外露出配管（厚鋼電線管）で塗装を行わない場合は、溶融亜鉛めっき仕上げ21. 屋外露出配管の仕上げ21. 屋外露出配管の仕上げ21. 屋外露出配管の仕上げ21. 屋外露出配管の仕上げ21. 屋外露出配管の仕上げ21. 屋外露出配管の仕上げ21. 屋外露出配管の仕上げ
　　（付属品を含む）　　（付属品を含む）　　（付属品を含む）　　（付属品を含む）　　（付属品を含む）　　（付属品を含む）　　（付属品を含む）

塗装する部分　・居室（　　　　　）・廊下　・屋上、屋側　・屋外 ・機械室　塗装する部分　・居室（　　　　　）・廊下　・屋上、屋側　・屋外 ・機械室　塗装する部分　・居室（　　　　　）・廊下　・屋上、屋側　・屋外 ・機械室　塗装する部分　・居室（　　　　　）・廊下　・屋上、屋側　・屋外 ・機械室　塗装する部分　・居室（　　　　　）・廊下　・屋上、屋側　・屋外 ・機械室　塗装する部分　・居室（　　　　　）・廊下　・屋上、屋側　・屋外 ・機械室　塗装する部分　・居室（　　　　　）・廊下　・屋上、屋側　・屋外 ・機械室　20. 露出配管の塗装20. 露出配管の塗装20. 露出配管の塗装20. 露出配管の塗装20. 露出配管の塗装20. 露出配管の塗装20. 露出配管の塗装

19. 電線本数・管路等19. 電線本数・管路等19. 電線本数・管路等19. 電線本数・管路等19. 電線本数・管路等19. 電線本数・管路等19. 電線本数・管路等 分電盤、制御盤、端子盤などの2次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、管径分電盤、制御盤、端子盤などの2次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、管径分電盤、制御盤、端子盤などの2次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、管径分電盤、制御盤、端子盤などの2次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、管径分電盤、制御盤、端子盤などの2次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、管径分電盤、制御盤、端子盤などの2次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、管径分電盤、制御盤、端子盤などの2次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、管径
などは監督職員の承諾を受けて変更してもさしつかえない。などは監督職員の承諾を受けて変更してもさしつかえない。などは監督職員の承諾を受けて変更してもさしつかえない。などは監督職員の承諾を受けて変更してもさしつかえない。などは監督職員の承諾を受けて変更してもさしつかえない。などは監督職員の承諾を受けて変更してもさしつかえない。などは監督職員の承諾を受けて変更してもさしつかえない。

18. 電線類18. 電線類18. 電線類18. 電線類18. 電線類18. 電線類18. 電線類
(２）通信ケーブルでJCS規格にない対数のケーブルはJCS規格に準じたものとする。(２）通信ケーブルでJCS規格にない対数のケーブルはJCS規格に準じたものとする。(２）通信ケーブルでJCS規格にない対数のケーブルはJCS規格に準じたものとする。(２）通信ケーブルでJCS規格にない対数のケーブルはJCS規格に準じたものとする。(２）通信ケーブルでJCS規格にない対数のケーブルはJCS規格に準じたものとする。(２）通信ケーブルでJCS規格にない対数のケーブルはJCS規格に準じたものとする。(２）通信ケーブルでJCS規格にない対数のケーブルはJCS規格に準じたものとする。
(３）盤内配線はEM電線を使用する。ただし、製造者標準品は除く。(３）盤内配線はEM電線を使用する。ただし、製造者標準品は除く。(３）盤内配線はEM電線を使用する。ただし、製造者標準品は除く。(３）盤内配線はEM電線を使用する。ただし、製造者標準品は除く。(３）盤内配線はEM電線を使用する。ただし、製造者標準品は除く。(３）盤内配線はEM電線を使用する。ただし、製造者標準品は除く。(３）盤内配線はEM電線を使用する。ただし、製造者標準品は除く。

(１）EM電線類で規格等の記載のないものは、ハロゲン及び鉛を含まないものとする。(１）EM電線類で規格等の記載のないものは、ハロゲン及び鉛を含まないものとする。(１）EM電線類で規格等の記載のないものは、ハロゲン及び鉛を含まないものとする。(１）EM電線類で規格等の記載のないものは、ハロゲン及び鉛を含まないものとする。(１）EM電線類で規格等の記載のないものは、ハロゲン及び鉛を含まないものとする。(１）EM電線類で規格等の記載のないものは、ハロゲン及び鉛を含まないものとする。(１）EM電線類で規格等の記載のないものは、ハロゲン及び鉛を含まないものとする。

（３）横引き配管等の耐震支持は、施設の分類に応じたものとする。（３）横引き配管等の耐震支持は、施設の分類に応じたものとする。（３）横引き配管等の耐震支持は、施設の分類に応じたものとする。（３）横引き配管等の耐震支持は、施設の分類に応じたものとする。（３）横引き配管等の耐震支持は、施設の分類に応じたものとする。（３）横引き配管等の耐震支持は、施設の分類に応じたものとする。（３）横引き配管等の耐震支持は、施設の分類に応じたものとする。
　　設計用水平地震力の1／2とし、水平地震力と同時に働くものとする。　　設計用水平地震力の1／2とし、水平地震力と同時に働くものとする。　　設計用水平地震力の1／2とし、水平地震力と同時に働くものとする。　　設計用水平地震力の1／2とし、水平地震力と同時に働くものとする。　　設計用水平地震力の1／2とし、水平地震力と同時に働くものとする。　　設計用水平地震力の1／2とし、水平地震力と同時に働くものとする。　　設計用水平地震力の1／2とし、水平地震力と同時に働くものとする。

  重要機器は次のものを示す。  重要機器は次のものを示す。  重要機器は次のものを示す。  重要機器は次のものを示す。  重要機器は次のものを示す。  重要機器は次のものを示す。  重要機器は次のものを示す。
　（・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・交流無停電電源装置　（・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・交流無停電電源装置　（・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・交流無停電電源装置　（・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・交流無停電電源装置　（・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・交流無停電電源装置　（・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・交流無停電電源装置　（・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・交流無停電電源装置

 (２)設計用鉛直地震力 (２)設計用鉛直地震力 (２)設計用鉛直地震力 (２)設計用鉛直地震力 (２)設計用鉛直地震力 (２)設計用鉛直地震力 (２)設計用鉛直地震力
　　・交換機 ・火災報知受信機 ・中央監視制御装置 ・通信総合盤 ・　　　　　 ）　　・交換機 ・火災報知受信機 ・中央監視制御装置 ・通信総合盤 ・　　　　　 ）　　・交換機 ・火災報知受信機 ・中央監視制御装置 ・通信総合盤 ・　　　　　 ）　　・交換機 ・火災報知受信機 ・中央監視制御装置 ・通信総合盤 ・　　　　　 ）　　・交換機 ・火災報知受信機 ・中央監視制御装置 ・通信総合盤 ・　　　　　 ）　　・交換機 ・火災報知受信機 ・中央監視制御装置 ・通信総合盤 ・　　　　　 ）　　・交換機 ・火災報知受信機 ・中央監視制御装置 ・通信総合盤 ・　　　　　 ）

　場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。中間階とは地階、1階を除　場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。中間階とは地階、1階を除　場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。中間階とは地階、1階を除　場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。中間階とは地階、1階を除　場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。中間階とは地階、1階を除　場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。中間階とは地階、1階を除　場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。中間階とは地階、1階を除
　く各階で上層階に該当しないもの。水槽類には燃料小出し槽を含む。　く各階で上層階に該当しないもの。水槽類には燃料小出し槽を含む。　く各階で上層階に該当しないもの。水槽類には燃料小出し槽を含む。　く各階で上層階に該当しないもの。水槽類には燃料小出し槽を含む。　く各階で上層階に該当しないもの。水槽類には燃料小出し槽を含む。　く各階で上層階に該当しないもの。水槽類には燃料小出し槽を含む。　く各階で上層階に該当しないもの。水槽類には燃料小出し槽を含む。

　上層階とは2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、10～12階建の　上層階とは2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、10～12階建の　上層階とは2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、10～12階建の　上層階とは2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、10～12階建の　上層階とは2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、10～12階建の　上層階とは2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、10～12階建の　上層階とは2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、10～12階建の

設備機器の固定は次に示す設計用地震力に耐える方法とする。設備機器の固定は次に示す設計用地震力に耐える方法とする。設備機器の固定は次に示す設計用地震力に耐える方法とする。設備機器の固定は次に示す設計用地震力に耐える方法とする。設備機器の固定は次に示す設計用地震力に耐える方法とする。設備機器の固定は次に示す設計用地震力に耐える方法とする。設備機器の固定は次に示す設計用地震力に耐える方法とする。

　次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。　次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。　次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。　次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。　次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。　次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。　次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。
　設計用水平地震力は、機器重量［kＮ］に、地域係数（・1.0 ※0.9 ・0.8）と　設計用水平地震力は、機器重量［kＮ］に、地域係数（・1.0 ※0.9 ・0.8）と　設計用水平地震力は、機器重量［kＮ］に、地域係数（・1.0 ※0.9 ・0.8）と　設計用水平地震力は、機器重量［kＮ］に、地域係数（・1.0 ※0.9 ・0.8）と　設計用水平地震力は、機器重量［kＮ］に、地域係数（・1.0 ※0.9 ・0.8）と　設計用水平地震力は、機器重量［kＮ］に、地域係数（・1.0 ※0.9 ・0.8）と　設計用水平地震力は、機器重量［kＮ］に、地域係数（・1.0 ※0.9 ・0.8）と

機　　器機　　器機　　器機　　器機　　器機　　器機　　器
重要機器重要機器重要機器重要機器重要機器重要機器重要機器 一般機器一般機器一般機器一般機器一般機器一般機器一般機器 重要機器重要機器重要機器重要機器重要機器重要機器重要機器 一般機器一般機器一般機器一般機器一般機器一般機器一般機器

0.60.60.60.60.60.60.6
0.60.60.60.60.60.60.6
0.40.40.40.40.40.40.4
0.60.60.60.60.60.60.6
1.01.01.01.01.01.01.0
0.60.60.60.60.60.60.6
1.01.01.01.01.01.01.0
1.51.51.51.51.51.51.5
1.01.01.01.01.01.01.0

1.01.01.01.01.01.01.0
1.01.01.01.01.01.01.0
0.60.60.60.60.60.60.6
1.01.01.01.01.01.01.0
1.51.51.51.51.51.51.5
1.01.01.01.01.01.01.0
1.51.51.51.51.51.51.5
2.02.02.02.02.02.02.0
1.51.51.51.51.51.51.5

1.01.01.01.01.01.01.0
1.01.01.01.01.01.01.0
0.60.60.60.60.60.60.6
1.01.01.01.01.01.01.0
1.51.51.51.51.51.51.5

1.51.51.51.51.51.51.5

1.01.01.01.01.01.01.0

2.02.02.02.02.02.02.0
1.51.51.51.51.51.51.5

1.51.51.51.51.51.51.5
1.01.01.01.01.01.01.0
1.01.01.01.01.01.01.0
1.51.51.51.51.51.51.5
1.51.51.51.51.51.51.5
1.51.51.51.51.51.51.5
2.02.02.02.02.02.02.0
2.02.02.02.02.02.02.0
2.02.02.02.02.02.02.0

中間階中間階中間階中間階中間階中間階中間階

屋上及び塔屋屋上及び塔屋屋上及び塔屋屋上及び塔屋屋上及び塔屋屋上及び塔屋屋上及び塔屋

上層階上層階上層階上層階上層階上層階上層階

地下及び1階地下及び1階地下及び1階地下及び1階地下及び1階地下及び1階地下及び1階

水　槽　類水　槽　類水　槽　類水　槽　類水　槽　類水　槽　類水　槽　類
防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器

機　　器機　　器機　　器機　　器機　　器機　　器機　　器
水　槽　類水　槽　類水　槽　類水　槽　類水　槽　類水　槽　類水　槽　類

防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器
機　　器機　　器機　　器機　　器機　　器機　　器機　　器
水　槽　類水　槽　類水　槽　類水　槽　類水　槽　類水　槽　類水　槽　類

防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器

機器種別機器種別機器種別機器種別機器種別機器種別機器種別設置場所設置場所設置場所設置場所設置場所設置場所設置場所

設計用標準水平震度設計用標準水平震度設計用標準水平震度設計用標準水平震度設計用標準水平震度設計用標準水平震度設計用標準水平震度
特定の施設特定の施設特定の施設特定の施設特定の施設特定の施設特定の施設 一般の施設一般の施設一般の施設一般の施設一般の施設一般の施設一般の施設

ただし、重量1kN以下の一般機器については、製造業者の指定する固定方法を採用するただし、重量1kN以下の一般機器については、製造業者の指定する固定方法を採用するただし、重量1kN以下の一般機器については、製造業者の指定する固定方法を採用するただし、重量1kN以下の一般機器については、製造業者の指定する固定方法を採用するただし、重量1kN以下の一般機器については、製造業者の指定する固定方法を採用するただし、重量1kN以下の一般機器については、製造業者の指定する固定方法を採用するただし、重量1kN以下の一般機器については、製造業者の指定する固定方法を採用する
17. 耐震施工17. 耐震施工17. 耐震施工17. 耐震施工17. 耐震施工17. 耐震施工17. 耐震施工
16. 電気工事士16. 電気工事士16. 電気工事士16. 電気工事士16. 電気工事士16. 電気工事士16. 電気工事士 最大電力500kW以上の場合においても、第1種電気工事士により施工を行う。最大電力500kW以上の場合においても、第1種電気工事士により施工を行う。最大電力500kW以上の場合においても、第1種電気工事士により施工を行う。最大電力500kW以上の場合においても、第1種電気工事士により施工を行う。最大電力500kW以上の場合においても、第1種電気工事士により施工を行う。最大電力500kW以上の場合においても、第1種電気工事士により施工を行う。最大電力500kW以上の場合においても、第1種電気工事士により施工を行う。

施工後確認試験施工後確認試験施工後確認試験施工後確認試験施工後確認試験施工後確認試験施工後確認試験15. あと施工アンカー15. あと施工アンカー15. あと施工アンカー15. あと施工アンカー15. あと施工アンカー15. あと施工アンカー15. あと施工アンカー
試験方法　　引張試験機による引張り試験試験方法　　引張試験機による引張り試験試験方法　　引張試験機による引張り試験試験方法　　引張試験機による引張り試験試験方法　　引張試験機による引張り試験試験方法　　引張試験機による引張り試験試験方法　　引張試験機による引張り試験
確認強度　　対象機器ごとのアンカーボルト1本に作用する引抜き力以上確認強度　　対象機器ごとのアンカーボルト1本に作用する引抜き力以上確認強度　　対象機器ごとのアンカーボルト1本に作用する引抜き力以上確認強度　　対象機器ごとのアンカーボルト1本に作用する引抜き力以上確認強度　　対象機器ごとのアンカーボルト1本に作用する引抜き力以上確認強度　　対象機器ごとのアンカーボルト1本に作用する引抜き力以上確認強度　　対象機器ごとのアンカーボルト1本に作用する引抜き力以上
試験箇所数　1施工単位に対し1本以上試験箇所数　1施工単位に対し1本以上試験箇所数　1施工単位に対し1本以上試験箇所数　1施工単位に対し1本以上試験箇所数　1施工単位に対し1本以上試験箇所数　1施工単位に対し1本以上試験箇所数　1施工単位に対し1本以上
対象機器　　(・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・変圧器 ・　　　)対象機器　　(・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・変圧器 ・　　　)対象機器　　(・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・変圧器 ・　　　)対象機器　　(・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・変圧器 ・　　　)対象機器　　(・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・変圧器 ・　　　)対象機器　　(・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・変圧器 ・　　　)対象機器　　(・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・変圧器 ・　　　)

14. 既存躯体への穿孔14. 既存躯体への穿孔14. 既存躯体への穿孔14. 既存躯体への穿孔14. 既存躯体への穿孔14. 既存躯体への穿孔14. 既存躯体への穿孔 穿孔機械を使用し、既存躯体に穿孔する場合は、金属探知により電源供給が停止できる穿孔機械を使用し、既存躯体に穿孔する場合は、金属探知により電源供給が停止できる穿孔機械を使用し、既存躯体に穿孔する場合は、金属探知により電源供給が停止できる穿孔機械を使用し、既存躯体に穿孔する場合は、金属探知により電源供給が停止できる穿孔機械を使用し、既存躯体に穿孔する場合は、金属探知により電源供給が停止できる穿孔機械を使用し、既存躯体に穿孔する場合は、金属探知により電源供給が停止できる穿孔機械を使用し、既存躯体に穿孔する場合は、金属探知により電源供給が停止できる
付属装置等を用いて施工すること。付属装置等を用いて施工すること。付属装置等を用いて施工すること。付属装置等を用いて施工すること。付属装置等を用いて施工すること。付属装置等を用いて施工すること。付属装置等を用いて施工すること。

13. 非破壊検査13. 非破壊検査13. 非破壊検査13. 非破壊検査13. 非破壊検査13. 非破壊検査13. 非破壊検査 はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い監督職員に報告する。はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い監督職員に報告する。はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い監督職員に報告する。はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い監督職員に報告する。はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い監督職員に報告する。はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い監督職員に報告する。はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い監督職員に報告する。
原則として探査方法は走査式埋設物調査(電磁誘導法又は電磁レーダ法)とする。放射線原則として探査方法は走査式埋設物調査(電磁誘導法又は電磁レーダ法)とする。放射線原則として探査方法は走査式埋設物調査(電磁誘導法又は電磁レーダ法)とする。放射線原則として探査方法は走査式埋設物調査(電磁誘導法又は電磁レーダ法)とする。放射線原則として探査方法は走査式埋設物調査(電磁誘導法又は電磁レーダ法)とする。放射線原則として探査方法は走査式埋設物調査(電磁誘導法又は電磁レーダ法)とする。放射線原則として探査方法は走査式埋設物調査(電磁誘導法又は電磁レーダ法)とする。放射線
透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は監督職員の指示による。透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は監督職員の指示による。透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は監督職員の指示による。透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は監督職員の指示による。透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は監督職員の指示による。透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は監督職員の指示による。透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は監督職員の指示による。
放射線透過検査の検査費は別途とする。放射線透過検査の検査費は別途とする。放射線透過検査の検査費は別途とする。放射線透過検査の検査費は別途とする。放射線透過検査の検査費は別途とする。放射線透過検査の検査費は別途とする。放射線透過検査の検査費は別途とする。

①ＰＣＢ使用機器　　※ 無　　・ 有　　・ 未調査①ＰＣＢ使用機器　　※ 無　　・ 有　　・ 未調査①ＰＣＢ使用機器　　※ 無　　・ 有　　・ 未調査①ＰＣＢ使用機器　　※ 無　　・ 有　　・ 未調査①ＰＣＢ使用機器　　※ 無　　・ 有　　・ 未調査①ＰＣＢ使用機器　　※ 無　　・ 有　　・ 未調査①ＰＣＢ使用機器　　※ 無　　・ 有　　・ 未調査
　撤去するＰＣＢ使用機器の分析を行う。　撤去するＰＣＢ使用機器の分析を行う。　撤去するＰＣＢ使用機器の分析を行う。　撤去するＰＣＢ使用機器の分析を行う。　撤去するＰＣＢ使用機器の分析を行う。　撤去するＰＣＢ使用機器の分析を行う。　撤去するＰＣＢ使用機器の分析を行う。
　分析費　（　※ 別途　　・ 本工事）　分析費　（　※ 別途　　・ 本工事）　分析費　（　※ 別途　　・ 本工事）　分析費　（　※ 別途　　・ 本工事）　分析費　（　※ 別途　　・ 本工事）　分析費　（　※ 別途　　・ 本工事）　分析費　（　※ 別途　　・ 本工事）
　ＰＣＢ小機器収納容器　（　※別途　　・本工事（用途　　　　　　　））　ＰＣＢ小機器収納容器　（　※別途　　・本工事（用途　　　　　　　））　ＰＣＢ小機器収納容器　（　※別途　　・本工事（用途　　　　　　　））　ＰＣＢ小機器収納容器　（　※別途　　・本工事（用途　　　　　　　））　ＰＣＢ小機器収納容器　（　※別途　　・本工事（用途　　　　　　　））　ＰＣＢ小機器収納容器　（　※別途　　・本工事（用途　　　　　　　））　ＰＣＢ小機器収納容器　（　※別途　　・本工事（用途　　　　　　　））

　分析費　（　※ 別途　　・ 本工事）　分析費　（　※ 別途　　・ 本工事）　分析費　（　※ 別途　　・ 本工事）　分析費　（　※ 別途　　・ 本工事）　分析費　（　※ 別途　　・ 本工事）　分析費　（　※ 別途　　・ 本工事）　分析費　（　※ 別途　　・ 本工事）

②アスベスト含有設備資機材　　※ 無　　・ 有　　・ 未調査②アスベスト含有設備資機材　　※ 無　　・ 有　　・ 未調査②アスベスト含有設備資機材　　※ 無　　・ 有　　・ 未調査②アスベスト含有設備資機材　　※ 無　　・ 有　　・ 未調査②アスベスト含有設備資機材　　※ 無　　・ 有　　・ 未調査②アスベスト含有設備資機材　　※ 無　　・ 有　　・ 未調査②アスベスト含有設備資機材　　※ 無　　・ 有　　・ 未調査
　撤去するアスベスト含有設備資機材の分析を行う。　撤去するアスベスト含有設備資機材の分析を行う。　撤去するアスベスト含有設備資機材の分析を行う。　撤去するアスベスト含有設備資機材の分析を行う。　撤去するアスベスト含有設備資機材の分析を行う。　撤去するアスベスト含有設備資機材の分析を行う。　撤去するアスベスト含有設備資機材の分析を行う。

　また、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）に基づ　また、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）に基づ　また、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）に基づ　また、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）に基づ　また、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）に基づ　また、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）に基づ　また、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）に基づ
　を使用する場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。　を使用する場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。　を使用する場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。　を使用する場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。　を使用する場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。　を使用する場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。　を使用する場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。
　質及び性能を有するものとする。ただし、製造業者等が記載されている場合に同等品　質及び性能を有するものとする。ただし、製造業者等が記載されている場合に同等品　質及び性能を有するものとする。ただし、製造業者等が記載されている場合に同等品　質及び性能を有するものとする。ただし、製造業者等が記載されている場合に同等品　質及び性能を有するものとする。ただし、製造業者等が記載されている場合に同等品　質及び性能を有するものとする。ただし、製造業者等が記載されている場合に同等品　質及び性能を有するものとする。ただし、製造業者等が記載されている場合に同等品
(１)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品(１)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品(１)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品(１)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品(１)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品(１)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品(１)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品
本工事では、広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。本工事では、広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。本工事では、広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。本工事では、広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。本工事では、広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。本工事では、広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。本工事では、広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。
については、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので、適正に処理すること。なお、については、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので、適正に処理すること。なお、については、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので、適正に処理すること。なお、については、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので、適正に処理すること。なお、については、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので、適正に処理すること。なお、については、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので、適正に処理すること。なお、については、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので、適正に処理すること。なお、
(３)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物(３)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物(３)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物(３)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物(３)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物(３)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物(３)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物

計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資
る施設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合る施設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合る施設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合る施設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合る施設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合る施設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合る施設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合
(２)本工事における再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、(１)に揚げ(２)本工事における再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、(１)に揚げ(２)本工事における再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、(１)に揚げ(２)本工事における再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、(１)に揚げ(２)本工事における再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、(１)に揚げ(２)本工事における再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、(１)に揚げ(２)本工事における再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、(１)に揚げ
場合、その用途に応じて適切に処理するものとする。場合、その用途に応じて適切に処理するものとする。場合、その用途に応じて適切に処理するものとする。場合、その用途に応じて適切に処理するものとする。場合、その用途に応じて適切に処理するものとする。場合、その用途に応じて適切に処理するものとする。場合、その用途に応じて適切に処理するものとする。
処理すること。ただし、建設廃棄物が、破砕等（選別を含む）により、有用物となった処理すること。ただし、建設廃棄物が、破砕等（選別を含む）により、有用物となった処理すること。ただし、建設廃棄物が、破砕等（選別を含む）により、有用物となった処理すること。ただし、建設廃棄物が、破砕等（選別を含む）により、有用物となった処理すること。ただし、建設廃棄物が、破砕等（選別を含む）により、有用物となった処理すること。ただし、建設廃棄物が、破砕等（選別を含む）により、有用物となった処理すること。ただし、建設廃棄物が、破砕等（選別を含む）により、有用物となった
ない中間処理施設にあっては、廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設）でない中間処理施設にあっては、廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設）でない中間処理施設にあっては、廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設）でない中間処理施設にあっては、廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設）でない中間処理施設にあっては、廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設）でない中間処理施設にあっては、廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設）でない中間処理施設にあっては、廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設）で
島市、呉市、福山市）が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設（許可対象となら島市、呉市、福山市）が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設（許可対象となら島市、呉市、福山市）が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設（許可対象となら島市、呉市、福山市）が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設（許可対象となら島市、呉市、福山市）が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設（許可対象となら島市、呉市、福山市）が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設（許可対象となら島市、呉市、福山市）が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設（許可対象となら
(１)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県（環境県民局）及び保健所設置政令市（広(１)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県（環境県民局）及び保健所設置政令市（広(１)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県（環境県民局）及び保健所設置政令市（広(１)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県（環境県民局）及び保健所設置政令市（広(１)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県（環境県民局）及び保健所設置政令市（広(１)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県（環境県民局）及び保健所設置政令市（広(１)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県（環境県民局）及び保健所設置政令市（広
再生資源化を図るもの　※無　・有（・蛍光管　・HIDランプ　・小型二次電池　　　）再生資源化を図るもの　※無　・有（・蛍光管　・HIDランプ　・小型二次電池　　　）再生資源化を図るもの　※無　・有（・蛍光管　・HIDランプ　・小型二次電池　　　）再生資源化を図るもの　※無　・有（・蛍光管　・HIDランプ　・小型二次電池　　　）再生資源化を図るもの　※無　・有（・蛍光管　・HIDランプ　・小型二次電池　　　）再生資源化を図るもの　※無　・有（・蛍光管　・HIDランプ　・小型二次電池　　　）再生資源化を図るもの　※無　・有（・蛍光管　・HIDランプ　・小型二次電池　　　）

源化に要する費用（単価）は変更しない。源化に要する費用（単価）は変更しない。源化に要する費用（単価）は変更しない。源化に要する費用（単価）は変更しない。源化に要する費用（単価）は変更しない。源化に要する費用（単価）は変更しない。源化に要する費用（単価）は変更しない。

ガス回収業者に抜き取り及び処理を委託する。ガス回収業者に抜き取り及び処理を委託する。ガス回収業者に抜き取り及び処理を委託する。ガス回収業者に抜き取り及び処理を委託する。ガス回収業者に抜き取り及び処理を委託する。ガス回収業者に抜き取り及び処理を委託する。ガス回収業者に抜き取り及び処理を委託する。
ガス絶縁開閉器、ガス絶縁変圧器等受変電機器に含まれるＳＦ６ガスは、製造者又はガス絶縁開閉器、ガス絶縁変圧器等受変電機器に含まれるＳＦ６ガスは、製造者又はガス絶縁開閉器、ガス絶縁変圧器等受変電機器に含まれるＳＦ６ガスは、製造者又はガス絶縁開閉器、ガス絶縁変圧器等受変電機器に含まれるＳＦ６ガスは、製造者又はガス絶縁開閉器、ガス絶縁変圧器等受変電機器に含まれるＳＦ６ガスは、製造者又はガス絶縁開閉器、ガス絶縁変圧器等受変電機器に含まれるＳＦ６ガスは、製造者又はガス絶縁開閉器、ガス絶縁変圧器等受変電機器に含まれるＳＦ６ガスは、製造者又は
六フッ化硫黄（ＳＦ６）ガス　　　　　※ 無　　・ 有六フッ化硫黄（ＳＦ６）ガス　　　　　※ 無　　・ 有六フッ化硫黄（ＳＦ６）ガス　　　　　※ 無　　・ 有六フッ化硫黄（ＳＦ６）ガス　　　　　※ 無　　・ 有六フッ化硫黄（ＳＦ６）ガス　　　　　※ 無　　・ 有六フッ化硫黄（ＳＦ６）ガス　　　　　※ 無　　・ 有六フッ化硫黄（ＳＦ６）ガス　　　　　※ 無　　・ 有

放射性物質を含むイオン化式感知器 　 ※ 無　　・ 有放射性物質を含むイオン化式感知器 　 ※ 無　　・ 有放射性物質を含むイオン化式感知器 　 ※ 無　　・ 有放射性物質を含むイオン化式感知器 　 ※ 無　　・ 有放射性物質を含むイオン化式感知器 　 ※ 無　　・ 有放射性物質を含むイオン化式感知器 　 ※ 無　　・ 有放射性物質を含むイオン化式感知器 　 ※ 無　　・ 有
　製造業者又は販売業者に回収を委託する。 （　・ 別途　 ※ 本工事）　製造業者又は販売業者に回収を委託する。 （　・ 別途　 ※ 本工事）　製造業者又は販売業者に回収を委託する。 （　・ 別途　 ※ 本工事）　製造業者又は販売業者に回収を委託する。 （　・ 別途　 ※ 本工事）　製造業者又は販売業者に回収を委託する。 （　・ 別途　 ※ 本工事）　製造業者又は販売業者に回収を委託する。 （　・ 別途　 ※ 本工事）　製造業者又は販売業者に回収を委託する。 （　・ 別途　 ※ 本工事）

5. 機材の品質等5. 機材の品質等5. 機材の品質等5. 機材の品質等5. 機材の品質等5. 機材の品質等5. 機材の品質等

　き策定された「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については、他の特　き策定された「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については、他の特　き策定された「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については、他の特　き策定された「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については、他の特　き策定された「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については、他の特　き策定された「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については、他の特　き策定された「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については、他の特

　⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。　⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。　⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。　⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。　⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。　⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。　⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

　となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、次の①から⑥すべての事項　となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、次の①から⑥すべての事項　となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、次の①から⑥すべての事項　となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、次の①から⑥すべての事項　となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、次の①から⑥すべての事項　となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、次の①から⑥すべての事項　となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、次の①から⑥すべての事項
　を評価された事を示す外部機関が発行する書面を提出し監督職員の承諾を受けた場合　を評価された事を示す外部機関が発行する書面を提出し監督職員の承諾を受けた場合　を評価された事を示す外部機関が発行する書面を提出し監督職員の承諾を受けた場合　を評価された事を示す外部機関が発行する書面を提出し監督職員の承諾を受けた場合　を評価された事を示す外部機関が発行する書面を提出し監督職員の承諾を受けた場合　を評価された事を示す外部機関が発行する書面を提出し監督職員の承諾を受けた場合　を評価された事を示す外部機関が発行する書面を提出し監督職員の承諾を受けた場合
　は証明となる資料等の提出を省略することができる。　は証明となる資料等の提出を省略することができる。　は証明となる資料等の提出を省略することができる。　は証明となる資料等の提出を省略することができる。　は証明となる資料等の提出を省略することができる。　は証明となる資料等の提出を省略することができる。　は証明となる資料等の提出を省略することができる。
　①品質及び性能に関する試験データを整備していること。　①品質及び性能に関する試験データを整備していること。　①品質及び性能に関する試験データを整備していること。　①品質及び性能に関する試験データを整備していること。　①品質及び性能に関する試験データを整備していること。　①品質及び性能に関する試験データを整備していること。　①品質及び性能に関する試験データを整備していること。
　②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。　②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。　②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。　②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。　②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。　②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。　②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
　③安定的な供給が可能であること。　③安定的な供給が可能であること。　③安定的な供給が可能であること。　③安定的な供給が可能であること。　③安定的な供給が可能であること。　③安定的な供給が可能であること。　③安定的な供給が可能であること。
　④法令等で定めがある場合は、その許可、認可、認定又は免許を取得していること。　④法令等で定めがある場合は、その許可、認可、認定又は免許を取得していること。　④法令等で定めがある場合は、その許可、認可、認定又は免許を取得していること。　④法令等で定めがある場合は、その許可、認可、認定又は免許を取得していること。　④法令等で定めがある場合は、その許可、認可、認定又は免許を取得していること。　④法令等で定めがある場合は、その許可、認可、認定又は免許を取得していること。　④法令等で定めがある場合は、その許可、認可、認定又は免許を取得していること。

(２)別表－１に示す機材等を使用する場合は、次の①から⑥すべての事項を満たす証明(２)別表－１に示す機材等を使用する場合は、次の①から⑥すべての事項を満たす証明(２)別表－１に示す機材等を使用する場合は、次の①から⑥すべての事項を満たす証明(２)別表－１に示す機材等を使用する場合は、次の①から⑥すべての事項を満たす証明(２)別表－１に示す機材等を使用する場合は、次の①から⑥すべての事項を満たす証明(２)別表－１に示す機材等を使用する場合は、次の①から⑥すべての事項を満たす証明(２)別表－１に示す機材等を使用する場合は、次の①から⑥すべての事項を満たす証明
　努めるものとする。　努めるものとする。　努めるものとする。　努めるものとする。　努めるものとする。　努めるものとする。　努めるものとする。
　記事項及び図面表記の範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に選定するよう　記事項及び図面表記の範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に選定するよう　記事項及び図面表記の範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に選定するよう　記事項及び図面表記の範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に選定するよう　記事項及び図面表記の範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に選定するよう　記事項及び図面表記の範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に選定するよう　記事項及び図面表記の範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に選定するよう

　⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。　⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。　⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。　⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。　⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。　⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。　⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。

（５）工事写真（５）工事写真（５）工事写真（５）工事写真（５）工事写真（５）工事写真（５）工事写真

（９）諸官庁届出書類一覧表A4版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部（９）諸官庁届出書類一覧表A4版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部（９）諸官庁届出書類一覧表A4版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部（９）諸官庁届出書類一覧表A4版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部（９）諸官庁届出書類一覧表A4版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部（９）諸官庁届出書類一覧表A4版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部（９）諸官庁届出書類一覧表A4版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部
　　　諸官庁届出書類(正)A4版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部　　　諸官庁届出書類(正)A4版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部　　　諸官庁届出書類(正)A4版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部　　　諸官庁届出書類(正)A4版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部　　　諸官庁届出書類(正)A4版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部　　　諸官庁届出書類(正)A4版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部　　　諸官庁届出書類(正)A4版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部
（10）運転操作説明書A4版製本・取扱説明書　　　　　　　　　　　　　　　　1部（10）運転操作説明書A4版製本・取扱説明書　　　　　　　　　　　　　　　　1部（10）運転操作説明書A4版製本・取扱説明書　　　　　　　　　　　　　　　　1部（10）運転操作説明書A4版製本・取扱説明書　　　　　　　　　　　　　　　　1部（10）運転操作説明書A4版製本・取扱説明書　　　　　　　　　　　　　　　　1部（10）運転操作説明書A4版製本・取扱説明書　　　　　　　　　　　　　　　　1部（10）運転操作説明書A4版製本・取扱説明書　　　　　　　　　　　　　　　　1部
（11）展開接続図A3版製本 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 部（11）展開接続図A3版製本 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 部（11）展開接続図A3版製本 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 部（11）展開接続図A3版製本 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 部（11）展開接続図A3版製本 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 部（11）展開接続図A3版製本 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 部（11）展開接続図A3版製本 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 部
（12）保全管理台帳A4版・設備台帳A4版        　　　　　　　　　　　　　　 部（12）保全管理台帳A4版・設備台帳A4版        　　　　　　　　　　　　　　 部（12）保全管理台帳A4版・設備台帳A4版        　　　　　　　　　　　　　　 部（12）保全管理台帳A4版・設備台帳A4版        　　　　　　　　　　　　　　 部（12）保全管理台帳A4版・設備台帳A4版        　　　　　　　　　　　　　　 部（12）保全管理台帳A4版・設備台帳A4版        　　　　　　　　　　　　　　 部（12）保全管理台帳A4版・設備台帳A4版        　　　　　　　　　　　　　　 部
（13）型式台帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 式（13）型式台帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 式（13）型式台帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 式（13）型式台帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 式（13）型式台帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 式（13）型式台帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 式（13）型式台帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 式

7. 完成時の提出書類等7. 完成時の提出書類等7. 完成時の提出書類等7. 完成時の提出書類等7. 完成時の提出書類等7. 完成時の提出書類等7. 完成時の提出書類等

8. 足場8. 足場8. 足場8. 足場8. 足場8. 足場8. 足場

ドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における２のドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における２のドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における２のドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における２のドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における２のドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における２のドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における２の
(2)手すり据え置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。(2)手すり据え置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。(2)手すり据え置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。(2)手すり据え置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。(2)手すり据え置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。(2)手すり据え置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。(2)手すり据え置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。
本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用はすべて受注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用はすべて受注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用はすべて受注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用はすべて受注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用はすべて受注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用はすべて受注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用はすべて受注者の負担とする。
本工事で設置する本工事で設置する本工事で設置する本工事で設置する本工事で設置する本工事で設置する本工事で設置する

11. 受注者事務所その他11. 受注者事務所その他11. 受注者事務所その他11. 受注者事務所その他11. 受注者事務所その他11. 受注者事務所その他11. 受注者事務所その他 構内につくることができる構内につくることができる構内につくることができる構内につくることができる構内につくることができる構内につくることができる構内につくることができる

・ 構内指示場所に堆積・ 構内指示場所に堆積・ 構内指示場所に堆積・ 構内指示場所に堆積・ 構内指示場所に堆積・ 構内指示場所に堆積・ 構内指示場所に堆積
・ 構内指示場所に敷き均し・ 構内指示場所に敷き均し・ 構内指示場所に敷き均し・ 構内指示場所に敷き均し・ 構内指示場所に敷き均し・ 構内指示場所に敷き均し・ 構内指示場所に敷き均し
※ 現場説明書の施工条件明示による※ 現場説明書の施工条件明示による※ 現場説明書の施工条件明示による※ 現場説明書の施工条件明示による※ 現場説明書の施工条件明示による※ 現場説明書の施工条件明示による※ 現場説明書の施工条件明示による12. 建設発生土の処理12. 建設発生土の処理12. 建設発生土の処理12. 建設発生土の処理12. 建設発生土の処理12. 建設発生土の処理12. 建設発生土の処理

 ．工　事　概　要　等 ．工　事　概　要　等 ．工　事　概　要　等 ．工　事　概　要　等 ．工　事　概　要　等 ．工　事　概　要　等 ．工　事　概　要　等

（２）完成図書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部（２）完成図書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部（２）完成図書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部（２）完成図書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部（２）完成図書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部（２）完成図書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部（２）完成図書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部
（３）完成図面・施工図面二折リA3版製本　　　　　　　　　　　　　　　　　1部（３）完成図面・施工図面二折リA3版製本　　　　　　　　　　　　　　　　　1部（３）完成図面・施工図面二折リA3版製本　　　　　　　　　　　　　　　　　1部（３）完成図面・施工図面二折リA3版製本　　　　　　　　　　　　　　　　　1部（３）完成図面・施工図面二折リA3版製本　　　　　　　　　　　　　　　　　1部（３）完成図面・施工図面二折リA3版製本　　　　　　　　　　　　　　　　　1部（３）完成図面・施工図面二折リA3版製本　　　　　　　　　　　　　　　　　1部

　　　（工事中写真A4版）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部　　　（工事中写真A4版）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部　　　（工事中写真A4版）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部　　　（工事中写真A4版）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部　　　（工事中写真A4版）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部　　　（工事中写真A4版）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部　　　（工事中写真A4版）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部
　　　（完成写真A4版）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2部　　　（完成写真A4版）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2部　　　（完成写真A4版）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2部　　　（完成写真A4版）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2部　　　（完成写真A4版）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2部　　　（完成写真A4版）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2部　　　（完成写真A4版）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2部

10. 監督職員事務所10. 監督職員事務所10. 監督職員事務所10. 監督職員事務所10. 監督職員事務所10. 監督職員事務所10. 監督職員事務所
9. 工事用電力、水、その他9. 工事用電力、水、その他9. 工事用電力、水、その他9. 工事用電力、水、その他9. 工事用電力、水、その他9. 工事用電力、水、その他9. 工事用電力、水、その他

※工事写真は「営繕工事写真作成要領」によるほか監督職員の指示による。※工事写真は「営繕工事写真作成要領」によるほか監督職員の指示による。※工事写真は「営繕工事写真作成要領」によるほか監督職員の指示による。※工事写真は「営繕工事写真作成要領」によるほか監督職員の指示による。※工事写真は「営繕工事写真作成要領」によるほか監督職員の指示による。※工事写真は「営繕工事写真作成要領」によるほか監督職員の指示による。※工事写真は「営繕工事写真作成要領」によるほか監督職員の指示による。

 受注者は受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス（CORINS） 受注者は受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス（CORINS） 受注者は受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス（CORINS） 受注者は受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス（CORINS） 受注者は受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス（CORINS） 受注者は受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス（CORINS） 受注者は受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス（CORINS）
に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情報として「工事実績データ」を作成し、監督職員の確認をに基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情報として「工事実績データ」を作成し、監督職員の確認をに基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情報として「工事実績データ」を作成し、監督職員の確認をに基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情報として「工事実績データ」を作成し、監督職員の確認をに基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情報として「工事実績データ」を作成し、監督職員の確認をに基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情報として「工事実績データ」を作成し、監督職員の確認をに基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情報として「工事実績データ」を作成し、監督職員の確認を
受けた後に登録機関に登録申請し、登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければならない。受けた後に登録機関に登録申請し、登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければならない。受けた後に登録機関に登録申請し、登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければならない。受けた後に登録機関に登録申請し、登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければならない。受けた後に登録機関に登録申請し、登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければならない。受けた後に登録機関に登録申請し、登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければならない。受けた後に登録機関に登録申請し、登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければならない。
なお、途中変更時の登録が必要な場合とは、工期の変更、技術者の変更があった場合とする。なお、途中変更時の登録が必要な場合とは、工期の変更、技術者の変更があった場合とする。なお、途中変更時の登録が必要な場合とは、工期の変更、技術者の変更があった場合とする。なお、途中変更時の登録が必要な場合とは、工期の変更、技術者の変更があった場合とする。なお、途中変更時の登録が必要な場合とは、工期の変更、技術者の変更があった場合とする。なお、途中変更時の登録が必要な場合とは、工期の変更、技術者の変更があった場合とする。なお、途中変更時の登録が必要な場合とは、工期の変更、技術者の変更があった場合とする。

 2. 工事実績情報の登録について 2. 工事実績情報の登録について 2. 工事実績情報の登録について 2. 工事実績情報の登録について 2. 工事実績情報の登録について 2. 工事実績情報の登録について 2. 工事実績情報の登録について

実施要領（最新版）」に基づき実施するものとする。実施要領（最新版）」に基づき実施するものとする。実施要領（最新版）」に基づき実施するものとする。実施要領（最新版）」に基づき実施するものとする。実施要領（最新版）」に基づき実施するものとする。実施要領（最新版）」に基づき実施するものとする。実施要領（最新版）」に基づき実施するものとする。

　し提出すること。　し提出すること。　し提出すること。　し提出すること。　し提出すること。　し提出すること。　し提出すること。
※型式台帳は、監督職員が指定する様式で作成する。建物で使用する部材、機器を記入※型式台帳は、監督職員が指定する様式で作成する。建物で使用する部材、機器を記入※型式台帳は、監督職員が指定する様式で作成する。建物で使用する部材、機器を記入※型式台帳は、監督職員が指定する様式で作成する。建物で使用する部材、機器を記入※型式台帳は、監督職員が指定する様式で作成する。建物で使用する部材、機器を記入※型式台帳は、監督職員が指定する様式で作成する。建物で使用する部材、機器を記入※型式台帳は、監督職員が指定する様式で作成する。建物で使用する部材、機器を記入

「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場のせっちにあたっては、同ガイ「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場のせっちにあたっては、同ガイ「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場のせっちにあたっては、同ガイ「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場のせっちにあたっては、同ガイ「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場のせっちにあたっては、同ガイ「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場のせっちにあたっては、同ガイ「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場のせっちにあたっては、同ガイ
・内部足場（　種）・内部足場（　種）・内部足場（　種）・内部足場（　種）・内部足場（　種）・内部足場（　種）・内部足場（　種）・外部足場（　種）・外部足場（　種）・外部足場（　種）・外部足場（　種）・外部足場（　種）・外部足場（　種）・外部足場（　種）本工事で設置する。本工事で設置する。本工事で設置する。本工事で設置する。本工事で設置する。本工事で設置する。本工事で設置する。

※建築工事に伴う工事の提出部数は、建築工事に合わせる。※建築工事に伴う工事の提出部数は、建築工事に合わせる。※建築工事に伴う工事の提出部数は、建築工事に合わせる。※建築工事に伴う工事の提出部数は、建築工事に合わせる。※建築工事に伴う工事の提出部数は、建築工事に合わせる。※建築工事に伴う工事の提出部数は、建築工事に合わせる。※建築工事に伴う工事の提出部数は、建築工事に合わせる。

※完成図は、原則、CADにて修正を行い、図面枠内の適当な位置に「完成図」と表示する。※完成図は、原則、CADにて修正を行い、図面枠内の適当な位置に「完成図」と表示する。※完成図は、原則、CADにて修正を行い、図面枠内の適当な位置に「完成図」と表示する。※完成図は、原則、CADにて修正を行い、図面枠内の適当な位置に「完成図」と表示する。※完成図は、原則、CADにて修正を行い、図面枠内の適当な位置に「完成図」と表示する。※完成図は、原則、CADにて修正を行い、図面枠内の適当な位置に「完成図」と表示する。※完成図は、原則、CADにて修正を行い、図面枠内の適当な位置に「完成図」と表示する。

呼称(図示記号)呼称(図示記号)呼称(図示記号)呼称(図示記号)呼称(図示記号)呼称(図示記号)呼称(図示記号)
6kV EM-CE(EE)6kV EM-CE(EE)6kV EM-CE(EE)6kV EM-CE(EE)6kV EM-CE(EE)6kV EM-CE(EE)6kV EM-CE(EE)
6kV EM-CET(EE)6kV EM-CET(EE)6kV EM-CET(EE)6kV EM-CET(EE)6kV EM-CET(EE)6kV EM-CET(EE)6kV EM-CET(EE)

　　　　　　　　　種　　　　　　　　類　　　　　　　　　種　　　　　　　　類　　　　　　　　　種　　　　　　　　類　　　　　　　　　種　　　　　　　　類　　　　　　　　　種　　　　　　　　類　　　　　　　　　種　　　　　　　　類　　　　　　　　　種　　　　　　　　類
6600V 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(6600V CE/F(EE))6600V 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(6600V CE/F(EE))6600V 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(6600V CE/F(EE))6600V 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(6600V CE/F(EE))6600V 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(6600V CE/F(EE))6600V 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(6600V CE/F(EE))6600V 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(6600V CE/F(EE))
6600V ﾄﾘﾌﾟﾙﾚｯｸｽ型架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(6600V CE/F(EE))6600V ﾄﾘﾌﾟﾙﾚｯｸｽ型架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(6600V CE/F(EE))6600V ﾄﾘﾌﾟﾙﾚｯｸｽ型架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(6600V CE/F(EE))6600V ﾄﾘﾌﾟﾙﾚｯｸｽ型架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(6600V CE/F(EE))6600V ﾄﾘﾌﾟﾙﾚｯｸｽ型架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(6600V CE/F(EE))6600V ﾄﾘﾌﾟﾙﾚｯｸｽ型架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(6600V CE/F(EE))6600V ﾄﾘﾌﾟﾙﾚｯｸｽ型架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(6600V CE/F(EE))

［めっき付着量300ｇ/㎡以上］とする。［めっき付着量300ｇ/㎡以上］とする。［めっき付着量300ｇ/㎡以上］とする。［めっき付着量300ｇ/㎡以上］とする。［めっき付着量300ｇ/㎡以上］とする。［めっき付着量300ｇ/㎡以上］とする。［めっき付着量300ｇ/㎡以上］とする。

（１）機器の据付け及び取付け（１）機器の据付け及び取付け（１）機器の据付け及び取付け（１）機器の据付け及び取付け（１）機器の据付け及び取付け（１）機器の据付け及び取付け（１）機器の据付け及び取付け
場合は、この限りではない。場合は、この限りではない。場合は、この限りではない。場合は、この限りではない。場合は、この限りではない。場合は、この限りではない。場合は、この限りではない。

鉄骨造鉄骨造鉄骨造鉄骨造鉄骨造鉄骨造鉄骨造

特記仕様書特記仕様書特記仕様書特記仕様書特記仕様書特記仕様書特記仕様書

改設一式改設一式改設一式改設一式改設一式改設一式改設一式

改設一式改設一式改設一式改設一式改設一式改設一式改設一式

元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）

元ゆめきゃりあｾﾝﾀｰ元ゆめきゃりあｾﾝﾀｰ元ゆめきゃりあｾﾝﾀｰ元ゆめきゃりあｾﾝﾀｰ元ゆめきゃりあｾﾝﾀｰ元ゆめきゃりあｾﾝﾀｰ元ゆめきゃりあｾﾝﾀｰ

元ゆめきゃりあｾﾝﾀｰ元ゆめきゃりあｾﾝﾀｰ元ゆめきゃりあｾﾝﾀｰ元ゆめきゃりあｾﾝﾀｰ元ゆめきゃりあｾﾝﾀｰ元ゆめきゃりあｾﾝﾀｰ元ゆめきゃりあｾﾝﾀｰ

改設一式改設一式改設一式改設一式改設一式改設一式改設一式

改設一式改設一式改設一式改設一式改設一式改設一式改設一式

改設一式改設一式改設一式改設一式改設一式改設一式改設一式

改設一式改設一式改設一式改設一式改設一式改設一式改設一式

（１）工事完成図書引渡書A4版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部　（１）工事完成図書引渡書A4版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部　（１）工事完成図書引渡書A4版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部　（１）工事完成図書引渡書A4版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部　（１）工事完成図書引渡書A4版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部　（１）工事完成図書引渡書A4版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部　（１）工事完成図書引渡書A4版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部　

（４）縮小完成図面・施工図面二折りA4版製本　　　　　　　　　　　　　　　3部（４）縮小完成図面・施工図面二折りA4版製本　　　　　　　　　　　　　　　3部（４）縮小完成図面・施工図面二折りA4版製本　　　　　　　　　　　　　　　3部（４）縮小完成図面・施工図面二折りA4版製本　　　　　　　　　　　　　　　3部（４）縮小完成図面・施工図面二折りA4版製本　　　　　　　　　　　　　　　3部（４）縮小完成図面・施工図面二折りA4版製本　　　　　　　　　　　　　　　3部（４）縮小完成図面・施工図面二折りA4版製本　　　　　　　　　　　　　　　3部

（６）電子成果品（電子納品）CD-R 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　1部（６）電子成果品（電子納品）CD-R 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　1部（６）電子成果品（電子納品）CD-R 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　1部（６）電子成果品（電子納品）CD-R 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　1部（６）電子成果品（電子納品）CD-R 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　1部（６）電子成果品（電子納品）CD-R 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　1部（６）電子成果品（電子納品）CD-R 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　1部
（７）工事監理図書A4版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 部（７）工事監理図書A4版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 部（７）工事監理図書A4版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 部（７）工事監理図書A4版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 部（７）工事監理図書A4版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 部（７）工事監理図書A4版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 部（７）工事監理図書A4版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 部
（８）工事概要調書A4版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 部（８）工事概要調書A4版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 部（８）工事概要調書A4版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 部（８）工事概要調書A4版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 部（８）工事概要調書A4版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 部（８）工事概要調書A4版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 部（８）工事概要調書A4版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 部

納入数　　・１個　　・　　個納入数　　・１個　　・　　個納入数　　・１個　　・　　個納入数　　・１個　　・　　個納入数　　・１個　　・　　個納入数　　・１個　　・　　個納入数　　・１個　　・　　個

納入数　　・１個　　・　　個納入数　　・１個　　・　　個納入数　　・１個　　・　　個納入数　　・１個　　・　　個納入数　　・１個　　・　　個納入数　　・１個　　・　　個納入数　　・１個　　・　　個

納入数　　・１個　　・　　個納入数　　・１個　　・　　個納入数　　・１個　　・　　個納入数　　・１個　　・　　個納入数　　・１個　　・　　個納入数　　・１個　　・　　個納入数　　・１個　　・　　個

E-01E-01E-01E-01E-01E-01E-01

1,689.551,689.551,689.551,689.551,689.551,689.551,689.55

 広島県三原市館町二丁目５－２ 広島県三原市館町二丁目５－２ 広島県三原市館町二丁目５－２ 広島県三原市館町二丁目５－２ 広島県三原市館町二丁目５－２ 広島県三原市館町二丁目５－２ 広島県三原市館町二丁目５－２

16項 ロ16項 ロ16項 ロ16項 ロ16項 ロ16項 ロ16項 ロ



三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課

事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名 図 番図 番図 番図 番図 番図 番図 番(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)工事名工事名工事名工事名工事名工事名工事名種類種類種類種類種類種類種類施設施設施設施設施設施設施設地域地域地域地域地域地域地域小小小小小小小大大大大大大大 中中中中中中中

有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ

設 計設 計設 計設 計設 計設 計設 計
事業年度事業年度事業年度事業年度事業年度事業年度事業年度

工事完成工事完成工事完成工事完成工事完成工事完成工事完成

年度年度年度年度年度年度年度

年度年度年度年度年度年度年度 令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月
小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印
一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号

図面名称・縮尺　Non Scale図面名称・縮尺　Non Scale図面名称・縮尺　Non Scale図面名称・縮尺　Non Scale図面名称・縮尺　Non Scale図面名称・縮尺　Non Scale図面名称・縮尺　Non Scale

電気電気電気電気電気電気電気 E-02E-02E-02E-02E-02E-02E-02元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事） 工事区分表工事区分表工事区分表工事区分表工事区分表工事区分表工事区分表
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項　　　　　　目項　　　　　　目項　　　　　　目項　　　　　　目項　　　　　　目項　　　　　　目項　　　　　　目 備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考
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気
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気

電
　
気

機
　
械

機
　
械

機
　
械

機
　
械

機
　
械

機
　
械

機
　
械

昇
降
機

昇
降
機

昇
降
機

昇
降
機

昇
降
機

昇
降
機

昇
降
機

工事区分表工事区分表工事区分表工事区分表工事区分表工事区分表工事区分表 区分は○印を適用する。●印が有る場合は●印を適用する。区分は○印を適用する。●印が有る場合は●印を適用する。区分は○印を適用する。●印が有る場合は●印を適用する。区分は○印を適用する。●印が有る場合は●印を適用する。区分は○印を適用する。●印が有る場合は●印を適用する。区分は○印を適用する。●印が有る場合は●印を適用する。区分は○印を適用する。●印が有る場合は●印を適用する。

　貫通孔・開口部　貫通孔・開口部　貫通孔・開口部　貫通孔・開口部　貫通孔・開口部　貫通孔・開口部　貫通孔・開口部

各工事の開口用各工事の開口用各工事の開口用各工事の開口用各工事の開口用各工事の開口用各工事の開口用

１.ＲＣ造１.ＲＣ造１.ＲＣ造１.ＲＣ造１.ＲＣ造１.ＲＣ造１.ＲＣ造

　貫通孔・開口部　貫通孔・開口部　貫通孔・開口部　貫通孔・開口部　貫通孔・開口部　貫通孔・開口部　貫通孔・開口部

２.Ｓ・ＳＲＣ造２.Ｓ・ＳＲＣ造２.Ｓ・ＳＲＣ造２.Ｓ・ＳＲＣ造２.Ｓ・ＳＲＣ造２.Ｓ・ＳＲＣ造２.Ｓ・ＳＲＣ造

貫通スリーブ貫通スリーブ貫通スリーブ貫通スリーブ貫通スリーブ貫通スリーブ貫通スリーブ

貫通スリーブの補強貫通スリーブの補強貫通スリーブの補強貫通スリーブの補強貫通スリーブの補強貫通スリーブの補強貫通スリーブの補強

開口補強を要する型枠材及び取付け開口補強を要する型枠材及び取付け開口補強を要する型枠材及び取付け開口補強を要する型枠材及び取付け開口補強を要する型枠材及び取付け開口補強を要する型枠材及び取付け開口補強を要する型枠材及び取付け

開口部の補強開口部の補強開口部の補強開口部の補強開口部の補強開口部の補強開口部の補強

開口補強を要しない型枠材及び取付け開口補強を要しない型枠材及び取付け開口補強を要しない型枠材及び取付け開口補強を要しない型枠材及び取付け開口補強を要しない型枠材及び取付け開口補強を要しない型枠材及び取付け開口補強を要しない型枠材及び取付け

貫通孔・開口部の墨出し貫通孔・開口部の墨出し貫通孔・開口部の墨出し貫通孔・開口部の墨出し貫通孔・開口部の墨出し貫通孔・開口部の墨出し貫通孔・開口部の墨出し

スリーブ・型枠の穴埋めスリーブ・型枠の穴埋めスリーブ・型枠の穴埋めスリーブ・型枠の穴埋めスリーブ・型枠の穴埋めスリーブ・型枠の穴埋めスリーブ・型枠の穴埋め

Ｓ・ＳＲＣ造鉄骨貫通鋼管スリーブ・補強Ｓ・ＳＲＣ造鉄骨貫通鋼管スリーブ・補強Ｓ・ＳＲＣ造鉄骨貫通鋼管スリーブ・補強Ｓ・ＳＲＣ造鉄骨貫通鋼管スリーブ・補強Ｓ・ＳＲＣ造鉄骨貫通鋼管スリーブ・補強Ｓ・ＳＲＣ造鉄骨貫通鋼管スリーブ・補強Ｓ・ＳＲＣ造鉄骨貫通鋼管スリーブ・補強

開口部の補強開口部の補強開口部の補強開口部の補強開口部の補強開口部の補強開口部の補強

開口補強を要する型枠材及び取付け開口補強を要する型枠材及び取付け開口補強を要する型枠材及び取付け開口補強を要する型枠材及び取付け開口補強を要する型枠材及び取付け開口補強を要する型枠材及び取付け開口補強を要する型枠材及び取付け

開口補強を要しない型枠材及び取付け開口補強を要しない型枠材及び取付け開口補強を要しない型枠材及び取付け開口補強を要しない型枠材及び取付け開口補強を要しない型枠材及び取付け開口補強を要しない型枠材及び取付け開口補強を要しない型枠材及び取付け

各工事の開口用各工事の開口用各工事の開口用各工事の開口用各工事の開口用各工事の開口用各工事の開口用

各工事の開口用各工事の開口用各工事の開口用各工事の開口用各工事の開口用各工事の開口用各工事の開口用

　　　乗場ボタン取付け用口部の仮枠穴開け　　　乗場ボタン取付け用口部の仮枠穴開け　　　乗場ボタン取付け用口部の仮枠穴開け　　　乗場ボタン取付け用口部の仮枠穴開け　　　乗場ボタン取付け用口部の仮枠穴開け　　　乗場ボタン取付け用口部の仮枠穴開け　　　乗場ボタン取付け用口部の仮枠穴開け
各階出入口三方枠及び位置表示器各階出入口三方枠及び位置表示器各階出入口三方枠及び位置表示器各階出入口三方枠及び位置表示器各階出入口三方枠及び位置表示器各階出入口三方枠及び位置表示器各階出入口三方枠及び位置表示器

屋上基礎で保護コンクリートに屋上基礎で保護コンクリートに屋上基礎で保護コンクリートに屋上基礎で保護コンクリートに屋上基礎で保護コンクリートに屋上基礎で保護コンクリートに屋上基礎で保護コンクリートに
　　　　　　　　アンカーしない軽微なもの　　　　　　　　アンカーしない軽微なもの　　　　　　　　アンカーしない軽微なもの　　　　　　　　アンカーしない軽微なもの　　　　　　　　アンカーしない軽微なもの　　　　　　　　アンカーしない軽微なもの　　　　　　　　アンカーしない軽微なもの

貫通孔・開口部の墨出し貫通孔・開口部の墨出し貫通孔・開口部の墨出し貫通孔・開口部の墨出し貫通孔・開口部の墨出し貫通孔・開口部の墨出し貫通孔・開口部の墨出し

スリーブ・型枠の穴埋めスリーブ・型枠の穴埋めスリーブ・型枠の穴埋めスリーブ・型枠の穴埋めスリーブ・型枠の穴埋めスリーブ・型枠の穴埋めスリーブ・型枠の穴埋め

予備スリーブの穴埋め予備スリーブの穴埋め予備スリーブの穴埋め予備スリーブの穴埋め予備スリーブの穴埋め予備スリーブの穴埋め予備スリーブの穴埋め

防火区画・防煙区画防火区画・防煙区画防火区画・防煙区画防火区画・防煙区画防火区画・防煙区画防火区画・防煙区画防火区画・防煙区画

防火区画・防煙区画防火区画・防煙区画防火区画・防煙区画防火区画・防煙区画防火区画・防煙区画防火区画・防煙区画防火区画・防煙区画

３.設備機器の基礎３.設備機器の基礎３.設備機器の基礎３.設備機器の基礎３.設備機器の基礎３.設備機器の基礎３.設備機器の基礎

貫通スリーブ（工場施工部分）貫通スリーブ（工場施工部分）貫通スリーブ（工場施工部分）貫通スリーブ（工場施工部分）貫通スリーブ（工場施工部分）貫通スリーブ（工場施工部分）貫通スリーブ（工場施工部分）

貫通スリーブ（工場施工部分以外）貫通スリーブ（工場施工部分以外）貫通スリーブ（工場施工部分以外）貫通スリーブ（工場施工部分以外）貫通スリーブ（工場施工部分以外）貫通スリーブ（工場施工部分以外）貫通スリーブ（工場施工部分以外）

屋上設置の基礎屋上設置の基礎屋上設置の基礎屋上設置の基礎屋上設置の基礎屋上設置の基礎屋上設置の基礎

４.昇降機関連４.昇降機関連４.昇降機関連４.昇降機関連４.昇降機関連４.昇降機関連４.昇降機関連 昇降路及び機械室の築造昇降路及び機械室の築造昇降路及び機械室の築造昇降路及び機械室の築造昇降路及び機械室の築造昇降路及び機械室の築造昇降路及び機械室の築造

三方枠・出入口扉三方枠・出入口扉三方枠・出入口扉三方枠・出入口扉三方枠・出入口扉三方枠・出入口扉三方枠・出入口扉

乗場機器取付け後の壁・床・天井仕上げ乗場機器取付け後の壁・床・天井仕上げ乗場機器取付け後の壁・床・天井仕上げ乗場機器取付け後の壁・床・天井仕上げ乗場機器取付け後の壁・床・天井仕上げ乗場機器取付け後の壁・床・天井仕上げ乗場機器取付け後の壁・床・天井仕上げ

ピットの防水仕上げピットの防水仕上げピットの防水仕上げピットの防水仕上げピットの防水仕上げピットの防水仕上げピットの防水仕上げ

機械室床のロープ用穴等の仮枠穴開け機械室床のロープ用穴等の仮枠穴開け機械室床のロープ用穴等の仮枠穴開け機械室床のロープ用穴等の仮枠穴開け機械室床のロープ用穴等の仮枠穴開け機械室床のロープ用穴等の仮枠穴開け機械室床のロープ用穴等の仮枠穴開け

昇降路内又は機械室天井のフック昇降路内又は機械室天井のフック昇降路内又は機械室天井のフック昇降路内又は機械室天井のフック昇降路内又は機械室天井のフック昇降路内又は機械室天井のフック昇降路内又は機械室天井のフック

機械室マシンビーム受け梁機械室マシンビーム受け梁機械室マシンビーム受け梁機械室マシンビーム受け梁機械室マシンビーム受け梁機械室マシンビーム受け梁機械室マシンビーム受け梁

昇降路がＲＣ造の時の軌条・中間ビーム昇降路がＲＣ造の時の軌条・中間ビーム昇降路がＲＣ造の時の軌条・中間ビーム昇降路がＲＣ造の時の軌条・中間ビーム昇降路がＲＣ造の時の軌条・中間ビーム昇降路がＲＣ造の時の軌条・中間ビーム昇降路がＲＣ造の時の軌条・中間ビーム
　  ・ブラケット他昇降路内の鉄製部材一式　  ・ブラケット他昇降路内の鉄製部材一式　  ・ブラケット他昇降路内の鉄製部材一式　  ・ブラケット他昇降路内の鉄製部材一式　  ・ブラケット他昇降路内の鉄製部材一式　  ・ブラケット他昇降路内の鉄製部材一式　  ・ブラケット他昇降路内の鉄製部材一式
昇降路がＳ造の時の中間ビーム昇降路がＳ造の時の中間ビーム昇降路がＳ造の時の中間ビーム昇降路がＳ造の時の中間ビーム昇降路がＳ造の時の中間ビーム昇降路がＳ造の時の中間ビーム昇降路がＳ造の時の中間ビーム
　　　ブラケット受けピース、ファスナー　　　ブラケット受けピース、ファスナー　　　ブラケット受けピース、ファスナー　　　ブラケット受けピース、ファスナー　　　ブラケット受けピース、ファスナー　　　ブラケット受けピース、ファスナー　　　ブラケット受けピース、ファスナー

機械室換気設備工事機械室換気設備工事機械室換気設備工事機械室換気設備工事機械室換気設備工事機械室換気設備工事機械室換気設備工事

電源及び接地線工事電源及び接地線工事電源及び接地線工事電源及び接地線工事電源及び接地線工事電源及び接地線工事電源及び接地線工事

機械室・ピットの点検用コンセント機械室・ピットの点検用コンセント機械室・ピットの点検用コンセント機械室・ピットの点検用コンセント機械室・ピットの点検用コンセント機械室・ピットの点検用コンセント機械室・ピットの点検用コンセント

煙感知器設置工事煙感知器設置工事煙感知器設置工事煙感知器設置工事煙感知器設置工事煙感知器設置工事煙感知器設置工事

停電時非常電源識別接点引込み工事停電時非常電源識別接点引込み工事停電時非常電源識別接点引込み工事停電時非常電源識別接点引込み工事停電時非常電源識別接点引込み工事停電時非常電源識別接点引込み工事停電時非常電源識別接点引込み工事

火災時識別リレー接点引込み工事火災時識別リレー接点引込み工事火災時識別リレー接点引込み工事火災時識別リレー接点引込み工事火災時識別リレー接点引込み工事火災時識別リレー接点引込み工事火災時識別リレー接点引込み工事

放送用信号線引込み工事放送用信号線引込み工事放送用信号線引込み工事放送用信号線引込み工事放送用信号線引込み工事放送用信号線引込み工事放送用信号線引込み工事

インターホン・エレベーター監視盤のインターホン・エレベーター監視盤のインターホン・エレベーター監視盤のインターホン・エレベーター監視盤のインターホン・エレベーター監視盤のインターホン・エレベーター監視盤のインターホン・エレベーター監視盤の
　　　　　　　　　　　　昇降路外配管工事　　　　　　　　　　　　昇降路外配管工事　　　　　　　　　　　　昇降路外配管工事　　　　　　　　　　　　昇降路外配管工事　　　　　　　　　　　　昇降路外配管工事　　　　　　　　　　　　昇降路外配管工事　　　　　　　　　　　　昇降路外配管工事

同上配線工事同上配線工事同上配線工事同上配線工事同上配線工事同上配線工事同上配線工事

ピット点検用タラップピット点検用タラップピット点検用タラップピット点検用タラップピット点検用タラップピット点検用タラップピット点検用タラップ

乗り場敷居受け乗り場敷居受け乗り場敷居受け乗り場敷居受け乗り場敷居受け乗り場敷居受け乗り場敷居受け

エレベーター監視盤への電源引込み工事エレベーター監視盤への電源引込み工事エレベーター監視盤への電源引込み工事エレベーター監視盤への電源引込み工事エレベーター監視盤への電源引込み工事エレベーター監視盤への電源引込み工事エレベーター監視盤への電源引込み工事

（梁・壁・床）の（梁・壁・床）の（梁・壁・床）の（梁・壁・床）の（梁・壁・床）の（梁・壁・床）の（梁・壁・床）の

（梁・壁・床）の（梁・壁・床）の（梁・壁・床）の（梁・壁・床）の（梁・壁・床）の（梁・壁・床）の（梁・壁・床）の

昇降路がＳ造の時のブラケット受け、中間ビー昇降路がＳ造の時のブラケット受け、中間ビー昇降路がＳ造の時のブラケット受け、中間ビー昇降路がＳ造の時のブラケット受け、中間ビー昇降路がＳ造の時のブラケット受け、中間ビー昇降路がＳ造の時のブラケット受け、中間ビー昇降路がＳ造の時のブラケット受け、中間ビー
ム・ファスナー以外の昇降路内の鉄製部材一式ム・ファスナー以外の昇降路内の鉄製部材一式ム・ファスナー以外の昇降路内の鉄製部材一式ム・ファスナー以外の昇降路内の鉄製部材一式ム・ファスナー以外の昇降路内の鉄製部材一式ム・ファスナー以外の昇降路内の鉄製部材一式ム・ファスナー以外の昇降路内の鉄製部材一式

機械室床の機器搬入口の仮枠・補強及び復旧機械室床の機器搬入口の仮枠・補強及び復旧機械室床の機器搬入口の仮枠・補強及び復旧機械室床の機器搬入口の仮枠・補強及び復旧機械室床の機器搬入口の仮枠・補強及び復旧機械室床の機器搬入口の仮枠・補強及び復旧機械室床の機器搬入口の仮枠・補強及び復旧

各工事の開口用各工事の開口用各工事の開口用各工事の開口用各工事の開口用各工事の開口用各工事の開口用

各工事の開口用各工事の開口用各工事の開口用各工事の開口用各工事の開口用各工事の開口用各工事の開口用

室内設置のコンクリート基礎で軽微なもの室内設置のコンクリート基礎で軽微なもの室内設置のコンクリート基礎で軽微なもの室内設置のコンクリート基礎で軽微なもの室内設置のコンクリート基礎で軽微なもの室内設置のコンクリート基礎で軽微なもの室内設置のコンクリート基礎で軽微なもの

屋外設置の基礎屋外設置の基礎屋外設置の基礎屋外設置の基礎屋外設置の基礎屋外設置の基礎屋外設置の基礎

機器取り付け用アンカー・架台機器取り付け用アンカー・架台機器取り付け用アンカー・架台機器取り付け用アンカー・架台機器取り付け用アンカー・架台機器取り付け用アンカー・架台機器取り付け用アンカー・架台

機械室の配管用コンクリート及び床用防塵塗料機械室の配管用コンクリート及び床用防塵塗料機械室の配管用コンクリート及び床用防塵塗料機械室の配管用コンクリート及び床用防塵塗料機械室の配管用コンクリート及び床用防塵塗料機械室の配管用コンクリート及び床用防塵塗料機械室の配管用コンクリート及び床用防塵塗料

室内設置のコンクリート基礎で軽微なもの以外室内設置のコンクリート基礎で軽微なもの以外室内設置のコンクリート基礎で軽微なもの以外室内設置のコンクリート基礎で軽微なもの以外室内設置のコンクリート基礎で軽微なもの以外室内設置のコンクリート基礎で軽微なもの以外室内設置のコンクリート基礎で軽微なもの以外
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設備機器メンテナンス歩廊設備機器メンテナンス歩廊設備機器メンテナンス歩廊設備機器メンテナンス歩廊設備機器メンテナンス歩廊設備機器メンテナンス歩廊設備機器メンテナンス歩廊

機械室照明設備工事機械室照明設備工事機械室照明設備工事機械室照明設備工事機械室照明設備工事機械室照明設備工事機械室照明設備工事

補強を要しないボードの切込み補強を要しないボードの切込み補強を要しないボードの切込み補強を要しないボードの切込み補強を要しないボードの切込み補強を要しないボードの切込み補強を要しないボードの切込み

開口部の墨出し開口部の墨出し開口部の墨出し開口部の墨出し開口部の墨出し開口部の墨出し開口部の墨出し

リブ天井仕上げ材の器具廻り取合いリブ天井仕上げ材の器具廻り取合いリブ天井仕上げ材の器具廻り取合いリブ天井仕上げ材の器具廻り取合いリブ天井仕上げ材の器具廻り取合いリブ天井仕上げ材の器具廻り取合いリブ天井仕上げ材の器具廻り取合い

１.軽鉄天井１.軽鉄天井１.軽鉄天井１.軽鉄天井１.軽鉄天井１.軽鉄天井１.軽鉄天井
　　　　・壁下地　　　　・壁下地　　　　・壁下地　　　　・壁下地　　　　・壁下地　　　　・壁下地　　　　・壁下地

７.浴室廻り７.浴室廻り７.浴室廻り７.浴室廻り７.浴室廻り７.浴室廻り７.浴室廻り

８.事務室廻り８.事務室廻り８.事務室廻り８.事務室廻り８.事務室廻り８.事務室廻り８.事務室廻り

ユニットバス・ユニットシャワーユニットバス・ユニットシャワーユニットバス・ユニットシャワーユニットバス・ユニットシャワーユニットバス・ユニットシャワーユニットバス・ユニットシャワーユニットバス・ユニットシャワー

同上、出入口壁取合い部枠同上、出入口壁取合い部枠同上、出入口壁取合い部枠同上、出入口壁取合い部枠同上、出入口壁取合い部枠同上、出入口壁取合い部枠同上、出入口壁取合い部枠

既製品浴槽（風呂蓋含む）既製品浴槽（風呂蓋含む）既製品浴槽（風呂蓋含む）既製品浴槽（風呂蓋含む）既製品浴槽（風呂蓋含む）既製品浴槽（風呂蓋含む）既製品浴槽（風呂蓋含む）

浴槽・洗い場の排水金物浴槽・洗い場の排水金物浴槽・洗い場の排水金物浴槽・洗い場の排水金物浴槽・洗い場の排水金物浴槽・洗い場の排水金物浴槽・洗い場の排水金物

洗濯機パン洗濯機パン洗濯機パン洗濯機パン洗濯機パン洗濯機パン洗濯機パン

ドアガラリ及びアンダーカットドアガラリ及びアンダーカットドアガラリ及びアンダーカットドアガラリ及びアンダーカットドアガラリ及びアンダーカットドアガラリ及びアンダーカットドアガラリ及びアンダーカット

フリーアクセスフロア用マーカーフリーアクセスフロア用マーカーフリーアクセスフロア用マーカーフリーアクセスフロア用マーカーフリーアクセスフロア用マーカーフリーアクセスフロア用マーカーフリーアクセスフロア用マーカー

９.その他９.その他９.その他９.その他９.その他９.その他９.その他 ２重ピット及びトレンチのマンホール蓋２重ピット及びトレンチのマンホール蓋２重ピット及びトレンチのマンホール蓋２重ピット及びトレンチのマンホール蓋２重ピット及びトレンチのマンホール蓋２重ピット及びトレンチのマンホール蓋２重ピット及びトレンチのマンホール蓋

機器搬入用フック、ビーム機器搬入用フック、ビーム機器搬入用フック、ビーム機器搬入用フック、ビーム機器搬入用フック、ビーム機器搬入用フック、ビーム機器搬入用フック、ビーム

化粧マンホール上蓋及び蓋の仕上げ化粧マンホール上蓋及び蓋の仕上げ化粧マンホール上蓋及び蓋の仕上げ化粧マンホール上蓋及び蓋の仕上げ化粧マンホール上蓋及び蓋の仕上げ化粧マンホール上蓋及び蓋の仕上げ化粧マンホール上蓋及び蓋の仕上げ 屋外を除く屋外を除く屋外を除く屋外を除く屋外を除く屋外を除く屋外を除く

点検口（天井・床下・壁）点検口（天井・床下・壁）点検口（天井・床下・壁）点検口（天井・床下・壁）点検口（天井・床下・壁）点検口（天井・床下・壁）点検口（天井・床下・壁）

排煙口等の天井仕上材の取付け排煙口等の天井仕上材の取付け排煙口等の天井仕上材の取付け排煙口等の天井仕上材の取付け排煙口等の天井仕上材の取付け排煙口等の天井仕上材の取付け排煙口等の天井仕上材の取付け

消火器ＢＯＸ消火器ＢＯＸ消火器ＢＯＸ消火器ＢＯＸ消火器ＢＯＸ消火器ＢＯＸ消火器ＢＯＸ

厨房用グリーストラップ厨房用グリーストラップ厨房用グリーストラップ厨房用グリーストラップ厨房用グリーストラップ厨房用グリーストラップ厨房用グリーストラップ

トラフ・ピット類（蓋を含む）トラフ・ピット類（蓋を含む）トラフ・ピット類（蓋を含む）トラフ・ピット類（蓋を含む）トラフ・ピット類（蓋を含む）トラフ・ピット類（蓋を含む）トラフ・ピット類（蓋を含む）

消火器は別途工事消火器は別途工事消火器は別途工事消火器は別途工事消火器は別途工事消火器は別途工事消火器は別途工事

自動閉鎖装置を取付ける防火戸の切込み補強自動閉鎖装置を取付ける防火戸の切込み補強自動閉鎖装置を取付ける防火戸の切込み補強自動閉鎖装置を取付ける防火戸の切込み補強自動閉鎖装置を取付ける防火戸の切込み補強自動閉鎖装置を取付ける防火戸の切込み補強自動閉鎖装置を取付ける防火戸の切込み補強

フリーアクセスフロアの切込み及び補強フリーアクセスフロアの切込み及び補強フリーアクセスフロアの切込み及び補強フリーアクセスフロアの切込み及び補強フリーアクセスフロアの切込み及び補強フリーアクセスフロアの切込み及び補強フリーアクセスフロアの切込み及び補強

補強を要するボードの切込み及び下地の補強補強を要するボードの切込み及び下地の補強補強を要するボードの切込み及び下地の補強補強を要するボードの切込み及び下地の補強補強を要するボードの切込み及び下地の補強補強を要するボードの切込み及び下地の補強補強を要するボードの切込み及び下地の補強

切込み及び補強切込み及び補強切込み及び補強切込み及び補強切込み及び補強切込み及び補強切込み及び補強

位置ボックス位置ボックス位置ボックス位置ボックス位置ボックス位置ボックス位置ボックス

衛生器具類・機器類取付用の壁補強衛生器具類・機器類取付用の壁補強衛生器具類・機器類取付用の壁補強衛生器具類・機器類取付用の壁補強衛生器具類・機器類取付用の壁補強衛生器具類・機器類取付用の壁補強衛生器具類・機器類取付用の壁補強

２.既製間仕切り２.既製間仕切り２.既製間仕切り２.既製間仕切り２.既製間仕切り２.既製間仕切り２.既製間仕切り

　　　 インサート　　　 インサート　　　 インサート　　　 インサート　　　 インサート　　　 インサート　　　 インサート
打合わせによる打合わせによる打合わせによる打合わせによる打合わせによる打合わせによる打合わせによる

設備機器・器具・配管・配線・ダクト用設備機器・器具・配管・配線・ダクト用設備機器・器具・配管・配線・ダクト用設備機器・器具・配管・配線・ダクト用設備機器・器具・配管・配線・ダクト用設備機器・器具・配管・配線・ダクト用設備機器・器具・配管・配線・ダクト用

Ｓ造の場合の設備吊りボルト用構造部材Ｓ造の場合の設備吊りボルト用構造部材Ｓ造の場合の設備吊りボルト用構造部材Ｓ造の場合の設備吊りボルト用構造部材Ｓ造の場合の設備吊りボルト用構造部材Ｓ造の場合の設備吊りボルト用構造部材Ｓ造の場合の設備吊りボルト用構造部材

３.吊りボルト及び３.吊りボルト及び３.吊りボルト及び３.吊りボルト及び３.吊りボルト及び３.吊りボルト及び３.吊りボルト及び

４.外壁廻り４.外壁廻り４.外壁廻り４.外壁廻り４.外壁廻り４.外壁廻り４.外壁廻り 外壁ガラリ及びダクト接続用フランジ外壁ガラリ及びダクト接続用フランジ外壁ガラリ及びダクト接続用フランジ外壁ガラリ及びダクト接続用フランジ外壁ガラリ及びダクト接続用フランジ外壁ガラリ及びダクト接続用フランジ外壁ガラリ及びダクト接続用フランジ

ウエザーカバー、ベントキャップウエザーカバー、ベントキャップウエザーカバー、ベントキャップウエザーカバー、ベントキャップウエザーカバー、ベントキャップウエザーカバー、ベントキャップウエザーカバー、ベントキャップ

換気扇及び換気扇用枠換気扇及び換気扇用枠換気扇及び換気扇用枠換気扇及び換気扇用枠換気扇及び換気扇用枠換気扇及び換気扇用枠換気扇及び換気扇用枠

５.湯沸室廻り５.湯沸室廻り５.湯沸室廻り５.湯沸室廻り５.湯沸室廻り５.湯沸室廻り５.湯沸室廻り 流し台・吊戸棚・水切り棚・コンロ台流し台・吊戸棚・水切り棚・コンロ台流し台・吊戸棚・水切り棚・コンロ台流し台・吊戸棚・水切り棚・コンロ台流し台・吊戸棚・水切り棚・コンロ台流し台・吊戸棚・水切り棚・コンロ台流し台・吊戸棚・水切り棚・コンロ台

湯沸器湯沸器湯沸器湯沸器湯沸器湯沸器湯沸器

既製品レンジフード換気扇既製品レンジフード換気扇既製品レンジフード換気扇既製品レンジフード換気扇既製品レンジフード換気扇既製品レンジフード換気扇既製品レンジフード換気扇

現場製作ＳＵＳフード現場製作ＳＵＳフード現場製作ＳＵＳフード現場製作ＳＵＳフード現場製作ＳＵＳフード現場製作ＳＵＳフード現場製作ＳＵＳフード

ミニキッチン本体ミニキッチン本体ミニキッチン本体ミニキッチン本体ミニキッチン本体ミニキッチン本体ミニキッチン本体

ミニキッチン用換気送風機・ダクトミニキッチン用換気送風機・ダクトミニキッチン用換気送風機・ダクトミニキッチン用換気送風機・ダクトミニキッチン用換気送風機・ダクトミニキッチン用換気送風機・ダクトミニキッチン用換気送風機・ダクト

ミニキッチン用衛生配管ミニキッチン用衛生配管ミニキッチン用衛生配管ミニキッチン用衛生配管ミニキッチン用衛生配管ミニキッチン用衛生配管ミニキッチン用衛生配管

６.便所廻り６.便所廻り６.便所廻り６.便所廻り６.便所廻り６.便所廻り６.便所廻り

衛生陶器及び水栓類衛生陶器及び水栓類衛生陶器及び水栓類衛生陶器及び水栓類衛生陶器及び水栓類衛生陶器及び水栓類衛生陶器及び水栓類

手すり・ペーパーホルダー手すり・ペーパーホルダー手すり・ペーパーホルダー手すり・ペーパーホルダー手すり・ペーパーホルダー手すり・ペーパーホルダー手すり・ペーパーホルダー

鏡（Ｗ６００×Ｈ９００まで）鏡（Ｗ６００×Ｈ９００まで）鏡（Ｗ６００×Ｈ９００まで）鏡（Ｗ６００×Ｈ９００まで）鏡（Ｗ６００×Ｈ９００まで）鏡（Ｗ６００×Ｈ９００まで）鏡（Ｗ６００×Ｈ９００まで）

鏡（Ｗ６００×Ｈ９００を越えるもの）鏡（Ｗ６００×Ｈ９００を越えるもの）鏡（Ｗ６００×Ｈ９００を越えるもの）鏡（Ｗ６００×Ｈ９００を越えるもの）鏡（Ｗ６００×Ｈ９００を越えるもの）鏡（Ｗ６００×Ｈ９００を越えるもの）鏡（Ｗ６００×Ｈ９００を越えるもの）

洗面カウンター（既製品）洗面カウンター（既製品）洗面カウンター（既製品）洗面カウンター（既製品）洗面カウンター（既製品）洗面カウンター（既製品）洗面カウンター（既製品）

洗面カウンター（既製品以外）洗面カウンター（既製品以外）洗面カウンター（既製品以外）洗面カウンター（既製品以外）洗面カウンター（既製品以外）洗面カウンター（既製品以外）洗面カウンター（既製品以外）

オストメイト対応水洗器具オストメイト対応水洗器具オストメイト対応水洗器具オストメイト対応水洗器具オストメイト対応水洗器具オストメイト対応水洗器具オストメイト対応水洗器具

大型ベッド大型ベッド大型ベッド大型ベッド大型ベッド大型ベッド大型ベッド

乳幼児用いす乳幼児用いす乳幼児用いす乳幼児用いす乳幼児用いす乳幼児用いす乳幼児用いす

収納式着替え台収納式着替え台収納式着替え台収納式着替え台収納式着替え台収納式着替え台収納式着替え台

４．浄化槽４．浄化槽４．浄化槽４．浄化槽４．浄化槽４．浄化槽４．浄化槽

５．地下貯油槽５．地下貯油槽５．地下貯油槽５．地下貯油槽５．地下貯油槽５．地下貯油槽５．地下貯油槽
　（タンク室を　（タンク室を　（タンク室を　（タンク室を　（タンク室を　（タンク室を　（タンク室を
　　　設ける場合）　　　設ける場合）　　　設ける場合）　　　設ける場合）　　　設ける場合）　　　設ける場合）　　　設ける場合）

６.その他６.その他６.その他６.その他６.その他６.その他６.その他

１.雨水１.雨水１.雨水１.雨水１.雨水１.雨水１.雨水 屋外雨水排水設備屋外雨水排水設備屋外雨水排水設備屋外雨水排水設備屋外雨水排水設備屋外雨水排水設備屋外雨水排水設備

桝及び桝蓋桝及び桝蓋桝及び桝蓋桝及び桝蓋桝及び桝蓋桝及び桝蓋桝及び桝蓋

ルーフドレンルーフドレンルーフドレンルーフドレンルーフドレンルーフドレンルーフドレン

たてとい及び横走り管たてとい及び横走り管たてとい及び横走り管たてとい及び横走り管たてとい及び横走り管たてとい及び横走り管たてとい及び横走り管

３.煙突３.煙突３.煙突３.煙突３.煙突３.煙突３.煙突

２.雑排水・汚水２.雑排水・汚水２.雑排水・汚水２.雑排水・汚水２.雑排水・汚水２.雑排水・汚水２.雑排水・汚水 屋外雑排水及び屋外汚水排水設備屋外雑排水及び屋外汚水排水設備屋外雑排水及び屋外汚水排水設備屋外雑排水及び屋外汚水排水設備屋外雑排水及び屋外汚水排水設備屋外雑排水及び屋外汚水排水設備屋外雑排水及び屋外汚水排水設備

桝及び桝蓋桝及び桝蓋桝及び桝蓋桝及び桝蓋桝及び桝蓋桝及び桝蓋桝及び桝蓋

化粧マンホール上蓋及び蓋の仕上げ化粧マンホール上蓋及び蓋の仕上げ化粧マンホール上蓋及び蓋の仕上げ化粧マンホール上蓋及び蓋の仕上げ化粧マンホール上蓋及び蓋の仕上げ化粧マンホール上蓋及び蓋の仕上げ化粧マンホール上蓋及び蓋の仕上げ

雨水利用配管（ストレーナーまで）雨水利用配管（ストレーナーまで）雨水利用配管（ストレーナーまで）雨水利用配管（ストレーナーまで）雨水利用配管（ストレーナーまで）雨水利用配管（ストレーナーまで）雨水利用配管（ストレーナーまで）

雨水利用配管（ストレーナー以降）雨水利用配管（ストレーナー以降）雨水利用配管（ストレーナー以降）雨水利用配管（ストレーナー以降）雨水利用配管（ストレーナー以降）雨水利用配管（ストレーナー以降）雨水利用配管（ストレーナー以降）

煙突煙突煙突煙突煙突煙突煙突

発電機室から煙突までの排気管発電機室から煙突までの排気管発電機室から煙突までの排気管発電機室から煙突までの排気管発電機室から煙突までの排気管発電機室から煙突までの排気管発電機室から煙突までの排気管

煙道接続用スリーブ煙道接続用スリーブ煙道接続用スリーブ煙道接続用スリーブ煙道接続用スリーブ煙道接続用スリーブ煙道接続用スリーブ

ユニット形の山留め・杭・地盤改良・躯体工事ユニット形の山留め・杭・地盤改良・躯体工事ユニット形の山留め・杭・地盤改良・躯体工事ユニット形の山留め・杭・地盤改良・躯体工事ユニット形の山留め・杭・地盤改良・躯体工事ユニット形の山留め・杭・地盤改良・躯体工事ユニット形の山留め・杭・地盤改良・躯体工事

タンク室の乾燥砂充填タンク室の乾燥砂充填タンク室の乾燥砂充填タンク室の乾燥砂充填タンク室の乾燥砂充填タンク室の乾燥砂充填タンク室の乾燥砂充填

タンク室のタンク本体及び配管タンク室のタンク本体及び配管タンク室のタンク本体及び配管タンク室のタンク本体及び配管タンク室のタンク本体及び配管タンク室のタンク本体及び配管タンク室のタンク本体及び配管

駐車場ガソリントラップ駐車場ガソリントラップ駐車場ガソリントラップ駐車場ガソリントラップ駐車場ガソリントラップ駐車場ガソリントラップ駐車場ガソリントラップ

タンク室を設けない場合のタンク及び設置工事タンク室を設けない場合のタンク及び設置工事タンク室を設けない場合のタンク及び設置工事タンク室を設けない場合のタンク及び設置工事タンク室を設けない場合のタンク及び設置工事タンク室を設けない場合のタンク及び設置工事タンク室を設けない場合のタンク及び設置工事

現場施工形の土工事・山留め・杭・地盤改良・　現場施工形の土工事・山留め・杭・地盤改良・　現場施工形の土工事・山留め・杭・地盤改良・　現場施工形の土工事・山留め・杭・地盤改良・　現場施工形の土工事・山留め・杭・地盤改良・　現場施工形の土工事・山留め・杭・地盤改良・　現場施工形の土工事・山留め・杭・地盤改良・　

ユニット形の本体設置工事ユニット形の本体設置工事ユニット形の本体設置工事ユニット形の本体設置工事ユニット形の本体設置工事ユニット形の本体設置工事ユニット形の本体設置工事

タンク室の躯体（山留め工事関係を含む）タンク室の躯体（山留め工事関係を含む）タンク室の躯体（山留め工事関係を含む）タンク室の躯体（山留め工事関係を含む）タンク室の躯体（山留め工事関係を含む）タンク室の躯体（山留め工事関係を含む）タンク室の躯体（山留め工事関係を含む）

ユニット形の土工事（根切り）ユニット形の土工事（根切り）ユニット形の土工事（根切り）ユニット形の土工事（根切り）ユニット形の土工事（根切り）ユニット形の土工事（根切り）ユニット形の土工事（根切り）

ユニット形の土工事（埋戻し）ユニット形の土工事（埋戻し）ユニット形の土工事（埋戻し）ユニット形の土工事（埋戻し）ユニット形の土工事（埋戻し）ユニット形の土工事（埋戻し）ユニット形の土工事（埋戻し）

躯体工事躯体工事躯体工事躯体工事躯体工事躯体工事躯体工事

良好な地盤（山留め・杭・地盤改良が不要）良好な地盤（山留め・杭・地盤改良が不要）良好な地盤（山留め・杭・地盤改良が不要）良好な地盤（山留め・杭・地盤改良が不要）良好な地盤（山留め・杭・地盤改良が不要）良好な地盤（山留め・杭・地盤改良が不要）良好な地盤（山留め・杭・地盤改良が不要）
で、浄化槽上部に重量物が載らない場合ので、浄化槽上部に重量物が載らない場合ので、浄化槽上部に重量物が載らない場合ので、浄化槽上部に重量物が載らない場合ので、浄化槽上部に重量物が載らない場合ので、浄化槽上部に重量物が載らない場合ので、浄化槽上部に重量物が載らない場合の
ユニット形の土工事・躯体工事ユニット形の土工事・躯体工事ユニット形の土工事・躯体工事ユニット形の土工事・躯体工事ユニット形の土工事・躯体工事ユニット形の土工事・躯体工事ユニット形の土工事・躯体工事

フリーアクセスフロア内の防水堤フリーアクセスフロア内の防水堤フリーアクセスフロア内の防水堤フリーアクセスフロア内の防水堤フリーアクセスフロア内の防水堤フリーアクセスフロア内の防水堤フリーアクセスフロア内の防水堤

ＡＬＣ、押出成形セメント板（ＥＣＰ）壁ＡＬＣ、押出成形セメント板（ＥＣＰ）壁ＡＬＣ、押出成形セメント板（ＥＣＰ）壁ＡＬＣ、押出成形セメント板（ＥＣＰ）壁ＡＬＣ、押出成形セメント板（ＥＣＰ）壁ＡＬＣ、押出成形セメント板（ＥＣＰ）壁ＡＬＣ、押出成形セメント板（ＥＣＰ）壁

油サービスタンク及びポンプの防油堤油サービスタンク及びポンプの防油堤油サービスタンク及びポンプの防油堤油サービスタンク及びポンプの防油堤油サービスタンク及びポンプの防油堤油サービスタンク及びポンプの防油堤油サービスタンク及びポンプの防油堤

　　　　　　　　　マンホール・タラップ　　　　　　　　　マンホール・タラップ　　　　　　　　　マンホール・タラップ　　　　　　　　　マンホール・タラップ　　　　　　　　　マンホール・タラップ　　　　　　　　　マンホール・タラップ　　　　　　　　　マンホール・タラップ

電気錠本体電気錠本体電気錠本体電気錠本体電気錠本体電気錠本体電気錠本体

地下各水槽躯体及び防水・　地下各水槽躯体及び防水・　地下各水槽躯体及び防水・　地下各水槽躯体及び防水・　地下各水槽躯体及び防水・　地下各水槽躯体及び防水・　地下各水槽躯体及び防水・　

　　　　　　　　　　　　　　　　の開口補強　　　　　　　　　　　　　　　　の開口補強　　　　　　　　　　　　　　　　の開口補強　　　　　　　　　　　　　　　　の開口補強　　　　　　　　　　　　　　　　の開口補強　　　　　　　　　　　　　　　　の開口補強　　　　　　　　　　　　　　　　の開口補強

電動シャッター本体・操作スイッチ及び電動シャッター本体・操作スイッチ及び電動シャッター本体・操作スイッチ及び電動シャッター本体・操作スイッチ及び電動シャッター本体・操作スイッチ及び電動シャッター本体・操作スイッチ及び電動シャッター本体・操作スイッチ及び

２次側２次側２次側２次側２次側２次側２次側

１次側１次側１次側１次側１次側１次側１次側

自動扉への電源供給自動扉への電源供給自動扉への電源供給自動扉への電源供給自動扉への電源供給自動扉への電源供給自動扉への電源供給

自動扉本体及びキースイッチ以降の配線自動扉本体及びキースイッチ以降の配線自動扉本体及びキースイッチ以降の配線自動扉本体及びキースイッチ以降の配線自動扉本体及びキースイッチ以降の配線自動扉本体及びキースイッチ以降の配線自動扉本体及びキースイッチ以降の配線

電動シャッター電源供給電動シャッター電源供給電動シャッター電源供給電動シャッター電源供給電動シャッター電源供給電動シャッター電源供給電動シャッター電源供給

電動シャッター操作スイッチ用電動シャッター操作スイッチ用電動シャッター操作スイッチ用電動シャッター操作スイッチ用電動シャッター操作スイッチ用電動シャッター操作スイッチ用電動シャッター操作スイッチ用
　　　　　　　　　　位置ボックス及び配管　　　　　　　　　　位置ボックス及び配管　　　　　　　　　　位置ボックス及び配管　　　　　　　　　　位置ボックス及び配管　　　　　　　　　　位置ボックス及び配管　　　　　　　　　　位置ボックス及び配管　　　　　　　　　　位置ボックス及び配管

　　　　　　　　　　　　　　その間の配線　　　　　　　　　　　　　　その間の配線　　　　　　　　　　　　　　その間の配線　　　　　　　　　　　　　　その間の配線　　　　　　　　　　　　　　その間の配線　　　　　　　　　　　　　　その間の配線　　　　　　　　　　　　　　その間の配線

　　　　　　　位置ボックスとその渡り配管　　　　　　　位置ボックスとその渡り配管　　　　　　　位置ボックスとその渡り配管　　　　　　　位置ボックスとその渡り配管　　　　　　　位置ボックスとその渡り配管　　　　　　　位置ボックスとその渡り配管　　　　　　　位置ボックスとその渡り配管
エアコン、エアコン、エアコン、エアコン、エアコン、エアコン、エアコン、
全熱交換器等全熱交換器等全熱交換器等全熱交換器等全熱交換器等全熱交換器等全熱交換器等

機器と操作スイッチの渡り配線機器と操作スイッチの渡り配線機器と操作スイッチの渡り配線機器と操作スイッチの渡り配線機器と操作スイッチの渡り配線機器と操作スイッチの渡り配線機器と操作スイッチの渡り配線

小便器用節水装置への電源供給小便器用節水装置への電源供給小便器用節水装置への電源供給小便器用節水装置への電源供給小便器用節水装置への電源供給小便器用節水装置への電源供給小便器用節水装置への電源供給

室内機と屋外機の渡り（連絡）配線室内機と屋外機の渡り（連絡）配線室内機と屋外機の渡り（連絡）配線室内機と屋外機の渡り（連絡）配線室内機と屋外機の渡り（連絡）配線室内機と屋外機の渡り（連絡）配線室内機と屋外機の渡り（連絡）配線 エアコン、湯沸器等エアコン、湯沸器等エアコン、湯沸器等エアコン、湯沸器等エアコン、湯沸器等エアコン、湯沸器等エアコン、湯沸器等

注油口内アース端子よりのアース用配管配線注油口内アース端子よりのアース用配管配線注油口内アース端子よりのアース用配管配線注油口内アース端子よりのアース用配管配線注油口内アース端子よりのアース用配管配線注油口内アース端子よりのアース用配管配線注油口内アース端子よりのアース用配管配線

自動制御と動力盤との電源供給の渡り配管配線自動制御と動力盤との電源供給の渡り配管配線自動制御と動力盤との電源供給の渡り配管配線自動制御と動力盤との電源供給の渡り配管配線自動制御と動力盤との電源供給の渡り配管配線自動制御と動力盤との電源供給の渡り配管配線自動制御と動力盤との電源供給の渡り配管配線

自動扉キースイッチ及び自動扉キースイッチ及び自動扉キースイッチ及び自動扉キースイッチ及び自動扉キースイッチ及び自動扉キースイッチ及び自動扉キースイッチ及び
　　　　　　　　キースイッチまでの配管　　　　　　　　キースイッチまでの配管　　　　　　　　キースイッチまでの配管　　　　　　　　キースイッチまでの配管　　　　　　　　キースイッチまでの配管　　　　　　　　キースイッチまでの配管　　　　　　　　キースイッチまでの配管

機器附属の制御盤以降の配管配線（接地線共）機器附属の制御盤以降の配管配線（接地線共）機器附属の制御盤以降の配管配線（接地線共）機器附属の制御盤以降の配管配線（接地線共）機器附属の制御盤以降の配管配線（接地線共）機器附属の制御盤以降の配管配線（接地線共）機器附属の制御盤以降の配管配線（接地線共）

機器附属の制御盤への電源供給配管配線機器附属の制御盤への電源供給配管配線機器附属の制御盤への電源供給配管配線機器附属の制御盤への電源供給配管配線機器附属の制御盤への電源供給配管配線機器附属の制御盤への電源供給配管配線機器附属の制御盤への電源供給配管配線

機器と附属操作スイッチの機器と附属操作スイッチの機器と附属操作スイッチの機器と附属操作スイッチの機器と附属操作スイッチの機器と附属操作スイッチの機器と附属操作スイッチの

防煙ダンパー防煙ダンパー防煙ダンパー防煙ダンパー防煙ダンパー防煙ダンパー防煙ダンパー

排煙口排煙口排煙口排煙口排煙口排煙口排煙口

防火戸の連動制御器・煙感知器・吸着板・　防火戸の連動制御器・煙感知器・吸着板・　防火戸の連動制御器・煙感知器・吸着板・　防火戸の連動制御器・煙感知器・吸着板・　防火戸の連動制御器・煙感知器・吸着板・　防火戸の連動制御器・煙感知器・吸着板・　防火戸の連動制御器・煙感知器・吸着板・　
　　　　　　　　　　　　ラッチ受座の取付け　　　　　　　　　　　　ラッチ受座の取付け　　　　　　　　　　　　ラッチ受座の取付け　　　　　　　　　　　　ラッチ受座の取付け　　　　　　　　　　　　ラッチ受座の取付け　　　　　　　　　　　　ラッチ受座の取付け　　　　　　　　　　　　ラッチ受座の取付け

上記の配線上記の配線上記の配線上記の配線上記の配線上記の配線上記の配線

防火・防煙シャッター及び二次側配線防火・防煙シャッター及び二次側配線防火・防煙シャッター及び二次側配線防火・防煙シャッター及び二次側配線防火・防煙シャッター及び二次側配線防火・防煙シャッター及び二次側配線防火・防煙シャッター及び二次側配線

電気錠への電源供給電気錠への電源供給電気錠への電源供給電気錠への電源供給電気錠への電源供給電気錠への電源供給電気錠への電源供給

避雷導体間の接続工事避雷導体間の接続工事避雷導体間の接続工事避雷導体間の接続工事避雷導体間の接続工事避雷導体間の接続工事避雷導体間の接続工事

上記連動制御器・煙感知器の取付け及び上記連動制御器・煙感知器の取付け及び上記連動制御器・煙感知器の取付け及び上記連動制御器・煙感知器の取付け及び上記連動制御器・煙感知器の取付け及び上記連動制御器・煙感知器の取付け及び上記連動制御器・煙感知器の取付け及び

上記連動制御器・煙感知器の取付け及び上記連動制御器・煙感知器の取付け及び上記連動制御器・煙感知器の取付け及び上記連動制御器・煙感知器の取付け及び上記連動制御器・煙感知器の取付け及び上記連動制御器・煙感知器の取付け及び上記連動制御器・煙感知器の取付け及び

上記連動制御器・煙感知器の取付け及び上記連動制御器・煙感知器の取付け及び上記連動制御器・煙感知器の取付け及び上記連動制御器・煙感知器の取付け及び上記連動制御器・煙感知器の取付け及び上記連動制御器・煙感知器の取付け及び上記連動制御器・煙感知器の取付け及び

　　　　　　　　　　　　　　　　配管配線　　　　　　　　　　　　　　　　配管配線　　　　　　　　　　　　　　　　配管配線　　　　　　　　　　　　　　　　配管配線　　　　　　　　　　　　　　　　配管配線　　　　　　　　　　　　　　　　配管配線　　　　　　　　　　　　　　　　配管配線

　　　　　　　　　　　　　　　　配管配線　　　　　　　　　　　　　　　　配管配線　　　　　　　　　　　　　　　　配管配線　　　　　　　　　　　　　　　　配管配線　　　　　　　　　　　　　　　　配管配線　　　　　　　　　　　　　　　　配管配線　　　　　　　　　　　　　　　　配管配線

　　　　　　　　　　　　　　　　配管配線　　　　　　　　　　　　　　　　配管配線　　　　　　　　　　　　　　　　配管配線　　　　　　　　　　　　　　　　配管配線　　　　　　　　　　　　　　　　配管配線　　　　　　　　　　　　　　　　配管配線　　　　　　　　　　　　　　　　配管配線

１.躯体関係１.躯体関係１.躯体関係１.躯体関係１.躯体関係１.躯体関係１.躯体関係

２.仕上げ関係２.仕上げ関係２.仕上げ関係２.仕上げ関係２.仕上げ関係２.仕上げ関係２.仕上げ関係

３.屋外排水設備・外構３.屋外排水設備・外構３.屋外排水設備・外構３.屋外排水設備・外構３.屋外排水設備・外構３.屋外排水設備・外構３.屋外排水設備・外構

４.電気配線配管４.電気配線配管４.電気配線配管４.電気配線配管４.電気配線配管４.電気配線配管４.電気配線配管
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事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名 図 番図 番図 番図 番図 番図 番図 番(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)工事名工事名工事名工事名工事名工事名工事名種類種類種類種類種類種類種類施設施設施設施設施設施設施設地域地域地域地域地域地域地域小小小小小小小大大大大大大大 中中中中中中中

有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ

設 計設 計設 計設 計設 計設 計設 計
事業年度事業年度事業年度事業年度事業年度事業年度事業年度

工事完成工事完成工事完成工事完成工事完成工事完成工事完成

年度年度年度年度年度年度年度

年度年度年度年度年度年度年度 令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月
小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印
一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号

過電流継電器過電流継電器過電流継電器過電流継電器過電流継電器過電流継電器過電流継電器ＴｈＯＣＴｈＯＣＴｈＯＣＴｈＯＣＴｈＯＣＴｈＯＣＴｈＯＣ

低圧進相コンデンサ低圧進相コンデンサ低圧進相コンデンサ低圧進相コンデンサ低圧進相コンデンサ低圧進相コンデンサ低圧進相コンデンサＣＣＣＣＣＣＣ

凡 例凡 例凡 例凡 例凡 例凡 例凡 例

キュービクル内配線図キュービクル内配線図キュービクル内配線図キュービクル内配線図キュービクル内配線図キュービクル内配線図キュービクル内配線図

低圧漏電警報器低圧漏電警報器低圧漏電警報器低圧漏電警報器低圧漏電警報器低圧漏電警報器低圧漏電警報器ＬＧＲＬＧＲＬＧＲＬＧＲＬＧＲＬＧＲＬＧＲ

警報リスト表警報リスト表警報リスト表警報リスト表警報リスト表警報リスト表警報リスト表

配線用遮断器トリップ（一括）配線用遮断器トリップ（一括）配線用遮断器トリップ（一括）配線用遮断器トリップ（一括）配線用遮断器トリップ（一括）配線用遮断器トリップ（一括）配線用遮断器トリップ（一括）

ＣＯＳφＣＯＳφＣＯＳφＣＯＳφＣＯＳφＣＯＳφＣＯＳφ 力率計力率計力率計力率計力率計力率計力率計

直列リアクトル直列リアクトル直列リアクトル直列リアクトル直列リアクトル直列リアクトル直列リアクトルＳ　ＲＳ　ＲＳ　ＲＳ　ＲＳ　ＲＳ　ＲＳ　Ｒ

Ｔ　ｒＴ　ｒＴ　ｒＴ　ｒＴ　ｒＴ　ｒＴ　ｒ

ＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢ

ＭＣＣＢＭＣＣＢＭＣＣＢＭＣＣＢＭＣＣＢＭＣＣＢＭＣＣＢ

Ｗ ｈＷ ｈＷ ｈＷ ｈＷ ｈＷ ｈＷ ｈ

動力変圧器用動力変圧器用動力変圧器用動力変圧器用動力変圧器用動力変圧器用動力変圧器用

電灯変圧器用電灯変圧器用電灯変圧器用電灯変圧器用電灯変圧器用電灯変圧器用電灯変圧器用ＴｈＯＣＴｈＯＣＴｈＯＣＴｈＯＣＴｈＯＣＴｈＯＣＴｈＯＣ

直列リアクトル直列リアクトル直列リアクトル直列リアクトル直列リアクトル直列リアクトル直列リアクトル

過電流継電器過電流継電器過電流継電器過電流継電器過電流継電器過電流継電器過電流継電器

地絡方向継電器地絡方向継電器地絡方向継電器地絡方向継電器地絡方向継電器地絡方向継電器地絡方向継電器

デマンド監視装置デマンド監視装置デマンド監視装置デマンド監視装置デマンド監視装置デマンド監視装置デマンド監視装置

キュービクル警報ブザーはキュービクル内に停止ボタンのみとする。キュービクル警報ブザーはキュービクル内に停止ボタンのみとする。キュービクル警報ブザーはキュービクル内に停止ボタンのみとする。キュービクル警報ブザーはキュービクル内に停止ボタンのみとする。キュービクル警報ブザーはキュービクル内に停止ボタンのみとする。キュービクル警報ブザーはキュービクル内に停止ボタンのみとする。キュービクル警報ブザーはキュービクル内に停止ボタンのみとする。

監 視 盤監 視 盤監 視 盤監 視 盤監 視 盤監 視 盤監 視 盤
配 電 盤配 電 盤配 電 盤配 電 盤配 電 盤配 電 盤配 電 盤

ブザーブザーブザーブザーブザーブザーブザー表示ランプ表示ランプ表示ランプ表示ランプ表示ランプ表示ランプ表示ランプ

項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目

自動力率制御装置自動力率制御装置自動力率制御装置自動力率制御装置自動力率制御装置自動力率制御装置自動力率制御装置ＡＰＦＣＡＰＦＣＡＰＦＣＡＰＦＣＡＰＦＣＡＰＦＣＡＰＦＣ

　　ｘ３　　ｘ３　　ｘ３　　ｘ３　　ｘ３　　ｘ３　　ｘ３

　　ｘ３　　ｘ３　　ｘ３　　ｘ３　　ｘ３　　ｘ３　　ｘ３

　ＤＳＷ　ＤＳＷ　ＤＳＷ　ＤＳＷ　ＤＳＷ　ＤＳＷ　ＤＳＷ

　Ｗ　　Ｗ　　Ｗ　　Ｗ　　Ｗ　　Ｗ　　Ｗ　

配線用遮断器配線用遮断器配線用遮断器配線用遮断器配線用遮断器配線用遮断器配線用遮断器

漏電用遮断器漏電用遮断器漏電用遮断器漏電用遮断器漏電用遮断器漏電用遮断器漏電用遮断器

Ｖ ＳＶ ＳＶ ＳＶ ＳＶ ＳＶ ＳＶ Ｓ 電圧計切替スイッチ電圧計切替スイッチ電圧計切替スイッチ電圧計切替スイッチ電圧計切替スイッチ電圧計切替スイッチ電圧計切替スイッチ

電流計切替スイッチ電流計切替スイッチ電流計切替スイッチ電流計切替スイッチ電流計切替スイッチ電流計切替スイッチ電流計切替スイッチＡ ＳＡ ＳＡ ＳＡ ＳＡ ＳＡ ＳＡ Ｓ

計器用変圧変流器（電力会社取付）計器用変圧変流器（電力会社取付）計器用変圧変流器（電力会社取付）計器用変圧変流器（電力会社取付）計器用変圧変流器（電力会社取付）計器用変圧変流器（電力会社取付）計器用変圧変流器（電力会社取付）

断路器断路器断路器断路器断路器断路器断路器

真空遮断器真空遮断器真空遮断器真空遮断器真空遮断器真空遮断器真空遮断器

ＶＣＴＶＣＴＶＣＴＶＣＴＶＣＴＶＣＴＶＣＴ

Ｄ ＳＤ ＳＤ ＳＤ ＳＤ ＳＤ ＳＤ Ｓ

ＶＣＢＶＣＢＶＣＢＶＣＢＶＣＢＶＣＢＶＣＢ

電力量計（電力会社取付）電力量計（電力会社取付）電力量計（電力会社取付）電力量計（電力会社取付）電力量計（電力会社取付）電力量計（電力会社取付）電力量計（電力会社取付）

ヒューズヒューズヒューズヒューズヒューズヒューズヒューズ

電流計電流計電流計電流計電流計電流計電流計

電力計電力計電力計電力計電力計電力計電力計

電圧計電圧計電圧計電圧計電圧計電圧計電圧計

ケーブルヘッドケーブルヘッドケーブルヘッドケーブルヘッドケーブルヘッドケーブルヘッドケーブルヘッド

零相変流器零相変流器零相変流器零相変流器零相変流器零相変流器零相変流器

変流器変流器変流器変流器変流器変流器変流器

変圧器（油入式）変圧器（油入式）変圧器（油入式）変圧器（油入式）変圧器（油入式）変圧器（油入式）変圧器（油入式）

限流ヒューズ限流ヒューズ限流ヒューズ限流ヒューズ限流ヒューズ限流ヒューズ限流ヒューズ

高圧負荷開閉器高圧負荷開閉器高圧負荷開閉器高圧負荷開閉器高圧負荷開閉器高圧負荷開閉器高圧負荷開閉器

名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称記　号記　号記　号記　号記　号記　号記　号

　Ｖ　　Ｖ　　Ｖ　　Ｖ　　Ｖ　　Ｖ　　Ｖ　

　Ａ　　Ａ　　Ａ　　Ａ　　Ａ　　Ａ　　Ａ　

　Ｆ　　Ｆ　　Ｆ　　Ｆ　　Ｆ　　Ｆ　　Ｆ　

Ｃ　ＨＣ　ＨＣ　ＨＣ　ＨＣ　ＨＣ　ＨＣ　Ｈ

ＺＣＴＺＣＴＺＣＴＺＣＴＺＣＴＺＣＴＺＣＴ

Ｃ　ＴＣ　ＴＣ　ＴＣ　ＴＣ　ＴＣ　ＴＣ　Ｔ

Ｐ　ＦＰ　ＦＰ　ＦＰ　ＦＰ　ＦＰ　ＦＰ　Ｆ

ＬＢＳＬＢＳＬＢＳＬＢＳＬＢＳＬＢＳＬＢＳ

５～４０５～４０５～４０５～４０５～４０５～４０５～４０
サーモサーモサーモサーモサーモサーモサーモ

ＡＡＡＡＡＡＡ

ＯＦＦＯＦＦＯＦＦＯＦＦＯＦＦＯＦＦＯＦＦ

ＭＭＭＭＭＭＭ

換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇ＦＬ１０ＷＦＬ１０ＷＦＬ１０ＷＦＬ１０ＷＦＬ１０ＷＦＬ１０ＷＦＬ１０ＷＡ
Ｃ
１
０
０
Ｖ

Ａ
Ｃ
１
０
０
Ｖ

Ａ
Ｃ
１
０
０
Ｖ

Ａ
Ｃ
１
０
０
Ｖ

Ａ
Ｃ
１
０
０
Ｖ

Ａ
Ｃ
１
０
０
Ｖ

Ａ
Ｃ
１
０
０
Ｖ

低圧動力盤低圧動力盤低圧動力盤低圧動力盤低圧動力盤低圧動力盤低圧動力盤低圧電灯盤低圧電灯盤低圧電灯盤低圧電灯盤低圧電灯盤低圧電灯盤低圧電灯盤 高圧受電盤高圧受電盤高圧受電盤高圧受電盤高圧受電盤高圧受電盤高圧受電盤ＡＡＡＡＡＡＡ ＣＣＣＣＣＣＣＢＢＢＢＢＢＢ

ｶﾞﾗｽｶﾞﾗｽｶﾞﾗｽｶﾞﾗｽｶﾞﾗｽｶﾞﾗｽｶﾞﾗｽ
網入網入網入網入網入網入網入

網入ｶﾞﾗｽ網入ｶﾞﾗｽ網入ｶﾞﾗｽ網入ｶﾞﾗｽ網入ｶﾞﾗｽ網入ｶﾞﾗｽ網入ｶﾞﾗｽ 網入ｶﾞﾗｽ網入ｶﾞﾗｽ網入ｶﾞﾗｽ網入ｶﾞﾗｽ網入ｶﾞﾗｽ網入ｶﾞﾗｽ網入ｶﾞﾗｽ

９００９００９００９００９００９００９００８００８００８００８００８００８００８００ ８００８００８００８００８００８００８００

正面図正面図正面図正面図正面図正面図正面図

防虫網付防虫網付防虫網付防虫網付防虫網付防虫網付防虫網付

防虫網付ＳＵＳ防虫網付ＳＵＳ防虫網付ＳＵＳ防虫網付ＳＵＳ防虫網付ＳＵＳ防虫網付ＳＵＳ防虫網付ＳＵＳ

変電設備変電設備変電設備変電設備変電設備変電設備変電設備

キュービクル姿図キュービクル姿図キュービクル姿図キュービクル姿図キュービクル姿図キュービクル姿図キュービクル姿図

ﾌｰﾄﾞﾌｰﾄﾞﾌｰﾄﾞﾌｰﾄﾞﾌｰﾄﾞﾌｰﾄﾞﾌｰﾄﾞ

１，６００１，６００１，６００１，６００１，６００１，６００１，６００

右側面図右側面図右側面図右側面図右側面図右側面図右側面図

・進相コンデンサー、直列リアクトルの警報により、電磁接触器を開放する。・進相コンデンサー、直列リアクトルの警報により、電磁接触器を開放する。・進相コンデンサー、直列リアクトルの警報により、電磁接触器を開放する。・進相コンデンサー、直列リアクトルの警報により、電磁接触器を開放する。・進相コンデンサー、直列リアクトルの警報により、電磁接触器を開放する。・進相コンデンサー、直列リアクトルの警報により、電磁接触器を開放する。・進相コンデンサー、直列リアクトルの警報により、電磁接触器を開放する。

点検用工具　　　　　　　　　１式点検用工具　　　　　　　　　１式点検用工具　　　　　　　　　１式点検用工具　　　　　　　　　１式点検用工具　　　　　　　　　１式点検用工具　　　　　　　　　１式点検用工具　　　　　　　　　１式

・可トウ導体に絶縁ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ等の設置をする。・可トウ導体に絶縁ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ等の設置をする。・可トウ導体に絶縁ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ等の設置をする。・可トウ導体に絶縁ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ等の設置をする。・可トウ導体に絶縁ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ等の設置をする。・可トウ導体に絶縁ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ等の設置をする。・可トウ導体に絶縁ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ等の設置をする。

・その他の詳細については、承認図を提出の上，係員の指示に従い、製作する事とする。・その他の詳細については、承認図を提出の上，係員の指示に従い、製作する事とする。・その他の詳細については、承認図を提出の上，係員の指示に従い、製作する事とする。・その他の詳細については、承認図を提出の上，係員の指示に従い、製作する事とする。・その他の詳細については、承認図を提出の上，係員の指示に従い、製作する事とする。・その他の詳細については、承認図を提出の上，係員の指示に従い、製作する事とする。・その他の詳細については、承認図を提出の上，係員の指示に従い、製作する事とする。

・変圧器は防振ゴム付（耐震ストッパー付）とする。・変圧器は防振ゴム付（耐震ストッパー付）とする。・変圧器は防振ゴム付（耐震ストッパー付）とする。・変圧器は防振ゴム付（耐震ストッパー付）とする。・変圧器は防振ゴム付（耐震ストッパー付）とする。・変圧器は防振ゴム付（耐震ストッパー付）とする。・変圧器は防振ゴム付（耐震ストッパー付）とする。

１００ｘ５０ｘ５ｔ　亜鉛メッキ１００ｘ５０ｘ５ｔ　亜鉛メッキ１００ｘ５０ｘ５ｔ　亜鉛メッキ１００ｘ５０ｘ５ｔ　亜鉛メッキ１００ｘ５０ｘ５ｔ　亜鉛メッキ１００ｘ５０ｘ５ｔ　亜鉛メッキ１００ｘ５０ｘ５ｔ　亜鉛メッキ

１００ｘ５０ｘ５ｔ　亜鉛メッキ１００ｘ５０ｘ５ｔ　亜鉛メッキ１００ｘ５０ｘ５ｔ　亜鉛メッキ１００ｘ５０ｘ５ｔ　亜鉛メッキ１００ｘ５０ｘ５ｔ　亜鉛メッキ１００ｘ５０ｘ５ｔ　亜鉛メッキ１００ｘ５０ｘ５ｔ　亜鉛メッキ

屋 外 仕 様屋 外 仕 様屋 外 仕 様屋 外 仕 様屋 外 仕 様屋 外 仕 様屋 外 仕 様

・キュービクル内の換気扇はサーモによる発停とし、換気計算書を添付する。・キュービクル内の換気扇はサーモによる発停とし、換気計算書を添付する。・キュービクル内の換気扇はサーモによる発停とし、換気計算書を添付する。・キュービクル内の換気扇はサーモによる発停とし、換気計算書を添付する。・キュービクル内の換気扇はサーモによる発停とし、換気計算書を添付する。・キュービクル内の換気扇はサーモによる発停とし、換気計算書を添付する。・キュービクル内の換気扇はサーモによる発停とし、換気計算書を添付する。

・電気設備共通仕様書（最新版）に準ずる事とする。・電気設備共通仕様書（最新版）に準ずる事とする。・電気設備共通仕様書（最新版）に準ずる事とする。・電気設備共通仕様書（最新版）に準ずる事とする。・電気設備共通仕様書（最新版）に準ずる事とする。・電気設備共通仕様書（最新版）に準ずる事とする。・電気設備共通仕様書（最新版）に準ずる事とする。

・換気口からの雨水等の侵入を防ぐため防護カバーを取り付ける。・換気口からの雨水等の侵入を防ぐため防護カバーを取り付ける。・換気口からの雨水等の侵入を防ぐため防護カバーを取り付ける。・換気口からの雨水等の侵入を防ぐため防護カバーを取り付ける。・換気口からの雨水等の侵入を防ぐため防護カバーを取り付ける。・換気口からの雨水等の侵入を防ぐため防護カバーを取り付ける。・換気口からの雨水等の侵入を防ぐため防護カバーを取り付ける。

レベル出しベースレベル出しベースレベル出しベースレベル出しベースレベル出しベースレベル出しベースレベル出しベース

２．３ｔ　ＳＰＣ２．３ｔ　ＳＰＣ２．３ｔ　ＳＰＣ２．３ｔ　ＳＰＣ２．３ｔ　ＳＰＣ２．３ｔ　ＳＰＣ２．３ｔ　ＳＰＣ

２．３ｔ　ＳＰＣ２．３ｔ　ＳＰＣ２．３ｔ　ＳＰＣ２．３ｔ　ＳＰＣ２．３ｔ　ＳＰＣ２．３ｔ　ＳＰＣ２．３ｔ　ＳＰＣ

キュービクル仕様キュービクル仕様キュービクル仕様キュービクル仕様キュービクル仕様キュービクル仕様キュービクル仕様

Ｌ型鍵付き　Ｒ－２００Ｌ型鍵付き　Ｒ－２００Ｌ型鍵付き　Ｒ－２００Ｌ型鍵付き　Ｒ－２００Ｌ型鍵付き　Ｒ－２００Ｌ型鍵付き　Ｒ－２００Ｌ型鍵付き　Ｒ－２００

Ｌ－５０×５０×Ｌ１Ｌ－５０×５０×Ｌ１Ｌ－５０×５０×Ｌ１Ｌ－５０×５０×Ｌ１Ｌ－５０×５０×Ｌ１Ｌ－５０×５０×Ｌ１Ｌ－５０×５０×Ｌ１

フック棒（１ｍ）　　　　　　１本フック棒（１ｍ）　　　　　　１本フック棒（１ｍ）　　　　　　１本フック棒（１ｍ）　　　　　　１本フック棒（１ｍ）　　　　　　１本フック棒（１ｍ）　　　　　　１本フック棒（１ｍ）　　　　　　１本

チャンネルベースチャンネルベースチャンネルベースチャンネルベースチャンネルベースチャンネルベースチャンネルベース

２．３ｔ　ＳＰＣ２．３ｔ　ＳＰＣ２．３ｔ　ＳＰＣ２．３ｔ　ＳＰＣ２．３ｔ　ＳＰＣ２．３ｔ　ＳＰＣ２．３ｔ　ＳＰＣ

２．３ｔ　ＳＰＣ２．３ｔ　ＳＰＣ２．３ｔ　ＳＰＣ２．３ｔ　ＳＰＣ２．３ｔ　ＳＰＣ２．３ｔ　ＳＰＣ２．３ｔ　ＳＰＣ

２．３ｔ　ＳＰＣ２．３ｔ　ＳＰＣ２．３ｔ　ＳＰＣ２．３ｔ　ＳＰＣ２．３ｔ　ＳＰＣ２．３ｔ　ＳＰＣ２．３ｔ　ＳＰＣ

注　　　記注　　　記注　　　記注　　　記注　　　記注　　　記注　　　記

付　属　品付　属　品付　属　品付　属　品付　属　品付　属　品付　属　品

補修色　　　　　　　　　　　１缶補修色　　　　　　　　　　　１缶補修色　　　　　　　　　　　１缶補修色　　　　　　　　　　　１缶補修色　　　　　　　　　　　１缶補修色　　　　　　　　　　　１缶補修色　　　　　　　　　　　１缶

その他ヒューズ　　　　　１００％その他ヒューズ　　　　　１００％その他ヒューズ　　　　　１００％その他ヒューズ　　　　　１００％その他ヒューズ　　　　　１００％その他ヒューズ　　　　　１００％その他ヒューズ　　　　　１００％

ＬＢＳ用予備ヒューズ　　１００％ＬＢＳ用予備ヒューズ　　１００％ＬＢＳ用予備ヒューズ　　１００％ＬＢＳ用予備ヒューズ　　１００％ＬＢＳ用予備ヒューズ　　１００％ＬＢＳ用予備ヒューズ　　１００％ＬＢＳ用予備ヒューズ　　１００％

メラミン焼き付け指定色塗装メラミン焼き付け指定色塗装メラミン焼き付け指定色塗装メラミン焼き付け指定色塗装メラミン焼き付け指定色塗装メラミン焼き付け指定色塗装メラミン焼き付け指定色塗装塗　装塗　装塗　装塗　装塗　装塗　装塗　装

取　手取　手取　手取　手取　手取　手取　手

底　板底　板底　板底　板底　板底　板底　板

内設板内設板内設板内設板内設板内設板内設板

扉　板扉　板扉　板扉　板扉　板扉　板扉　板

函　板函　板函　板函　板函　板函　板函　板

屋根板屋根板屋根板屋根板屋根板屋根板屋根板

組　枠組　枠組　枠組　枠組　枠組　枠組　枠

１
０
０

１
０
０

１
０
０

１
０
０

１
０
０

１
０
０

１
０
０

２
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３
５
０

２
，
３
５
０

２
，
３
５
０

２
，
３
５
０

２
，
３
５
０

２
，
３
５
０

２
，
３
５
０

ＧＬＧＬＧＬＧＬＧＬＧＬＧＬ

低圧電灯盤低圧電灯盤低圧電灯盤低圧電灯盤低圧電灯盤低圧電灯盤低圧電灯盤ＢＢＢＢＢＢＢ 低圧動力盤低圧動力盤低圧動力盤低圧動力盤低圧動力盤低圧動力盤低圧動力盤ＣＣＣＣＣＣＣ

高圧受電盤高圧受電盤高圧受電盤高圧受電盤高圧受電盤高圧受電盤高圧受電盤ＡＡＡＡＡＡＡ

ＷＷＷＷＷＷＷ

６ＫＶ－ＥＭ－ＣＥＴ３８°６ＫＶ－ＥＭ－ＣＥＴ３８°６ＫＶ－ＥＭ－ＣＥＴ３８°６ＫＶ－ＥＭ－ＣＥＴ３８°６ＫＶ－ＥＭ－ＣＥＴ３８°６ＫＶ－ＥＭ－ＣＥＴ３８°６ＫＶ－ＥＭ－ＣＥＴ３８°

ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ監視装置ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ監視装置ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ監視装置ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ監視装置ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ監視装置ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ監視装置ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ監視装置

２００Ａ２００Ａ２００Ａ２００Ａ２００Ａ２００Ａ２００Ａ
ＤＳ　７．２ＫＶＡＤＳ　７．２ＫＶＡＤＳ　７．２ＫＶＡＤＳ　７．２ＫＶＡＤＳ　７．２ＫＶＡＤＳ　７．２ＫＶＡＤＳ　７．２ＫＶＡ

８ＫＡ８ＫＡ８ＫＡ８ＫＡ８ＫＡ８ＫＡ８ＫＡ
７．２ＫＶ ２００Ａ７．２ＫＶ ２００Ａ７．２ＫＶ ２００Ａ７．２ＫＶ ２００Ａ７．２ＫＶ ２００Ａ７．２ＫＶ ２００Ａ７．２ＫＶ ２００Ａ
ＶＣＢＶＣＢＶＣＢＶＣＢＶＣＢＶＣＢＶＣＢ

ＡＰＦＣＡＰＦＣＡＰＦＣＡＰＦＣＡＰＦＣＡＰＦＣＡＰＦＣ
×２×２×２×２×２×２×２ＣＴ×２ＣＴ×２ＣＴ×２ＣＴ×２ＣＴ×２ＣＴ×２ＣＴ×２

ＦＦＦＦＦＦＦＶＴＶＴＶＴＶＴＶＴＶＴＶＴＰＦＰＦＰＦＰＦＰＦＰＦＰＦ

ＶＶＶＶＶＶＶ

COSφCOSφCOSφCOSφCOSφCOSφCOSφ ＡＡＡＡＡＡＡＩ ＞Ｉ ＞Ｉ ＞Ｉ ＞Ｉ ＞Ｉ ＞Ｉ ＞

ＰＡＳ７．２ＫＶ　２００Ａ　（方向性）ＰＡＳ７．２ＫＶ　２００Ａ　（方向性）ＰＡＳ７．２ＫＶ　２００Ａ　（方向性）ＰＡＳ７．２ＫＶ　２００Ａ　（方向性）ＰＡＳ７．２ＫＶ　２００Ａ　（方向性）ＰＡＳ７．２ＫＶ　２００Ａ　（方向性）ＰＡＳ７．２ＫＶ　２００Ａ　（方向性）

ＡＣ１００ＶＡＣ１００ＶＡＣ１００ＶＡＣ１００ＶＡＣ１００ＶＡＣ１００ＶＡＣ１００Ｖ

ＥＡ（ＬＡ）ＥＡ（ＬＡ）ＥＡ（ＬＡ）ＥＡ（ＬＡ）ＥＡ（ＬＡ）ＥＡ（ＬＡ）ＥＡ（ＬＡ）

ＬＡ×３ＬＡ×３ＬＡ×３ＬＡ×３ＬＡ×３ＬＡ×３ＬＡ×３

ＤＳ×３ＤＳ×３ＤＳ×３ＤＳ×３ＤＳ×３ＤＳ×３ＤＳ×３

ＣＨＣＨＣＨＣＨＣＨＣＨＣＨ

ＣＨＣＨＣＨＣＨＣＨＣＨＣＨ

ＺＣＴ内蔵型ＺＣＴ内蔵型ＺＣＴ内蔵型ＺＣＴ内蔵型ＺＣＴ内蔵型ＺＣＴ内蔵型ＺＣＴ内蔵型

＞＞＞＞＞＞＞ＩＩＩＩＩＩＩ

３φ３Ｗ６６００Ｖ３φ３Ｗ６６００Ｖ３φ３Ｗ６６００Ｖ３φ３Ｗ６６００Ｖ３φ３Ｗ６６００Ｖ３φ３Ｗ６６００Ｖ３φ３Ｗ６６００Ｖ

ＶＣＴＶＣＴＶＣＴＶＣＴＶＣＴＶＣＴＶＣＴ

ＷｈＷｈＷｈＷｈＷｈＷｈＷｈ

（油入）（油入）（油入）（油入）（油入）（油入）（油入） （油入）（油入）（油入）（油入）（油入）（油入）（油入）

３φ３Ｗ　３０ＫＶＡ３φ３Ｗ　３０ＫＶＡ３φ３Ｗ　３０ＫＶＡ３φ３Ｗ　３０ＫＶＡ３φ３Ｗ　３０ＫＶＡ３φ３Ｗ　３０ＫＶＡ３φ３Ｗ　３０ＫＶＡ１φ３Ｗ　７５ＫＶＡ１φ３Ｗ　７５ＫＶＡ１φ３Ｗ　７５ＫＶＡ１φ３Ｗ　７５ＫＶＡ１φ３Ｗ　７５ＫＶＡ１φ３Ｗ　７５ＫＶＡ１φ３Ｗ　７５ＫＶＡ
ＴｒＴｒＴｒＴｒＴｒＴｒＴｒ

１００Ａ１００Ａ１００Ａ１００Ａ１００Ａ１００Ａ１００Ａ

３００Ｖ３００Ｖ３００Ｖ３００Ｖ３００Ｖ３００Ｖ３００Ｖ３００Ｖ３００Ｖ３００Ｖ３００Ｖ３００Ｖ３００Ｖ３００Ｖ

５００Ａ５００Ａ５００Ａ５００Ａ５００Ａ５００Ａ５００Ａ １００／５Ａ１００／５Ａ１００／５Ａ１００／５Ａ１００／５Ａ１００／５Ａ１００／５Ａ５００／５Ａ５００／５Ａ５００／５Ａ５００／５Ａ５００／５Ａ５００／５Ａ５００／５Ａ

１００Ａ　ＰＦ×３１００Ａ　ＰＦ×３１００Ａ　ＰＦ×３１００Ａ　ＰＦ×３１００Ａ　ＰＦ×３１００Ａ　ＰＦ×３１００Ａ　ＰＦ×３１００Ａ　ＰＦ×３１００Ａ　ＰＦ×３１００Ａ　ＰＦ×３１００Ａ　ＰＦ×３１００Ａ　ＰＦ×３１００Ａ　ＰＦ×３１００Ａ　ＰＦ×３
３Ｐ ７．２ＫＶ３Ｐ ７．２ＫＶ３Ｐ ７．２ＫＶ３Ｐ ７．２ＫＶ３Ｐ ７．２ＫＶ３Ｐ ７．２ＫＶ３Ｐ ７．２ＫＶ

×２×２×２×２×２×２×２
ＴｈＯＣＴｈＯＣＴｈＯＣＴｈＯＣＴｈＯＣＴｈＯＣＴｈＯＣ

×２×２×２×２×２×２×２
ＴｈＯＣＴｈＯＣＴｈＯＣＴｈＯＣＴｈＯＣＴｈＯＣＴｈＯＣ

ＥＡ、ＤＥＡ、ＤＥＡ、ＤＥＡ、ＤＥＡ、ＤＥＡ、ＤＥＡ、Ｄ

38°38°38°38°38°38°38°60°60°60°60°60°60°60°

３Ｐ ７．２ＫＷ３Ｐ ７．２ＫＷ３Ｐ ７．２ＫＷ３Ｐ ７．２ＫＷ３Ｐ ７．２ＫＷ３Ｐ ７．２ＫＷ３Ｐ ７．２ＫＷ
ＬＢＳＬＢＳＬＢＳＬＢＳＬＢＳＬＢＳＬＢＳＬＢＳＬＢＳＬＢＳＬＢＳＬＢＳＬＢＳＬＢＳ

６６００Ｖ／２１０Ｖ６６００Ｖ／２１０Ｖ６６００Ｖ／２１０Ｖ６６００Ｖ／２１０Ｖ６６００Ｖ／２１０Ｖ６６００Ｖ／２１０Ｖ６６００Ｖ／２１０Ｖ

ＥＢＥＢＥＢＥＢＥＢＥＢＥＢ

ＡＡＡＡＡＡＡ ＡＡＡＡＡＡＡ
ＣＴ×２ＣＴ×２ＣＴ×２ＣＴ×２ＣＴ×２ＣＴ×２ＣＴ×２

5.5°5.5°5.5°5.5°5.5°5.5°5.5°5.5°5.5°5.5°5.5°5.5°5.5°5.5°

ＥＣＥＣＥＣＥＣＥＣＥＣＥＣＥＰＥＰＥＰＥＰＥＰＥＰＥＰ

ＴｒＴｒＴｒＴｒＴｒＴｒＴｒ

１Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１Ａ
ＦＦＦＦＦＦＦ

ＺＣＴＺＣＴＺＣＴＺＣＴＺＣＴＺＣＴＺＣＴ
ＬＧＲＬＧＲＬＧＲＬＧＲＬＧＲＬＧＲＬＧＲ

ＶＳＶＳＶＳＶＳＶＳＶＳＶＳ
ＶＶＶＶＶＶＶ

ＡＳＡＳＡＳＡＳＡＳＡＳＡＳ

６６００Ｖ／２１０－１０５Ｖ６６００Ｖ／２１０－１０５Ｖ６６００Ｖ／２１０－１０５Ｖ６６００Ｖ／２１０－１０５Ｖ６６００Ｖ／２１０－１０５Ｖ６６００Ｖ／２１０－１０５Ｖ６６００Ｖ／２１０－１０５Ｖ

１Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１Ａ
ＦＦＦＦＦＦＦ

ＣＴ×２ＣＴ×２ＣＴ×２ＣＴ×２ＣＴ×２ＣＴ×２ＣＴ×２

ＺＣＴＺＣＴＺＣＴＺＣＴＺＣＴＺＣＴＺＣＴ
ＬＧＲＬＧＲＬＧＲＬＧＲＬＧＲＬＧＲＬＧＲ

ＶＳＶＳＶＳＶＳＶＳＶＳＶＳ
ＶＶＶＶＶＶＶ

ＡＳＡＳＡＳＡＳＡＳＡＳＡＳ

（油入）（油入）（油入）（油入）（油入）（油入）（油入）

１００Ａ１００Ａ１００Ａ１００Ａ１００Ａ１００Ａ１００Ａ

Ｃ　　２１０ＶＣ　　２１０ＶＣ　　２１０ＶＣ　　２１０ＶＣ　　２１０ＶＣ　　２１０ＶＣ　　２１０Ｖ

MCCB3PMCCB3PMCCB3PMCCB3PMCCB3PMCCB3PMCCB3P
100AF/100AT100AF/100AT100AF/100AT100AF/100AT100AF/100AT100AF/100AT100AF/100AT

ＭＣＭＣＭＣＭＣＭＣＭＣＭＣ

EM-CET60°EM-CET60°EM-CET60°EM-CET60°EM-CET60°EM-CET60°EM-CET60° EM-CET60°EM-CET60°EM-CET60°EM-CET60°EM-CET60°EM-CET60°EM-CET60° EM-CET60°EM-CET60°EM-CET60°EM-CET60°EM-CET60°EM-CET60°EM-CET60° EM-CET38°EM-CET38°EM-CET38°EM-CET38°EM-CET38°EM-CET38°EM-CET38° EM-CET38°EM-CET38°EM-CET38°EM-CET38°EM-CET38°EM-CET38°EM-CET38°

Ｍ－１－１Ｍ－１－１Ｍ－１－１Ｍ－１－１Ｍ－１－１Ｍ－１－１Ｍ－１－１

100AF/50AT100AF/50AT100AF/50AT100AF/50AT100AF/50AT100AF/50AT100AF/50AT100AF/100AT100AF/100AT100AF/100AT100AF/100AT100AF/100AT100AF/100AT100AF/100AT

ＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３Ｐ

ｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽ

100AF/100AF/100AF/100AF/100AF/100AF/100AF/

ＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３Ｐ

ｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽ

ＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３Ｐ

予備予備予備予備予備予備予備

ＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰ

ｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽ予備予備予備予備予備予備予備

100AF/100AF/100AF/100AF/100AF/100AF/100AF/

ＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３Ｐ

ＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰ ｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽ

ＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３Ｐ

負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量

遮断器容量遮断器容量遮断器容量遮断器容量遮断器容量遮断器容量遮断器容量

配線サイズ配線サイズ配線サイズ配線サイズ配線サイズ配線サイズ配線サイズ

負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称

幹線記号幹線記号幹線記号幹線記号幹線記号幹線記号幹線記号

100AF/75AT100AF/75AT100AF/75AT100AF/75AT100AF/75AT100AF/75AT100AF/75AT100AF/75AT100AF/75AT100AF/75AT100AF/75AT100AF/75AT100AF/75AT100AF/75AT225AF/150AT225AF/150AT225AF/150AT225AF/150AT225AF/150AT225AF/150AT225AF/150AT

Ｌ－２－３Ｌ－２－３Ｌ－２－３Ｌ－２－３Ｌ－２－３Ｌ－２－３Ｌ－２－３Ｌ－２－２Ｌ－２－２Ｌ－２－２Ｌ－２－２Ｌ－２－２Ｌ－２－２Ｌ－２－２Ｌ－２－１Ｌ－２－１Ｌ－２－１Ｌ－２－１Ｌ－２－１Ｌ－２－１Ｌ－２－１Ｌ－１－１Ｌ－１－１Ｌ－１－１Ｌ－１－１Ｌ－１－１Ｌ－１－１Ｌ－１－１Ｌ－１－１Ｌ－１－１Ｌ－１－１Ｌ－１－１Ｌ－１－１Ｌ－１－１Ｌ－１－１

Ｌ２３Ｌ２３Ｌ２３Ｌ２３Ｌ２３Ｌ２３Ｌ２３Ｌ２２Ｌ２２Ｌ２２Ｌ２２Ｌ２２Ｌ２２Ｌ２２Ｌ２１Ｌ２１Ｌ２１Ｌ２１Ｌ２１Ｌ２１Ｌ２１Ｌ１２Ｌ１２Ｌ１２Ｌ１２Ｌ１２Ｌ１２Ｌ１２Ｌ１１Ｌ１１Ｌ１１Ｌ１１Ｌ１１Ｌ１１Ｌ１１

ＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３Ｐ

負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量

遮断器容量遮断器容量遮断器容量遮断器容量遮断器容量遮断器容量遮断器容量

配線サイズ配線サイズ配線サイズ配線サイズ配線サイズ配線サイズ配線サイズ

負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称

幹線記号幹線記号幹線記号幹線記号幹線記号幹線記号幹線記号

２４ｋｖａｒ２４ｋｖａｒ２４ｋｖａｒ２４ｋｖａｒ２４ｋｖａｒ２４ｋｖａｒ２４ｋｖａｒ

６％６％６％６％６％６％６％
ＳＲＳＲＳＲＳＲＳＲＳＲＳＲ

ＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３Ｐ

警報×1警報×1警報×1警報×1警報×1警報×1警報×1
LGR×2LGR×2LGR×2LGR×2LGR×2LGR×2LGR×2
HGR×1HGR×1HGR×1HGR×1HGR×1HGR×1HGR×1

100AF/50AT100AF/50AT100AF/50AT100AF/50AT100AF/50AT100AF/50AT100AF/50AT100AF/75AT100AF/75AT100AF/75AT100AF/75AT100AF/75AT100AF/75AT100AF/75AT

ＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３Ｐ

予備予備予備予備予備予備予備

ＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰ

FL×3FL×3FL×3FL×3FL×3FL×3FL×3

換気扇×1換気扇×1換気扇×1換気扇×1換気扇×1換気扇×1換気扇×1
DSW×3DSW×3DSW×3DSW×3DSW×3DSW×3DSW×3 ｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽ予備予備予備予備予備予備予備

盤内盤内盤内盤内盤内盤内盤内

100AF/100AF/100AF/100AF/100AF/100AF/100AF/

ＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ２ＰＭＣＣＢ２ＰＭＣＣＢ２ＰＭＣＣＢ２ＰＭＣＣＢ２ＰＭＣＣＢ２ＰＭＣＣＢ２Ｐ

50AF/20AT50AF/20AT50AF/20AT50AF/20AT50AF/20AT50AF/20AT50AF/20AT

ＭＣＣＢ２ＰＭＣＣＢ２ＰＭＣＣＢ２ＰＭＣＣＢ２ＰＭＣＣＢ２ＰＭＣＣＢ２ＰＭＣＣＢ２Ｐ

50AF/20AT50AF/20AT50AF/20AT50AF/20AT50AF/20AT50AF/20AT50AF/20AT

ＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰ ｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽ盤内盤内盤内盤内盤内盤内盤内

負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量

遮断器容量遮断器容量遮断器容量遮断器容量遮断器容量遮断器容量遮断器容量

配線サイズ配線サイズ配線サイズ配線サイズ配線サイズ配線サイズ配線サイズ

負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称

幹線記号幹線記号幹線記号幹線記号幹線記号幹線記号幹線記号

図面名称・縮尺　Non Scale図面名称・縮尺　Non Scale図面名称・縮尺　Non Scale図面名称・縮尺　Non Scale図面名称・縮尺　Non Scale図面名称・縮尺　Non Scale図面名称・縮尺　Non Scale

Ｍ１Ｍ１Ｍ１Ｍ１Ｍ１Ｍ１Ｍ１

225AF/150AT225AF/150AT225AF/150AT225AF/150AT225AF/150AT225AF/150AT225AF/150AT

電気電気電気電気電気電気電気 (改修後)単線結線図(改修後)単線結線図(改修後)単線結線図(改修後)単線結線図(改修後)単線結線図(改修後)単線結線図(改修後)単線結線図 E-03E-03E-03E-03E-03E-03E-03

新設、容量変更を示す。新設、容量変更を示す。新設、容量変更を示す。新設、容量変更を示す。新設、容量変更を示す。新設、容量変更を示す。新設、容量変更を示す。

18.8KVA18.8KVA18.8KVA18.8KVA18.8KVA18.8KVA18.8KVA 30.0KVA30.0KVA30.0KVA30.0KVA30.0KVA30.0KVA30.0KVA 24.4KVA24.4KVA24.4KVA24.4KVA24.4KVA24.4KVA24.4KVA 10.1KVA10.1KVA10.1KVA10.1KVA10.1KVA10.1KVA10.1KVA 7.8KVA7.8KVA7.8KVA7.8KVA7.8KVA7.8KVA7.8KVA

225AF/150AT225AF/150AT225AF/150AT225AF/150AT225AF/150AT225AF/150AT225AF/150AT

元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）

225AF/150AT225AF/150AT225AF/150AT225AF/150AT225AF/150AT225AF/150AT225AF/150AT

26.9KW26.9KW26.9KW26.9KW26.9KW26.9KW26.9KW

EM-CET60°EM-CET60°EM-CET60°EM-CET60°EM-CET60°EM-CET60°EM-CET60°



三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課

事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名 図 番図 番図 番図 番図 番図 番図 番(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)工事名工事名工事名工事名工事名工事名工事名種類種類種類種類種類種類種類施設施設施設施設施設施設施設地域地域地域地域地域地域地域小小小小小小小大大大大大大大 中中中中中中中

有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ

設 計設 計設 計設 計設 計設 計設 計
事業年度事業年度事業年度事業年度事業年度事業年度事業年度

工事完成工事完成工事完成工事完成工事完成工事完成工事完成

年度年度年度年度年度年度年度

年度年度年度年度年度年度年度 令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月
小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印
一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号

図面名称・縮尺　Non Scale図面名称・縮尺　Non Scale図面名称・縮尺　Non Scale図面名称・縮尺　Non Scale図面名称・縮尺　Non Scale図面名称・縮尺　Non Scale図面名称・縮尺　Non Scale

記号記号記号記号記号記号記号

１１１１１１１

２２２２２２２

３３３３３３３

４４４４４４４

５５５５５５５

予備予備予備予備予備予備予備

予備予備予備予備予備予備予備

名 称名 称名 称名 称名 称名 称名 称

警報盤リスト表　（屋内壁掛型）警報盤リスト表　（屋内壁掛型）警報盤リスト表　（屋内壁掛型）警報盤リスト表　（屋内壁掛型）警報盤リスト表　（屋内壁掛型）警報盤リスト表　（屋内壁掛型）警報盤リスト表　（屋内壁掛型）

キュービクル 故障キュービクル 故障キュービクル 故障キュービクル 故障キュービクル 故障キュービクル 故障キュービクル 故障

　ＡＣ　ＡＣ　ＡＣ　ＡＣ　ＡＣ　ＡＣ　ＡＣ １００Ｖ１００Ｖ１００Ｖ１００Ｖ１００Ｖ１００Ｖ１００Ｖ

ＡＡＡＡＡＡＡ

ＡＸＡＸＡＸＡＸＡＸＡＸＡＸ
１１１１１１１

ＡＸＡＸＡＸＡＸＡＸＡＸＡＸ
２２２２２２２

２８２８２８２８２８２８２８ ２８２８２８２８２８２８２８

ＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸ

２８２８２８２８２８２８２８
ＸＸＸＸＸＸＸ

５ＰＢ５ＰＢ５ＰＢ５ＰＢ５ＰＢ５ＰＢ５ＰＢ

ＡＸＡＸＡＸＡＸＡＸＡＸＡＸＡＸＡＸＡＸＡＸＡＸＡＸＡＸ
２２２２２２２

ＡＸＡＸＡＸＡＸＡＸＡＸＡＸ
１１１１１１１

ＡＸＡＸＡＸＡＸＡＸＡＸＡＸ

ＭＣＢ２Ｐ１５ＡＭＣＢ２Ｐ１５ＡＭＣＢ２Ｐ１５ＡＭＣＢ２Ｐ１５ＡＭＣＢ２Ｐ１５ＡＭＣＢ２Ｐ１５ＡＭＣＢ２Ｐ１５Ａ

ﾊﾞｯﾃﾘｰﾊﾞｯﾃﾘｰﾊﾞｯﾃﾘｰﾊﾞｯﾃﾘｰﾊﾞｯﾃﾘｰﾊﾞｯﾃﾘｰﾊﾞｯﾃﾘｰ
直流電源直流電源直流電源直流電源直流電源直流電源直流電源
装置装置装置装置装置装置装置

AC100V/DC24VAC100V/DC24VAC100V/DC24VAC100V/DC24VAC100V/DC24VAC100V/DC24VAC100V/DC24V

～～～～～～～

～～～～～～～

予備予備予備予備予備予備予備

予備予備予備予備予備予備予備

３３３３３３３

３３３３３３３

警 報 盤 結 線 図警 報 盤 結 線 図警 報 盤 結 線 図警 報 盤 結 線 図警 報 盤 結 線 図警 報 盤 結 線 図警 報 盤 結 線 図

１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ

５Ｌ５Ｌ５Ｌ５Ｌ５Ｌ５Ｌ５Ｌ

×３００×３００×３００×３００×３００×３００×３００
ＰＢ５００゜ＰＢ５００゜ＰＢ５００゜ＰＢ５００゜ＰＢ５００゜ＰＢ５００゜ＰＢ５００゜

Ｌ－１－１Ｌ－１－１Ｌ－１－１Ｌ－１－１Ｌ－１－１Ｌ－１－１Ｌ－１－１ Ｍ－１－１Ｍ－１－１Ｍ－１－１Ｍ－１－１Ｍ－１－１Ｍ－１－１Ｍ－１－１

ＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨ ＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨ ＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨ

屋外キュービクル屋外キュービクル屋外キュービクル屋外キュービクル屋外キュービクル屋外キュービクル屋外キュービクル

L23L23L23L23L23L23L23L22L22L22L22L22L22L22 L21L21L21L21L21L21L21 ＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰ

ＥＤＥＤＥＤＥＤＥＤＥＤＥＤ ＥＤＥＤＥＤＥＤＥＤＥＤＥＤ

Ｈ２－９Ｈ２－９Ｈ２－９Ｈ２－９Ｈ２－９Ｈ２－９Ｈ２－９ Ｈ２－９Ｈ２－９Ｈ２－９Ｈ２－９Ｈ２－９Ｈ２－９Ｈ２－９ Ｈ２－９Ｈ２－９Ｈ２－９Ｈ２－９Ｈ２－９Ｈ２－９Ｈ２－９ Ｈ２－９Ｈ２－９Ｈ２－９Ｈ２－９Ｈ２－９Ｈ２－９Ｈ２－９

ＣＰ１２m-１９cm-３５０kgＣＰ１２m-１９cm-３５０kgＣＰ１２m-１９cm-３５０kgＣＰ１２m-１９cm-３５０kgＣＰ１２m-１９cm-３５０kgＣＰ１２m-１９cm-３５０kgＣＰ１２m-１９cm-３５０kg

ＥＡＥＡＥＡＥＡＥＡＥＡＥＡ

ＰＡＳ 7.2KV 200AＰＡＳ 7.2KV 200AＰＡＳ 7.2KV 200AＰＡＳ 7.2KV 200AＰＡＳ 7.2KV 200AＰＡＳ 7.2KV 200AＰＡＳ 7.2KV 200A
方向性（ＬＡ）方向性（ＬＡ）方向性（ＬＡ）方向性（ＬＡ）方向性（ＬＡ）方向性（ＬＡ）方向性（ＬＡ）

ＥＡ（ＬＡ）ＥＡ（ＬＡ）ＥＡ（ＬＡ）ＥＡ（ＬＡ）ＥＡ（ＬＡ）ＥＡ（ＬＡ）ＥＡ（ＬＡ）

5.5°5.5°5.5°5.5°5.5°5.5°5.5° 14°14°14°14°14°14°14°

ＥＶＥＶＥＶＥＶＥＶＥＶＥＶ

ＥＶ制御盤ＥＶ制御盤ＥＶ制御盤ＥＶ制御盤ＥＶ制御盤ＥＶ制御盤ＥＶ制御盤

ＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡ SOGSOGSOGSOGSOGSOGSOG

ＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡ SOGSOGSOGSOGSOGSOGSOG

Ｍ１Ｍ１Ｍ１Ｍ１Ｍ１Ｍ１Ｍ１

ＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰL11L11L11L11L11L11L11 L12L12L12L12L12L12L12

L11L11L11L11L11L11L11 L12L12L12L12L12L12L12 Ｍ１Ｍ１Ｍ１Ｍ１Ｍ１Ｍ１Ｍ１ ＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰ

14°(VE16)14°(VE16)14°(VE16)14°(VE16)14°(VE16)14°(VE16)14°(VE16) 22°(VE16)22°(VE16)22°(VE16)22°(VE16)22°(VE16)22°(VE16)22°(VE16)

L11L11L11L11L11L11L11 L12L12L12L12L12L12L12 Ｍ１Ｍ１Ｍ１Ｍ１Ｍ１Ｍ１Ｍ１ ＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰ

ＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰ

警警警警警警警

警警警警警警警L21L21L21L21L21L21L21 L22L22L22L22L22L22L22 L23L23L23L23L23L23L23

L11L11L11L11L11L11L11 L12L12L12L12L12L12L12 Ｍ１Ｍ１Ｍ１Ｍ１Ｍ１Ｍ１Ｍ１ ＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰ

ＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰ警警警警警警警L21L21L21L21L21L21L21 L22L22L22L22L22L22L22 L23L23L23L23L23L23L23

根かせ根かせ根かせ根かせ根かせ根かせ根かせ

L22L22L22L22L22L22L22

（ＥＬＣＢ）（ＥＬＣＢ）（ＥＬＣＢ）（ＥＬＣＢ）（ＥＬＣＢ）（ＥＬＣＢ）（ＥＬＣＢ）
ＥＡ，ＤＥＡ，ＤＥＡ，ＤＥＡ，ＤＥＡ，ＤＥＡ，ＤＥＡ，Ｄ ＥＢＥＢＥＢＥＢＥＢＥＢＥＢ ＥＯＥＯＥＯＥＯＥＯＥＯＥＯ ＥＯＥＯＥＯＥＯＥＯＥＯＥＯ

5.5°5.5°5.5°5.5°5.5°5.5°5.5° 5.5°5.5°5.5°5.5°5.5°5.5°5.5°38°38°38°38°38°38°38°60°60°60°60°60°60°60°

軽腕金　L=1,500軽腕金　L=1,500軽腕金　L=1,500軽腕金　L=1,500軽腕金　L=1,500軽腕金　L=1,500軽腕金　L=1,500

軽腕金　L=900軽腕金　L=900軽腕金　L=900軽腕金　L=900軽腕金　L=900軽腕金　L=900軽腕金　L=900

ＥＥＥＥＥＥＥ

ＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥ

ＥＥＥＥＥＥＥ
２Ｆ２Ｆ２Ｆ２Ｆ２Ｆ２Ｆ２Ｆ

ＰＢ３００゜ＰＢ３００゜ＰＢ３００゜ＰＢ３００゜ＰＢ３００゜ＰＢ３００゜ＰＢ３００゜
×３００×３００×３００×３００×３００×３００×３００

ＰＢ３００゜ＰＢ３００゜ＰＢ３００゜ＰＢ３００゜ＰＢ３００゜ＰＢ３００゜ＰＢ３００゜
×３００×３００×３００×３００×３００×３００×３００

※１※１※１※１※１※１※１ ※１※１※１※１※１※１※１

L23L23L23L23L23L23L23 ＥＥＥＥＥＥＥ

Ｌ－２－１Ｌ－２－１Ｌ－２－１Ｌ－２－１Ｌ－２－１Ｌ－２－１Ｌ－２－１Ｌ－２－３Ｌ－２－３Ｌ－２－３Ｌ－２－３Ｌ－２－３Ｌ－２－３Ｌ－２－３ Ｌ－２－２Ｌ－２－２Ｌ－２－２Ｌ－２－２Ｌ－２－２Ｌ－２－２Ｌ－２－２

L24L24L24L24L24L24L24

幹 線 ・ 動 力 設 備 系 統 図幹 線 ・ 動 力 設 備 系 統 図幹 線 ・ 動 力 設 備 系 統 図幹 線 ・ 動 力 設 備 系 統 図幹 線 ・ 動 力 設 備 系 統 図幹 線 ・ 動 力 設 備 系 統 図幹 線 ・ 動 力 設 備 系 統 図

幹線ケーブルは配管で全て保護の事。幹線ケーブルは配管で全て保護の事。幹線ケーブルは配管で全て保護の事。幹線ケーブルは配管で全て保護の事。幹線ケーブルは配管で全て保護の事。幹線ケーブルは配管で全て保護の事。幹線ケーブルは配管で全て保護の事。

L24L24L24L24L24L24L24 ＥＭ－ＣＥ８゜－３ＣＥ５．５°ＥＭ－ＣＥ８゜－３ＣＥ５．５°ＥＭ－ＣＥ８゜－３ＣＥ５．５°ＥＭ－ＣＥ８゜－３ＣＥ５．５°ＥＭ－ＣＥ８゜－３ＣＥ５．５°ＥＭ－ＣＥ８゜－３ＣＥ５．５°ＥＭ－ＣＥ８゜－３ＣＥ５．５°Ｌ－２－１～Ｌ－２－３Ｌ－２－１～Ｌ－２－３Ｌ－２－１～Ｌ－２－３Ｌ－２－１～Ｌ－２－３Ｌ－２－１～Ｌ－２－３Ｌ－２－１～Ｌ－２－３Ｌ－２－１～Ｌ－２－３ 新設新設新設新設新設新設新設（ＰＦ３６）（ＰＦ３６）（ＰＦ３６）（ＰＦ３６）（ＰＦ３６）（ＰＦ３６）（ＰＦ３６）

キュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨ

ＨＨ～Ｌ－１－１ＨＨ～Ｌ－１－１ＨＨ～Ｌ－１－１ＨＨ～Ｌ－１－１ＨＨ～Ｌ－１－１ＨＨ～Ｌ－１－１ＨＨ～Ｌ－１－１Ｍ１Ｍ１Ｍ１Ｍ１Ｍ１Ｍ１Ｍ１

Ｍ１Ｍ１Ｍ１Ｍ１Ｍ１Ｍ１Ｍ１ ＥＭ－ＣＥＴ３８゜ＥＭ－ＣＥＴ３８゜ＥＭ－ＣＥＴ３８゜ＥＭ－ＣＥＴ３８゜ＥＭ－ＣＥＴ３８゜ＥＭ－ＣＥＴ３８゜ＥＭ－ＣＥＴ３８゜

ＥＭ－ＣＥＴ３８゜ＥＭ－ＣＥＴ３８゜ＥＭ－ＣＥＴ３８゜ＥＭ－ＣＥＴ３８゜ＥＭ－ＣＥＴ３８゜ＥＭ－ＣＥＴ３８゜ＥＭ－ＣＥＴ３８゜ （ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４） 建物引込建物引込建物引込建物引込建物引込建物引込建物引込

（ＦＥＰ５０）（ＦＥＰ５０）（ＦＥＰ５０）（ＦＥＰ５０）（ＦＥＰ５０）（ＦＥＰ５０）（ＦＥＰ５０）

建物引込建物引込建物引込建物引込建物引込建物引込建物引込

建物内建物内建物内建物内建物内建物内建物内

ＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰ

ＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰ

建物引込建物引込建物引込建物引込建物引込建物引込建物引込（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）

建物内建物内建物内建物内建物内建物内建物内

（ＦＥＰ５０）（ＦＥＰ５０）（ＦＥＰ５０）（ＦＥＰ５０）（ＦＥＰ５０）（ＦＥＰ５０）（ＦＥＰ５０）

警警警警警警警

警警警警警警警

キュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨ

ＨＨ～警報盤ＨＨ～警報盤ＨＨ～警報盤ＨＨ～警報盤ＨＨ～警報盤ＨＨ～警報盤ＨＨ～警報盤

（ＦＥＰ３０）（ＦＥＰ３０）（ＦＥＰ３０）（ＦＥＰ３０）（ＦＥＰ３０）（ＦＥＰ３０）（ＦＥＰ３０）ＥＭ－ＣＥＥ２゜－６ＣＥＭ－ＣＥＥ２゜－６ＣＥＭ－ＣＥＥ２゜－６ＣＥＭ－ＣＥＥ２゜－６ＣＥＭ－ＣＥＥ２゜－６ＣＥＭ－ＣＥＥ２゜－６ＣＥＭ－ＣＥＥ２゜－６Ｃ

ＥＭ－ＣＥＥ２゜－６ＣＥＭ－ＣＥＥ２゜－６ＣＥＭ－ＣＥＥ２゜－６ＣＥＭ－ＣＥＥ２゜－６ＣＥＭ－ＣＥＥ２゜－６ＣＥＭ－ＣＥＥ２゜－６ＣＥＭ－ＣＥＥ２゜－６Ｃ
（ＨＩＶＥ２８）（ＨＩＶＥ２８）（ＨＩＶＥ２８）（ＨＩＶＥ２８）（ＨＩＶＥ２８）（ＨＩＶＥ２８）（ＨＩＶＥ２８）

ＥＶＥＶＥＶＥＶＥＶＥＶＥＶ Ｍ－１－１～ＥＶ制御盤Ｍ－１－１～ＥＶ制御盤Ｍ－１－１～ＥＶ制御盤Ｍ－１－１～ＥＶ制御盤Ｍ－１－１～ＥＶ制御盤Ｍ－１－１～ＥＶ制御盤Ｍ－１－１～ＥＶ制御盤

建物引込建物引込建物引込建物引込建物引込建物引込建物引込
アースアースアースアースアースアースアース ＩＥ１４°×１、ＩＥ２２°×１ＩＥ１４°×１、ＩＥ２２°×１ＩＥ１４°×１、ＩＥ２２°×１ＩＥ１４°×１、ＩＥ２２°×１ＩＥ１４°×１、ＩＥ２２°×１ＩＥ１４°×１、ＩＥ２２°×１ＩＥ１４°×１、ＩＥ２２°×１ＥＥＥＥＥＥＥ

（ＨＩＶＥ２８）（ＨＩＶＥ２８）（ＨＩＶＥ２８）（ＨＩＶＥ２８）（ＨＩＶＥ２８）（ＨＩＶＥ２８）（ＨＩＶＥ２８）

建物内建物内建物内建物内建物内建物内建物内

ＥＭ－ＣＥ８゜－３ＣＥ５．５°ＥＭ－ＣＥ８゜－３ＣＥ５．５°ＥＭ－ＣＥ８゜－３ＣＥ５．５°ＥＭ－ＣＥ８゜－３ＣＥ５．５°ＥＭ－ＣＥ８゜－３ＣＥ５．５°ＥＭ－ＣＥ８゜－３ＣＥ５．５°ＥＭ－ＣＥ８゜－３ＣＥ５．５°

配 管 配 線 リ ス ト 表配 管 配 線 リ ス ト 表配 管 配 線 リ ス ト 表配 管 配 線 リ ス ト 表配 管 配 線 リ ス ト 表配 管 配 線 リ ス ト 表配 管 配 線 リ ス ト 表

キュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨ

ＨＨ～Ｌ－２－２ＨＨ～Ｌ－２－２ＨＨ～Ｌ－２－２ＨＨ～Ｌ－２－２ＨＨ～Ｌ－２－２ＨＨ～Ｌ－２－２ＨＨ～Ｌ－２－２

キュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨ

L23L23L23L23L23L23L23

L23L23L23L23L23L23L23

L22L22L22L22L22L22L22

L22L22L22L22L22L22L22 ＥＭ－ＣＥＴ３８゜ＥＭ－ＣＥＴ３８゜ＥＭ－ＣＥＴ３８゜ＥＭ－ＣＥＴ３８゜ＥＭ－ＣＥＴ３８゜ＥＭ－ＣＥＴ３８゜ＥＭ－ＣＥＴ３８゜

ＥＭ－ＣＥＴ３８゜ＥＭ－ＣＥＴ３８゜ＥＭ－ＣＥＴ３８゜ＥＭ－ＣＥＴ３８゜ＥＭ－ＣＥＴ３８゜ＥＭ－ＣＥＴ３８゜ＥＭ－ＣＥＴ３８゜

ＥＭ－ＣＥＴ３８゜ＥＭ－ＣＥＴ３８゜ＥＭ－ＣＥＴ３８゜ＥＭ－ＣＥＴ３８゜ＥＭ－ＣＥＴ３８゜ＥＭ－ＣＥＴ３８゜ＥＭ－ＣＥＴ３８゜

ＥＭ－ＣＥＴ３８゜ＥＭ－ＣＥＴ３８゜ＥＭ－ＣＥＴ３８゜ＥＭ－ＣＥＴ３８゜ＥＭ－ＣＥＴ３８゜ＥＭ－ＣＥＴ３８゜ＥＭ－ＣＥＴ３８゜

建物引込建物引込建物引込建物引込建物引込建物引込建物引込（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）

建物内建物内建物内建物内建物内建物内建物内

（ＦＥＰ５０）（ＦＥＰ５０）（ＦＥＰ５０）（ＦＥＰ５０）（ＦＥＰ５０）（ＦＥＰ５０）（ＦＥＰ５０）

建物引込建物引込建物引込建物引込建物引込建物引込建物引込（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）

建物内建物内建物内建物内建物内建物内建物内

（ＦＥＰ５０）（ＦＥＰ５０）（ＦＥＰ５０）（ＦＥＰ５０）（ＦＥＰ５０）（ＦＥＰ５０）（ＦＥＰ５０）

記 号記 号記 号記 号記 号記 号記 号 径 間径 間径 間径 間径 間径 間径 間

ＰＡＳ～ＨＨＰＡＳ～ＨＨＰＡＳ～ＨＨＰＡＳ～ＨＨＰＡＳ～ＨＨＰＡＳ～ＨＨＰＡＳ～ＨＨ

ＨＨ～キュービクルＨＨ～キュービクルＨＨ～キュービクルＨＨ～キュービクルＨＨ～キュービクルＨＨ～キュービクルＨＨ～キュービクル

ＰＡＳ～ＨＨＰＡＳ～ＨＨＰＡＳ～ＨＨＰＡＳ～ＨＨＰＡＳ～ＨＨＰＡＳ～ＨＨＰＡＳ～ＨＨ

ＨＨ～キュービクルＨＨ～キュービクルＨＨ～キュービクルＨＨ～キュービクルＨＨ～キュービクルＨＨ～キュービクルＨＨ～キュービクル

ＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡ

ＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡ

SOGSOGSOGSOGSOGSOGSOG

SOGSOGSOGSOGSOGSOGSOG

配 線配 線配 線配 線配 線配 線配 線

６ＫＶ －ＥＭ－ＣＥＴ３８゜６ＫＶ －ＥＭ－ＣＥＴ３８゜６ＫＶ －ＥＭ－ＣＥＴ３８゜６ＫＶ －ＥＭ－ＣＥＴ３８゜６ＫＶ －ＥＭ－ＣＥＴ３８゜６ＫＶ －ＥＭ－ＣＥＴ３８゜６ＫＶ －ＥＭ－ＣＥＴ３８゜

６ＫＶ －ＥＭ－ＣＥＴ３８゜６ＫＶ －ＥＭ－ＣＥＴ３８゜６ＫＶ －ＥＭ－ＣＥＴ３８゜６ＫＶ －ＥＭ－ＣＥＴ３８゜６ＫＶ －ＥＭ－ＣＥＴ３８゜６ＫＶ －ＥＭ－ＣＥＴ３８゜６ＫＶ －ＥＭ－ＣＥＴ３８゜

ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ２゜－１０ＣＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ２゜－１０ＣＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ２゜－１０ＣＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ２゜－１０ＣＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ２゜－１０ＣＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ２゜－１０ＣＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ２゜－１０Ｃ

ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ２゜－１０ＣＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ２゜－１０ＣＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ２゜－１０ＣＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ２゜－１０ＣＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ２゜－１０ＣＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ２゜－１０ＣＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ２゜－１０Ｃ

配 管配 管配 管配 管配 管配 管配 管

（ＰＥ８２）（ＰＥ８２）（ＰＥ８２）（ＰＥ８２）（ＰＥ８２）（ＰＥ８２）（ＰＥ８２）

（ＦＥＰ８０）（ＦＥＰ８０）（ＦＥＰ８０）（ＦＥＰ８０）（ＦＥＰ８０）（ＦＥＰ８０）（ＦＥＰ８０）

（ＰＥ４２）（ＰＥ４２）（ＰＥ４２）（ＰＥ４２）（ＰＥ４２）（ＰＥ４２）（ＰＥ４２）

（ＦＥＰ５０）（ＦＥＰ５０）（ＦＥＰ５０）（ＦＥＰ５０）（ＦＥＰ５０）（ＦＥＰ５０）（ＦＥＰ５０）

備 考備 考備 考備 考備 考備 考備 考 記 号記 号記 号記 号記 号記 号記 号 径 間径 間径 間径 間径 間径 間径 間 配 線配 線配 線配 線配 線配 線配 線 配 管配 管配 管配 管配 管配 管配 管 備 考備 考備 考備 考備 考備 考備 考

ＨＨ～Ｌ－１－１ＨＨ～Ｌ－１－１ＨＨ～Ｌ－１－１ＨＨ～Ｌ－１－１ＨＨ～Ｌ－１－１ＨＨ～Ｌ－１－１ＨＨ～Ｌ－１－１

キュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨ

キュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨ

ＨＨ～Ｌ－１－１ＨＨ～Ｌ－１－１ＨＨ～Ｌ－１－１ＨＨ～Ｌ－１－１ＨＨ～Ｌ－１－１ＨＨ～Ｌ－１－１ＨＨ～Ｌ－１－１

キュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨキュービクル～ＨＨ

ＨＨ～Ｌ－２－１ＨＨ～Ｌ－２－１ＨＨ～Ｌ－２－１ＨＨ～Ｌ－２－１ＨＨ～Ｌ－２－１ＨＨ～Ｌ－２－１ＨＨ～Ｌ－２－１

L11L11L11L11L11L11L11

L11L11L11L11L11L11L11

L12L12L12L12L12L12L12

L12L12L12L12L12L12L12

L21L21L21L21L21L21L21

L21L21L21L21L21L21L21

ＥＭ－ＣＥＴ６０゜ＥＭ－ＣＥＴ６０゜ＥＭ－ＣＥＴ６０゜ＥＭ－ＣＥＴ６０゜ＥＭ－ＣＥＴ６０゜ＥＭ－ＣＥＴ６０゜ＥＭ－ＣＥＴ６０゜

ＥＭ－ＣＥＴ６０゜ＥＭ－ＣＥＴ６０゜ＥＭ－ＣＥＴ６０゜ＥＭ－ＣＥＴ６０゜ＥＭ－ＣＥＴ６０゜ＥＭ－ＣＥＴ６０゜ＥＭ－ＣＥＴ６０゜

ＥＭ－ＣＥＴ６０゜ＥＭ－ＣＥＴ６０゜ＥＭ－ＣＥＴ６０゜ＥＭ－ＣＥＴ６０゜ＥＭ－ＣＥＴ６０゜ＥＭ－ＣＥＴ６０゜ＥＭ－ＣＥＴ６０゜

ＥＭ－ＣＥＴ６０゜ＥＭ－ＣＥＴ６０゜ＥＭ－ＣＥＴ６０゜ＥＭ－ＣＥＴ６０゜ＥＭ－ＣＥＴ６０゜ＥＭ－ＣＥＴ６０゜ＥＭ－ＣＥＴ６０゜

ＥＭ－ＣＥＴ６０゜ＥＭ－ＣＥＴ６０゜ＥＭ－ＣＥＴ６０゜ＥＭ－ＣＥＴ６０゜ＥＭ－ＣＥＴ６０゜ＥＭ－ＣＥＴ６０゜ＥＭ－ＣＥＴ６０゜

ＥＭ－ＣＥＴ６０゜ＥＭ－ＣＥＴ６０゜ＥＭ－ＣＥＴ６０゜ＥＭ－ＣＥＴ６０゜ＥＭ－ＣＥＴ６０゜ＥＭ－ＣＥＴ６０゜ＥＭ－ＣＥＴ６０゜

（ＦＥＰ６５）（ＦＥＰ６５）（ＦＥＰ６５）（ＦＥＰ６５）（ＦＥＰ６５）（ＦＥＰ６５）（ＦＥＰ６５）

（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）

（ＦＥＰ６５）（ＦＥＰ６５）（ＦＥＰ６５）（ＦＥＰ６５）（ＦＥＰ６５）（ＦＥＰ６５）（ＦＥＰ６５）

（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）

建物引込建物引込建物引込建物引込建物引込建物引込建物引込

建物引込建物引込建物引込建物引込建物引込建物引込建物引込

（ＦＥＰ６５）（ＦＥＰ６５）（ＦＥＰ６５）（ＦＥＰ６５）（ＦＥＰ６５）（ＦＥＰ６５）（ＦＥＰ６５）

建物引込建物引込建物引込建物引込建物引込建物引込建物引込（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）（ＨＩＶＥ５４）

建物内建物内建物内建物内建物内建物内建物内

ＨＨ～ＰＢＨＨ～ＰＢＨＨ～ＰＢＨＨ～ＰＢＨＨ～ＰＢＨＨ～ＰＢＨＨ～ＰＢ

L23L23L23L23L23L23L23 ＰＢ～Ｌ－２－４ＰＢ～Ｌ－２－４ＰＢ～Ｌ－２－４ＰＢ～Ｌ－２－４ＰＢ～Ｌ－２－４ＰＢ～Ｌ－２－４ＰＢ～Ｌ－２－４ 新設新設新設新設新設新設新設（ＰＦ４２）（ＰＦ４２）（ＰＦ４２）（ＰＦ４２）（ＰＦ４２）（ＰＦ４２）（ＰＦ４２）ＥＭ－ＣＥＴ１４゜Ｅ８゜ＥＭ－ＣＥＴ１４゜Ｅ８゜ＥＭ－ＣＥＴ１４゜Ｅ８゜ＥＭ－ＣＥＴ１４゜Ｅ８゜ＥＭ－ＣＥＴ１４゜Ｅ８゜ＥＭ－ＣＥＴ１４゜Ｅ８゜ＥＭ－ＣＥＴ１４゜Ｅ８゜

E-04E-04E-04E-04E-04E-04E-04(改修後)幹線・動力設備系統図(改修後)幹線・動力設備系統図(改修後)幹線・動力設備系統図(改修後)幹線・動力設備系統図(改修後)幹線・動力設備系統図(改修後)幹線・動力設備系統図(改修後)幹線・動力設備系統図電気電気電気電気電気電気電気

配線新設配線新設配線新設配線新設配線新設配線新設配線新設

配線新設配線新設配線新設配線新設配線新設配線新設配線新設

配線新設配線新設配線新設配線新設配線新設配線新設配線新設

配線新設配線新設配線新設配線新設配線新設配線新設配線新設

配管一部新設配管一部新設配管一部新設配管一部新設配管一部新設配管一部新設配管一部新設

配管一部新設配管一部新設配管一部新設配管一部新設配管一部新設配管一部新設配管一部新設

（Ｇ５４）（Ｇ５４）（Ｇ５４）（Ｇ５４）（Ｇ５４）（Ｇ５４）（Ｇ５４）

（Ｇ５４）（Ｇ５４）（Ｇ５４）（Ｇ５４）（Ｇ５４）（Ｇ５４）（Ｇ５４）

（Ｇ５４）（Ｇ５４）（Ｇ５４）（Ｇ５４）（Ｇ５４）（Ｇ５４）（Ｇ５４）

（Ｇ５４）（Ｇ５４）（Ｇ５４）（Ｇ５４）（Ｇ５４）（Ｇ５４）（Ｇ５４）

（Ｇ２８）（Ｇ２８）（Ｇ２８）（Ｇ２８）（Ｇ２８）（Ｇ２８）（Ｇ２８）

（Ｇ２８）（Ｇ２８）（Ｇ２８）（Ｇ２８）（Ｇ２８）（Ｇ２８）（Ｇ２８）

（Ｇ２８）（Ｇ２８）（Ｇ２８）（Ｇ２８）（Ｇ２８）（Ｇ２８）（Ｇ２８）

※下部ダクトへ計器取付※下部ダクトへ計器取付※下部ダクトへ計器取付※下部ダクトへ計器取付※下部ダクトへ計器取付※下部ダクトへ計器取付※下部ダクトへ計器取付

L23L23L23L23L23L23L23 ＥＥＥＥＥＥＥ

×３００×３００×３００×３００×３００×３００×３００
ＰＢ３００゜ＰＢ３００゜ＰＢ３００゜ＰＢ３００゜ＰＢ３００゜ＰＢ３００゜ＰＢ３００゜

Ｌ－２－４Ｌ－２－４Ｌ－２－４Ｌ－２－４Ｌ－２－４Ｌ－２－４Ｌ－２－４

新設新設新設新設新設新設新設
計器盤計器盤計器盤計器盤計器盤計器盤計器盤

新設新設新設新設新設新設新設

配管の新設範囲を示す。配管の新設範囲を示す。配管の新設範囲を示す。配管の新設範囲を示す。配管の新設範囲を示す。配管の新設範囲を示す。配管の新設範囲を示す。

既設を示す。既設を示す。既設を示す。既設を示す。既設を示す。既設を示す。既設を示す。

防火区画貫通処理防火区画貫通処理防火区画貫通処理防火区画貫通処理防火区画貫通処理防火区画貫通処理防火区画貫通処理

防火区画貫通処理防火区画貫通処理防火区画貫通処理防火区画貫通処理防火区画貫通処理防火区画貫通処理防火区画貫通処理

防火区画貫通処理は、令１１２条１５項、令１１４条５項、令１２９条の２の５第１項７号に防火区画貫通処理は、令１１２条１５項、令１１４条５項、令１２９条の２の５第１項７号に防火区画貫通処理は、令１１２条１５項、令１１４条５項、令１２９条の２の５第１項７号に防火区画貫通処理は、令１１２条１５項、令１１４条５項、令１２９条の２の５第１項７号に防火区画貫通処理は、令１１２条１５項、令１１４条５項、令１２９条の２の５第１項７号に防火区画貫通処理は、令１１２条１５項、令１１４条５項、令１２９条の２の５第１項７号に防火区画貫通処理は、令１１２条１５項、令１１４条５項、令１２９条の２の５第１項７号に

適合した処理を行うこと。適合した処理を行うこと。適合した処理を行うこと。適合した処理を行うこと。適合した処理を行うこと。適合した処理を行うこと。適合した処理を行うこと。

配管及びケーブル配線の貫通部は全てを不燃材料による完全な穴埋めを行う。配管及びケーブル配線の貫通部は全てを不燃材料による完全な穴埋めを行う。配管及びケーブル配線の貫通部は全てを不燃材料による完全な穴埋めを行う。配管及びケーブル配線の貫通部は全てを不燃材料による完全な穴埋めを行う。配管及びケーブル配線の貫通部は全てを不燃材料による完全な穴埋めを行う。配管及びケーブル配線の貫通部は全てを不燃材料による完全な穴埋めを行う。配管及びケーブル配線の貫通部は全てを不燃材料による完全な穴埋めを行う。

ケーブル直貫通ケーブル直貫通ケーブル直貫通ケーブル直貫通ケーブル直貫通ケーブル直貫通ケーブル直貫通

丸穴貫通床用丸穴貫通床用丸穴貫通床用丸穴貫通床用丸穴貫通床用丸穴貫通床用丸穴貫通床用

国土交通大臣　認定番号　PS060WL-0297国土交通大臣　認定番号　PS060WL-0297国土交通大臣　認定番号　PS060WL-0297国土交通大臣　認定番号　PS060WL-0297国土交通大臣　認定番号　PS060WL-0297国土交通大臣　認定番号　PS060WL-0297国土交通大臣　認定番号　PS060WL-0297

国土交通大臣　認定番号　PS060FL-0412国土交通大臣　認定番号　PS060FL-0412国土交通大臣　認定番号　PS060FL-0412国土交通大臣　認定番号　PS060FL-0412国土交通大臣　認定番号　PS060FL-0412国土交通大臣　認定番号　PS060FL-0412国土交通大臣　認定番号　PS060FL-0412

元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）



予　備予　備予　備予　備予　備予　備予　備 　２００　２００　２００　２００　２００　２００　２００

　１００　１００　１００　１００　１００　１００　１００

　１００　１００　１００　１００　１００　１００　１００

　６３０　６３０　６３０　６３０　６３０　６３０　６３０

　６３０　６３０　６３０　６３０　６３０　６３０　６３０

　３００　３００　３００　３００　３００　３００　３００

　９００　９００　９００　９００　９００　９００　９００

　６００　６００　６００　６００　６００　６００　６００

　３００　３００　３００　３００　３００　３００　３００

　３００　３００　３００　３００　３００　３００　３００

　２００　２００　２００　２００　２００　２００　２００

　２００　２００　２００　２００　２００　２００　２００

　３００　３００　３００　３００　３００　３００　３００

　３００　３００　３００　３００　３００　３００　３００

　２００　２００　２００　２００　２００　２００　２００

　３００　３００　３００　３００　３００　３００　３００

　３００　３００　３００　３００　３００　３００　３００

１０００１０００１０００１０００１０００１０００１０００

１０００１０００１０００１０００１０００１０００１０００

　３００　３００　３００　３００　３００　３００　３００

１０００１０００１０００１０００１０００１０００１０００

１０００１０００１０００１０００１０００１０００１０００

１０００１０００１０００１０００１０００１０００１０００

１０００１０００１０００１０００１０００１０００１０００

１０００１０００１０００１０００１０００１０００１０００

１０００１０００１０００１０００１０００１０００１０００

　２００　２００　２００　２００　２００　２００　２００

　２００　２００　２００　２００　２００　２００　２００

　２００　２００　２００　２００　２００　２００　２００

　２００　２００　２００　２００　２００　２００　２００

　２００　２００　２００　２００　２００　２００　２００

　２００　２００　２００　２００　２００　２００　２００

　２００　２００　２００　２００　２００　２００　２００

　３５０　３５０　３５０　３５０　３５０　３５０　３５０

　７２０　７２０　７２０　７２０　７２０　７２０　７２０

　１００　１００　１００　１００　１００　１００　１００

　１００　１００　１００　１００　１００　１００　１００

三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課

事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名 図 番図 番図 番図 番図 番図 番図 番(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)工事名工事名工事名工事名工事名工事名工事名種類種類種類種類種類種類種類施設施設施設施設施設施設施設地域地域地域地域地域地域地域小小小小小小小大大大大大大大 中中中中中中中

電気電気電気電気電気電気電気
有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ

設 計設 計設 計設 計設 計設 計設 計
事業年度事業年度事業年度事業年度事業年度事業年度事業年度

工事完成工事完成工事完成工事完成工事完成工事完成工事完成

年度年度年度年度年度年度年度

年度年度年度年度年度年度年度 令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月
小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印
一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号

図面名称・縮尺　1/200図面名称・縮尺　1/200図面名称・縮尺　1/200図面名称・縮尺　1/200図面名称・縮尺　1/200図面名称・縮尺　1/200図面名称・縮尺　1/200

幹線番号幹線番号幹線番号幹線番号幹線番号幹線番号幹線番号

電気方式電気方式電気方式電気方式電気方式電気方式電気方式 付属機器付属機器付属機器付属機器付属機器付属機器付属機器

（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）
主開閉器主開閉器主開閉器主開閉器主開閉器主開閉器主開閉器

結線番号結線番号結線番号結線番号結線番号結線番号結線番号

合計容量合計容量合計容量合計容量合計容量合計容量合計容量

盤 名 称盤 名 称盤 名 称盤 名 称盤 名 称盤 名 称盤 名 称

盤 形 状盤 形 状盤 形 状盤 形 状盤 形 状盤 形 状盤 形 状
回 路回 路回 路回 路回 路回 路回 路

番 号番 号番 号番 号番 号番 号番 号

電 圧電 圧電 圧電 圧電 圧電 圧電 圧

ＶＶＶＶＶＶＶ

分 岐分 岐分 岐分 岐分 岐分 岐分 岐

（ＶＡ）（ＶＡ）（ＶＡ）（ＶＡ）（ＶＡ）（ＶＡ）（ＶＡ）
リ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ー

リ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ー
Ｔ／ＵＴ／ＵＴ／ＵＴ／ＵＴ／ＵＴ／ＵＴ／Ｕ
制　御制　御制　御制　御制　御制　御制　御

備　考備　考備　考備　考備　考備　考備　考

（４Ｌ）（４Ｌ）（４Ｌ）（４Ｌ）（４Ｌ）（４Ｌ）（４Ｌ）

負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称

１Ｒ２０Ａ１Ｒ２０Ａ１Ｒ２０Ａ１Ｒ２０Ａ１Ｒ２０Ａ１Ｒ２０Ａ１Ｒ２０Ａ

負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量

リモコンリモコンリモコンリモコンリモコンリモコンリモコン
自
動
点
滅
器

自
動
点
滅
器

自
動
点
滅
器

自
動
点
滅
器

自
動
点
滅
器

自
動
点
滅
器

自
動
点
滅
器

タ

イ

マ

ー

タ

イ

マ

ー

タ

イ

マ

ー

タ

イ

マ

ー

タ

イ

マ

ー

タ

イ

マ

ー

タ

イ

マ

ー

リモコンリモコンリモコンリモコンリモコンリモコンリモコン
トランストランストランストランストランストランストランス

幹線番号幹線番号幹線番号幹線番号幹線番号幹線番号幹線番号

電気方式電気方式電気方式電気方式電気方式電気方式電気方式 付属機器付属機器付属機器付属機器付属機器付属機器付属機器

（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）
主開閉器主開閉器主開閉器主開閉器主開閉器主開閉器主開閉器

結線番号結線番号結線番号結線番号結線番号結線番号結線番号

合計容量合計容量合計容量合計容量合計容量合計容量合計容量

盤 名 称盤 名 称盤 名 称盤 名 称盤 名 称盤 名 称盤 名 称

盤 形 状盤 形 状盤 形 状盤 形 状盤 形 状盤 形 状盤 形 状
回 路回 路回 路回 路回 路回 路回 路

番 号番 号番 号番 号番 号番 号番 号

電 圧電 圧電 圧電 圧電 圧電 圧電 圧

ＶＶＶＶＶＶＶ

分 岐分 岐分 岐分 岐分 岐分 岐分 岐

（ＶＡ）（ＶＡ）（ＶＡ）（ＶＡ）（ＶＡ）（ＶＡ）（ＶＡ）
リ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ー

リ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ー
Ｔ／ＵＴ／ＵＴ／ＵＴ／ＵＴ／ＵＴ／ＵＴ／Ｕ
制　御制　御制　御制　御制　御制　御制　御

備　考備　考備　考備　考備　考備　考備　考

（４Ｌ）（４Ｌ）（４Ｌ）（４Ｌ）（４Ｌ）（４Ｌ）（４Ｌ）

負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称

１Ｒ２０Ａ１Ｒ２０Ａ１Ｒ２０Ａ１Ｒ２０Ａ１Ｒ２０Ａ１Ｒ２０Ａ１Ｒ２０Ａ

負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量

リモコンリモコンリモコンリモコンリモコンリモコンリモコン
自
動
点
滅
器

自
動
点
滅
器

自
動
点
滅
器

自
動
点
滅
器

自
動
点
滅
器

自
動
点
滅
器

自
動
点
滅
器

タ

イ

マ

ー

タ

イ

マ

ー

タ

イ

マ

ー

タ

イ

マ

ー

タ

イ

マ

ー

タ

イ

マ

ー

タ

イ

マ

ー

リモコンリモコンリモコンリモコンリモコンリモコンリモコン
トランストランストランストランストランストランストランス

幹線番号幹線番号幹線番号幹線番号幹線番号幹線番号幹線番号

電気方式電気方式電気方式電気方式電気方式電気方式電気方式 付属機器付属機器付属機器付属機器付属機器付属機器付属機器

（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）
主開閉器主開閉器主開閉器主開閉器主開閉器主開閉器主開閉器

結線番号結線番号結線番号結線番号結線番号結線番号結線番号

合計容量合計容量合計容量合計容量合計容量合計容量合計容量

盤 名 称盤 名 称盤 名 称盤 名 称盤 名 称盤 名 称盤 名 称

盤 形 状盤 形 状盤 形 状盤 形 状盤 形 状盤 形 状盤 形 状
回 路回 路回 路回 路回 路回 路回 路

番 号番 号番 号番 号番 号番 号番 号

電 圧電 圧電 圧電 圧電 圧電 圧電 圧

ＶＶＶＶＶＶＶ

分 岐分 岐分 岐分 岐分 岐分 岐分 岐

（ＶＡ）（ＶＡ）（ＶＡ）（ＶＡ）（ＶＡ）（ＶＡ）（ＶＡ）
リ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ー

リ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ー
Ｔ／ＵＴ／ＵＴ／ＵＴ／ＵＴ／ＵＴ／ＵＴ／Ｕ
制　御制　御制　御制　御制　御制　御制　御

備　考備　考備　考備　考備　考備　考備　考

（４Ｌ）（４Ｌ）（４Ｌ）（４Ｌ）（４Ｌ）（４Ｌ）（４Ｌ）

負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称

１Ｒ２０Ａ１Ｒ２０Ａ１Ｒ２０Ａ１Ｒ２０Ａ１Ｒ２０Ａ１Ｒ２０Ａ１Ｒ２０Ａ

負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量

リモコンリモコンリモコンリモコンリモコンリモコンリモコン
自
動
点
滅
器

自
動
点
滅
器

自
動
点
滅
器

自
動
点
滅
器

自
動
点
滅
器

自
動
点
滅
器

自
動
点
滅
器

タ

イ

マ

ー

タ

イ

マ

ー

タ

イ

マ

ー

タ

イ

マ

ー

タ

イ

マ

ー

タ

イ

マ

ー

タ

イ

マ

ー

リモコンリモコンリモコンリモコンリモコンリモコンリモコン
トランストランストランストランストランストランストランス

注 記 ）注 記 ）注 記 ）注 記 ）注 記 ）注 記 ）注 記 ）

誘誘誘誘誘誘誘

３Ｐ３Ｐ３Ｐ３Ｐ３Ｐ３Ｐ３Ｐ

リモコンスイッチリモコンスイッチリモコンスイッチリモコンスイッチリモコンスイッチリモコンスイッチリモコンスイッチ

伝送ユニット伝送ユニット伝送ユニット伝送ユニット伝送ユニット伝送ユニット伝送ユニット

リモコンリレ－リモコンリレ－リモコンリレ－リモコンリレ－リモコンリレ－リモコンリレ－リモコンリレ－

配線用遮断器３Ｐ（仕様はリスト参照）配線用遮断器３Ｐ（仕様はリスト参照）配線用遮断器３Ｐ（仕様はリスト参照）配線用遮断器３Ｐ（仕様はリスト参照）配線用遮断器３Ｐ（仕様はリスト参照）配線用遮断器３Ｐ（仕様はリスト参照）配線用遮断器３Ｐ（仕様はリスト参照）

　　　〃　　２Ｐ（　　　　〃　　　）　　　〃　　２Ｐ（　　　　〃　　　）　　　〃　　２Ｐ（　　　　〃　　　）　　　〃　　２Ｐ（　　　　〃　　　）　　　〃　　２Ｐ（　　　　〃　　　）　　　〃　　２Ｐ（　　　　〃　　　）　　　〃　　２Ｐ（　　　　〃　　　）

　　　〃　　１Ｐ（　　　　〃　　　）　　　〃　　１Ｐ（　　　　〃　　　）　　　〃　　１Ｐ（　　　　〃　　　）　　　〃　　１Ｐ（　　　　〃　　　）　　　〃　　１Ｐ（　　　　〃　　　）　　　〃　　１Ｐ（　　　　〃　　　）　　　〃　　１Ｐ（　　　　〃　　　）

３．　回路番号　　　　　　　　　　　　　３．　回路番号　　　　　　　　　　　　　３．　回路番号　　　　　　　　　　　　　３．　回路番号　　　　　　　　　　　　　３．　回路番号　　　　　　　　　　　　　３．　回路番号　　　　　　　　　　　　　３．　回路番号　　　　　　　　　　　　　

２．　リモコンリレ－　－１Ｐ２０Ａ２．　リモコンリレ－　－１Ｐ２０Ａ２．　リモコンリレ－　－１Ｐ２０Ａ２．　リモコンリレ－　－１Ｐ２０Ａ２．　リモコンリレ－　－１Ｐ２０Ａ２．　リモコンリレ－　－１Ｐ２０Ａ２．　リモコンリレ－　－１Ｐ２０Ａ

　　　リモコントランス－ＡＣ１００Ｖ　２４Ｖ　　　リモコントランス－ＡＣ１００Ｖ　２４Ｖ　　　リモコントランス－ＡＣ１００Ｖ　２４Ｖ　　　リモコントランス－ＡＣ１００Ｖ　２４Ｖ　　　リモコントランス－ＡＣ１００Ｖ　２４Ｖ　　　リモコントランス－ＡＣ１００Ｖ　２４Ｖ　　　リモコントランス－ＡＣ１００Ｖ　２４Ｖ

　　　タイマー　　　　－２４Ｈ停電補償付　　　タイマー　　　　－２４Ｈ停電補償付　　　タイマー　　　　－２４Ｈ停電補償付　　　タイマー　　　　－２４Ｈ停電補償付　　　タイマー　　　　－２４Ｈ停電補償付　　　タイマー　　　　－２４Ｈ停電補償付　　　タイマー　　　　－２４Ｈ停電補償付

　　　　　　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ誘導灯回路　　　　　　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ誘導灯回路　　　　　　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ誘導灯回路　　　　　　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ誘導灯回路　　　　　　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ誘導灯回路　　　　　　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ誘導灯回路　　　　　　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ誘導灯回路

Ｔ／Ｕユニット　４ＬＴ／Ｕユニット　４ＬＴ／Ｕユニット　４ＬＴ／Ｕユニット　４ＬＴ／Ｕユニット　４ＬＴ／Ｕユニット　４ＬＴ／Ｕユニット　４Ｌ

ｎＬｎＬｎＬｎＬｎＬｎＬｎＬ

ＡＡＡＡＡＡＡ

誘誘誘誘誘誘誘

標 準 結 線 図標 準 結 線 図標 準 結 線 図標 準 結 線 図標 準 結 線 図標 準 結 線 図標 準 結 線 図

リモコンリレ－・タイマ－等リモコンリレ－・タイマ－等リモコンリレ－・タイマ－等リモコンリレ－・タイマ－等リモコンリレ－・タイマ－等リモコンリレ－・タイマ－等リモコンリレ－・タイマ－等

の取付位置を示す。の取付位置を示す。の取付位置を示す。の取付位置を示す。の取付位置を示す。の取付位置を示す。の取付位置を示す。

誘導灯・自火報受信機等の電源供給のある場合。誘導灯・自火報受信機等の電源供給のある場合。誘導灯・自火報受信機等の電源供給のある場合。誘導灯・自火報受信機等の電源供給のある場合。誘導灯・自火報受信機等の電源供給のある場合。誘導灯・自火報受信機等の電源供給のある場合。誘導灯・自火報受信機等の電源供給のある場合。

ＣＶＶＳ１．２５°－２ＣＣＶＶＳ１．２５°－２ＣＣＶＶＳ１．２５°－２ＣＣＶＶＳ１．２５°－２ＣＣＶＶＳ１．２５°－２ＣＣＶＶＳ１．２５°－２ＣＣＶＶＳ１．２５°－２Ｃ

ＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢ

Ｌ－１－１のみＬ－１－１のみＬ－１－１のみＬ－１－１のみＬ－１－１のみＬ－１－１のみＬ－１－１のみ

ＡＭＰＡＭＰＡＭＰＡＭＰＡＭＰＡＭＰＡＭＰ

ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ

防防防防防防防　　　　　　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ防犯回路　　　　　　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ防犯回路　　　　　　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ防犯回路　　　　　　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ防犯回路　　　　　　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ防犯回路　　　　　　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ防犯回路　　　　　　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ防犯回路

　　　　　　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ電話主装置回路　　　　　　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ電話主装置回路　　　　　　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ電話主装置回路　　　　　　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ電話主装置回路　　　　　　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ電話主装置回路　　　　　　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ電話主装置回路　　　　　　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ電話主装置回路

　　　　　　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ非常放送ＡＭＰ回路　　　　　　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ非常放送ＡＭＰ回路　　　　　　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ非常放送ＡＭＰ回路　　　　　　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ非常放送ＡＭＰ回路　　　　　　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ非常放送ＡＭＰ回路　　　　　　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ非常放送ＡＭＰ回路　　　　　　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ非常放送ＡＭＰ回路

　　　　　　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ自火報受信機回路　　　　　　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ自火報受信機回路　　　　　　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ自火報受信機回路　　　　　　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ自火報受信機回路　　　　　　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ自火報受信機回路　　　　　　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ自火報受信機回路　　　　　　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ自火報受信機回路

ｎｎｎｎｎｎｎ

ＣｎＣｎＣｎＣｎＣｎＣｎＣｎ

ＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰ

ＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰ

　　　　　－ＡＣ２００Ｖ電灯回路　　　　　－ＡＣ２００Ｖ電灯回路　　　　　－ＡＣ２００Ｖ電灯回路　　　　　－ＡＣ２００Ｖ電灯回路　　　　　－ＡＣ２００Ｖ電灯回路　　　　　－ＡＣ２００Ｖ電灯回路　　　　　－ＡＣ２００Ｖ電灯回路

　　　　　－ＡＣ１００Ｖコンセント回路　　　　　－ＡＣ１００Ｖコンセント回路　　　　　－ＡＣ１００Ｖコンセント回路　　　　　－ＡＣ１００Ｖコンセント回路　　　　　－ＡＣ１００Ｖコンセント回路　　　　　－ＡＣ１００Ｖコンセント回路　　　　　－ＡＣ１００Ｖコンセント回路

　　　　　－ＡＣ２００Ｖコンセント回路　　　　　－ＡＣ２００Ｖコンセント回路　　　　　－ＡＣ２００Ｖコンセント回路　　　　　－ＡＣ２００Ｖコンセント回路　　　　　－ＡＣ２００Ｖコンセント回路　　　　　－ＡＣ２００Ｖコンセント回路　　　　　－ＡＣ２００Ｖコンセント回路

　　　　　予備回路（スペース・ 実装　）－ＡＣ１００Ｖ　　　　　予備回路（スペース・ 実装　）－ＡＣ１００Ｖ　　　　　予備回路（スペース・ 実装　）－ＡＣ１００Ｖ　　　　　予備回路（スペース・ 実装　）－ＡＣ１００Ｖ　　　　　予備回路（スペース・ 実装　）－ＡＣ１００Ｖ　　　　　予備回路（スペース・ 実装　）－ＡＣ１００Ｖ　　　　　予備回路（スペース・ 実装　）－ＡＣ１００Ｖ

　　　　　予備回路（スペース・ 実装　）－ＡＣ２００Ｖ　　　　　予備回路（スペース・ 実装　）－ＡＣ２００Ｖ　　　　　予備回路（スペース・ 実装　）－ＡＣ２００Ｖ　　　　　予備回路（スペース・ 実装　）－ＡＣ２００Ｖ　　　　　予備回路（スペース・ 実装　）－ＡＣ２００Ｖ　　　　　予備回路（スペース・ 実装　）－ＡＣ２００Ｖ　　　　　予備回路（スペース・ 実装　）－ＡＣ２００Ｖ

　　　　　－ＡＣ１００Ｖ電灯回路　　　　　－ＡＣ１００Ｖ電灯回路　　　　　－ＡＣ１００Ｖ電灯回路　　　　　－ＡＣ１００Ｖ電灯回路　　　　　－ＡＣ１００Ｖ電灯回路　　　　　－ＡＣ１００Ｖ電灯回路　　　　　－ＡＣ１００Ｖ電灯回路ｎｎｎｎｎｎｎ

ｎｎｎｎｎｎｎ ｎｎｎｎｎｎｎ

ｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎ

ｎｎｎｎｎｎｎ ｎｎｎｎｎｎｎ

ｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎ

ＣｎＣｎＣｎＣｎＣｎＣｎＣｎ

ＣｎＣｎＣｎＣｎＣｎＣｎＣｎ ＣｎＣｎＣｎＣｎＣｎＣｎＣｎ

ＣｎＣｎＣｎＣｎＣｎＣｎＣｎＣｎＣｎＣｎＣｎＣｎＣｎＣｎ

ＣｎＣｎＣｎＣｎＣｎＣｎＣｎ ＣｎＣｎＣｎＣｎＣｎＣｎＣｎ

ＣｎＣｎＣｎＣｎＣｎＣｎＣｎＣｎＣｎＣｎＣｎＣｎＣｎＣｎ

受受受受受受受

受受受受受受受

１１１１１１１

２２２２２２２

３３３３３３３

４４４４４４４ 電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯

電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１Φ－３Ｗ１Φ－３Ｗ１Φ－３Ｗ１Φ－３Ｗ１Φ－３Ｗ１Φ－３Ｗ１Φ－３Ｗ

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

Ｃ１Ｃ１Ｃ１Ｃ１Ｃ１Ｃ１Ｃ１

Ｃ２Ｃ２Ｃ２Ｃ２Ｃ２Ｃ２Ｃ２

Ｃ６Ｃ６Ｃ６Ｃ６Ｃ６Ｃ６Ｃ６

Ｃ７Ｃ７Ｃ７Ｃ７Ｃ７Ｃ７Ｃ７

Ｃ８Ｃ８Ｃ８Ｃ８Ｃ８Ｃ８Ｃ８

Ｃ９Ｃ９Ｃ９Ｃ９Ｃ９Ｃ９Ｃ９

Ｃ10Ｃ10Ｃ10Ｃ10Ｃ10Ｃ10Ｃ10

Ｃ11Ｃ11Ｃ11Ｃ11Ｃ11Ｃ11Ｃ11

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

Ｃ12Ｃ12Ｃ12Ｃ12Ｃ12Ｃ12Ｃ12

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

ＥＬＣＢ　３ＰＥＬＣＢ　３ＰＥＬＣＢ　３ＰＥＬＣＢ　３ＰＥＬＣＢ　３ＰＥＬＣＢ　３ＰＥＬＣＢ　３Ｐ

１Φ－３Ｗ１Φ－３Ｗ１Φ－３Ｗ１Φ－３Ｗ１Φ－３Ｗ１Φ－３Ｗ１Φ－３Ｗ

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

Ｌ－１－１Ｌ－１－１Ｌ－１－１Ｌ－１－１Ｌ－１－１Ｌ－１－１Ｌ－１－１

受受受受受受受

AMPAMPAMPAMPAMPAMPAMP

TELTELTELTELTELTELTEL

防防防防防防防

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

受信機受信機受信機受信機受信機受信機受信機

電話主装置電話主装置電話主装置電話主装置電話主装置電話主装置電話主装置

　２４０　２４０　２４０　２４０　２４０　２４０　２４０

１０００１０００１０００１０００１０００１０００１０００

　１５０　１５０　１５０　１５０　１５０　１５０　１５０

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

５５５５５５５

６６６６６６６

１１１１１１１

２２２２２２２

４４４４４４４

３３３３３３３

５５５５５５５

６６６６６６６

２００２００２００２００２００２００２００

２００２００２００２００２００２００２００

２００２００２００２００２００２００２００

２００２００２００２００２００２００２００

２００２００２００２００２００２００２００

２００２００２００２００２００２００２００

２００２００２００２００２００２００２００

２００２００２００２００２００２００２００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯

電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯

電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯

電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯

ＥＬＣＢ　３ＰＥＬＣＢ　３ＰＥＬＣＢ　３ＰＥＬＣＢ　３ＰＥＬＣＢ　３ＰＥＬＣＢ　３ＰＥＬＣＢ　３Ｐ

電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯

電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯

案案案案案案案

７７７７７７７

８８８８８８８

９９９９９９９

電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１０１０１０１０１０１０１０

ＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰ １００１００１００１００１００１００１００

電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯１００１００１００１００１００１００１００

電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯１００１００１００１００１００１００１００

１１１１１１１１１１１１１１

１２１２１２１２１２１２１２

昇昇昇昇昇昇昇

非非非非非非非

外１外１外１外１外１外１外１

外２外２外２外２外２外２外２

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

案内板電源案内板電源案内板電源案内板電源案内板電源案内板電源案内板電源

非常照明非常照明非常照明非常照明非常照明非常照明非常照明

７７７７７７７

７７７７７７７

１１１１１１１

１１１１１１１

１１１１１１１

１１１１１１１

１１１１１１１

１１１１１１１

１１１１１１１

２２２２２２２

電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯

電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯

電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯

電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯

電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯

電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯

昇降機昇降機昇降機昇降機昇降機昇降機昇降機

外 灯外 灯外 灯外 灯外 灯外 灯外 灯

車 庫車 庫車 庫車 庫車 庫車 庫車 庫

２０００２０００２０００２０００２０００２０００２０００

１１１１１１１ １１１１１１１

１１１１１１１

１１１１１１１

１１１１１１１

２２２２２２２

２２２２２２２

２２２２２２２

Ｒ８～１４Ｒ８～１４Ｒ８～１４Ｒ８～１４Ｒ８～１４Ｒ８～１４Ｒ８～１４

Ｒ１～７Ｒ１～７Ｒ１～７Ｒ１～７Ｒ１～７Ｒ１～７Ｒ１～７

Ｒ１５，１６Ｒ１５，１６Ｒ１５，１６Ｒ１５，１６Ｒ１５，１６Ｒ１５，１６Ｒ１５，１６

Ｒ１７，１８Ｒ１７，１８Ｒ１７，１８Ｒ１７，１８Ｒ１７，１８Ｒ１７，１８Ｒ１７，１８

Ｒ２１Ｒ２１Ｒ２１Ｒ２１Ｒ２１Ｒ２１Ｒ２１

Ｒ２２Ｒ２２Ｒ２２Ｒ２２Ｒ２２Ｒ２２Ｒ２２

Ｒ２３Ｒ２３Ｒ２３Ｒ２３Ｒ２３Ｒ２３Ｒ２３

Ｒ３２Ｒ３２Ｒ３２Ｒ３２Ｒ３２Ｒ３２Ｒ３２

Ｒ２４Ｒ２４Ｒ２４Ｒ２４Ｒ２４Ｒ２４Ｒ２４

Ｒ２５Ｒ２５Ｒ２５Ｒ２５Ｒ２５Ｒ２５Ｒ２５

Ｒ２６Ｒ２６Ｒ２６Ｒ２６Ｒ２６Ｒ２６Ｒ２６

Ｒ２７Ｒ２７Ｒ２７Ｒ２７Ｒ２７Ｒ２７Ｒ２７

Ｒ２８Ｒ２８Ｒ２８Ｒ２８Ｒ２８Ｒ２８Ｒ２８

Ｒ２９Ｒ２９Ｒ２９Ｒ２９Ｒ２９Ｒ２９Ｒ２９

Ｒ１９，２０Ｒ１９，２０Ｒ１９，２０Ｒ１９，２０Ｒ１９，２０Ｒ１９，２０Ｒ１９，２０

Ｒ３０，３１Ｒ３０，３１Ｒ３０，３１Ｒ３０，３１Ｒ３０，３１Ｒ３０，３１Ｒ３０，３１

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

Ｃ13Ｃ13Ｃ13Ｃ13Ｃ13Ｃ13Ｃ13

Ｃ14Ｃ14Ｃ14Ｃ14Ｃ14Ｃ14Ｃ14

Ｃ17Ｃ17Ｃ17Ｃ17Ｃ17Ｃ17Ｃ17

Ｃ18Ｃ18Ｃ18Ｃ18Ｃ18Ｃ18Ｃ18

Ｃ19Ｃ19Ｃ19Ｃ19Ｃ19Ｃ19Ｃ19

１００１００１００１００１００１００１００ コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントＣ20Ｃ20Ｃ20Ｃ20Ｃ20Ｃ20Ｃ20

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００ コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

１００１００１００１００１００１００１００ コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

Ｃ21Ｃ21Ｃ21Ｃ21Ｃ21Ｃ21Ｃ21

Ｃ23Ｃ23Ｃ23Ｃ23Ｃ23Ｃ23Ｃ23

Ｃ24Ｃ24Ｃ24Ｃ24Ｃ24Ｃ24Ｃ24

Ｃ25Ｃ25Ｃ25Ｃ25Ｃ25Ｃ25Ｃ25

Ｃ26Ｃ26Ｃ26Ｃ26Ｃ26Ｃ26Ｃ26

Ｃ27Ｃ27Ｃ27Ｃ27Ｃ27Ｃ27Ｃ27

Ｃ28Ｃ28Ｃ28Ｃ28Ｃ28Ｃ28Ｃ28

Ｃ29Ｃ29Ｃ29Ｃ29Ｃ29Ｃ29Ｃ29

Ｃ30Ｃ30Ｃ30Ｃ30Ｃ30Ｃ30Ｃ30

Ｃ31Ｃ31Ｃ31Ｃ31Ｃ31Ｃ31Ｃ31

Ｃ32Ｃ32Ｃ32Ｃ32Ｃ32Ｃ32Ｃ32

Ｃ33Ｃ33Ｃ33Ｃ33Ｃ33Ｃ33Ｃ33

Ｃ34Ｃ34Ｃ34Ｃ34Ｃ34Ｃ34Ｃ34

Ｃ35Ｃ35Ｃ35Ｃ35Ｃ35Ｃ35Ｃ35

Ｃ37Ｃ37Ｃ37Ｃ37Ｃ37Ｃ37Ｃ37

Ｃ38Ｃ38Ｃ38Ｃ38Ｃ38Ｃ38Ｃ38

Ｃ39Ｃ39Ｃ39Ｃ39Ｃ39Ｃ39Ｃ39

Ｃ40Ｃ40Ｃ40Ｃ40Ｃ40Ｃ40Ｃ40

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００Ｃ41Ｃ41Ｃ41Ｃ41Ｃ41Ｃ41Ｃ41

Ｃ42Ｃ42Ｃ42Ｃ42Ｃ42Ｃ42Ｃ42

Ｃ43Ｃ43Ｃ43Ｃ43Ｃ43Ｃ43Ｃ43

１００１００１００１００１００１００１００ １００１００１００１００１００１００１００EVLEVLEVLEVLEVLEVLEVL

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

自動ドア用自動ドア用自動ドア用自動ドア用自動ドア用自動ドア用自動ドア用

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

自販機自販機自販機自販機自販機自販機自販機

自販機自販機自販機自販機自販機自販機自販機

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

音響電源音響電源音響電源音響電源音響電源音響電源音響電源

ＥＶ制御盤ＥＶ制御盤ＥＶ制御盤ＥＶ制御盤ＥＶ制御盤ＥＶ制御盤ＥＶ制御盤

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

センサー電源センサー電源センサー電源センサー電源センサー電源センサー電源センサー電源

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

電動シャッター電動シャッター電動シャッター電動シャッター電動シャッター電動シャッター電動シャッター

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

２００２００２００２００２００２００２００

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

電動シャッター電動シャッター電動シャッター電動シャッター電動シャッター電動シャッター電動シャッター

Ｃ36Ｃ36Ｃ36Ｃ36Ｃ36Ｃ36Ｃ36

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

１００１００１００１００１００１００１００

１１１１１１１

１００１００１００１００１００１００１００ １１１１１１１ＴｒＴｒＴｒＴｒＴｒＴｒＴｒ

　１００　１００　１００　１００　１００　１００　１００

　１００　１００　１００　１００　１００　１００　１００ﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽ

１１１１１１１９９９９９９９

（自立型）（自立型）（自立型）（自立型）（自立型）（自立型）（自立型）

Ｌ１１Ｌ１１Ｌ１１Ｌ１１Ｌ１１Ｌ１１Ｌ１１

ＣＥＴ－６０°ＣＥＴ－６０°ＣＥＴ－６０°ＣＥＴ－６０°ＣＥＴ－６０°ＣＥＴ－６０°ＣＥＴ－６０°

ＣＥＴ－６０°ＣＥＴ－６０°ＣＥＴ－６０°ＣＥＴ－６０°ＣＥＴ－６０°ＣＥＴ－６０°ＣＥＴ－６０°

Ｌ１２Ｌ１２Ｌ１２Ｌ１２Ｌ１２Ｌ１２Ｌ１２

１００１００１００１００１００１００１００Ｃ44Ｃ44Ｃ44Ｃ44Ｃ44Ｃ44Ｃ44 公衆TELｺﾝｾﾝﾄ公衆TELｺﾝｾﾝﾄ公衆TELｺﾝｾﾝﾄ公衆TELｺﾝｾﾝﾄ公衆TELｺﾝｾﾝﾄ公衆TELｺﾝｾﾝﾄ公衆TELｺﾝｾﾝﾄ

全1全1全1全1全1全1全1 ２００２００２００２００２００２００２００ 全熱交換機全熱交換機全熱交換機全熱交換機全熱交換機全熱交換機全熱交換機

２００２００２００２００２００２００２００ 全熱交換機全熱交換機全熱交換機全熱交換機全熱交換機全熱交換機全熱交換機全2全2全2全2全2全2全2

２００２００２００２００２００２００２００室1室1室1室1室1室1室1 室内機室内機室内機室内機室内機室内機室内機

２００２００２００２００２００２００２００ 室内機室内機室内機室内機室内機室内機室内機

２００２００２００２００２００２００２００ 室内機室内機室内機室内機室内機室内機室内機

２００２００２００２００２００２００２００ 室内機室内機室内機室内機室内機室内機室内機

２００２００２００２００２００２００２００ 室内機室内機室内機室内機室内機室内機室内機

室2室2室2室2室2室2室2

室3室3室3室3室3室3室3

室4室4室4室4室4室4室4

室5室5室5室5室5室5室5

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０
ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０
ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０
ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０
ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０
ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０
ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０
ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

ＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２Ｐ

ＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２Ｐ

ＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２Ｐ

ＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２Ｐ

ＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２Ｐ

ＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２Ｐ

ＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２Ｐ

ＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２Ｐ

ＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２Ｐ

ＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２Ｐ

ＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２Ｐ

ＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２Ｐ

ＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０
ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０
ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０
ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０
ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０
ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０
ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ
５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０
ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯１００１００１００１００１００１００１００
５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ
１３１３１３１３１３１３１３

１００１００１００１００１００１００１００
５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２Ｐ
ミニキッチンミニキッチンミニキッチンミニキッチンミニキッチンミニキッチンミニキッチン

１０００１０００１０００１０００１０００１０００１０００

１０００１０００１０００１０００１０００１０００１０００

ダクト付ダクト付ダクト付ダクト付ダクト付ダクト付ダクト付

１００１００１００１００１００１００１００ １１１１１１１１４１４１４１４１４１４１４
５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２Ｐ

ＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２Ｐ
Ｒ３３Ｒ３３Ｒ３３Ｒ３３Ｒ３３Ｒ３３Ｒ３３

１５１５１５１５１５１５１５ ２２２２２２２ Ｒ３４，３５Ｒ３４，３５Ｒ３４，３５Ｒ３４，３５Ｒ３４，３５Ｒ３４，３５Ｒ３４，３５

２００２００２００２００２００２００２００

女子ｼﾞｪｯﾄﾀｵﾙ女子ｼﾞｪｯﾄﾀｵﾙ女子ｼﾞｪｯﾄﾀｵﾙ女子ｼﾞｪｯﾄﾀｵﾙ女子ｼﾞｪｯﾄﾀｵﾙ女子ｼﾞｪｯﾄﾀｵﾙ女子ｼﾞｪｯﾄﾀｵﾙ

男子ｼﾞｪｯﾄﾀｵﾙ男子ｼﾞｪｯﾄﾀｵﾙ男子ｼﾞｪｯﾄﾀｵﾙ男子ｼﾞｪｯﾄﾀｵﾙ男子ｼﾞｪｯﾄﾀｵﾙ男子ｼﾞｪｯﾄﾀｵﾙ男子ｼﾞｪｯﾄﾀｵﾙ

電気温水器電気温水器電気温水器電気温水器電気温水器電気温水器電気温水器

７００７００７００７００７００７００７００

７００７００７００７００７００７００７００

１５００１５００１５００１５００１５００１５００１５００

E-05E-05E-05E-05E-05E-05E-05

防犯装置防犯装置防犯装置防犯装置防犯装置防犯装置防犯装置

警警警警警警警 警報・時計・ﾄｲﾚ警報・時計・ﾄｲﾚ警報・時計・ﾄｲﾚ警報・時計・ﾄｲﾚ警報・時計・ﾄｲﾚ警報・時計・ﾄｲﾚ警報・時計・ﾄｲﾚ 　２００　２００　２００　２００　２００　２００　２００

Ｃ45Ｃ45Ｃ45Ｃ45Ｃ45Ｃ45Ｃ45

Ｃ46Ｃ46Ｃ46Ｃ46Ｃ46Ｃ46Ｃ46

Ｃ47Ｃ47Ｃ47Ｃ47Ｃ47Ｃ47Ｃ47

Ｃ49Ｃ49Ｃ49Ｃ49Ｃ49Ｃ49Ｃ49

ＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰ

ＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰ

予　備予　備予　備予　備予　備予　備予　備

予　備予　備予　備予　備予　備予　備予　備

　２００　２００　２００　２００　２００　２００　２００

　２００　２００　２００　２００　２００　２００　２００

２００２００２００２００２００２００２００

ＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰ

ＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰ

Ｃ３Ｃ３Ｃ３Ｃ３Ｃ３Ｃ３Ｃ３

ＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２Ｐ

ＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２Ｐ

Ｃ４Ｃ４Ｃ４Ｃ４Ｃ４Ｃ４Ｃ４

Ｃ５Ｃ５Ｃ５Ｃ５Ｃ５Ｃ５Ｃ５

女子トイレ洋便器女子トイレ洋便器女子トイレ洋便器女子トイレ洋便器女子トイレ洋便器女子トイレ洋便器女子トイレ洋便器

男子トイレ洋便器男子トイレ洋便器男子トイレ洋便器男子トイレ洋便器男子トイレ洋便器男子トイレ洋便器男子トイレ洋便器

電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯

予　備予　備予　備予　備予　備予　備予　備

予　備予　備予　備予　備予　備予　備予　備

予　備予　備予　備予　備予　備予　備予　備

ＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰ

ＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰ 予　備予　備予　備予　備予　備予　備予　備

(改修後)分電盤結線図(１)(改修後)分電盤結線図(１)(改修後)分電盤結線図(１)(改修後)分電盤結線図(１)(改修後)分電盤結線図(１)(改修後)分電盤結線図(１)(改修後)分電盤結線図(１)

ＡＭＰＡＭＰＡＭＰＡＭＰＡＭＰＡＭＰＡＭＰ

５５０５５０５５０５５０５５０５５０５５０

２００２００２００２００２００２００２００

２００２００２００２００２００２００２００

６００６００６００６００６００６００６００

６００６００６００６００６００６００６００

６００６００６００６００６００６００６００

３００３００３００３００３００３００３００

２００２００２００２００２００２００２００

２５０２５０２５０２５０２５０２５０２５０

６００６００６００６００６００６００６００

９００９００９００９００９００９００９００

８００８００８００８００８００８００８００

４５０４５０４５０４５０４５０４５０４５０

２００２００２００２００２００２００２００

２００２００２００２００２００２００２００

２００２００２００２００２００２００２００

２００２００２００２００２００２００２００

２００２００２００２００２００２００２００

２００２００２００２００２００２００２００

　６００　６００　６００　６００　６００　６００　６００

１００１００１００１００１００１００１００

　１５０　１５０　１５０　１５０　１５０　１５０　１５０

　１５０　１５０　１５０　１５０　１５０　１５０　１５０

全１全１全１全１全１全１全１

全２全２全２全２全２全２全２

２１４０２１４０２１４０２１４０２１４０２１４０２１４０

２１４０２１４０２１４０２１４０２１４０２１４０２１４０

多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール

全熱交換機(1)全熱交換機(1)全熱交換機(1)全熱交換機(1)全熱交換機(1)全熱交換機(1)全熱交換機(1)

多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール

全熱交換機(2)全熱交換機(2)全熱交換機(2)全熱交換機(2)全熱交換機(2)全熱交換機(2)全熱交換機(2)

２０８５２０８５２０８５２０８５２０８５２０８５２０８５

２０８５２０８５２０８５２０８５２０８５２０８５２０８５

　４００　４００　４００　４００　４００　４００　４００

　４００　４００　４００　４００　４００　４００　４００

４００４００４００４００４００４００４００

　１００　１００　１００　１００　１００　１００　１００

　４００　４００　４００　４００　４００　４００　４００

　４００　４００　４００　４００　４００　４００　４００

　２００　２００　２００　２００　２００　２００　２００

４００４００４００４００４００４００４００

２００２００２００２００２００２００２００

５００５００５００５００５００５００５００

２００２００２００２００２００２００２００

２００２００２００２００２００２００２００

２００２００２００２００２００２００２００

２００２００２００２００２００２００２００

遮断器新設遮断器新設遮断器新設遮断器新設遮断器新設遮断器新設遮断器新設

遮断器新設遮断器新設遮断器新設遮断器新設遮断器新設遮断器新設遮断器新設

４．４．４．４．４．４．４．

　イ）各盤とも鋼板製指定色メラミン焼付とする。　イ）各盤とも鋼板製指定色メラミン焼付とする。　イ）各盤とも鋼板製指定色メラミン焼付とする。　イ）各盤とも鋼板製指定色メラミン焼付とする。　イ）各盤とも鋼板製指定色メラミン焼付とする。　イ）各盤とも鋼板製指定色メラミン焼付とする。　イ）各盤とも鋼板製指定色メラミン焼付とする。

２２５/１５０２２５/１５０２２５/１５０２２５/１５０２２５/１５０２２５/１５０２２５/１５０

遮断器新設遮断器新設遮断器新設遮断器新設遮断器新設遮断器新設遮断器新設

遮断器新設遮断器新設遮断器新設遮断器新設遮断器新設遮断器新設遮断器新設

２２５/１５０２２５/１５０２２５/１５０２２５/１５０２２５/１５０２２５/１５０２２５/１５０

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ
電　灯電　灯電　灯電　灯電　灯電　灯電　灯 ３００３００３００３００３００３００３００

元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）



１１１１１１１

２２２２２２２

３３３３３３３

非非非非非非非

ＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰ

１１１１１１１

３３３３３３３

４４４４４４４

ＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰ

Ｃ１Ｃ１Ｃ１Ｃ１Ｃ１Ｃ１Ｃ１

Ｃ３Ｃ３Ｃ３Ｃ３Ｃ３Ｃ３Ｃ３

Ｃ５Ｃ５Ｃ５Ｃ５Ｃ５Ｃ５Ｃ５

Ｃ６Ｃ６Ｃ６Ｃ６Ｃ６Ｃ６Ｃ６

Ｃ７Ｃ７Ｃ７Ｃ７Ｃ７Ｃ７Ｃ７

Ｃ８Ｃ８Ｃ８Ｃ８Ｃ８Ｃ８Ｃ８

Ｃ９Ｃ９Ｃ９Ｃ９Ｃ９Ｃ９Ｃ９

Ｃ１Ｃ１Ｃ１Ｃ１Ｃ１Ｃ１Ｃ１

Ｃ11Ｃ11Ｃ11Ｃ11Ｃ11Ｃ11Ｃ11

Ｃ12Ｃ12Ｃ12Ｃ12Ｃ12Ｃ12Ｃ12

Ｃ13Ｃ13Ｃ13Ｃ13Ｃ13Ｃ13Ｃ13 Ｃ４Ｃ４Ｃ４Ｃ４Ｃ４Ｃ４Ｃ４

Ｃ14Ｃ14Ｃ14Ｃ14Ｃ14Ｃ14Ｃ14

Ｃ15Ｃ15Ｃ15Ｃ15Ｃ15Ｃ15Ｃ15

Ｃ16Ｃ16Ｃ16Ｃ16Ｃ16Ｃ16Ｃ16

Ｃ17Ｃ17Ｃ17Ｃ17Ｃ17Ｃ17Ｃ17

Ｃ18Ｃ18Ｃ18Ｃ18Ｃ18Ｃ18Ｃ18

ＴｒＴｒＴｒＴｒＴｒＴｒＴｒ

全1全1全1全1全1全1全1

室1室1室1室1室1室1室1

ＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰ

三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課

事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名 図 番図 番図 番図 番図 番図 番図 番(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)工事名工事名工事名工事名工事名工事名工事名種類種類種類種類種類種類種類施設施設施設施設施設施設施設地域地域地域地域地域地域地域小小小小小小小大大大大大大大 中中中中中中中

電気電気電気電気電気電気電気
有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ

設 計設 計設 計設 計設 計設 計設 計
事業年度事業年度事業年度事業年度事業年度事業年度事業年度

工事完成工事完成工事完成工事完成工事完成工事完成工事完成

年度年度年度年度年度年度年度

年度年度年度年度年度年度年度 令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月
小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印
一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号

図面名称・縮尺　1/200図面名称・縮尺　1/200図面名称・縮尺　1/200図面名称・縮尺　1/200図面名称・縮尺　1/200図面名称・縮尺　1/200図面名称・縮尺　1/200

E-06E-06E-06E-06E-06E-06E-06

電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯

電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯

幹線番号幹線番号幹線番号幹線番号幹線番号幹線番号幹線番号

電気方式電気方式電気方式電気方式電気方式電気方式電気方式 付属機器付属機器付属機器付属機器付属機器付属機器付属機器

（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）
主開閉器主開閉器主開閉器主開閉器主開閉器主開閉器主開閉器

結線番号結線番号結線番号結線番号結線番号結線番号結線番号

盤 名 称盤 名 称盤 名 称盤 名 称盤 名 称盤 名 称盤 名 称

盤 形 状盤 形 状盤 形 状盤 形 状盤 形 状盤 形 状盤 形 状
回 路回 路回 路回 路回 路回 路回 路

番 号番 号番 号番 号番 号番 号番 号

電 圧電 圧電 圧電 圧電 圧電 圧電 圧

ＶＶＶＶＶＶＶ

分 岐分 岐分 岐分 岐分 岐分 岐分 岐

（ＶＡ）（ＶＡ）（ＶＡ）（ＶＡ）（ＶＡ）（ＶＡ）（ＶＡ）
リ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ー

リ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ー
Ｔ／ＵＴ／ＵＴ／ＵＴ／ＵＴ／ＵＴ／ＵＴ／Ｕ
制　御制　御制　御制　御制　御制　御制　御

備　考備　考備　考備　考備　考備　考備　考

（４Ｌ）（４Ｌ）（４Ｌ）（４Ｌ）（４Ｌ）（４Ｌ）（４Ｌ）

負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称

１Ｒ２０Ａ１Ｒ２０Ａ１Ｒ２０Ａ１Ｒ２０Ａ１Ｒ２０Ａ１Ｒ２０Ａ１Ｒ２０Ａ

負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量

リモコンリモコンリモコンリモコンリモコンリモコンリモコン

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

自
動
点
滅
器

自
動
点
滅
器

自
動
点
滅
器

自
動
点
滅
器

自
動
点
滅
器

自
動
点
滅
器

自
動
点
滅
器

タ

イ

マ

ー

タ

イ

マ

ー

タ

イ

マ

ー

タ

イ

マ

ー

タ

イ

マ

ー

タ

イ

マ

ー

タ

イ

マ

ー

リモコンリモコンリモコンリモコンリモコンリモコンリモコン
トランストランストランストランストランストランストランス

１０００１０００１０００１０００１０００１０００１０００

１０００１０００１０００１０００１０００１０００１０００

幹線番号幹線番号幹線番号幹線番号幹線番号幹線番号幹線番号

電気方式電気方式電気方式電気方式電気方式電気方式電気方式 付属機器付属機器付属機器付属機器付属機器付属機器付属機器

（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）
主開閉器主開閉器主開閉器主開閉器主開閉器主開閉器主開閉器

結線番号結線番号結線番号結線番号結線番号結線番号結線番号

合計容量合計容量合計容量合計容量合計容量合計容量合計容量

盤 名 称盤 名 称盤 名 称盤 名 称盤 名 称盤 名 称盤 名 称

盤 形 状盤 形 状盤 形 状盤 形 状盤 形 状盤 形 状盤 形 状
回 路回 路回 路回 路回 路回 路回 路

番 号番 号番 号番 号番 号番 号番 号

電 圧電 圧電 圧電 圧電 圧電 圧電 圧

ＶＶＶＶＶＶＶ

分 岐分 岐分 岐分 岐分 岐分 岐分 岐

（ＶＡ）（ＶＡ）（ＶＡ）（ＶＡ）（ＶＡ）（ＶＡ）（ＶＡ）
リ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ー

リ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ー
Ｔ／ＵＴ／ＵＴ／ＵＴ／ＵＴ／ＵＴ／ＵＴ／Ｕ
制　御制　御制　御制　御制　御制　御制　御

備　考備　考備　考備　考備　考備　考備　考

（４Ｌ）（４Ｌ）（４Ｌ）（４Ｌ）（４Ｌ）（４Ｌ）（４Ｌ）

負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称

１Ｒ２０Ａ１Ｒ２０Ａ１Ｒ２０Ａ１Ｒ２０Ａ１Ｒ２０Ａ１Ｒ２０Ａ１Ｒ２０Ａ

負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量

リモコンリモコンリモコンリモコンリモコンリモコンリモコン
自
動
点
滅
器

自
動
点
滅
器

自
動
点
滅
器

自
動
点
滅
器

自
動
点
滅
器

自
動
点
滅
器

自
動
点
滅
器

タ

イ

マ

ー

タ

イ

マ

ー

タ

イ

マ

ー

タ

イ

マ

ー

タ

イ

マ

ー

タ

イ

マ

ー

タ

イ

マ

ー

リモコンリモコンリモコンリモコンリモコンリモコンリモコン
トランストランストランストランストランストランストランス

幹線番号幹線番号幹線番号幹線番号幹線番号幹線番号幹線番号

電気方式電気方式電気方式電気方式電気方式電気方式電気方式 付属機器付属機器付属機器付属機器付属機器付属機器付属機器

（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）
主開閉器主開閉器主開閉器主開閉器主開閉器主開閉器主開閉器

結線番号結線番号結線番号結線番号結線番号結線番号結線番号

合計容量合計容量合計容量合計容量合計容量合計容量合計容量

盤 名 称盤 名 称盤 名 称盤 名 称盤 名 称盤 名 称盤 名 称

盤 形 状盤 形 状盤 形 状盤 形 状盤 形 状盤 形 状盤 形 状
回 路回 路回 路回 路回 路回 路回 路

番 号番 号番 号番 号番 号番 号番 号

電 圧電 圧電 圧電 圧電 圧電 圧電 圧

ＶＶＶＶＶＶＶ

分 岐分 岐分 岐分 岐分 岐分 岐分 岐

（ＶＡ）（ＶＡ）（ＶＡ）（ＶＡ）（ＶＡ）（ＶＡ）（ＶＡ）
リ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ー

リ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ーリ レ ー
Ｔ／ＵＴ／ＵＴ／ＵＴ／ＵＴ／ＵＴ／ＵＴ／Ｕ
制　御制　御制　御制　御制　御制　御制　御

備　考備　考備　考備　考備　考備　考備　考

（４Ｌ）（４Ｌ）（４Ｌ）（４Ｌ）（４Ｌ）（４Ｌ）（４Ｌ）

負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称

１Ｒ２０Ａ１Ｒ２０Ａ１Ｒ２０Ａ１Ｒ２０Ａ１Ｒ２０Ａ１Ｒ２０Ａ１Ｒ２０Ａ

負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量

リモコンリモコンリモコンリモコンリモコンリモコンリモコン
自
動
点
滅
器

自
動
点
滅
器

自
動
点
滅
器

自
動
点
滅
器

自
動
点
滅
器

自
動
点
滅
器

自
動
点
滅
器

タ

イ

マ

ー

タ

イ

マ

ー

タ

イ

マ

ー

タ

イ

マ

ー

タ

イ

マ

ー

タ

イ

マ

ー

タ

イ

マ

ー

リモコンリモコンリモコンリモコンリモコンリモコンリモコン
トランストランストランストランストランストランストランス

１Φ－３Ｗ１Φ－３Ｗ１Φ－３Ｗ１Φ－３Ｗ１Φ－３Ｗ１Φ－３Ｗ１Φ－３Ｗ

Ｌ－２－１Ｌ－２－１Ｌ－２－１Ｌ－２－１Ｌ－２－１Ｌ－２－１Ｌ－２－１

電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯

電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯

予 備予 備予 備予 備予 備予 備予 備

電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯

電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯電 灯

予 備予 備予 備予 備予 備予 備予 備

非常照明非常照明非常照明非常照明非常照明非常照明非常照明

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント １０００１０００１０００１０００１０００１０００１０００

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

センサー電源センサー電源センサー電源センサー電源センサー電源センサー電源センサー電源

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

３００３００３００３００３００３００３００

１０００１０００１０００１０００１０００１０００１０００

３５０３５０３５０３５０３５０３５０３５０

　１０００　１０００　１０００　１０００　１０００　１０００　１０００

３００３００３００３００３００３００３００

１０００１０００１０００１０００１０００１０００１０００

１０００１０００１０００１０００１０００１０００１０００

１Φ－３Ｗ１Φ－３Ｗ１Φ－３Ｗ１Φ－３Ｗ１Φ－３Ｗ１Φ－３Ｗ１Φ－３Ｗ

Ｌ－２－２Ｌ－２－２Ｌ－２－２Ｌ－２－２Ｌ－２－２Ｌ－２－２Ｌ－２－２

ＥＬＣＢ　３ＰＥＬＣＢ　３ＰＥＬＣＢ　３ＰＥＬＣＢ　３ＰＥＬＣＢ　３ＰＥＬＣＢ　３ＰＥＬＣＢ　３Ｐ

１Φ－３Ｗ１Φ－３Ｗ１Φ－３Ｗ１Φ－３Ｗ１Φ－３Ｗ１Φ－３Ｗ１Φ－３Ｗ

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

２００２００２００２００２００２００２００

Ｒ１,２,５,６Ｒ１,２,５,６Ｒ１,２,５,６Ｒ１,２,５,６Ｒ１,２,５,６Ｒ１,２,５,６Ｒ１,２,５,６

Ｒ３,４Ｒ３,４Ｒ３,４Ｒ３,４Ｒ３,４Ｒ３,４Ｒ３,４

Ｒ７～１０Ｒ７～１０Ｒ７～１０Ｒ７～１０Ｒ７～１０Ｒ７～１０Ｒ７～１０１１１１１１１

４４４４４４４

２２２２２２２

４４４４４４４

３３３３３３３

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００／７５１００／７５１００／７５１００／７５１００／７５１００／７５１００／７５

（自立型）（自立型）（自立型）（自立型）（自立型）（自立型）（自立型）

ＣＥＴ－６０°ＣＥＴ－６０°ＣＥＴ－６０°ＣＥＴ－６０°ＣＥＴ－６０°ＣＥＴ－６０°ＣＥＴ－６０°

Ｌ２１Ｌ２１Ｌ２１Ｌ２１Ｌ２１Ｌ２１Ｌ２１

（下部ダクト型）（下部ダクト型）（下部ダクト型）（下部ダクト型）（下部ダクト型）（下部ダクト型）（下部ダクト型）

Ｌ２２Ｌ２２Ｌ２２Ｌ２２Ｌ２２Ｌ２２Ｌ２２

ＣＥＴ－３８°ＣＥＴ－３８°ＣＥＴ－３８°ＣＥＴ－３８°ＣＥＴ－３８°ＣＥＴ－３８°ＣＥＴ－３８°

シャッター電源シャッター電源シャッター電源シャッター電源シャッター電源シャッター電源シャッター電源

シャッター電源シャッター電源シャッター電源シャッター電源シャッター電源シャッター電源シャッター電源

　３００　３００　３００　３００　３００　３００　３００

Ｌ－２－３Ｌ－２－３Ｌ－２－３Ｌ－２－３Ｌ－２－３Ｌ－２－３Ｌ－２－３

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント ３００３００３００３００３００３００３００

　５００　５００　５００　５００　５００　５００　５００

　５００　５００　５００　５００　５００　５００　５００

ダクト付ダクト付ダクト付ダクト付ダクト付ダクト付ダクト付 ５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０
ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０
ＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２Ｐ
５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２ＰＥＬＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２ＰＭＣＣＢ ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０
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事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名 図 番図 番図 番図 番図 番図 番図 番(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)工事名工事名工事名工事名工事名工事名工事名種類種類種類種類種類種類種類施設施設施設施設施設施設施設地域地域地域地域地域地域地域小小小小小小小大大大大大大大 中中中中中中中

電気電気電気電気電気電気電気
有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ

設 計設 計設 計設 計設 計設 計設 計
事業年度事業年度事業年度事業年度事業年度事業年度事業年度

工事完成工事完成工事完成工事完成工事完成工事完成工事完成

年度年度年度年度年度年度年度

年度年度年度年度年度年度年度 令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月
小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印
一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号

図面名称・縮尺　1/200図面名称・縮尺　1/200図面名称・縮尺　1/200図面名称・縮尺　1/200図面名称・縮尺　1/200図面名称・縮尺　1/200図面名称・縮尺　1/200

E-07E-07E-07E-07E-07E-07E-07

２００２００２００２００２００２００２００３Φ－３Ｗ３Φ－３Ｗ３Φ－３Ｗ３Φ－３Ｗ３Φ－３Ｗ３Φ－３Ｗ３Φ－３Ｗ

動力動力動力動力動力動力動力

番号番号番号番号番号番号番号

容量容量容量容量容量容量容量 相・電圧相・電圧相・電圧相・電圧相・電圧相・電圧相・電圧

（ＫＷ）（ＫＷ）（ＫＷ）（ＫＷ）（ＫＷ）（ＫＷ）（ＫＷ） （Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）

起動方式起動方式起動方式起動方式起動方式起動方式起動方式

ＬＳＬＳＬＳＬＳＬＳＬＳＬＳ入△入△入△入△入△入△入△
操 作 方 式操 作 方 式操 作 方 式操 作 方 式操 作 方 式操 作 方 式操 作 方 式 結線記号結線記号結線記号結線記号結線記号結線記号結線記号

インターインターインターインターインターインターインター

ロックロックロックロックロックロックロック 操作操作操作操作操作操作操作 表示表示表示表示表示表示表示 警報警報警報警報警報警報警報 回　路回　路回　路回　路回　路回　路回　路

発電機発電機発電機発電機発電機発電機発電機
配線サイズ配線サイズ配線サイズ配線サイズ配線サイズ配線サイズ配線サイズ 備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考

幹線番号幹線番号幹線番号幹線番号幹線番号幹線番号幹線番号

盤 名 称盤 名 称盤 名 称盤 名 称盤 名 称盤 名 称盤 名 称 主開閉器主開閉器主開閉器主開閉器主開閉器主開閉器主開閉器

（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ） （ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）

分　　岐分　　岐分　　岐分　　岐分　　岐分　　岐分　　岐
機器名称機器名称機器名称機器名称機器名称機器名称機器名称 設置場所設置場所設置場所設置場所設置場所設置場所設置場所

ＭＣＣＢ ３ＰＭＣＣＢ ３ＰＭＣＣＢ ３ＰＭＣＣＢ ３ＰＭＣＣＢ ３ＰＭＣＣＢ ３ＰＭＣＣＢ ３Ｐ

特 記 事 項特 記 事 項特 記 事 項特 記 事 項特 記 事 項特 記 事 項特 記 事 項

１．１．１．１．１．１．１．

２．２．２．２．２．２．２．

３．３．３．３．３．３．３．

４．４．４．４．４．４．４．

５．５．５．５．５．５．５．

６．６．６．６．６．６．６．

電流計は超過目盛とし、赤指針付とする（２．５級）。電流計は超過目盛とし、赤指針付とする（２．５級）。電流計は超過目盛とし、赤指針付とする（２．５級）。電流計は超過目盛とし、赤指針付とする（２．５級）。電流計は超過目盛とし、赤指針付とする（２．５級）。電流計は超過目盛とし、赤指針付とする（２．５級）。電流計は超過目盛とし、赤指針付とする（２．５級）。

電動機名称板には容量も併記する。電動機名称板には容量も併記する。電動機名称板には容量も併記する。電動機名称板には容量も併記する。電動機名称板には容量も併記する。電動機名称板には容量も併記する。電動機名称板には容量も併記する。

各制御盤には各電動機毎に接地端子を設ける。各制御盤には各電動機毎に接地端子を設ける。各制御盤には各電動機毎に接地端子を設ける。各制御盤には各電動機毎に接地端子を設ける。各制御盤には各電動機毎に接地端子を設ける。各制御盤には各電動機毎に接地端子を設ける。各制御盤には各電動機毎に接地端子を設ける。

盤内機器、遮断器、電磁接触器等に負荷名称を記入する。盤内機器、遮断器、電磁接触器等に負荷名称を記入する。盤内機器、遮断器、電磁接触器等に負荷名称を記入する。盤内機器、遮断器、電磁接触器等に負荷名称を記入する。盤内機器、遮断器、電磁接触器等に負荷名称を記入する。盤内機器、遮断器、電磁接触器等に負荷名称を記入する。盤内機器、遮断器、電磁接触器等に負荷名称を記入する。

各盤とも鋼板製指定色メラミン焼付仕上げとする。各盤とも鋼板製指定色メラミン焼付仕上げとする。各盤とも鋼板製指定色メラミン焼付仕上げとする。各盤とも鋼板製指定色メラミン焼付仕上げとする。各盤とも鋼板製指定色メラミン焼付仕上げとする。各盤とも鋼板製指定色メラミン焼付仕上げとする。各盤とも鋼板製指定色メラミン焼付仕上げとする。

Ｍ－１－１Ｍ－１－１Ｍ－１－１Ｍ－１－１Ｍ－１－１Ｍ－１－１Ｍ－１－１ 屋内自立型屋内自立型屋内自立型屋内自立型屋内自立型屋内自立型屋内自立型

２００２００２００２００２００２００２００

２００２００２００２００２００２００２００ １Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ１ＦＰ３Ｐ３Ｐ３Ｐ３Ｐ３Ｐ３Ｐ３ EM-CE3.5°-3CEM-CE3.5°-3CEM-CE3.5°-3CEM-CE3.5°-3CEM-CE3.5°-3CEM-CE3.5°-3CEM-CE3.5°-3C

２００２００２００２００２００２００２００ １Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ EM-CE3.5°-3CEM-CE3.5°-3CEM-CE3.5°-3CEM-CE3.5°-3CEM-CE3.5°-3CEM-CE3.5°-3CEM-CE3.5°-3C

２００２００２００２００２００２００２００ １Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ EM-CE3.5°-3CEM-CE3.5°-3CEM-CE3.5°-3CEM-CE3.5°-3CEM-CE3.5°-3CEM-CE3.5°-3CEM-CE3.5°-3C

２００２００２００２００２００２００２００ １Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ EM-CE3.5°-3CEM-CE3.5°-3CEM-CE3.5°-3CEM-CE3.5°-3CEM-CE3.5°-3CEM-CE3.5°-3CEM-CE3.5°-3C

Ｐ４Ｐ４Ｐ４Ｐ４Ｐ４Ｐ４Ｐ４

Ｐ５Ｐ５Ｐ５Ｐ５Ｐ５Ｐ５Ｐ５

Ｐ６Ｐ６Ｐ６Ｐ６Ｐ６Ｐ６Ｐ６

２００２００２００２００２００２００２００Ｐ７Ｐ７Ｐ７Ｐ７Ｐ７Ｐ７Ｐ７ EM-CE5.5°-3CEM-CE5.5°-3CEM-CE5.5°-3CEM-CE5.5°-3CEM-CE5.5°-3CEM-CE5.5°-3CEM-CE5.5°-3C

２００２００２００２００２００２００２００ EM-CE5.5°-3CEM-CE5.5°-3CEM-CE5.5°-3CEM-CE5.5°-3CEM-CE5.5°-3CEM-CE5.5°-3CEM-CE5.5°-3C

２００２００２００２００２００２００２００ EM-CE5.5°-3CEM-CE5.5°-3CEM-CE5.5°-3CEM-CE5.5°-3CEM-CE5.5°-3CEM-CE5.5°-3CEM-CE5.5°-3C

２００２００２００２００２００２００２００ EM-CE5.5°-3CEM-CE5.5°-3CEM-CE5.5°-3CEM-CE5.5°-3CEM-CE5.5°-3CEM-CE5.5°-3CEM-CE5.5°-3C

２００２００２００２００２００２００２００ EM-CE5.5°-3CEM-CE5.5°-3CEM-CE5.5°-3CEM-CE5.5°-3CEM-CE5.5°-3CEM-CE5.5°-3CEM-CE5.5°-3C

２００２００２００２００２００２００２００

Ｐ８Ｐ８Ｐ８Ｐ８Ｐ８Ｐ８Ｐ８

Ｐ９Ｐ９Ｐ９Ｐ９Ｐ９Ｐ９Ｐ９

Ｐ10Ｐ10Ｐ10Ｐ10Ｐ10Ｐ10Ｐ10

Ｐ11Ｐ11Ｐ11Ｐ11Ｐ11Ｐ11Ｐ11

ＲＦＲＦＲＦＲＦＲＦＲＦＲＦ

ＲＦＲＦＲＦＲＦＲＦＲＦＲＦ

ＲＦＲＦＲＦＲＦＲＦＲＦＲＦ

ＲＦＲＦＲＦＲＦＲＦＲＦＲＦ

ＲＦＲＦＲＦＲＦＲＦＲＦＲＦ

Ｍ１Ｍ１Ｍ１Ｍ１Ｍ１Ｍ１Ｍ１

ＡＡＡＡＡＡＡ 電源送り電源送り電源送り電源送り電源送り電源送り電源送り 電源送り電源送り電源送り電源送り電源送り電源送り電源送りＢＢＢＢＢＢＢ ＣＣＣＣＣＣＣ 単式Ｌ－Ｓ単式Ｌ－Ｓ単式Ｌ－Ｓ単式Ｌ－Ｓ単式Ｌ－Ｓ単式Ｌ－Ｓ単式Ｌ－Ｓ 単式Ｌ－Ｓ単式Ｌ－Ｓ単式Ｌ－Ｓ単式Ｌ－Ｓ単式Ｌ－Ｓ単式Ｌ－Ｓ単式Ｌ－ＳＤＤＤＤＤＤＤ 単式Ｙー△単式Ｙー△単式Ｙー△単式Ｙー△単式Ｙー△単式Ｙー△単式Ｙー△ 単式Ｙー△単式Ｙー△単式Ｙー△単式Ｙー△単式Ｙー△単式Ｙー△単式Ｙー△ＥＥＥＥＥＥＥ ＦＦＦＦＦＦＦ

ＧＧＧＧＧＧＧ ＨＨＨＨＨＨＨ ＩＩＩＩＩＩＩ ＪＪＪＪＪＪＪ自動交互回路Ｌ－Ｓ自動交互回路Ｌ－Ｓ自動交互回路Ｌ－Ｓ自動交互回路Ｌ－Ｓ自動交互回路Ｌ－Ｓ自動交互回路Ｌ－Ｓ自動交互回路Ｌ－Ｓ 自動交互同時回路Ｌ－Ｓ自動交互同時回路Ｌ－Ｓ自動交互同時回路Ｌ－Ｓ自動交互同時回路Ｌ－Ｓ自動交互同時回路Ｌ－Ｓ自動交互同時回路Ｌ－Ｓ自動交互同時回路Ｌ－Ｓ自動交互回路Ｙ－△自動交互回路Ｙ－△自動交互回路Ｙ－△自動交互回路Ｙ－△自動交互回路Ｙ－△自動交互回路Ｙ－△自動交互回路Ｙ－△ 自動交互同時回路Ｙ－△自動交互同時回路Ｙ－△自動交互同時回路Ｙ－△自動交互同時回路Ｙ－△自動交互同時回路Ｙ－△自動交互同時回路Ｙ－△自動交互同時回路Ｙ－△

主 回 路 結 線 図主 回 路 結 線 図主 回 路 結 線 図主 回 路 結 線 図主 回 路 結 線 図主 回 路 結 線 図主 回 路 結 線 図
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遮断器のトリップ容量は各電動機の定格容量に適合したものを使用する。遮断器のトリップ容量は各電動機の定格容量に適合したものを使用する。遮断器のトリップ容量は各電動機の定格容量に適合したものを使用する。遮断器のトリップ容量は各電動機の定格容量に適合したものを使用する。遮断器のトリップ容量は各電動機の定格容量に適合したものを使用する。遮断器のトリップ容量は各電動機の定格容量に適合したものを使用する。遮断器のトリップ容量は各電動機の定格容量に適合したものを使用する。
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遮断器新設遮断器新設遮断器新設遮断器新設遮断器新設遮断器新設遮断器新設
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4Pコンセント4Pコンセント4Pコンセント4Pコンセント4Pコンセント4Pコンセント4Pコンセント 2.22.22.22.22.22.22.2

4Pコンセント4Pコンセント4Pコンセント4Pコンセント4Pコンセント4Pコンセント4Pコンセント 2.22.22.22.22.22.22.2

4Pコンセント4Pコンセント4Pコンセント4Pコンセント4Pコンセント4Pコンセント4Pコンセント 2.22.22.22.22.22.22.2

4Pコンセント4Pコンセント4Pコンセント4Pコンセント4Pコンセント4Pコンセント4Pコンセント 2.22.22.22.22.22.22.2

情報ｺｰﾅｰ・事務室空調室外機情報ｺｰﾅｰ・事務室空調室外機情報ｺｰﾅｰ・事務室空調室外機情報ｺｰﾅｰ・事務室空調室外機情報ｺｰﾅｰ・事務室空調室外機情報ｺｰﾅｰ・事務室空調室外機情報ｺｰﾅｰ・事務室空調室外機 1.71.71.71.71.71.71.7

研修室(1)(2)空調室外機研修室(1)(2)空調室外機研修室(1)(2)空調室外機研修室(1)(2)空調室外機研修室(1)(2)空調室外機研修室(1)(2)空調室外機研修室(1)(2)空調室外機 1.71.71.71.71.71.71.7

多目的ホール南空調室外機多目的ホール南空調室外機多目的ホール南空調室外機多目的ホール南空調室外機多目的ホール南空調室外機多目的ホール南空調室外機多目的ホール南空調室外機 1.71.71.71.71.71.71.7

多目的ホール北空調室外機多目的ホール北空調室外機多目的ホール北空調室外機多目的ホール北空調室外機多目的ホール北空調室外機多目的ホール北空調室外機多目的ホール北空調室外機 1.71.71.71.71.71.71.7

パソコン教室(1)(2)･ホールパソコン教室(1)(2)･ホールパソコン教室(1)(2)･ホールパソコン教室(1)(2)･ホールパソコン教室(1)(2)･ホールパソコン教室(1)(2)･ホールパソコン教室(1)(2)･ホール 1.991.991.991.991.991.991.99空調室外機空調室外機空調室外機空調室外機空調室外機空調室外機空調室外機

研修室(3)シャッター電源研修室(3)シャッター電源研修室(3)シャッター電源研修室(3)シャッター電源研修室(3)シャッター電源研修室(3)シャッター電源研修室(3)シャッター電源ELCB3P 50/30ELCB3P 50/30ELCB3P 50/30ELCB3P 50/30ELCB3P 50/30ELCB3P 50/30ELCB3P 50/30 Ｐ13Ｐ13Ｐ13Ｐ13Ｐ13Ｐ13Ｐ13 0.20.20.20.20.20.20.2 ２００２００２００２００２００２００２００ ２Ｆ２Ｆ２Ｆ２Ｆ２Ｆ２Ｆ２Ｆ ＡＡＡＡＡＡＡ
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多目的ﾎｰﾙｼｬｯﾀｰ電源多目的ﾎｰﾙｼｬｯﾀｰ電源多目的ﾎｰﾙｼｬｯﾀｰ電源多目的ﾎｰﾙｼｬｯﾀｰ電源多目的ﾎｰﾙｼｬｯﾀｰ電源多目的ﾎｰﾙｼｬｯﾀｰ電源多目的ﾎｰﾙｼｬｯﾀｰ電源 0.20.20.20.20.20.20.2 １Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ１ＦELCB3P 50/30ELCB3P 50/30ELCB3P 50/30ELCB3P 50/30ELCB3P 50/30ELCB3P 50/30ELCB3P 50/30 Ｐ18Ｐ18Ｐ18Ｐ18Ｐ18Ｐ18Ｐ18 ２００２００２００２００２００２００２００ ＡＡＡＡＡＡＡ
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三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課

事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名 図 番図 番図 番図 番図 番図 番図 番(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)工事名工事名工事名工事名工事名工事名工事名種類種類種類種類種類種類種類施設施設施設施設施設施設施設地域地域地域地域地域地域地域小小小小小小小大大大大大大大 中中中中中中中

有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ

E-08E-08E-08E-08E-08E-08E-08

設 計設 計設 計設 計設 計設 計設 計
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年度年度年度年度年度年度年度

年度年度年度年度年度年度年度 令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月
小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印
一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号

図面名称・縮尺　S=1/200図面名称・縮尺　S=1/200図面名称・縮尺　S=1/200図面名称・縮尺　S=1/200図面名称・縮尺　S=1/200図面名称・縮尺　S=1/200図面名称・縮尺　S=1/200
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１．特記なき配線配管は下記による。１．特記なき配線配管は下記による。１．特記なき配線配管は下記による。１．特記なき配線配管は下記による。１．特記なき配線配管は下記による。１．特記なき配線配管は下記による。１．特記なき配線配管は下記による。

（二重天井内ころがし配線）（二重天井内ころがし配線）（二重天井内ころがし配線）（二重天井内ころがし配線）（二重天井内ころがし配線）（二重天井内ころがし配線）（二重天井内ころがし配線）
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CE3.5ﾟ-3CE2.0(PF22)×2CE3.5ﾟ-3CE2.0(PF22)×2CE3.5ﾟ-3CE2.0(PF22)×2CE3.5ﾟ-3CE2.0(PF22)×2CE3.5ﾟ-3CE2.0(PF22)×2CE3.5ﾟ-3CE2.0(PF22)×2CE3.5ﾟ-3CE2.0(PF22)×2 P1P1P1P1P1P1P1 P2P2P2P2P2P2P2

EEF2.0-3CEEF2.0-3CEEF2.0-3CEEF2.0-3CEEF2.0-3CEEF2.0-3CEEF2.0-3C
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幹線・動力設備１階平面図　1/200幹線・動力設備１階平面図　1/200幹線・動力設備１階平面図　1/200幹線・動力設備１階平面図　1/200幹線・動力設備１階平面図　1/200幹線・動力設備１階平面図　1/200幹線・動力設備１階平面図　1/200
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※１．プルボックス内で既設配線と接続すること。※１．プルボックス内で既設配線と接続すること。※１．プルボックス内で既設配線と接続すること。※１．プルボックス内で既設配線と接続すること。※１．プルボックス内で既設配線と接続すること。※１．プルボックス内で既設配線と接続すること。※１．プルボックス内で既設配線と接続すること。
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(改修後)幹線・動力設備１階平面図(改修後)幹線・動力設備１階平面図(改修後)幹線・動力設備１階平面図(改修後)幹線・動力設備１階平面図(改修後)幹線・動力設備１階平面図(改修後)幹線・動力設備１階平面図(改修後)幹線・動力設備１階平面図
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１．機器、配線は全て新設とする。１．機器、配線は全て新設とする。１．機器、配線は全て新設とする。１．機器、配線は全て新設とする。１．機器、配線は全て新設とする。１．機器、配線は全て新設とする。１．機器、配線は全て新設とする。
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記　　号記　　号記　　号記　　号記　　号記　　号記　　号 名　　　称名　　　称名　　　称名　　　称名　　　称名　　　称名　　　称 摘　　　要摘　　　要摘　　　要摘　　　要摘　　　要摘　　　要摘　　　要

天井内ころがし配線天井内ころがし配線天井内ころがし配線天井内ころがし配線天井内ころがし配線天井内ころがし配線天井内ころがし配線

露出配線・配管露出配線・配管露出配線・配管露出配線・配管露出配線・配管露出配線・配管露出配線・配管

天井内配管配線天井内配管配線天井内配管配線天井内配管配線天井内配管配線天井内配管配線天井内配管配線

摘　　　要摘　　　要摘　　　要摘　　　要摘　　　要摘　　　要摘　　　要名　　　称名　　　称名　　　称名　　　称名　　　称名　　　称名　　　称記　　号記　　号記　　号記　　号記　　号記　　号記　　号

警報盤警報盤警報盤警報盤警報盤警報盤警報盤

アウトレットボックスアウトレットボックスアウトレットボックスアウトレットボックスアウトレットボックスアウトレットボックスアウトレットボックス

プルボックスプルボックスプルボックスプルボックスプルボックスプルボックスプルボックス

動力分電盤動力分電盤動力分電盤動力分電盤動力分電盤動力分電盤動力分電盤

電灯分電盤電灯分電盤電灯分電盤電灯分電盤電灯分電盤電灯分電盤電灯分電盤

凡　　例凡　　例凡　　例凡　　例凡　　例凡　　例凡　　例

空調室外機空調室外機空調室外機空調室外機空調室外機空調室外機空調室外機 別途機械設備工事別途機械設備工事別途機械設備工事別途機械設備工事別途機械設備工事別途機械設備工事別途機械設備工事

全熱交換器全熱交換器全熱交換器全熱交換器全熱交換器全熱交換器全熱交換器 別途機械設備工事別途機械設備工事別途機械設備工事別途機械設備工事別途機械設備工事別途機械設備工事別途機械設備工事

空調室外機空調室外機空調室外機空調室外機空調室外機空調室外機空調室外機 別途機械設備工事別途機械設備工事別途機械設備工事別途機械設備工事別途機械設備工事別途機械設備工事別途機械設備工事

4P20A4P20A4P20A4P20A4P20A4P20A4P20A 埋込コンセント 4P20A×1　埋込コンセント 4P20A×1　埋込コンセント 4P20A×1　埋込コンセント 4P20A×1　埋込コンセント 4P20A×1　埋込コンセント 4P20A×1　埋込コンセント 4P20A×1　

区画貫通処理区画貫通処理区画貫通処理区画貫通処理区画貫通処理区画貫通処理区画貫通処理

,,,,,,, 既既既既既既既 既設既設既設既設既設既設既設

空配管(既25)空配管(既25)空配管(既25)空配管(既25)空配管(既25)空配管(既25)空配管(既25)

元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）
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Ｌ－２－１Ｌ－２－１Ｌ－２－１Ｌ－２－１Ｌ－２－１Ｌ－２－１Ｌ－２－１(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)
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5-15-15-15-15-15-15-1
×1×1×1×1×1×1×1

三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課

事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名 図 番図 番図 番図 番図 番図 番図 番(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)工事名工事名工事名工事名工事名工事名工事名種類種類種類種類種類種類種類施設施設施設施設施設施設施設地域地域地域地域地域地域地域小小小小小小小大大大大大大大 中中中中中中中

有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ

図面名称・縮尺　S=1/100図面名称・縮尺　S=1/100図面名称・縮尺　S=1/100図面名称・縮尺　S=1/100図面名称・縮尺　S=1/100図面名称・縮尺　S=1/100図面名称・縮尺　S=1/100
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設 計設 計設 計設 計設 計設 計設 計
事業年度事業年度事業年度事業年度事業年度事業年度事業年度

工事完成工事完成工事完成工事完成工事完成工事完成工事完成

年度年度年度年度年度年度年度

年度年度年度年度年度年度年度 令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月
小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印
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幹線・動力設備２階平面図　1/200幹線・動力設備２階平面図　1/200幹線・動力設備２階平面図　1/200幹線・動力設備２階平面図　1/200幹線・動力設備２階平面図　1/200幹線・動力設備２階平面図　1/200幹線・動力設備２階平面図　1/200
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排水溝 W=300排水溝 W=300排水溝 W=300排水溝 W=300排水溝 W=300排水溝 W=300排水溝 W=300

コンクリートこて押え目地切コンクリートこて押え目地切コンクリートこて押え目地切コンクリートこて押え目地切コンクリートこて押え目地切コンクリートこて押え目地切コンクリートこて押え目地切

機械置場機械置場機械置場機械置場機械置場機械置場機械置場

通路通路通路通路通路通路通路
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機械置場機械置場機械置場機械置場機械置場機械置場機械置場

テレビアンテナテレビアンテナテレビアンテナテレビアンテナテレビアンテナテレビアンテナテレビアンテナ

ハト小屋ハト小屋ハト小屋ハト小屋ハト小屋ハト小屋ハト小屋

プルボックス凡例プルボックス凡例プルボックス凡例プルボックス凡例プルボックス凡例プルボックス凡例プルボックス凡例

(A)(A)(A)(A)(A)(A)(A) PB-500×500×200(SUS-WP）PB-500×500×200(SUS-WP）PB-500×500×200(SUS-WP）PB-500×500×200(SUS-WP）PB-500×500×200(SUS-WP）PB-500×500×200(SUS-WP）PB-500×500×200(SUS-WP）

名　称名　称名　称名　称名　称名　称名　称記　号記　号記　号記　号記　号記　号記　号

幹線・動力設備Ｒ階平面図　1/200幹線・動力設備Ｒ階平面図　1/200幹線・動力設備Ｒ階平面図　1/200幹線・動力設備Ｒ階平面図　1/200幹線・動力設備Ｒ階平面図　1/200幹線・動力設備Ｒ階平面図　1/200幹線・動力設備Ｒ階平面図　1/200

(A)(A)(A)(A)(A)(A)(A)

(改修後)幹線・動力設備Ｒ階平面図(改修後)幹線・動力設備Ｒ階平面図(改修後)幹線・動力設備Ｒ階平面図(改修後)幹線・動力設備Ｒ階平面図(改修後)幹線・動力設備Ｒ階平面図(改修後)幹線・動力設備Ｒ階平面図(改修後)幹線・動力設備Ｒ階平面図

GHPGHPGHPGHPGHPGHPGHP

4444444
GHPGHPGHPGHPGHPGHPGHP

2222222

GHPGHPGHPGHPGHPGHPGHP GHPGHPGHPGHPGHPGHPGHP GHPGHPGHPGHPGHPGHPGHP

3333333 5555555 1111111

空配管(既25)空配管(既25)空配管(既25)空配管(既25)空配管(既25)空配管(既25)空配管(既25)

ACPACPACPACPACPACPACP ACPACPACPACPACPACPACPACPACPACPACPACPACPACP
1111111

ACPACPACPACPACPACPACP ACPACPACPACPACPACPACP ACPACPACPACPACPACPACP
1111111 1111111 1111111 1111111 1111111

PB-400×400×400(SUS-WP)PB-400×400×400(SUS-WP)PB-400×400×400(SUS-WP)PB-400×400×400(SUS-WP)PB-400×400×400(SUS-WP)PB-400×400×400(SUS-WP)PB-400×400×400(SUS-WP) PB-200×200×200(SUS-WP)PB-200×200×200(SUS-WP)PB-200×200×200(SUS-WP)PB-200×200×200(SUS-WP)PB-200×200×200(SUS-WP)PB-200×200×200(SUS-WP)PB-200×200×200(SUS-WP)

空1空1空1空1空1空1空1 CE3.5ﾟ-2CE1.6(G22)CE3.5ﾟ-2CE1.6(G22)CE3.5ﾟ-2CE1.6(G22)CE3.5ﾟ-2CE1.6(G22)CE3.5ﾟ-2CE1.6(G22)CE3.5ﾟ-2CE1.6(G22)CE3.5ﾟ-2CE1.6(G22)空1空1空1空1空1空1空1 空2空2空2空2空2空2空2 空3空3空3空3空3空3空3 空1空1空1空1空1空1空1 空2空2空2空2空2空2空2 CE3.5ﾟ-2CE1.6(G22)×5CE3.5ﾟ-2CE1.6(G22)×5CE3.5ﾟ-2CE1.6(G22)×5CE3.5ﾟ-2CE1.6(G22)×5CE3.5ﾟ-2CE1.6(G22)×5CE3.5ﾟ-2CE1.6(G22)×5CE3.5ﾟ-2CE1.6(G22)×5

電気電気電気電気電気電気電気 元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）



枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１５０枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１５０枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１５０枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１５０枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１５０枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１５０枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１５０
反射板（下部）：アルミ（銀色鏡面仕上）反射板（下部）：アルミ（銀色鏡面仕上）反射板（下部）：アルミ（銀色鏡面仕上）反射板（下部）：アルミ（銀色鏡面仕上）反射板（下部）：アルミ（銀色鏡面仕上）反射板（下部）：アルミ（銀色鏡面仕上）反射板（下部）：アルミ（銀色鏡面仕上）
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
器具光束：４０２０ｌｍ、消費電力：２９．１Ｗ、電圧：１００～２４２Ｖ器具光束：４０２０ｌｍ、消費電力：２９．１Ｗ、電圧：１００～２４２Ｖ器具光束：４０２０ｌｍ、消費電力：２９．１Ｗ、電圧：１００～２４２Ｖ器具光束：４０２０ｌｍ、消費電力：２９．１Ｗ、電圧：１００～２４２Ｖ器具光束：４０２０ｌｍ、消費電力：２９．１Ｗ、電圧：１００～２４２Ｖ器具光束：４０２０ｌｍ、消費電力：２９．１Ｗ、電圧：１００～２４２Ｖ器具光束：４０２０ｌｍ、消費電力：２９．１Ｗ、電圧：１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般タイプＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般タイプＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般タイプＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般タイプＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般タイプＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般タイプＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般タイプ

三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課

事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名 図 番図 番図 番図 番図 番図 番図 番(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)工事名工事名工事名工事名工事名工事名工事名種類種類種類種類種類種類種類施設施設施設施設施設施設施設地域地域地域地域地域地域地域小小小小小小小大大大大大大大 中中中中中中中

有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ

設 計設 計設 計設 計設 計設 計設 計
事業年度事業年度事業年度事業年度事業年度事業年度事業年度

工事完成工事完成工事完成工事完成工事完成工事完成工事完成

年度年度年度年度年度年度年度

年度年度年度年度年度年度年度 令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月
小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印
一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号

図面名称・縮尺　S=1/200図面名称・縮尺　S=1/200図面名称・縮尺　S=1/200図面名称・縮尺　S=1/200図面名称・縮尺　S=1/200図面名称・縮尺　S=1/200図面名称・縮尺　S=1/200

E-11E-11E-11E-11E-11E-11E-11電気電気電気電気電気電気電気 (改修後)照明器具姿図(改修後)照明器具姿図(改修後)照明器具姿図(改修後)照明器具姿図(改修後)照明器具姿図(改修後)照明器具姿図(改修後)照明器具姿図

ＳＰ－５ＳＰ－５ＳＰ－５ＳＰ－５ＳＰ－５ＳＰ－５ＳＰ－５ＳＰ－４ＳＰ－４ＳＰ－４ＳＰ－４ＳＰ－４ＳＰ－４ＳＰ－４ＳＰ－３ＳＰ－３ＳＰ－３ＳＰ－３ＳＰ－３ＳＰ－３ＳＰ－３ＳＰ－２ＳＰ－２ＳＰ－２ＳＰ－２ＳＰ－２ＳＰ－２ＳＰ－２ＳＰ－１ＳＰ－１ＳＰ－１ＳＰ－１ＳＰ－１ＳＰ－１ＳＰ－１

※記入品番は参考とし同等品以上のものとする。※記入品番は参考とし同等品以上のものとする。※記入品番は参考とし同等品以上のものとする。※記入品番は参考とし同等品以上のものとする。※記入品番は参考とし同等品以上のものとする。※記入品番は参考とし同等品以上のものとする。※記入品番は参考とし同等品以上のものとする。

映光色タイプ、一般タイプ、６９００ｌｍタイプ映光色タイプ、一般タイプ、６９００ｌｍタイプ映光色タイプ、一般タイプ、６９００ｌｍタイプ映光色タイプ、一般タイプ、６９００ｌｍタイプ映光色タイプ、一般タイプ、６９００ｌｍタイプ映光色タイプ、一般タイプ、６９００ｌｍタイプ映光色タイプ、一般タイプ、６９００ｌｍタイプ
消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼板、反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）本体：亜鉛鋼板、反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）本体：亜鉛鋼板、反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）本体：亜鉛鋼板、反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）本体：亜鉛鋼板、反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）本体：亜鉛鋼板、反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）本体：亜鉛鋼板、反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ９３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ９３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ９３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ９３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ９３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ９３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ９３
電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵

品番：ＸＬＸ４６０ＵＤＮＴＬＥ９品番：ＸＬＸ４６０ＵＤＮＴＬＥ９品番：ＸＬＸ４６０ＵＤＮＴＬＥ９品番：ＸＬＸ４６０ＵＤＮＴＬＥ９品番：ＸＬＸ４６０ＵＤＮＴＬＥ９品番：ＸＬＸ４６０ＵＤＮＴＬＥ９品番：ＸＬＸ４６０ＵＤＮＴＬＥ９

ｉＤシリーズ埋込型４０形 下面開放型 Ｗ２２０ｉＤシリーズ埋込型４０形 下面開放型 Ｗ２２０ｉＤシリーズ埋込型４０形 下面開放型 Ｗ２２０ｉＤシリーズ埋込型４０形 下面開放型 Ｗ２２０ｉＤシリーズ埋込型４０形 下面開放型 Ｗ２２０ｉＤシリーズ埋込型４０形 下面開放型 Ｗ２２０ｉＤシリーズ埋込型４０形 下面開放型 Ｗ２２０

一般タイプ、４０００ｌｍタイプ一般タイプ、４０００ｌｍタイプ一般タイプ、４０００ｌｍタイプ一般タイプ、４０００ｌｍタイプ一般タイプ、４０００ｌｍタイプ一般タイプ、４０００ｌｍタイプ一般タイプ、４０００ｌｍタイプ
消費電力２５Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力２５Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力２５Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力２５Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力２５Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力２５Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力２５Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵

品番：ＸＬＸ４４９ＫＥＮＬＥ９品番：ＸＬＸ４４９ＫＥＮＬＥ９品番：ＸＬＸ４４９ＫＥＮＬＥ９品番：ＸＬＸ４４９ＫＥＮＬＥ９品番：ＸＬＸ４４９ＫＥＮＬＥ９品番：ＸＬＸ４４９ＫＥＮＬＥ９品番：ＸＬＸ４４９ＫＥＮＬＥ９

ｉＤシリーズ直付型４０形 反射笠付型ｉＤシリーズ直付型４０形 反射笠付型ｉＤシリーズ直付型４０形 反射笠付型ｉＤシリーズ直付型４０形 反射笠付型ｉＤシリーズ直付型４０形 反射笠付型ｉＤシリーズ直付型４０形 反射笠付型ｉＤシリーズ直付型４０形 反射笠付型 ＳＰ－６ＳＰ－６ＳＰ－６ＳＰ－６ＳＰ－６ＳＰ－６ＳＰ－６

ＳＰ－７ＳＰ－７ＳＰ－７ＳＰ－７ＳＰ－７ＳＰ－７ＳＰ－７ ＳＰ－８ＳＰ－８ＳＰ－８ＳＰ－８ＳＰ－８ＳＰ－８ＳＰ－８ ＳＰ－９ＳＰ－９ＳＰ－９ＳＰ－９ＳＰ－９ＳＰ－９ＳＰ－９ ＳＰ－１０ＳＰ－１０ＳＰ－１０ＳＰ－１０ＳＰ－１０ＳＰ－１０ＳＰ－１０ ＳＰ－１１ＳＰ－１１ＳＰ－１１ＳＰ－１１ＳＰ－１１ＳＰ－１１ＳＰ－１１ ＳＰ－１２ＳＰ－１２ＳＰ－１２ＳＰ－１２ＳＰ－１２ＳＰ－１２ＳＰ－１２

ＳＰ－１３ＳＰ－１３ＳＰ－１３ＳＰ－１３ＳＰ－１３ＳＰ－１３ＳＰ－１３ ＳＰ－１５ＳＰ－１５ＳＰ－１５ＳＰ－１５ＳＰ－１５ＳＰ－１５ＳＰ－１５ ＳＰ－１６ＳＰ－１６ＳＰ－１６ＳＰ－１６ＳＰ－１６ＳＰ－１６ＳＰ－１６ ＳＰ－１７ＳＰ－１７ＳＰ－１７ＳＰ－１７ＳＰ－１７ＳＰ－１７ＳＰ－１７

□２７５、マルチコンフォート１５□２７５、マルチコンフォート１５□２７５、マルチコンフォート１５□２７５、マルチコンフォート１５□２７５、マルチコンフォート１５□２７５、マルチコンフォート１５□２７５、マルチコンフォート１５
電圧：１００～２４２Ｖ電圧：１００～２４２Ｖ電圧：１００～２４２Ｖ電圧：１００～２４２Ｖ電圧：１００～２４２Ｖ電圧：１００～２４２Ｖ電圧：１００～２４２Ｖ
光源寿命：４００００時間（光束維持率８５％）、Ｒａ：８３光源寿命：４００００時間（光束維持率８５％）、Ｒａ：８３光源寿命：４００００時間（光束維持率８５％）、Ｒａ：８３光源寿命：４００００時間（光束維持率８５％）、Ｒａ：８３光源寿命：４００００時間（光束維持率８５％）、Ｒａ：８３光源寿命：４００００時間（光束維持率８５％）、Ｒａ：８３光源寿命：４００００時間（光束維持率８５％）、Ｒａ：８３
本体：亜鉛鋼板（高反射白色粉体塗装）本体：亜鉛鋼板（高反射白色粉体塗装）本体：亜鉛鋼板（高反射白色粉体塗装）本体：亜鉛鋼板（高反射白色粉体塗装）本体：亜鉛鋼板（高反射白色粉体塗装）本体：亜鉛鋼板（高反射白色粉体塗装）本体：亜鉛鋼板（高反射白色粉体塗装）
パネル：アクリル（乳白）パネル：アクリル（乳白）パネル：アクリル（乳白）パネル：アクリル（乳白）パネル：アクリル（乳白）パネル：アクリル（乳白）パネル：アクリル（乳白）
ルーバ：鋼板（高反射白色粉体塗装）ルーバ：鋼板（高反射白色粉体塗装）ルーバ：鋼板（高反射白色粉体塗装）ルーバ：鋼板（高反射白色粉体塗装）ルーバ：鋼板（高反射白色粉体塗装）ルーバ：鋼板（高反射白色粉体塗装）ルーバ：鋼板（高反射白色粉体塗装）
昼白色（５０００Ｋ）昼白色（５０００Ｋ）昼白色（５０００Ｋ）昼白色（５０００Ｋ）昼白色（５０００Ｋ）昼白色（５０００Ｋ）昼白色（５０００Ｋ）

品番：ＸＬ５５３ＬＷＶＫＬＥ９品番：ＸＬ５５３ＬＷＶＫＬＥ９品番：ＸＬ５５３ＬＷＶＫＬＥ９品番：ＸＬ５５３ＬＷＶＫＬＥ９品番：ＸＬ５５３ＬＷＶＫＬＥ９品番：ＸＬ５５３ＬＷＶＫＬＥ９品番：ＸＬ５５３ＬＷＶＫＬＥ９

ＬＥＤスクエアベースライトＬＥＤスクエアベースライトＬＥＤスクエアベースライトＬＥＤスクエアベースライトＬＥＤスクエアベースライトＬＥＤスクエアベースライトＬＥＤスクエアベースライト ＬＥＤスクエアベースライトＬＥＤスクエアベースライトＬＥＤスクエアベースライトＬＥＤスクエアベースライトＬＥＤスクエアベースライトＬＥＤスクエアベースライトＬＥＤスクエアベースライト
ＦＨＰ２３形×３灯相当タイプ 埋込型ＦＨＰ２３形×３灯相当タイプ 埋込型ＦＨＰ２３形×３灯相当タイプ 埋込型ＦＨＰ２３形×３灯相当タイプ 埋込型ＦＨＰ２３形×３灯相当タイプ 埋込型ＦＨＰ２３形×３灯相当タイプ 埋込型ＦＨＰ２３形×３灯相当タイプ 埋込型

ＬＥＤスクエアベースライトＬＥＤスクエアベースライトＬＥＤスクエアベースライトＬＥＤスクエアベースライトＬＥＤスクエアベースライトＬＥＤスクエアベースライトＬＥＤスクエアベースライト
ＦＨＰ４５形×３灯節電タイプ　埋込型ＦＨＰ４５形×３灯節電タイプ　埋込型ＦＨＰ４５形×３灯節電タイプ　埋込型ＦＨＰ４５形×３灯節電タイプ　埋込型ＦＨＰ４５形×３灯節電タイプ　埋込型ＦＨＰ４５形×３灯節電タイプ　埋込型ＦＨＰ４５形×３灯節電タイプ　埋込型 ＦＨＰ４５形×４灯相当タイプ 埋込型ＦＨＰ４５形×４灯相当タイプ 埋込型ＦＨＰ４５形×４灯相当タイプ 埋込型ＦＨＰ４５形×４灯相当タイプ 埋込型ＦＨＰ４５形×４灯相当タイプ 埋込型ＦＨＰ４５形×４灯相当タイプ 埋込型ＦＨＰ４５形×４灯相当タイプ 埋込型

ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、グレアレスタイプＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、グレアレスタイプＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、グレアレスタイプＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、グレアレスタイプＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、グレアレスタイプＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、グレアレスタイプＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、グレアレスタイプ

反射板：プラスチック（アルミ蒸着鏡面仕上）反射板：プラスチック（アルミ蒸着鏡面仕上）反射板：プラスチック（アルミ蒸着鏡面仕上）反射板：プラスチック（アルミ蒸着鏡面仕上）反射板：プラスチック（アルミ蒸着鏡面仕上）反射板：プラスチック（アルミ蒸着鏡面仕上）反射板：プラスチック（アルミ蒸着鏡面仕上）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）
埋込穴φ７５埋込穴φ７５埋込穴φ７５埋込穴φ７５埋込穴φ７５埋込穴φ７５埋込穴φ７５

ダウンライト　６０形ダウンライト　６０形ダウンライト　６０形ダウンライト　６０形ダウンライト　６０形ダウンライト　６０形ダウンライト　６０形

品番：ＮＹＹ６３２３３＋ＮＴＳ９０１５１ＬＪ９品番：ＮＹＹ６３２３３＋ＮＴＳ９０１５１ＬＪ９品番：ＮＹＹ６３２３３＋ＮＴＳ９０１５１ＬＪ９品番：ＮＹＹ６３２３３＋ＮＴＳ９０１５１ＬＪ９品番：ＮＹＹ６３２３３＋ＮＴＳ９０１５１ＬＪ９品番：ＮＹＹ６３２３３＋ＮＴＳ９０１５１ＬＪ９品番：ＮＹＹ６３２３３＋ＮＴＳ９０１５１ＬＪ９

ダウンライト　１５０形ダウンライト　１５０形ダウンライト　１５０形ダウンライト　１５０形ダウンライト　１５０形ダウンライト　１５０形ダウンライト　１５０形

光源遮光角３０°、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源遮光角３０°、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源遮光角３０°、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源遮光角３０°、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源遮光角３０°、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源遮光角３０°、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源遮光角３０°、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束：９６０ｌｍ、消費電力：１２Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ器具光束：９６０ｌｍ、消費電力：１２Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ器具光束：９６０ｌｍ、消費電力：１２Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ器具光束：９６０ｌｍ、消費電力：１２Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ器具光束：９６０ｌｍ、消費電力：１２Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ器具光束：９６０ｌｍ、消費電力：１２Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ器具光束：９６０ｌｍ、消費電力：１２Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ

ＳＰ－１８ＳＰ－１８ＳＰ－１８ＳＰ－１８ＳＰ－１８ＳＰ－１８ＳＰ－１８

元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）元ゆめきゃりあセンター改修工事（電気設備工事）

□６００、マルチコンフォート１５、調光可能タイプ（約１０～１００％）□６００、マルチコンフォート１５、調光可能タイプ（約１０～１００％）□６００、マルチコンフォート１５、調光可能タイプ（約１０～１００％）□６００、マルチコンフォート１５、調光可能タイプ（約１０～１００％）□６００、マルチコンフォート１５、調光可能タイプ（約１０～１００％）□６００、マルチコンフォート１５、調光可能タイプ（約１０～１００％）□６００、マルチコンフォート１５、調光可能タイプ（約１０～１００％）
電圧：１００～２４２Ｖ電圧：１００～２４２Ｖ電圧：１００～２４２Ｖ電圧：１００～２４２Ｖ電圧：１００～２４２Ｖ電圧：１００～２４２Ｖ電圧：１００～２４２Ｖ
光源寿命：４００００時間（光束維持率８５％）、Ｒａ：８３光源寿命：４００００時間（光束維持率８５％）、Ｒａ：８３光源寿命：４００００時間（光束維持率８５％）、Ｒａ：８３光源寿命：４００００時間（光束維持率８５％）、Ｒａ：８３光源寿命：４００００時間（光束維持率８５％）、Ｒａ：８３光源寿命：４００００時間（光束維持率８５％）、Ｒａ：８３光源寿命：４００００時間（光束維持率８５％）、Ｒａ：８３
本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ルーバ：亜鉛鋼板（高反射白色粉体塗装）ルーバ：亜鉛鋼板（高反射白色粉体塗装）ルーバ：亜鉛鋼板（高反射白色粉体塗装）ルーバ：亜鉛鋼板（高反射白色粉体塗装）ルーバ：亜鉛鋼板（高反射白色粉体塗装）ルーバ：亜鉛鋼板（高反射白色粉体塗装）ルーバ：亜鉛鋼板（高反射白色粉体塗装）
点灯ユニット（カバー）：ポリカーボネート（乳白）点灯ユニット（カバー）：ポリカーボネート（乳白）点灯ユニット（カバー）：ポリカーボネート（乳白）点灯ユニット（カバー）：ポリカーボネート（乳白）点灯ユニット（カバー）：ポリカーボネート（乳白）点灯ユニット（カバー）：ポリカーボネート（乳白）点灯ユニット（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
昼白色（５０００Ｋ）昼白色（５０００Ｋ）昼白色（５０００Ｋ）昼白色（５０００Ｋ）昼白色（５０００Ｋ）昼白色（５０００Ｋ）昼白色（５０００Ｋ）

品番：ＸＬ３８２ＬＷＶＬＡ９品番：ＸＬ３８２ＬＷＶＬＡ９品番：ＸＬ３８２ＬＷＶＬＡ９品番：ＸＬ３８２ＬＷＶＬＡ９品番：ＸＬ３８２ＬＷＶＬＡ９品番：ＸＬ３８２ＬＷＶＬＡ９品番：ＸＬ３８２ＬＷＶＬＡ９
□６００、乳白パネル、調光可能タイプ（約１０～１００％）□６００、乳白パネル、調光可能タイプ（約１０～１００％）□６００、乳白パネル、調光可能タイプ（約１０～１００％）□６００、乳白パネル、調光可能タイプ（約１０～１００％）□６００、乳白パネル、調光可能タイプ（約１０～１００％）□６００、乳白パネル、調光可能タイプ（約１０～１００％）□６００、乳白パネル、調光可能タイプ（約１０～１００％）
電圧：１００～２４２Ｖ電圧：１００～２４２Ｖ電圧：１００～２４２Ｖ電圧：１００～２４２Ｖ電圧：１００～２４２Ｖ電圧：１００～２４２Ｖ電圧：１００～２４２Ｖ
光源寿命：４００００時間（光束維持率８５％）、Ｒａ：８３光源寿命：４００００時間（光束維持率８５％）、Ｒａ：８３光源寿命：４００００時間（光束維持率８５％）、Ｒａ：８３光源寿命：４００００時間（光束維持率８５％）、Ｒａ：８３光源寿命：４００００時間（光束維持率８５％）、Ｒａ：８３光源寿命：４００００時間（光束維持率８５％）、Ｒａ：８３光源寿命：４００００時間（光束維持率８５％）、Ｒａ：８３
本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）
枠：鋼板（高反射白色粉体塗装）枠：鋼板（高反射白色粉体塗装）枠：鋼板（高反射白色粉体塗装）枠：鋼板（高反射白色粉体塗装）枠：鋼板（高反射白色粉体塗装）枠：鋼板（高反射白色粉体塗装）枠：鋼板（高反射白色粉体塗装）
パネル：アクリル（乳白）パネル：アクリル（乳白）パネル：アクリル（乳白）パネル：アクリル（乳白）パネル：アクリル（乳白）パネル：アクリル（乳白）パネル：アクリル（乳白）
昼白色（５０００Ｋ）昼白色（５０００Ｋ）昼白色（５０００Ｋ）昼白色（５０００Ｋ）昼白色（５０００Ｋ）昼白色（５０００Ｋ）昼白色（５０００Ｋ）

品番：ＸＬ５８２ＰＦＶＪＬＡ９品番：ＸＬ５８２ＰＦＶＪＬＡ９品番：ＸＬ５８２ＰＦＶＪＬＡ９品番：ＸＬ５８２ＰＦＶＪＬＡ９品番：ＸＬ５８２ＰＦＶＪＬＡ９品番：ＸＬ５８２ＰＦＶＪＬＡ９品番：ＸＬ５８２ＰＦＶＪＬＡ９

電源ユニット別売、３０００Ｋ、Ｒａ９５、広角タイプ電源ユニット別売、３０００Ｋ、Ｒａ９５、広角タイプ電源ユニット別売、３０００Ｋ、Ｒａ９５、広角タイプ電源ユニット別売、３０００Ｋ、Ｒａ９５、広角タイプ電源ユニット別売、３０００Ｋ、Ｒａ９５、広角タイプ電源ユニット別売、３０００Ｋ、Ｒａ９５、広角タイプ電源ユニット別売、３０００Ｋ、Ｒａ９５、広角タイプ

ダウンライト　６０形ダウンライト　６０形ダウンライト　６０形ダウンライト　６０形ダウンライト　６０形ダウンライト　６０形ダウンライト　６０形

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ
５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ
光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束：６１０ｌｍ、消費電力：４．２Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ器具光束：６１０ｌｍ、消費電力：４．２Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ器具光束：６１０ｌｍ、消費電力：４．２Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ器具光束：６１０ｌｍ、消費電力：４．２Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ器具光束：６１０ｌｍ、消費電力：４．２Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ器具光束：６１０ｌｍ、消費電力：４．２Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ器具光束：６１０ｌｍ、消費電力：４．２Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：鋼板（銀色鏡面仕上）反射板（下部）：鋼板（銀色鏡面仕上）反射板（下部）：鋼板（銀色鏡面仕上）反射板（下部）：鋼板（銀色鏡面仕上）反射板（下部）：鋼板（銀色鏡面仕上）反射板（下部）：鋼板（銀色鏡面仕上）反射板（下部）：鋼板（銀色鏡面仕上）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１２５枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１２５枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１２５枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１２５枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１２５枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１２５枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１２５

品番：ＸＮＤ０６５９ＳＮＬＥ９品番：ＸＮＤ０６５９ＳＮＬＥ９品番：ＸＮＤ０６５９ＳＮＬＥ９品番：ＸＮＤ０６５９ＳＮＬＥ９品番：ＸＮＤ０６５９ＳＮＬＥ９品番：ＸＮＤ０６５９ＳＮＬＥ９品番：ＸＮＤ０６５９ＳＮＬＥ９
ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ
５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ
光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束：６１５ｌｍ、消費電力：４．２Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ器具光束：６１５ｌｍ、消費電力：４．２Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ器具光束：６１５ｌｍ、消費電力：４．２Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ器具光束：６１５ｌｍ、消費電力：４．２Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ器具光束：６１５ｌｍ、消費電力：４．２Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ器具光束：６１５ｌｍ、消費電力：４．２Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ器具光束：６１５ｌｍ、消費電力：４．２Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１７５枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１７５枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１７５枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１７５枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１７５枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１７５枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１７５

品番：ＸＮＤ０６７９ＷＮＬＥ９品番：ＸＮＤ０６７９ＷＮＬＥ９品番：ＸＮＤ０６７９ＷＮＬＥ９品番：ＸＮＤ０６７９ＷＮＬＥ９品番：ＸＮＤ０６７９ＷＮＬＥ９品番：ＸＮＤ０６７９ＷＮＬＥ９品番：ＸＮＤ０６７９ＷＮＬＥ９
ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ
５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ
光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束：１０４５ｌｍ、消費電力：７Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ器具光束：１０４５ｌｍ、消費電力：７Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ器具光束：１０４５ｌｍ、消費電力：７Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ器具光束：１０４５ｌｍ、消費電力：７Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ器具光束：１０４５ｌｍ、消費電力：７Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ器具光束：１０４５ｌｍ、消費電力：７Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ器具光束：１０４５ｌｍ、消費電力：７Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１７５枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１７５枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１７５枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１７５枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１７５枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１７５枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１７５

品番：ＸＮＤ１０７９ＷＮＬＥ９品番：ＸＮＤ１０７９ＷＮＬＥ９品番：ＸＮＤ１０７９ＷＮＬＥ９品番：ＸＮＤ１０７９ＷＮＬＥ９品番：ＸＮＤ１０７９ＷＮＬＥ９品番：ＸＮＤ１０７９ＷＮＬＥ９品番：ＸＮＤ１０７９ＷＮＬＥ９

ダウンライト　１００形ダウンライト　１００形ダウンライト　１００形ダウンライト　１００形ダウンライト　１００形ダウンライト　１００形ダウンライト　１００形

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ
５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ
光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束：１６９５ｌｍ、消費電力：１１．６Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ器具光束：１６９５ｌｍ、消費電力：１１．６Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ器具光束：１６９５ｌｍ、消費電力：１１．６Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ器具光束：１６９５ｌｍ、消費電力：１１．６Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ器具光束：１６９５ｌｍ、消費電力：１１．６Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ器具光束：１６９５ｌｍ、消費電力：１１．６Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ器具光束：１６９５ｌｍ、消費電力：１１．６Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１７５枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１７５枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１７５枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１７５枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１７５枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１７５枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１７５

品番：ＸＮＤ１５７９ＷＮＬＥ９品番：ＸＮＤ１５７９ＷＮＬＥ９品番：ＸＮＤ１５７９ＷＮＬＥ９品番：ＸＮＤ１５７９ＷＮＬＥ９品番：ＸＮＤ１５７９ＷＮＬＥ９品番：ＸＮＤ１５７９ＷＮＬＥ９品番：ＸＮＤ１５７９ＷＮＬＥ９

ダウンライト　１５０形ダウンライト　１５０形ダウンライト　１５０形ダウンライト　１５０形ダウンライト　１５０形ダウンライト　１５０形ダウンライト　１５０形 ダウンライト　３５０形 ダウンライト　３５０形 ダウンライト　３５０形 ダウンライト　３５０形 ダウンライト　３５０形 ダウンライト　３５０形 ダウンライト　３５０形 

光源寿命：６００００時間（光束維持率８０％）、５０００Ｋ、Ｒａ８５光源寿命：６００００時間（光束維持率８０％）、５０００Ｋ、Ｒａ８５光源寿命：６００００時間（光束維持率８０％）、５０００Ｋ、Ｒａ８５光源寿命：６００００時間（光束維持率８０％）、５０００Ｋ、Ｒａ８５光源寿命：６００００時間（光束維持率８０％）、５０００Ｋ、Ｒａ８５光源寿命：６００００時間（光束維持率８０％）、５０００Ｋ、Ｒａ８５光源寿命：６００００時間（光束維持率８０％）、５０００Ｋ、Ｒａ８５
調光可能範囲（約５％～１００％）、光源遮光角１５度、拡散タイプ調光可能範囲（約５％～１００％）、光源遮光角１５度、拡散タイプ調光可能範囲（約５％～１００％）、光源遮光角１５度、拡散タイプ調光可能範囲（約５％～１００％）、光源遮光角１５度、拡散タイプ調光可能範囲（約５％～１００％）、光源遮光角１５度、拡散タイプ調光可能範囲（約５％～１００％）、光源遮光角１５度、拡散タイプ調光可能範囲（約５％～１００％）、光源遮光角１５度、拡散タイプ

品番：ＸＮＤ３５６９ＳＮＬＺ９＋ＮＮＮ８０００７品番：ＸＮＤ３５６９ＳＮＬＺ９＋ＮＮＮ８０００７品番：ＸＮＤ３５６９ＳＮＬＺ９＋ＮＮＮ８０００７品番：ＸＮＤ３５６９ＳＮＬＺ９＋ＮＮＮ８０００７品番：ＸＮＤ３５６９ＳＮＬＺ９＋ＮＮＮ８０００７品番：ＸＮＤ３５６９ＳＮＬＺ９＋ＮＮＮ８０００７品番：ＸＮＤ３５６９ＳＮＬＺ９＋ＮＮＮ８０００７
ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット別売、可変配光型ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット別売、可変配光型ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット別売、可変配光型ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット別売、可変配光型ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット別売、可変配光型ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット別売、可変配光型ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット別売、可変配光型
一般光色タイプ、４０００Ｋ、Ｒａ８５、狭角～広角　配光調整機能付一般光色タイプ、４０００Ｋ、Ｒａ８５、狭角～広角　配光調整機能付一般光色タイプ、４０００Ｋ、Ｒａ８５、狭角～広角　配光調整機能付一般光色タイプ、４０００Ｋ、Ｒａ８５、狭角～広角　配光調整機能付一般光色タイプ、４０００Ｋ、Ｒａ８５、狭角～広角　配光調整機能付一般光色タイプ、４０００Ｋ、Ｒａ８５、狭角～広角　配光調整機能付一般光色タイプ、４０００Ｋ、Ｒａ８５、狭角～広角　配光調整機能付
光源寿命：４００００時間（光束維持率７０％）光源寿命：４００００時間（光束維持率７０％）光源寿命：４００００時間（光束維持率７０％）光源寿命：４００００時間（光束維持率７０％）光源寿命：４００００時間（光束維持率７０％）光源寿命：４００００時間（光束維持率７０％）光源寿命：４００００時間（光束維持率７０％）
器具光束：１２０５ｌｍ、消費電力：１５．４Ｗ器具光束：１２０５ｌｍ、消費電力：１５．４Ｗ器具光束：１２０５ｌｍ、消費電力：１５．４Ｗ器具光束：１２０５ｌｍ、消費電力：１５．４Ｗ器具光束：１２０５ｌｍ、消費電力：１５．４Ｗ器具光束：１２０５ｌｍ、消費電力：１５．４Ｗ器具光束：１２０５ｌｍ、消費電力：１５．４Ｗ
灯具：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）灯具：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）灯具：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）灯具：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）灯具：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）灯具：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）灯具：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）

品番：ＮＴＳ６２００１Ｗ＋ＮＴＳ９０２０１ＬＥ９品番：ＮＴＳ６２００１Ｗ＋ＮＴＳ９０２０１ＬＥ９品番：ＮＴＳ６２００１Ｗ＋ＮＴＳ９０２０１ＬＥ９品番：ＮＴＳ６２００１Ｗ＋ＮＴＳ９０２０１ＬＥ９品番：ＮＴＳ６２００１Ｗ＋ＮＴＳ９０２０１ＬＥ９品番：ＮＴＳ６２００１Ｗ＋ＮＴＳ９０２０１ＬＥ９品番：ＮＴＳ６２００１Ｗ＋ＮＴＳ９０２０１ＬＥ９

Ｂｅａｍ　Ｆｒｅｅ　ユニバーサルダウンライトＢｅａｍ　Ｆｒｅｅ　ユニバーサルダウンライトＢｅａｍ　Ｆｒｅｅ　ユニバーサルダウンライトＢｅａｍ　Ｆｒｅｅ　ユニバーサルダウンライトＢｅａｍ　Ｆｒｅｅ　ユニバーサルダウンライトＢｅａｍ　Ｆｒｅｅ　ユニバーサルダウンライトＢｅａｍ　Ｆｒｅｅ　ユニバーサルダウンライト
２００形２００形２００形２００形２００形２００形２００形

Ｗ＝２８０　Ｈ＝２８０　出しろ１１５Ｗ＝２８０　Ｈ＝２８０　出しろ１１５Ｗ＝２８０　Ｈ＝２８０　出しろ１１５Ｗ＝２８０　Ｈ＝２８０　出しろ１１５Ｗ＝２８０　Ｈ＝２８０　出しろ１１５Ｗ＝２８０　Ｈ＝２８０　出しろ１１５Ｗ＝２８０　Ｈ＝２８０　出しろ１１５

品番：ＬＧＢ５２０８５ＬＥ１品番：ＬＧＢ５２０８５ＬＥ１品番：ＬＧＢ５２０８５ＬＥ１品番：ＬＧＢ５２０８５ＬＥ１品番：ＬＧＢ５２０８５ＬＥ１品番：ＬＧＢ５２０８５ＬＥ１品番：ＬＧＢ５２０８５ＬＥ１
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束９８０ｌｍ、消費電力１２Ｗ、電圧１００Ｖ器具光束９８０ｌｍ、消費電力１２Ｗ、電圧１００Ｖ器具光束９８０ｌｍ、消費電力１２Ｗ、電圧１００Ｖ器具光束９８０ｌｍ、消費電力１２Ｗ、電圧１００Ｖ器具光束９８０ｌｍ、消費電力１２Ｗ、電圧１００Ｖ器具光束９８０ｌｍ、消費電力１２Ｗ、電圧１００Ｖ器具光束９８０ｌｍ、消費電力１２Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、天井直付型・壁直付型拡散タイプ、天井直付型・壁直付型拡散タイプ、天井直付型・壁直付型拡散タイプ、天井直付型・壁直付型拡散タイプ、天井直付型・壁直付型拡散タイプ、天井直付型・壁直付型拡散タイプ、天井直付型・壁直付型
カバー：プラスチック（乳白）カバー：プラスチック（乳白）カバー：プラスチック（乳白）カバー：プラスチック（乳白）カバー：プラスチック（乳白）カバー：プラスチック（乳白）カバー：プラスチック（乳白）
タッチレススイッチ付タッチレススイッチ付タッチレススイッチ付タッチレススイッチ付タッチレススイッチ付タッチレススイッチ付タッチレススイッチ付

ＬＥＤキッチンライトＬＥＤキッチンライトＬＥＤキッチンライトＬＥＤキッチンライトＬＥＤキッチンライトＬＥＤキッチンライトＬＥＤキッチンライト
２０形直管蛍光灯１灯器具相当２０形直管蛍光灯１灯器具相当２０形直管蛍光灯１灯器具相当２０形直管蛍光灯１灯器具相当２０形直管蛍光灯１灯器具相当２０形直管蛍光灯１灯器具相当２０形直管蛍光灯１灯器具相当

ＬＥＤフラットランプφ７０　クラス７００　１灯（口金ＧＸ５３－１）ＬＥＤフラットランプφ７０　クラス７００　１灯（口金ＧＸ５３－１）ＬＥＤフラットランプφ７０　クラス７００　１灯（口金ＧＸ５３－１）ＬＥＤフラットランプφ７０　クラス７００　１灯（口金ＧＸ５３－１）ＬＥＤフラットランプφ７０　クラス７００　１灯（口金ＧＸ５３－１）ＬＥＤフラットランプφ７０　クラス７００　１灯（口金ＧＸ５３－１）ＬＥＤフラットランプφ７０　クラス７００　１灯（口金ＧＸ５３－１）
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４５５ｌｍ、消費電力７．７Ｗ、電圧１００Ｖ器具光束４５５ｌｍ、消費電力７．７Ｗ、電圧１００Ｖ器具光束４５５ｌｍ、消費電力７．７Ｗ、電圧１００Ｖ器具光束４５５ｌｍ、消費電力７．７Ｗ、電圧１００Ｖ器具光束４５５ｌｍ、消費電力７．７Ｗ、電圧１００Ｖ器具光束４５５ｌｍ、消費電力７．７Ｗ、電圧１００Ｖ器具光束４５５ｌｍ、消費電力７．７Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防雨型、ネジ方式拡散タイプ、防雨型、ネジ方式拡散タイプ、防雨型、ネジ方式拡散タイプ、防雨型、ネジ方式拡散タイプ、防雨型、ネジ方式拡散タイプ、防雨型、ネジ方式拡散タイプ、防雨型、ネジ方式
アルミダイカスト（オフブラック）、カバー：アクリル（乳白）アルミダイカスト（オフブラック）、カバー：アクリル（乳白）アルミダイカスト（オフブラック）、カバー：アクリル（乳白）アルミダイカスト（オフブラック）、カバー：アクリル（乳白）アルミダイカスト（オフブラック）、カバー：アクリル（乳白）アルミダイカスト（オフブラック）、カバー：アクリル（乳白）アルミダイカスト（オフブラック）、カバー：アクリル（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

品番：ＸＬＧＥ８０１１ＣＥ１品番：ＸＬＧＥ８０１１ＣＥ１品番：ＸＬＧＥ８０１１ＣＥ１品番：ＸＬＧＥ８０１１ＣＥ１品番：ＸＬＧＥ８０１１ＣＥ１品番：ＸＬＧＥ８０１１ＣＥ１品番：ＸＬＧＥ８０１１ＣＥ１

ブラケット　６０形電球１灯器具相当ブラケット　６０形電球１灯器具相当ブラケット　６０形電球１灯器具相当ブラケット　６０形電球１灯器具相当ブラケット　６０形電球１灯器具相当ブラケット　６０形電球１灯器具相当ブラケット　６０形電球１灯器具相当ＳＰ－１４ＳＰ－１４ＳＰ－１４ＳＰ－１４ＳＰ－１４ＳＰ－１４ＳＰ－１４

調光範囲：０％、約０．５～１００％調光範囲：０％、約０．５～１００％調光範囲：０％、約０．５～１００％調光範囲：０％、約０．５～１００％調光範囲：０％、約０．５～１００％調光範囲：０％、約０．５～１００％調光範囲：０％、約０．５～１００％
３０００Ｋ、高演色Ｒａ９５、広角３９°３０００Ｋ、高演色Ｒａ９５、広角３９°３０００Ｋ、高演色Ｒａ９５、広角３９°３０００Ｋ、高演色Ｒａ９５、広角３９°３０００Ｋ、高演色Ｒａ９５、広角３９°３０００Ｋ、高演色Ｒａ９５、広角３９°３０００Ｋ、高演色Ｒａ９５、広角３９°
器具光束１１０３ｌｍ器具光束１１０３ｌｍ器具光束１１０３ｌｍ器具光束１１０３ｌｍ器具光束１１０３ｌｍ器具光束１１０３ｌｍ器具光束１１０３ｌｍ
消費電力２０．０Ｗ、１００Ｖ配線ダクト用消費電力２０．０Ｗ、１００Ｖ配線ダクト用消費電力２０．０Ｗ、１００Ｖ配線ダクト用消費電力２０．０Ｗ、１００Ｖ配線ダクト用消費電力２０．０Ｗ、１００Ｖ配線ダクト用消費電力２０．０Ｗ、１００Ｖ配線ダクト用消費電力２０．０Ｗ、１００Ｖ配線ダクト用
ホワイト仕上ホワイト仕上ホワイト仕上ホワイト仕上ホワイト仕上ホワイト仕上ホワイト仕上

品番：ＮＮＱ３２０９８Ｗ品番：ＮＮＱ３２０９８Ｗ品番：ＮＮＱ３２０９８Ｗ品番：ＮＮＱ３２０９８Ｗ品番：ＮＮＱ３２０９８Ｗ品番：ＮＮＱ３２０９８Ｗ品番：ＮＮＱ３２０９８Ｗ

ＬＥＤ高演色スポットライトＬＥＤ高演色スポットライトＬＥＤ高演色スポットライトＬＥＤ高演色スポットライトＬＥＤ高演色スポットライトＬＥＤ高演色スポットライトＬＥＤ高演色スポットライト
位相制御調光タイプ　１５０形位相制御調光タイプ　１５０形位相制御調光タイプ　１５０形位相制御調光タイプ　１５０形位相制御調光タイプ　１５０形位相制御調光タイプ　１５０形位相制御調光タイプ　１５０形

品番：ＮＮＱ３２０９８Ｗ＋ＮＴＳ９１０１９品番：ＮＮＱ３２０９８Ｗ＋ＮＴＳ９１０１９品番：ＮＮＱ３２０９８Ｗ＋ＮＴＳ９１０１９品番：ＮＮＱ３２０９８Ｗ＋ＮＴＳ９１０１９品番：ＮＮＱ３２０９８Ｗ＋ＮＴＳ９１０１９品番：ＮＮＱ３２０９８Ｗ＋ＮＴＳ９１０１９品番：ＮＮＱ３２０９８Ｗ＋ＮＴＳ９１０１９
調光範囲：０％、約０．５～１００％調光範囲：０％、約０．５～１００％調光範囲：０％、約０．５～１００％調光範囲：０％、約０．５～１００％調光範囲：０％、約０．５～１００％調光範囲：０％、約０．５～１００％調光範囲：０％、約０．５～１００％
３０００Ｋ、高演色Ｒａ９５、広角３９°３０００Ｋ、高演色Ｒａ９５、広角３９°３０００Ｋ、高演色Ｒａ９５、広角３９°３０００Ｋ、高演色Ｒａ９５、広角３９°３０００Ｋ、高演色Ｒａ９５、広角３９°３０００Ｋ、高演色Ｒａ９５、広角３９°３０００Ｋ、高演色Ｒａ９５、広角３９°
器具光束１１０３ｌｍ器具光束１１０３ｌｍ器具光束１１０３ｌｍ器具光束１１０３ｌｍ器具光束１１０３ｌｍ器具光束１１０３ｌｍ器具光束１１０３ｌｍ
消費電力２０．０Ｗ、１００Ｖ配線ダクト用消費電力２０．０Ｗ、１００Ｖ配線ダクト用消費電力２０．０Ｗ、１００Ｖ配線ダクト用消費電力２０．０Ｗ、１００Ｖ配線ダクト用消費電力２０．０Ｗ、１００Ｖ配線ダクト用消費電力２０．０Ｗ、１００Ｖ配線ダクト用消費電力２０．０Ｗ、１００Ｖ配線ダクト用
ホワイト仕上ホワイト仕上ホワイト仕上ホワイト仕上ホワイト仕上ホワイト仕上ホワイト仕上
オプション：ディフュージョンフィルターオプション：ディフュージョンフィルターオプション：ディフュージョンフィルターオプション：ディフュージョンフィルターオプション：ディフュージョンフィルターオプション：ディフュージョンフィルターオプション：ディフュージョンフィルター

位相制御調光タイプ　１５０形位相制御調光タイプ　１５０形位相制御調光タイプ　１５０形位相制御調光タイプ　１５０形位相制御調光タイプ　１５０形位相制御調光タイプ　１５０形位相制御調光タイプ　１５０形
ＬＥＤ高演色スポットライトＬＥＤ高演色スポットライトＬＥＤ高演色スポットライトＬＥＤ高演色スポットライトＬＥＤ高演色スポットライトＬＥＤ高演色スポットライトＬＥＤ高演色スポットライト

ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ３０分、Ｈｆ１６形器具１灯相当ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ３０分、Ｈｆ１６形器具１灯相当ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ３０分、Ｈｆ１６形器具１灯相当ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ３０分、Ｈｆ１６形器具１灯相当ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ３０分、Ｈｆ１６形器具１灯相当ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ３０分、Ｈｆ１６形器具１灯相当ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ３０分、Ｈｆ１６形器具１灯相当
非常時本体組込ＬＥＤ点灯、非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－０１５非常時本体組込ＬＥＤ点灯、非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－０１５非常時本体組込ＬＥＤ点灯、非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－０１５非常時本体組込ＬＥＤ点灯、非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－０１５非常時本体組込ＬＥＤ点灯、非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－０１５非常時本体組込ＬＥＤ点灯、非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－０１５非常時本体組込ＬＥＤ点灯、非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－０１５
本体：鋼板（白色塗装）、レンズ：ガラス本体：鋼板（白色塗装）、レンズ：ガラス本体：鋼板（白色塗装）、レンズ：ガラス本体：鋼板（白色塗装）、レンズ：ガラス本体：鋼板（白色塗装）、レンズ：ガラス本体：鋼板（白色塗装）、レンズ：ガラス本体：鋼板（白色塗装）、レンズ：ガラス
常用光ユニット（カバー）：ポリカーボネート（乳白）常用光ユニット（カバー）：ポリカーボネート（乳白）常用光ユニット（カバー）：ポリカーボネート（乳白）常用光ユニット（カバー）：ポリカーボネート（乳白）常用光ユニット（カバー）：ポリカーボネート（乳白）常用光ユニット（カバー）：ポリカーボネート（乳白）常用光ユニット（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素電池電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素電池電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素電池電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素電池電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素電池電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素電池電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素電池
常用光ユニット：光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）常用光ユニット：光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）常用光ユニット：光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）常用光ユニット：光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）常用光ユニット：光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）常用光ユニット：光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）常用光ユニット：光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
自己点検機能付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）自己点検機能付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）自己点検機能付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）自己点検機能付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）自己点検機能付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）自己点検機能付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）自己点検機能付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

品番：ＮＮＣＦ２３２１５ＬＥ９品番：ＮＮＣＦ２３２１５ＬＥ９品番：ＮＮＣＦ２３２１５ＬＥ９品番：ＮＮＣＦ２３２１５ＬＥ９品番：ＮＮＣＦ２３２１５ＬＥ９品番：ＮＮＣＦ２３２１５ＬＥ９品番：ＮＮＣＦ２３２１５ＬＥ９

一体型階段灯　ワイドタイプ２０形一体型階段灯　ワイドタイプ２０形一体型階段灯　ワイドタイプ２０形一体型階段灯　ワイドタイプ２０形一体型階段灯　ワイドタイプ２０形一体型階段灯　ワイドタイプ２０形一体型階段灯　ワイドタイプ２０形

ＬＥＤ内蔵、電源ユニット別置、リニューアル用ＬＥＤ内蔵、電源ユニット別置、リニューアル用ＬＥＤ内蔵、電源ユニット別置、リニューアル用ＬＥＤ内蔵、電源ユニット別置、リニューアル用ＬＥＤ内蔵、電源ユニット別置、リニューアル用ＬＥＤ内蔵、電源ユニット別置、リニューアル用ＬＥＤ内蔵、電源ユニット別置、リニューアル用
光束３５００ｌｍ、消費電力５０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ光束３５００ｌｍ、消費電力５０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ光束３５００ｌｍ、消費電力５０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ光束３５００ｌｍ、消費電力５０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ光束３５００ｌｍ、消費電力５０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ光束３５００ｌｍ、消費電力５０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ光束３５００ｌｍ、消費電力５０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）、グローブ：アクリル本体：アルミダイカスト（オフブラック）、グローブ：アクリル本体：アルミダイカスト（オフブラック）、グローブ：アクリル本体：アルミダイカスト（オフブラック）、グローブ：アクリル本体：アルミダイカスト（オフブラック）、グローブ：アクリル本体：アルミダイカスト（オフブラック）、グローブ：アクリル本体：アルミダイカスト（オフブラック）、グローブ：アクリル
天板：鋼板（オフブラック）天板：鋼板（オフブラック）天板：鋼板（オフブラック）天板：鋼板（オフブラック）天板：鋼板（オフブラック）天板：鋼板（オフブラック）天板：鋼板（オフブラック）
上方光束比０～２．５％、耐風速６０ｍ／ｓ、保護等級：ＩＰ２３（灯具のみ）上方光束比０～２．５％、耐風速６０ｍ／ｓ、保護等級：ＩＰ２３（灯具のみ）上方光束比０～２．５％、耐風速６０ｍ／ｓ、保護等級：ＩＰ２３（灯具のみ）上方光束比０～２．５％、耐風速６０ｍ／ｓ、保護等級：ＩＰ２３（灯具のみ）上方光束比０～２．５％、耐風速６０ｍ／ｓ、保護等級：ＩＰ２３（灯具のみ）上方光束比０～２．５％、耐風速６０ｍ／ｓ、保護等級：ＩＰ２３（灯具のみ）上方光束比０～２．５％、耐風速６０ｍ／ｓ、保護等級：ＩＰ２３（灯具のみ）
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ

品番：ＸＹＧ２６２２ＲＬＥ９＋ＤＹＤＸ２００１品番：ＸＹＧ２６２２ＲＬＥ９＋ＤＹＤＸ２００１品番：ＸＹＧ２６２２ＲＬＥ９＋ＤＹＤＸ２００１品番：ＸＹＧ２６２２ＲＬＥ９＋ＤＹＤＸ２００１品番：ＸＹＧ２６２２ＲＬＥ９＋ＤＹＤＸ２００１品番：ＸＹＧ２６２２ＲＬＥ９＋ＤＹＤＸ２００１品番：ＸＹＧ２６２２ＲＬＥ９＋ＤＹＤＸ２００１

街路灯　水銀灯２５０形相当街路灯　水銀灯２５０形相当街路灯　水銀灯２５０形相当街路灯　水銀灯２５０形相当街路灯　水銀灯２５０形相当街路灯　水銀灯２５０形相当街路灯　水銀灯２５０形相当

信号変換インターフェース・ＬＥＤ電球用信号変換インターフェース・ＬＥＤ電球用信号変換インターフェース・ＬＥＤ電球用信号変換インターフェース・ＬＥＤ電球用信号変換インターフェース・ＬＥＤ電球用信号変換インターフェース・ＬＥＤ電球用信号変換インターフェース・ＬＥＤ電球用

定格電圧：ＡＣ１００Ｖ 定格電圧：ＡＣ１００Ｖ 定格電圧：ＡＣ１００Ｖ 定格電圧：ＡＣ１００Ｖ 定格電圧：ＡＣ１００Ｖ 定格電圧：ＡＣ１００Ｖ 定格電圧：ＡＣ１００Ｖ 
品番：ＮＱＬ１０１０１品番：ＮＱＬ１０１０１品番：ＮＱＬ１０１０１品番：ＮＱＬ１０１０１品番：ＮＱＬ１０１０１品番：ＮＱＬ１０１０１品番：ＮＱＬ１０１０１

アアアアアアアライトマネージャーＦｘ　記憶式４回路親器ライトマネージャーＦｘ　記憶式４回路親器ライトマネージャーＦｘ　記憶式４回路親器ライトマネージャーＦｘ　記憶式４回路親器ライトマネージャーＦｘ　記憶式４回路親器ライトマネージャーＦｘ　記憶式４回路親器ライトマネージャーＦｘ　記憶式４回路親器

定格電圧：ＡＣ１００Ｖ定格電圧：ＡＣ１００Ｖ定格電圧：ＡＣ１００Ｖ定格電圧：ＡＣ１００Ｖ定格電圧：ＡＣ１００Ｖ定格電圧：ＡＣ１００Ｖ定格電圧：ＡＣ１００Ｖ
調光回路数：４回路調光回路数：４回路調光回路数：４回路調光回路数：４回路調光回路数：４回路調光回路数：４回路調光回路数：４回路
操作シーン数：４シーン＋ＯＦＦ操作シーン数：４シーン＋ＯＦＦ操作シーン数：４シーン＋ＯＦＦ操作シーン数：４シーン＋ＯＦＦ操作シーン数：４シーン＋ＯＦＦ操作シーン数：４シーン＋ＯＦＦ操作シーン数：４シーン＋ＯＦＦ
適合スイッチボックス：ＪＩＳ　４コ用金属製（カバー付）適合スイッチボックス：ＪＩＳ　４コ用金属製（カバー付）適合スイッチボックス：ＪＩＳ　４コ用金属製（カバー付）適合スイッチボックス：ＪＩＳ　４コ用金属製（カバー付）適合スイッチボックス：ＪＩＳ　４コ用金属製（カバー付）適合スイッチボックス：ＪＩＳ　４コ用金属製（カバー付）適合スイッチボックス：ＪＩＳ　４コ用金属製（カバー付）

品番：ＮＱ２８８４１Ｋ品番：ＮＱ２８８４１Ｋ品番：ＮＱ２８８４１Ｋ品番：ＮＱ２８８４１Ｋ品番：ＮＱ２８８４１Ｋ品番：ＮＱ２８８４１Ｋ品番：ＮＱ２８８４１Ｋ

ライトコントロール　ＬＥＤ用ライトコントロール　ＬＥＤ用ライトコントロール　ＬＥＤ用ライトコントロール　ＬＥＤ用ライトコントロール　ＬＥＤ用ライトコントロール　ＬＥＤ用ライトコントロール　ＬＥＤ用

品番：ＮＱ２０３４６品番：ＮＱ２０３４６品番：ＮＱ２０３４６品番：ＮＱ２０３４６品番：ＮＱ２０３４６品番：ＮＱ２０３４６品番：ＮＱ２０３４６
適合負荷：連続調光型ＬＥＤ照明器具（起動方式ＬＣ・ＬＧ）適合負荷：連続調光型ＬＥＤ照明器具（起動方式ＬＣ・ＬＧ）適合負荷：連続調光型ＬＥＤ照明器具（起動方式ＬＣ・ＬＧ）適合負荷：連続調光型ＬＥＤ照明器具（起動方式ＬＣ・ＬＧ）適合負荷：連続調光型ＬＥＤ照明器具（起動方式ＬＣ・ＬＧ）適合負荷：連続調光型ＬＥＤ照明器具（起動方式ＬＣ・ＬＧ）適合負荷：連続調光型ＬＥＤ照明器具（起動方式ＬＣ・ＬＧ）
定格電圧：ＡＣ１００Ｖ定格電圧：ＡＣ１００Ｖ定格電圧：ＡＣ１００Ｖ定格電圧：ＡＣ１００Ｖ定格電圧：ＡＣ１００Ｖ定格電圧：ＡＣ１００Ｖ定格電圧：ＡＣ１００Ｖ
定格容量：２Ａ（但し電源ユニット最大１０台まで）定格容量：２Ａ（但し電源ユニット最大１０台まで）定格容量：２Ａ（但し電源ユニット最大１０台まで）定格容量：２Ａ（但し電源ユニット最大１０台まで）定格容量：２Ａ（但し電源ユニット最大１０台まで）定格容量：２Ａ（但し電源ユニット最大１０台まで）定格容量：２Ａ（但し電源ユニット最大１０台まで）
スイッチＣ（３路）付スイッチＣ（３路）付スイッチＣ（３路）付スイッチＣ（３路）付スイッチＣ（３路）付スイッチＣ（３路）付スイッチＣ（３路）付

アアアアアアア イイイイイイイ



凡　　例凡　　例凡　　例凡　　例凡　　例凡　　例凡　　例

記　　号記　　号記　　号記　　号記　　号記　　号記　　号

電灯分電盤電灯分電盤電灯分電盤電灯分電盤電灯分電盤電灯分電盤電灯分電盤

CPCPCPCPCPCPCP カバープレートカバープレートカバープレートカバープレートカバープレートカバープレートカバープレート 壁付壁付壁付壁付壁付壁付壁付

アウトレットボックスアウトレットボックスアウトレットボックスアウトレットボックスアウトレットボックスアウトレットボックスアウトレットボックス

照明器具　ベースライト照明器具　ベースライト照明器具　ベースライト照明器具　ベースライト照明器具　ベースライト照明器具　ベースライト照明器具　ベースライト 露出形露出形露出形露出形露出形露出形露出形

照明器具　ベースライト照明器具　ベースライト照明器具　ベースライト照明器具　ベースライト照明器具　ベースライト照明器具　ベースライト照明器具　ベースライト 埋込形埋込形埋込形埋込形埋込形埋込形埋込形

照明器具　ベースライト照明器具　ベースライト照明器具　ベースライト照明器具　ベースライト照明器具　ベースライト照明器具　ベースライト照明器具　ベースライト 壁付形壁付形壁付形壁付形壁付形壁付形壁付形

天井内配管配線天井内配管配線天井内配管配線天井内配管配線天井内配管配線天井内配管配線天井内配管配線

天井内ころがし配線天井内ころがし配線天井内ころがし配線天井内ころがし配線天井内ころがし配線天井内ころがし配線天井内ころがし配線

名　　　称名　　　称名　　　称名　　　称名　　　称名　　　称名　　　称 摘　　　要摘　　　要摘　　　要摘　　　要摘　　　要摘　　　要摘　　　要

三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課三原市都市部建築課

事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名事務所名･建築士登録番号･氏名 図 番図 番図 番図 番図 番図 番図 番(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)工事名工事名工事名工事名工事名工事名工事名種類種類種類種類種類種類種類施設施設施設施設施設施設施設地域地域地域地域地域地域地域小小小小小小小大大大大大大大 中中中中中中中

有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ有限会社　ＭａｓＭａｓ

設 計設 計設 計設 計設 計設 計設 計
事業年度事業年度事業年度事業年度事業年度事業年度事業年度

工事完成工事完成工事完成工事完成工事完成工事完成工事完成

年度年度年度年度年度年度年度

年度年度年度年度年度年度年度 令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月令和 年 月
小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印小松木　靖之　　　　　　　　　　　印
一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号一級建築士登録　第325897号

図面名称・縮尺　S=1/200図面名称・縮尺　S=1/200図面名称・縮尺　S=1/200図面名称・縮尺　S=1/200図面名称・縮尺　S=1/200図面名称・縮尺　S=1/200図面名称・縮尺　S=1/200

電気電気電気電気電気電気電気 E-12E-12E-12E-12E-12E-12E-12(改修後)電灯設備１階平面図(改修後)電灯設備１階平面図(改修後)電灯設備１階平面図(改修後)電灯設備１階平面図(改修後)電灯設備１階平面図(改修後)電灯設備１階平面図(改修後)電灯設備１階平面図

電灯設備１階平面図　1/200電灯設備１階平面図　1/200電灯設備１階平面図　1/200電灯設備１階平面図　1/200電灯設備１階平面図　1/200電灯設備１階平面図　1/200電灯設備１階平面図　1/200

2.02.02.02.02.02.02.0

EEF1.6-2C＋3CEEF1.6-2C＋3CEEF1.6-2C＋3CEEF1.6-2C＋3CEEF1.6-2C＋3CEEF1.6-2C＋3CEEF1.6-2C＋3C （天井内ころがし配線）（天井内ころがし配線）（天井内ころがし配線）（天井内ころがし配線）（天井内ころがし配線）（天井内ころがし配線）（天井内ころがし配線）

EEF2.0-3CEEF2.0-3CEEF2.0-3CEEF2.0-3CEEF2.0-3CEEF2.0-3CEEF2.0-3C （天井内ころがし配線）（天井内ころがし配線）（天井内ころがし配線）（天井内ころがし配線）（天井内ころがし配線）（天井内ころがし配線）（天井内ころがし配線）

注記注記注記注記注記注記注記

１．特記なき配線配管は下記による。１．特記なき配線配管は下記による。１．特記なき配線配管は下記による。１．特記なき配線配管は下記による。１．特記なき配線配管は下記による。１．特記なき配線配管は下記による。１．特記なき配線配管は下記による。

EEF1.6-2CEEF1.6-2CEEF1.6-2CEEF1.6-2CEEF1.6-2CEEF1.6-2CEEF1.6-2C （天井内ころがし配線）（天井内ころがし配線）（天井内ころがし配線）（天井内ころがし配線）（天井内ころがし配線）（天井内ころがし配線）（天井内ころがし配線）

EEF1.6-3CEEF1.6-3CEEF1.6-3CEEF1.6-3CEEF1.6-3CEEF1.6-3CEEF1.6-3C （天井内ころがし配線）（天井内ころがし配線）（天井内ころがし配線）（天井内ころがし配線）（天井内ころがし配線）（天井内ころがし配線）（天井内ころがし配線）

１．機器、配線は全て新設とする。１．機器、配線は全て新設とする。１．機器、配線は全て新設とする。１．機器、配線は全て新設とする。１．機器、配線は全て新設とする。１．機器、配線は全て新設とする。１．機器、配線は全て新設とする。

LLLLLLL

照明器具　ブラケットライト照明器具　ブラケットライト照明器具　ブラケットライト照明器具　ブラケットライト照明器具　ブラケットライト照明器具　ブラケットライト照明器具　ブラケットライト

照明器具　スポットライト照明器具　スポットライト照明器具　スポットライト照明器具　スポットライト照明器具　スポットライト照明器具　スポットライト照明器具　スポットライト

埋込スイッチ　1P15A×1埋込スイッチ　1P15A×1埋込スイッチ　1P15A×1埋込スイッチ　1P15A×1埋込スイッチ　1P15A×1埋込スイッチ　1P15A×1埋込スイッチ　1P15A×1

埋込スイッチ　1P15A×1埋込スイッチ　1P15A×1埋込スイッチ　1P15A×1埋込スイッチ　1P15A×1埋込スイッチ　1P15A×1埋込スイッチ　1P15A×1埋込スイッチ　1P15A×1 確認表示灯付確認表示灯付確認表示灯付確認表示灯付確認表示灯付確認表示灯付確認表示灯付

リモコンセレクタスイッチリモコンセレクタスイッチリモコンセレクタスイッチリモコンセレクタスイッチリモコンセレクタスイッチリモコンセレクタスイッチリモコンセレクタスイッチ 回路数は傍記による回路数は傍記による回路数は傍記による回路数は傍記による回路数は傍記による回路数は傍記による回路数は傍記による

アアアアアアア

イイイイイイイ

LLLLLLL

アアアアアアア
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